
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА IS 2180 – 2 
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Инструкции за инсталиране 
Уважаеми клиенти, 
Поздравления за закупуването на нашия нов инфрачервен сензор STEINEL. Избрали 
сте висококачествен продукт, който е произведен, тестван и опакован с най-големи 
грижи. 
Моля, запознайте се с тези инструкции, преди да се опитате да инсталирате сензорната 
лампа, тъй като продължителното и надеждно и безпроблемно действие ще се 
гарантира, само ако е монтирана правилно. 
Надяваме се, че новият инфрачервен сензор на STEINEL ще ви донесе дълготрайно 
удоволствие. 
 
Компоненти на системата 
 

1. предпазна гайка 
2. преден капак 
3. леща (може да се мести и завърта за настройка на максималният базисен  обхват 

от 5 или 12 метра) 
4. бутон за настройка на светлочувствителност от 2 до 2000 лукса 
5. бутон за настройка на време за работа – 10 сек.до 15 мин. 
6. скоба (корпусът може да се отваря за сглобяване и свързване към главното 

захранване) 
 
Техническа спецификация 
 
Размери: 120 х 76 х 56 мм 
Полезна мощност: Максимум 1000 W (крушки с нажежаема жичка) 

Максимум 500W (флуоресцентни лампи, 
индуктивен, некоригиран) 

Максимум 900W (серийно коригиран) 
Максимум 500W (шунтиран, на  
Максимум 600 W (капацитивна, 
енергоспестяващи крушки, макс.8 от всяка) 

Свързване: 230 – 240 V / 50 Hz 
Ъгъл на покритие: 180º - хоризонтално, 90 º - вертикално 
Обхват на сензора: Базисна настройка 1: 5 м максимум  

Базисна настройка 2: 12 м максимум (фабрична 
настройка)+ фини настройки от 1 до 12 метра, 
чрез употреба на сенници 

Настройка на времето: 10 секунди – 15 минути (фабрична настройка 10 
сек.) 

Настройка на 
светлочувствителност: 

2 – 2000 лукса (фабрична настройка : 2000 лукса) 

Защитен клас: IP 54 
 
Принцип на действие 
 
Сензорът  е екипиран с два 120 º пиросензора , които засичат невидимата 
топлина, излъчвана от подвижни обекти (хора, животни и др.). Засечената по този 
начин светлина се превръща по електронен път в сигнал, който включва допълнително 
свързаните уреди – например лампа -  и това става автоматично. Топлина не може да се 
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засича през препятствия като стени или стъклени панели. Излъчването на топлина при 
такива условия съответно няма да активира сензора. С ъгъл на апертура от 90 º  - двата 
пиросензора  обхващат ъгъл на детекция от 180 º  . Лещата може да се сваля и върти, 
което позволява достигането на двата базисни обхвата от 5 или 12 метра. 
Използвайки стойката за монтаж на стена, сензорът може да се постави лесно и да се 
монтира на вътрешни или външни ъгли. 

 
Обхват макс.12 метра Обхват макс. 5 метра 
 
Важно: най – надеждният начин за детекция на движение е да се инсталира сензорът 
така, че да е насочен напряко по продължение на посоката, в която би се движил 
човекът и да се осигури чиста обстановка, без препятствия като дървета, стени и пр., 
които да закриват видимостта пред сензора. 

 
 
Посока на приближаване:   Посока на приближаване:  
срещу сензора   напреко на сензора 
 

 Предупреждения за безопасност 
• По време на инсталацията по кабелите не трябва да тече ток – изключете от 

захранването преди да правите каквито и да е манипулации..  
• Следователно първо изключете захранването и използвайте волтметър, за да 

проверите дали по веригата не тече ток; 
• Инсталирането на сензора включва работа по захранването. Тази работа трябва 

да се извърши от професионалист съгласно приложимите национални 
разпоредби за електрически инсталации (D – VDE 0100, A – OVE/ONORM 
E8001-1, CH – SEV 1000). 

• Моля, имайте предвид, че сензорът трябва да бъде защитен чрез 10 А прекъсвач. 
Кабелът за главното захранване не бива да бъде по – голям от 10 мм. в диаметър. 

• Можете да настройвате време за работа и светлочувствителност, само с вече 
поставена леща 
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Инсталация/стенен монтаж 
 

скрит монтаж 

открит монтаж 

 
Инсталация  
Мястото за инсталиране трябва да е поне 50 см от лампа, тъй като топлината, излъчвана  
от нея може да активира системата неумишлено.  
За да се постигне специфицираният обхват от 5/12 метра, сензорът трябва да бъде 
инсталиран на височина от около 2 метра. 
Процедура за инсталиране: 
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6а)Свързване към главното захранване. 
 

Основното захранване се състои от дву или трижилен/трифазен кабел. 
L = фазов проводник  
N = неутрален проводник  
PE = защитен заземяващ проводник  
 
Ако имате някакви съмнения, трябва да идентифицирате кабелите използвайки 
фазомер, след това изключете захранването отново. Фазата и неутралният проводник 

се свързват към терминала - клема. Заземеният проводник се свързва към заземен 
терминал. Може да се монтира превключвател за включване и изключване на 
главният захранващ кабел.  Като алтернатива – можете да използвате нормално 
затворен бутон за контакт, за да активирате сензора ръчно е – при продължителност 
през времето, което сте избрали при настройване на  времето.  
 
б)Свързване към консуматора 
 
Свързването към консуматора (например лампа) става също с 2 – 3 жилен кабел. 
Захранващият кабел на консуматора - лампата се монтира към клемата, отбелязана с L’. 
Неутралният проводник на лампата и неутралният проводник на мрежата се свързват 
към клемата, отбелязана с N. Защитният проводник се свързва към заземен контакт. 
 
7. Затворете и завинтете корпуса. 
8. Закрепете лещата (поставете обхвата на 5 или на 12 метра максимум – вижте раздел 

“Настройки на обхвата”). Изберете време и праг на светлочувствителност  (виж 
раздел “Функции”). Поставете предният капак и го закрепете с винта , за да 
предпазите капакът от не оторизирано отваряне. Важно: ако сбъркате при свързването 
на кабелите, можете да повредите реда. 
 
Инсталация чрез използване на приставката за ъгли 
 

 
 
Функции: 
 
 Веднага, след като свържете уреда към главното захранване, затворите корпуса и сте 
поставили лещата, вие сте готови да пуснете системата в действие. Двата бутона за 
настройки се намират под предния капак   
 
Важно: Можете да направите настройките за време на работа и светлочувствителност, 
само, ако лещата е поставена на мястото и. 
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 Настройка за времето (забавяне на изключването) . 
Времето за включване на лампата може да се настрои плавно от 
около 10 секунди до максимум 15 минути. 
Завъртане на копчето напълно обратно на часовниковата стрелка : избор на най-кратък 
период (10 секунди).Завъртане на копчето напълно по часовниковата стрелка: избор на 
най-дългият период (15 минути). 
Когато задавате зоната на засичане и при правене на др.функционални тестове, е 
препоръчително да се избере най-краткото време за работа 
 

 Настройка на светлината (праг на 
реагиране - светлочувствителност)  
Прагът на реагиране на сензора може да се променя постепенно от 2 до 2000 лукса. 
Завъртане на копчето към  , напълно обратно на часовниковата стрелка = дневна 
работа, при около 2000 лукса 
Завъртане на копчето към , напълно по часовниковата стрелка = нощна работа, около 
2 лукса 
Когато регулирате зоната на засичане и при функционални тестове, провеждани на 
дневна светлина, трябва да нагласите копчето на  (дневен режим). 
. 
Базови настройки на обхвата 
 

 
Лещата на IS 2180 – 2 е разделена на 2е зони на детекция. Едната половина покрива 
максимален обхват 5 метра, а другата половина – 12 метра (когато уреда е инсталиран 
на височина от около 2 метра). След поставянето на лещата (натиснете здраво в канала, 
който е за нея)-виe ще видите максимално настроения обхват (12 или 5 метра), на 
дъното в дясно. 
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Лещата може да се отдели с отвертка отстрани и да се постави отново според избрания 
обхват. 
Примери 
 

 
 
Прецизни настройки, които се правят чрез използването на сенници. 

  
 
Сенниците, които се доставят с уреда  - могат да се използват за настройване на зоната 
за детекция, както пожелаете , като с тях могат да се закрият определени пространства 
или да се оставят специфични разстояния. Това предотвратява активирането на лампата 
от коли, минувачи и др. и ви позволява да контролирате специфични зони.  
Сенниците могат да се разделят или разрежат с ножици вертикално или хоризонтално и 
могат да се захванат на главния канал около центъра на лещата. Те се закрепват чрез 
закрепване на предния капак. 
(виж по- долу: примери, показващи как да се намали ъгълът на детекция и да се скъси 
обхвата) 
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Примери за свързване към захранването 

 
1. лампа без неутрален проводник  2.лампа с неутрален проводник 
 

 
3. Свързване чрез сериен прекъсвач за ръчно   4. свързване към двоен/девиаторен 
и автоматично опериране  прекъсвач за режим постоянно 

включена светлина и автоматично 
опериране 

  настройка 1: автоматично опериране 
  настройка 2: ръчно опериране за 

постоянно включена лампа
 Важно: уредът не може да се 
изключи, но оперира само в режими 
1 и 2 
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1) - крушка с нажежаема жичка 
2) сервизно натоварване, лампа от 1000 W (виж технич.спецификация) 
3) IS 2180  - 2 свързващи терминали 
4) Вътрешен прекъсвач 
5) Вътрешен сериен прекъсвач, ръчно, автоматично 
6) Вътрешен двоен/девиаторен прекъсвач, автоматичен, постоянно пусната лампа. 

 
Работа/Поддръжка 
Инфрачервеният сензор е подходящ за автоматично включване и изключване на 
светлина. Уредът не е подходящ за алармени системи против кражби, тъй като не е 
защитен по начина, необходим за такива системи. Времевите условия могат да окажат 
влияние на функциите на детектора за движение. Силни ветрове, сняг, дъжд или 
градушка могат да причинят нежелано активиране на лампата, тъй като сензорът не 
може да различи резките промени в температурата от източниците на топлина. Лещата 
на сензора трябва да се чисти с влажна кърпа, ако се замърси (не използвайте 
почистващи препарати). 
Проблеми 

Неизправност Причина Решение 
IS 2180 – 2 Няма мощност * Предпазителят е повреден; 

уредът не е включен 
 
 
 
 
* Късо съединение 
*Основния прекъсвач е 
изключен 

* Поставете нов предпазител; 
включете уреда; включете 
превключвателя на 
електрическата мрежа; 
проверете окабеляването с 
волтметър 
* Проверете кабелните връзки
* Включете 

IS 2180 – 2 Не се включва * Управлението на режимa на 
светлочувствителността е 
настроен на режим „нощна 
работа“ по време на работа 
през деня 
* Изгоряла крушка 
*Превключвателят на 
електрическата мрежа е 
изключен 
* Проблем с предпазителя 
 
 
* Зоната за детекция не е 
зададена правилно 

* Пренастройте режимите  
 
 
 
 
* Сменете крушката 
* Включете  
 
 
* Поставете нов предпазител, 
проверете кабелните връзки, 
ако е необходимо 
* Пренастройте зоната 
 

IS 2180 – 2 Не се изключва * Постоянно движение в 
зоната за разпознаване 
 
 
 
* Лампата е в зона на 
детекция и постоянно се 
включва заради промяна в 

* Проверете зоната за 
разпознаване и я 
пренастройте, ако е 
необходимо или поставете 
сенници 
* Преместете зоната или 
поставете сенник 
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температурата 
* влиза в режим на постоянна 
работа при вътрешен сериен 
прекъсвач 
 

 
* поставете серийният 
прекъсвач в автоматичен 
режим 

IS 2180 – 2 - Постоянно се 
включва/ изключва 

* В зоната на засичане има 
лампа 
 
 
 
* В зоната на засичане се 
движат животни 
 
* Източник на топлина в 
зоната на детекция –
напр.изход на камина и пр. 
 

* Проверете зоната за 
разпознаване и я 
пренастройте, ако е 
необходимо сложете сенници, 
увеличете дистанцията  
* Настройте зоната на 
детекция или поставете 
специални сенници. 
* Настройте зоната на 
детекция или поставете 
специални сенници. 

IS 2180 – 2 Включва се, без да 
е зададено включване 

* Вятърът движи дърветата и 
храстите в зоната за детекция 
* Колите по улицата се улавят
* Внезапна промяна в 
температурата заради времето 
(вятър, дъжд, сняг) или 
заради течение от 
вентилатори или отворени 
прозорци 

* Покрийте секции от лещата 
използвайки сенниците 
* Покрийте секции от лещата 
използвайки сенниците 
* Променете зоната за 
разпознаване или променете 
мястото на инсталиране 

 

Декларация за съответствие  
Този продукт отговаря на европейската Директива за уреди използвани в определени 
граници на напрежението 73/23/EC (Нисковолтовата директива), Директива за 
електромагнитна съвместимост 89/336/EC 
Функционална гаранция 
Този продукт на STEINEL е произведен с голямо внимание, тестван e за правилна 
работа и за безопасност в съответствие с приложимите норми и след това е подложен 
на проверка по принципа на случайната извадка. STEINEL гарантира, че продуктът е в 
отлично състояние и изправност. Гаранционният срок е 36 месеца и започва от датата 
на продажба на потребителя. Ние ще отстраним дефектите, причинени от материални 
пропуски или производствените грешки. Гаранцията може да бъде изпълнена чрез 
ремонт или замяна по нашата собствена преценка. Гаранцията не покрива повреди на 
износени части, повреждане или дефекти, причинени от неправилна употреба или 
поддръжка. Последващи щети на други обекти не се покриват. 
Искове по гаранцията ще бъдат приемани, само ако стоката се изпрати напълно 
сглобена и добре опакована заедно с кратко описание на повредата, както и с квитанция 
или фактура (дата на закупуване и печат на търговеца) до съответния сервизен център. 
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