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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit unserer
Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

AN
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Aligemeine Sicherheitshinweise

Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes Strom abschalten und
Spannungsfreiheit mit einem Spannungs-
priifer Uberprdfen.

Bei der Installation des Sensors handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
Sie muss daher fachgerecht nach den
landestiblichen Installationsvorschriften
und Anschlussbedingungen durchgeflhrt
werden. (z.B. DE - VDE 0100, AT- OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

Nur Original-Ersatzteile verwenden.
Reparaturen durfen nur durch Fachwerk-
statten durchgefiihrt werden.

3. iHF 3D

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— Der iHF 3D-Sensor ist ein aktiver Bewe-
gungsmelder fur den AuBenbereich und zur
Wandmontage.

Der iHF 3D-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus

und empfangt deren Echo. Bei Bewegung

von Personen im Erfassungsbereich wird die
Echoveranderung vom Sensor wahrgenommen
und I6st ein Schaltsignal aus.

Durch eine Signalanalyse unterscheidet der
iHF 3D-Sensor zwischen sich bewegenden
Personen und sich bewegenden Objekten wie
Strauchern oder Kleintieren (Tiere in GroBe bis
zu einer Hauskatze). Die 3D-Antennentechnik
ermoglicht eine prézise individuelle Einstellung
auf drei Achsen. Fehlschaltungen durch
Kleintiere sowie Stérungen durch extreme
Temperaturen werden so ausgeschlossen. Alle
Funktionseinstellungen kdnnen auch tber die
Fernbedienung RC9 vorgenommen werden.
(= "7. Zubehor")

Hinweis: Die Hochfrequenzleistung des
iHF-Sensors betragt ca. 1 mW — das ist nur ein
1000stel der Sendeleistung eines Handys oder
einer Mikrowelle.

Lieferumfang (Abb. 3.1)
ProduktmaBe (Abb. 3.2)
Reichweite/Montagehdhe (Abb. 3.3)
Geratelibersicht (Abb. 3.4)

A Wandhalter
Steckverbindung
Sensoreinheit
Zeiteinstellung
3D-Reichweiteneinstellung
Helligkeitseinstellung
Designblende

OTMMOOm

4. Installation

* Stromversorgung abschaltel . 4.1)
Anschlussdiagramm (Abb.
Anschluss Netzzuleitung 3)

Die Netzzuleitung beste
Kabel (max. Durchmesggel

L = Phase (meis arz,
braun oder
N = Neutr: r tens blau

L' = stromfuhreMger Leiter

Leitungd 9 nl

Im Zweifel missen Sie die mit einem
Spannungsprtifer identifi y anschlieBend
wieder spannungsfrei schalten. Phase (L) und
Neutralleiter (N) werden an der Listerklemme
angeschlossen.

Beachten Sie bitte, dass der Stromkreis mit

einem 16A-Leitungsschutzschalter abgesichert
werden muss.

Wichtig: Ein Vertauschen der Anschllsse fuhrt
im Gerat oder Ihrem Sicherungskasten spater
zum Kurzschluss. In diesem Fall missen noch-
mals die einzelnen Kabel identifiziert und neu
verbunden werden. In die Netzzuleitung kann
selbstverstandlich ein Netzschalter zum Ein-
und Ausschalten installiert sein.

5. Montage
¢ Alle Bauteile auf Beschadj rifen.
* Bei n das Produkfgicht in Betrieb

M @ scHritte
o Gegigfleten Montagi auswahlen unter

& Reichweite und
(Abb. 3.3)
schalten (Abb. 4.1)

. Bohrli%xE zeichnen (Abb. 5.1)

. Lécr;e& n und Dibel einsetzen
utz-Zuleitung (Abb. 5.2)
utz-Zuleitung (Abb. 5.3)

lusskabel anschlieBen (Abb. 4.2)
kverbindung (B) anschlieBen (Abb. 5.4)
oreinheit (C) anschrauben (Abb. 5.5)

e Stromversorgung einschalten (Abb. 5.6)
¢ Einstellungen vornehmen => "6. Bedienung
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6. Bedienung
Legende Bedienung/Funktion (Abb. 6.1)

Hinweis: Nach Netzanschluss blinkt die weiBe
Status-LED fiir 10 Sekunden. Danach ist der
Sensor funktionsbereit.

Werkseinstellungen

Zeiteinstellung: Install (Pos. 8)
Reichweiteneinstellung: 3x MAX
Helligkeitseinstellung 1000 Lux (Pos. 7)

Funktionen

Zeiteinstellung (Abb. 6.2 / H)

Die gewtnschte Leuchtdauer des angeschlos-
senen Verbrauchers kann in sechs Stufen,

30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten,
15 Minuten bis 30 Minuten, eingestellt werden.

Impulsmodus (Abb. 6.2 / H)

Stellen Sie den Einstellregler auf L (Pos. 1),
dann befindet sich das Gerat im Impulsmodus,
d. h. der Ausgang wird flir ca. 2 Sekunden
eingeschaltet (z.B. flr Treppenhausautomat).
Danach reagiert der Sensor flir ca. 8 Sekunden
nicht auf Bewegung.

Install-Modus (Abb. 6.2 / H)

Der Install-Modus dient der Priifung der
Funktionalitat sowie des Erfassungsbereiches.
Unabhéngig von der Helligkeit schaltet die
angeschlossene Leuchte bei Bewegung fur
10 Sekunden ein (Status-LED blinkt). Der
Install-Modus hat Vorrang vor allen anderen
Einstellungen.

Einstellregler verandern, um den Install-Modus
zu verlassen. Bei Einstellung Uber die Fern-
bedienung RC9 wird der Install-Modus nach
10 Minuten automatisch verlassen.

Reichweiteneinstellung (Abb. 6.2 /1 1-3)
Die Reichweite l&sst sich durch drei Einstell-
regler stufenlos 1-5 m (max. ca. 7 m) auf drei
Achsen unabhénging voneinander einstellen.
Mit den Einstellreglern wird die maximale
Erfassungsreichweite eingestellt.
Erfassungsdiagramm (Abb. 6.3)

Hinweis: Wenn in einer dieser Richtungen in
einem Abstand von weniger als 7 m eine Mau-
er oder ahnliches steht, muss die Reichweite
in dieser Richtung auf die maximale Reichweite
gestellt werden, da es sonst zu Fehlerfassun-
gen kommen kann. Die Reichweiteneinstellun-
gen soliten nur daflr benutzt werden, Bereiche
auszuschlieBen, in denen Bewegung nicht zur
Lichtschaltung flihren soll.

Weitere Beeintrachtigungen des iHF 3D ent-
stehen durch die Montage in Ecken oder auf
Metallfassaden.

Helligkeitseinstellung
(Ansprechschwelle) (Abb. 6.2 / J)

Die gewlinschte Ansprechschwelle des
Sensors kann stufenlos von ca. 2-1000 Lux
eingestellt werden.

Teach-Modus

Der Teach-Modus (Abb. 6.2 / J / Pos. 8)
speichert den aktuellen Wert der Umge-
bungshelligkeit, unterhalb dessen der Sensor
zukunftig auf Bewegung reagieren soll.
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Dauerlichtfunktion (Abb. 6.4 / 6.5)

Wird ein Netzschalter in die Netzzuleitung
montiert, sind neben dem einfachen Ein- und
Ausschalten folgende Funktionen méglich:

Sensorbetrieb: (Abb. 6.4)

— Licht einschalten (wenn Leuchte AUS):

— Schalter 1x AUS und AN. Leuchte bleibt fiir
die eingestellte Zeit an.

— Licht ausschalten (wenn Leuchte AN):

— Schalter 1x AUS und AN. Leuchte geht aus
bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Dauerlichtbetrieb (Abb. 6.5)

— Dauerlicht einschalten:

— Schalter 2x AUS und AN. Die Leuchte
wird fUr 4 Stunden auf Dauerlicht gestellt
(Status-LED AN). AnschlieBend geht sie
automatisch wieder in den Sensorbetrieb
Uber (Status-LED AUS).

— Dauerlicht ausschalten:

— Schalter 1x AUS und AN. Leuchte geht aus
bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Wichtig: Das mehrmalige Betatigen des Schal-
ters muss schnell hintereinander erfolgen (im
Bereich 0,2-1 Sekunden).

7. Zubehor

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Uber die Fernbedienung RC9 kénnen beliebig
viele iHF 3D-Sensoren gesteuert werden. Jeder
gultige Tastendruck wird durch Blinken (1 x)
der Status-LED am Sensor angezeigt. Jeder
ungltige Tastendruck wird durch Blinken (2 x)
der Status-LED angezeigt. (Abb. 7.1)

Funktionen:

@{:O} [l Helligkeitseinstellung
Die gewtlnschte Ansprechschwelle
kann von ca. 2-1000 Lux eingestellt
werden.

':O:' Tageslichtbetrieb
(C Nachtbetrieb

B Teach-Modus
Bei den gewlnschten Lichtver-
héltnissen, bei dem der Sensor
zukUnftig auf Bewegung reagieren

soll, ist diese Taste zu drticken.
Der aktuelle Wert wird gespeichert.

H Zeiteinstellung
Die gewiinschte Leuchtdauer nach
der letzten Bewegungserfassung
kann durch Driicken der Tasten auf
10 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten,
15 Minuten eingestellt werden.

A Leuchtdauer
Einstellen der Leuchtdauer auf eine
individuell gewlinschte Zeit. Jeder
Tastendruck erhoht die akutelle
Zeiteinstellung um jeweils 1 Minute
(max. 30 Minuten).

Dauerlichtfunktion
Bei Tastendruck wird die Leuchte
flr 4 Stunden eingeschaltet
(Status-LED an). AnschlieBend geht
die Leuchte automatisch in den
Sensorbetrieb Uber. Bei erneutem
Tastendruck (vor Ablauf 4 Stunden)
geht die Leuchte in den Sensor-
betrieb tber.

H Install-Modus
Der Install-Modus dient der Priifun
der Funktionalitat sowie des Erfa
sungsbereiches. Unabhangig vo

der Helligkeit schaltet die Le
bei Bewegung flir 10 St

()

S
Qs
@ N}
3\

(Status-LED blinkt). Der || Modus @
hat Vorrang vor allen and Einstel
lungen. Nach 10 Min, ‘wird der Q
Install-Modus auto verlasse
Nach einem Tas Reset
der Install-ModuRgof@rt verlass
0dus un&
it gleich, emg.
lungen
auf die 3m der Leuglt nuell
Werks-

eingesteliten WertpzwW!
einstellungen.

Smart Remote (optional)

(EAN 4007841009151)

— Steuerung per Smartphone oder Tablet

— Ersetzt die Fernbedienung

— Passende App laden und per Bluetooth
verbinden

8. EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklart STEINEL Vertrieb GmbH, dass
der Funkanlagentyp iHF 3D 3D 3D der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der volistandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfugbar: www.steinel.de

9. Entsorgung

Elektrogeréate, Zubehdr und Vgmacklngen
i ieC®rverwertung

el ber Elektro- und
Elektronlk -Algeral und ihrer Umsetzung in
nauonale Ussen nicht mehr gebrauchs-

fahige J rate getrennt gesammelt und ei-
nerN rechten Wiederverwertung zuge-

%arantle
4

Herstellergarantie flr Unternehmer, wobei Unter-
nehmer eine natlrliche oder juristische Person
oder eine rechtsfahige Personengesellschaft ist,
die bei Abschluss des Kaufes in Austibung ihrer
gewerblichen oder selbstandigen beruflichen
Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie
der STEINEL Vertrieb GmbH, DieselstraBe 80-84,
33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflillen hdchste
Qualitatsanspriiche. Aus diesem Grund leisten
wir als Hersteller Ihnen als Kunde germne eine
unentgeltliche Garantie geméaB den nachstehen-
den Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung
der Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder
Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch
durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer
Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garan-
tiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler
beruhen.

Die Garantiezeit flir

 Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten be-
trégt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum
des Produktes.

Ausdriicklich ausgenommen von dieser Garantie

sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dartiber

hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

* bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
natrichen Verschlei von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem nattirichem
VerschleiB zurlickzufiihren sind,

* bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaBem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

* wenn An- und Umbauten bzw. sonstige
Modifikationen an dem Produkt eigenmachtig
vorgenommen wurden oder Méngel auf die
Verwendung von Zubehdr-, Ergénzungs- oder
Ersatzteilen zurtickzuflihren sind, die keine
STEINEL-Originalteile sind,

* wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt
sind,

* wenn Anbau und Installation nicht gemas den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgefiihrt
wurden,

* bei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie lasst Ihre gesetzlichen
Rechte unbertihrt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen gelten zusétzlich zu den gesetzlichen Rechten
und beschranken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fir samtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet
werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den inter- nationalen Waren-
kauf (CISG).

Geltendmachung: Wenn Sie Ihr Produkt
reklamieren wollen, senden Sie es bitte volistandig
und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die
Angabe des Kaufdatums und der Produktbe-
zeichnung enthalten muss, an lhren Handler oder
direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH - Re-
klamationsabteilung -, DieselstraBe 80-84, 33442
Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen lhnen daher,
Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit
sorgféltig aufzubewahren. Fir Transportkosten

und -risiken im Rahmen der
JAHRE

Ruicksendung Ubemehmen
wir keine Haftung. HERSTELLER
GARANTIE

DE



11. Technische Daten
Abmessungen (HxBxT)

120 x 117 x 120 mm

Netzanschluss

120-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Leistung
Gluh-/ Halogenlampenlast
Leuchtstofflampen EVG
Leuchtstofflampen unkompensiert
Leuchtstofflampen reihenkompensiert
Niedervolt Halogenlampen

max. 2000 W bei 230 V

max. 1000 W bei 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bei 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bei 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bei 230 V (cos ¢ = 0,5)

LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W
Kapazitive Belastung < 176 pF

Montagehthe 2,2m
Sensorik iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
Erfassungswinkel 160°
Reichweite 1-5m (max. ca. 7 m)
Zeiteinstellung 30 s - 30 min, 10 s - 30 min (durch FB RC9) «
Dauerlicht schaltbar (4 h) %
Dammerungseinstellung 2-2000 Lux
Max. Flachenabdeckung ca. 68 m? &
Schutzart IP 54 @
Temperaturbereich -20 bis +50 °C AN

12. Betriebsstérungen

Stoérung Ursache

N\

Abhilfe

Sensor ohne Spannung

W Kurzschluss

M Sicherung hat ausgelost,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

Sensor schaltet nicht ein

W Erfassungsbereich nicht
gezielt eingestellt

M bei Tagesbetrieb, Dammerungs-
einstellung steht aufNachtbetrieb

W Gluhlampe defekt

B Netzschalter AUS

W Sicherung hat ausgelost

tauschen,
rifen

M neu justieret
)

Sensor schaltet nicht aus
sungsbereich

W dauernde Bewegung im Erfas-

M Bereich kontr‘olheren und evtl.
neu justieren bzw. abdecken
M Bereich andern bzw. abdecken
M Dauerlichtbetrieb 4 h deak-

tivieren

Sensor schaltet immer
EIN/AUS

M geschaltete Leuchte befindet
sich im Erfassungsbereich

M Bereich umstellen bzw. abde-
cken, Abstand vergréBern
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1. About this document

Please read carefully and keep in a safe

place.

— Under copyright. Reproduction either in
whole or in part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical
progress.

d warniqzo

ference to r information in
the doc@t.’

2. Ga&afety Notification

nnect the power supply before
empting any work on the unit.

o installation, the electric power cable
connected must not be live. Therefore,

%h off the power first and use a voltage
V4 fer to make sure the wiring is off-circuit.

e Installing the sensor involves work on the
mains power supply.
This work must therefore be carried out
professionally in accordance with national
wiring regulations and electrical operating
conditions. (DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

* Only use genuine replacement parts.

* Repairs may only be made by specialist
workshops.

3. iHF 3D

Proper use
— The iHF 3D sensor is an active motion detec-
tor for wall mounting outdoors.

The iHF 3D sensor emits high-frequency
electromagnetic waves (5.8 GHz) and receives
their echo. Any movement by persons in the
detection zone is noticed by the sensor as a
change in echo and triggers a switching signal.
Analysing the signal, the iHF 3D sensor distin-
guishes between moving persons and moving

objects, such as bushes or small animals
(animals up to the size of a cat). The 3D an-
tenna system permits precision adjustment in
any way in three directions. This rules out any
inadvertent triggering by small animals as well
as interference from extreme temperatures. All
function settings can also be made via the RC9
remote control. (= "7. Accessories")

Note: The high-frequency output of the
iHF-sensor is approx.1 mW — that's 1000 times
less than the transmission power of a mobile
phone or the output of a microwave oven.

Package contents (Fig. 3.1)
Product dimensions (Fig. 3.2)
Mounting height / reach (Fig. 3.3)
Product components (Fig. 3.4)
A Wall mount

Plug connection

Sensor unit

Time setting

3D reach setting
Light-level setting
Designer cover panel

OTMOOm

4. Installation

¢ Switch OFF power supply (Fig. 4.1)
Wiring diagram (Fig. 4.2)

Connect the mains power supply lead

(Fig. 4.3)

The mains supply lead is a 3-core cable

(max. lead diameter 19 mm):

L = phase conductor (usually black,
brown or grey)

N = neutral conductor (usually blue)

L' = live conductor (usually black or brown)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from
the power supply again. Connect phase (L)
and neutral conductor (N) to the terminal block.

Please note that the electric circuit must be
protected by a 16A circuit breaker.

Important: Incorrectly wired connections will
produce a short circuit later on in the product
or your fuse box. In this case, you must identify
the individual conductors once again and
re-connect them. A mains power switch for



turning the unit ON and OFF may of course be
installed in the mains supply lead.

5. Mounting

® Check all components for damage.
* Do not use the product if it is damaged.

Mounting procedure

* Select appropriate site of installation, giving

consideration to sensor reach and detection

of movements (Fig. 3.3)

Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Mark drill holes (Fig. 5.1)

Drill holes and insert wall plugs (Fig. 5.2)

— Concealed power supply lead (Fig. 5.2)

— Surface-mounted power supply lead
(Fig. 5.3)

Connect conductors (Fig. 4.2)

Make plug connection (B) (Fig. 5.4)

Screw sensor unit (C) into place (Fig. 5.5)

Switch ON power supply (Fig. 5.6)

Make settings = "6. Operation"

6. Operation
Operation/function legend (Fig. 6.1)

Note: After connecting to the mains power
supply, the white Status-LED flashes for 10 s.
The sensor is then ready for operation.

Factory settings

Time setting: Install (pos. 8)

Reach setting: 3x MAX

Light-level setting 1000 lux (pos. 7)

Functions

Time setting (Fig. 6.2 / H)

The time you wish the connected load to stay
ON for can be adjusted to any of six settings:
30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes,

15 minutes to 30 minutes.

Pulse mode (Fig. 6.2 / H)

If you set the control dial to JL (pos. 1),

the unit is in pulse mode, i.e. the output is
switched ON for approx. 2 sec. (e.g. for
staircase lighting timer). Afterwards, the sensor
does not react to movement for approx. 8 s.

Install mode (Fig. 6.2 / H)

Install mode has the purpose of checking for
proper working order as well for testing the de-
tection zone. Irrespective of light level, the light
connected switches ON for 10 s in response to
movement (Status-LED flashes). Install mode
has priority over all other settings. Change
control dial setting to quit Install mode. When
making settings with the RC9 remote control,
Install mode ends automatically after 10 min.

Reach setting (Fig. 6.2 /11-3)

Reach can be infinitely adjusted in three direc-
tions via three control dials from 1-5 m (max.
approx. 7 m) independently of each other. The
maximum detection reach is selected via the
control dials.

Detection diagram (Fig. 6.3)

Note: if the distance to a wall or similar struc-
ture is less than 7 m in any of these directions,
the reach in that direction must still be set to
maximum reach or detection errors may be
made. The reach settings should only be used
to mask out areas in which you do not want

Performance of the iHF 3D may also be

movement to result in light being switched ONQ

impaired by installing it in corners or on me;
building exteriors.

Light-level setting @
(Response threshold) (Fig. 6.2 /

1000 lux.

Teach mode @ @
Teach mode (Fig. 6.2 / . 8) save&'
current ambient light leygl Blow wi o

&

hiclyo
not want the senso, ond to ent
from now on&1

Manual override f@inction (Fij 6.5)

If a mains switch is installed iM¢heThains
supply lead, the following fi s are
provided in addition to si witching light

ON and OFF:

The sensor’s chosen response thre: can
be infinitely varied from approxi 2to %

Sensor mode: (Fig. 6.4)

— Switch light ON (when light is OFF):

— Switch OFF and ON once. Light stays ON for
the period selected.

— Switch light OFF (when light is ON):

— Switch OFF and ON once. Light goes out or
switches to sensor mode.

Manual override (Fig. 6.5)
— Activate manual override:

— Turn switch OFF and ON t The light
is set to manual override hdurs (Sta-
. Then it ret@maﬂcally to
; tatus-@ F).
N .

. Light goes out or

must be actuated in
ind#fle 0.2 - 1 s range).

7. sories

R ontrol RC9 (EAN 4007841007638)
ber of iHF 3D sensors can be

@ glled by the RC9 remote control. The

8-LED on the sensor flashes (once) to
indicate each valid press of the button. The
Status-LED flashes (twice) to indicate each
valid press of the button. (Fig. 7.1)

Functions:
. Light-level setting

(C-O- ElThe chosen response threshold can
' be set from approx. 2-1000 Iux.

Ao
-O- HIDaylight operation
T
@ HEINight-time operation

HTeach mode
This button must be pressed at the
level of light at which you want the
sensor to respond to movement
from now on.
The current value is stored.

H Time setting
The period of time you want the

light to stay ON for after the last
detected movement can be set
to 10's, 1 min, 5 min, 15 min by
pressing these buttons.

1 Light ON time
Setting the light to stay ON for a

time of your own choice. Each
press of the button increments
the current time setting by 1 min
(up to 30 min).

Manual override function
Pressing this button switches the
light ON for 4 hours (Status-LED
on). The light then returns to sensor
mode automatically. Pressing the
button for a second time (before the

4 h period expires) returns the light
to sensor mode.

@ H Install mode
Install mode has the purpose of
checking for proper working order
as well for testing the detection
zone. Irrespective of light level, the
light switches ON for 10 s in re-
sponse to movement. (Status-LED
flashes).
Install mode has priority over all
other settings. Install mode ends
automatically after 10 min. Install
mode ends immediately after
pressing reset.
Note: Teach mode and Install
mode cannot be used at one
at the same time.

El Reset
Resets all settings to the values

selected on the light manually or
to the factory settings.

Smart Remote (optional)

(EAN 4007841009151)

— Control by smartphone or tablet

— Replaces remote control

— Load appropriate app and connect via
Bluetooth

8. EC Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL Vertrieb GmbH declares that
the radio equipment type iHF 3D 3D 3D is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The
full text of the EU declaration of conformity

is available at the following internet address:
www.steinel.de
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9. Disposal

Electrical and electronic equipment, acces-
sories and packaging must be recycled in an
environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and
electronic equipment as domestic
O\ waste.

For EU countries only: under the current
European Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment and its transposition in
national law, electrical and electronic equip-
ment no longer suitable for use must be col-
lected separately and recycled in an environ-
mentally compatible manner.

10. Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory
rights against the vendor. If these rights exist
in your country, they are neither curtailed nor
restricted by our Warranty Declaration. We
guarantee that your STEINEL Professional sen-
sor product will remain in perfect condition and
proper working order for a period of 5 years.
We guarantee that this product is free from
material-, manufacturing- and design flaws.

In addition, we guarantee that all electronic
components and cables function in the proper
manner and that all materials used and their
surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your
product complete and carriage paid with the
original receipt of purchase, which must show
the date of purchase and product designation,
either to your retailer or contact us at STEINEL
(UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park,
Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP,
for a returns number. For this reason, we
recommend that you keep your receipt of
purchase in a safe place until the warranty pe-
riod expires. STEINEL shall assume no liability
for the costs or risks involved in returning a
product.

For information on making claims under the
terms of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to
ask any question regarding your product,

you are welcome to call us at any time on our
Service Hotline 01733 366700.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY

11. Technical Specifications

Dimensions (H x W x D)

120

x 117 x 120 mm

Mains voltage

120-240V, 50 / 60 Hz

Power consumption

Max

. 1.8 W (stand-by 800 mW)

Output
Incandescent / halogen lamp load
Fluorescent lamps, electronic ballast
Fluorescent lamps, uncorrected
Fluorescent lamps, series-corrected

N

Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

. 200 W at 230 V

. 150 W at 230 V (cos ¢ = 0.5)
. 150 W at 230 V (cos ¢ = 0.5)
. 150 W at 230 V (cos ¢ = 0.5)
. 200 W at 230 V (cos ¢ = 0.5)

40W

100
160

w
w

<132 pF

22m

Meunting height
By system

iHF sensor (5.8 GHz, 1 mW)

I D,

160°
1-5 m (approx. 7 m max.)

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (by remote control RC9)

selectable (4h)

Twi seting 2-2000 lux
(2 covered approx. 68 m?
IP 54

rature range

-20° to +50°C

12. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

W Fuse has tripped,
not switched ON,
break in wiring

M Short circuit

M Activate, change fuse,

turn ON power switch, check
wiring with voltage tester

M Check connections

Sensor will not switch ON

AN
Y Q@ No power at the sensor
N
4

W Twilight setting in night mode
during daytime operation

W Bulb faulty

W Mains power switch OFF

W Fuse has tripped

W Detection zone not properly
targeted

W Adjust setting

W Change bulb

W Switch ON

M Activate, change fuse, check
connection if necessary

W Readjust

Sensor will not switch OFF

W Continuous movement in
the detection zone

B Check zone, adjust or fit
shrouds if necessary

W Change zone, or fit shrouds

M Deactivate 4 h manual
override

Sensor keeps switching ON/OFF

M Light being operated is
located in detection zone

B Change zone or fit shrouds,
increase distance

19
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver

en lieu sar!

— |l est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est auto-
risée qu'apres notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

Renvoi a des passages dans
le document.

2. Consignes de sécurité générales

Avant toute intervention sur L’appa-
reil, couper L'alimentation électrique !

Pendant le montage, les conducteurs a
raccorder doivent étre hors tension. |l faut
donc d'abord couper le courant et s'assurer
de I'absence de courant a I'aide d'un testeur
de tension.

L'installation du détecteur implique une
intervention sur le réseau électrique

et doit donc étre effectuée correctement et
conformément & la norme NF C-15100.

(par ex. DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)

Utiliser uniquement des pieces de rechange
d'origine.

Les réparations ne doivent étre effectuées
que par des ateliers spécialisés.

3. iHF 3D

Utilisation conforme aux prescriptions

— Le détecteur iHF 3D est un détecteur de
mouvement actif parfait pour L'extérieur et le
montage mural.

Le détecteur iHF 3D émet des ondes élec-
tromagnétiques a hyperfréquence (5,8 GHz)

et recoit leur écho. Au moindre mouvement

de personnes dans la zone de détection du
luminaire, le systeme détecte la modification de
L’écho et déclenche un signal de commutation.
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Une analyse des signaux permet au détec-
teur iHF 3D de faire la différence entre les
personnes en mouvement et les objets en
mouvement tels que les arbustes ou les petits
animaux (animaux de la taille maximale d’un
chat domestique). La technologie des antennes
3D permet un réglage individuel précis sur trois
axes. Finis les déclenchements intempestifs
causeés par les petits animaux et les dysfonc-
tionnements dus a des températures extrémes.
Tous les réglages de fonctionnement peuvent
étre également effectués par le biais de la
télécommande RC9. (= « 7. Accessoires »)

Remarque :

La puissance hyperfréquence du détecteur iHF
est d'env. 1 mW — ce qui ne représente qu'un
1000e de la puissance d'émission d'un smart-
phone ou d'un four a micro-ondes.

Contenu de la livraison (fig. 3.1)
Dimensions du produit (fig. 3.2)
Portée/Hauteur d'installation (fig. 3.3)
Vue d'ensemble de I'appareil (fig. 3.4)
Support mural

Connecteur enfichable

Détecteur

Temporisation

Réglage de la portée 3D

Réglage de la luminosité

Cache design

O@TMmMOOw>

4. Installation

e Couper |'alimentation éle

Schéma de raccordemen

Branchement du cablgs:
Le céble secteur est

3 conducteurs (gianfe
L = phase/@gnéra
marroh ou Bgs)

N = neutre (généralement
L' =fil conducteur de co

En cas de doute, il faut identifier les cables avec
un testeur de tension, puis les remettre hors ten-
sion. La phase (L) et le neutre (N) sont branchés
au domino.

Veillez a ce que le circuit électrique soit protégé
par un disjoncteur de protection de ligne de 16 A.

Important :

Une inversion des branchements entraine-

ra plus tard un court-circuit dans |'appareil ou
dans le boitier a fusibles. Dans ce cas, il faut

a nouveau identifier les cables et les raccor-
der en conséquence. Il est bien slr possible de
poser un interrupteur secteur sur le cable d'ali-
mentation secteur permettant la mise en ou
hors circuit de I'appareil.

ages sur

gmettre le @ en service en cas
g .
cmént de montage appro-

pri¢ eft t compte de la portée et de la
%s mouvements (fig. 3.3)

limentation électrique (fig. 4.1)

M r I'emplacement des trous (fig. 5.1)

% les trous, puis introduire les

les (fig. 5.2)

able d'alimentation encastré (fig. 5.2)
ble d'alimentation en saillie (fig. 5.3)

/. ¢ Brancher les cables de raccordement (fig. 4.2)

Brancher le connecteur enfichable (B) (fig. 5.4)
Fixer le détecteur (C) (fig. 5.5)

Mettre |'appareil sous tension (fig. 5.6)
Procéder aux réglages = « 6. Commande »

6. Commande
Légende Commande/Fonction (fig. 6.1)

Remarque :

La LED d'état blanche clignote pendant 10 s
apres le branchement au secteur. Le détecteur
est ensuite opérationnel.

Réglages effectués en usine
Temporisation : Install (rep. 8)

Réglage de la portée : 3x MAX

Réglage de la luminosité 1000 Ix (rep. 7)

Fonctionnement
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Temporisation (fig. 6.2 / H)

La durée d’éclairage souhaitée du consom-
mateur raccordé est réglable a six positions,
de 30 secondes, d’1 minute, de 2 minutes, de
5 minutes, de 15 minutes a 30 minutes.

Mode a impulsions (fig. 6.2 / H)

Si vous réglez le bouton de réglage sur « IL »
(rep. 1), L'appareil est en mode a impulsions,
c'est-a-dire que la sortie sera mise sous
tension pendant 2 s environ (p. ex. pour une
minuterie de cage d’escalier). Ensuite, le détec-
teur ne réagit pas aux mouvements pendant

8 s environ.

Mode installation (fig. 6.2 / H)

Le mode installation permet de controler le
bon fonctionnement et la zone de détection.
Indépendamment de la luminosité, le luminaire
connecté s’allume pendant env. 10 s en cas
de détection d’un mouvement (la LED d’état
clignote). Le mode installation est prioritaire par
rapport a tous les autres réglages. Modifier le
réglage sur L'un des boutons de réglage pour
quitter le mode installation. Si le réglage a lieu
via la télécommande RC9, L'appareil quitte
automatiquement le mode installation au bout
de 10 min.

Réglage de la portée (fig. 6.2 /1 1-3)

Les trois boutons de réglage permettent de ré-
gler progressivement de 1 a 5 m (au maximum,
env. 7 m), indépendamment L'un de L'autre, la
portée sur trois axes. Les boutons de réglage
permettent de régler la portée maximale du
détecteur.

Diagramme de détection (fig. 6.3)

Remarque :

S’il'y a un mur ou quelque chose de semblable
dans un de ces sens et a une distance de
moins de 7 m, il faut toutefois régler la portée
au maximum dans ce sens. Cela entrainerait
sinon des détections erronées.

Il convient d’utiliser uniquement les réglages
de la portée pour exclure les zones dans les-
quelles un mouvement ne doit pas déclencher
L'allumage de la lumiére.

Le montage dans un angle ou sur des fagades
métalliques risque de compromettre le bon
fonctionnement du détecteur iHF 3D.

FR



Réglage de la luminosité

(seuil de réaction) (fig. 6.2 / J)

Le seuil de réaction souhaité du détecteur est
réglable en continu d’env. 2 a 1000 lux.

Mode Teach

Le mode Teach (apprentissage)

(fig. 6.2/ J / rep. 8) mémorise la valeur
actuelle de la luminosité ambiante a laquelle
le détecteur doit a L'avenir réagir en cas de
mouvement.

Marche forcée (fig. 6.4 / 6.5)

Si un interrupteur principal est monté sur le
cable d’alimentation secteur, les fonctions
suivantes sont possibles en plus des simples
allumage et extinction de la lumiere :

Fonctionnement avec détecteur (fig. 6.4)

— Allumer la lumiéere
(si le luminaire est sur ARRET) :

— Actionner Linterrupteur 1 x ARRET et
MARCHE. Le luminaire reste allumé pendant
la durée réglée.

~ Eteindre la lumiére
(si le luminaire est sur MARCHE) :

— Actionner Linterrupteur 1 x ARRET et
MARCHE. Le luminaire s'éteint ou repasse
en mode détection.

Mode marche forcée (fig. 6.5)

— Activer la marche forcée :

— Actionner Linterrupteur 2 x ARRET et
MARCHE. Le luminaire s’allume pour
4 heures en marche forcée (LED d’état
ALLUMEE). Il repasse ensuite automati-
quement en mode détection (LED d’état
ETEINTE).

— Désactiver la marche forcée :

— Actionner Linterrupteur 1 x ARRET et
MARCHE. Le luminaire s'éteint ou repasse
en mode détection.

Important :

Il faut actionner L'interrupteur rapidement
plusieurs fois successives (en L'espace de
02ats).

22

7. Accessoires

Télécommande RC9 (EAN 4007841007638)
La télécommande RC9 permet de piloter un
nombre quelconque de détecteurs iHF 3D.
Chaque pression de bouton validée est
indiquée par un clignotement (unique) de la
LED d’état du détecteur. Chaque pression
de bouton non valable est indiquée par un
clignotement (double) de la LED d’état du
détecteur. (fig. 7.1)

Fonctionnement :

B Mode installation

Le mode installation permet de

contréler le bon fonctionnement et

la zone de détection. Indépendam-

ment de la luminosité, le luminaire

s’allume pendant env. 10 s en cas

de détection d’'un mouvement.

(La LED d’état clignote).

Le mode installation est prioritaire

par rapport a tous les autres

réglages. Le lumingifaguitte auto-

matiquement le inStallation au
ut de 10 min. inaire quitte

Uniquement pour les pays de I'UE :
conformément a la directive européenne en
vigueur relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et a son application dans
le droit national, les appareils électriques qui
ne fonctionnent plus doivent étre collectés
séparément des ordures ménageres et doivent
faire I'objet d’'un recyclage écologique.

10. Garantie

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits

iatem! ode installation
S que L ie sur le bouton
remma@‘v «reset ».
Attention ode Teach et le
affation ne peuvent pas
Jen méme temps.

Qh ation
les réglages sont remis aux

urs programmeées manuellement
aux valeurs d’usine.

(@« O Kl Réglage de la luminosité
Le seuil de réaction souhaité peut
étre réglé d’env. 2 a 1000 Ix.

O B Fonctionnement diurne

@ H Fonctionnement nocturne

A Mode apprentissage
Appuyer sur ce bouton quand la lu-
minosité ambiante a atteint la valeur
a laquelle le détecteur devra réagir a
L’avenir en cas de mouvement.
La valeur actuelle est memomsee

@ B Temporisation ,
Il suffit d’appuyer sur les bou
pour régler la durée d’éc|, ra@
souhaitée apres la derni€re dét

tion d’'un mouvement a 1 min, Q

&

emote (en option)
07841009151)
mande via le smartphone ou la tablette
place la télécommande
— Charger L'appli nécessaire et se connecter
via Bluetooth

5 min ou 15 min. 8. Déclaration de conformité CE

Le soussigné, STEINEL Vertrieb GmbH, déclare
que I'équipement radioélectrique du type iHF 3D
est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est
disponible a I'adresse internet suivante:
www.steinel.de

sation ac]
(ma 3

F march
Une pr ion du by Iume le
luminaire pour 4 h LED d’état
allumée). Le lui repasse
ensuite autom: ment en mode

détection. Le luminaire repasse en
mode détection par un nouvel appui
sur le bouton (avant que les 4 h
soient écoulées).

9. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques
avec les ordures ménageres !

prescrits par la loi a I'encontre du vendeur.
Notre déclaration de garantie ne raccourcit ni ne
limite ces droits dans la mesure ou ils existent
dans votre pays. Nous vous accordons une
garantie de 5 ans sur le parfait état et le bon
fonctionnement de votre produit a détection
STEINEL Professional. Nous garantissons que
ce produit ne présente pas de défauts matériels,
de fabrication ni de construction. Nous garantis-
sons le bon état de fonctionnement de tous les
composants électroniques et des cables ainsi
que I'absence de vices pour tous les matériaux
utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation a faire au sujet de
votre produit, veuillez I'envoyer complet franco
de port accompagné de la preuve d’achat origi-
nale qui doit comprendre la date de I'achat et la
désignation du produit a votre revendeur.

Veuillez consulter notre site Internet
www.steinel-professional.de/garantie pour
de plus amples informations sur la maniére de
faire valoir un droit a une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d’avoir recours au service
de garantie ou si vous avez une question au su-
jet de votre produit, vous pouvez nous appeler
a tout moment au n° d’assistance téléphonique
pour la clientéle 03 20 30 34 00.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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11. Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x P)

120 x 117 x 120 mm

Alimentation 120-240V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Puissance

Lampe a incandescence / halogene
Tubes fluorescents ballasts électroniques
Tubes fluorescents non compensés
Tubes fluorescents compensés en série
Lampes halogenes basse tension
LED<2W

2W<LED<8W

LED >8W

Charge capacitive

max. 2000 W pour 230 V

max. 1000 W pour 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pour 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pour 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pour 230 V (cos ¢ = 0,5)
110 W

280 W

450 W

<176 pF

Hauteur d'installation

2,2m

Technologie de détection

détecteur iHF (5,8 GHz, 1 mW)

Angle de détection

160°

Toeli de sym,
chuwi gevaar!
rwijzin naa.r ekstpassages in
het doc@

Portée de 1 a5 m (au maximum, env. 7 m)

Temporisation de 30 s a 30 min, de 10 s a 30 min
(avec la télécommande RC9)

Marche forcée commutable (4 h)

Réglage de la luminosité de déclenchement de 2 22000 Ix

Surface max. couverte env. 68 m?

Indice de protection IP 54

Intervalle de température

de -20 4 +560 °C

12. Dysfonctionnements
Probléme Cause

Solution

Le détecteur n'est pas sous tension M Fusible a sauté, appareil hors
circuit, cable coupé

M Court-circuit

d'un testeur de tenglbn

M \érifier le bran

Le détecteur n'allume pas le

W Pendant la jounée, le réglage M Ajuster a nou

luminaire du seuil de déclenchement est @
en position noctume

B Ampoule a incandescence W Changey |'aRppoule a i
défectueuse cen

M Interrupteur en position ARRET W
M Fusible a sauté er le fu

W Réglage incorrect de la zone de M Ajuster a nof

détection

cer yeventuelle

M Enclencher le fusibl

Le détecteur n’éteint pas le

W Mouvement continu dans la
luminaire zone de détection

W Controlémagpne de détection,
éventuellement Iajuster a nou-
veau ou la masquer

W Modifier la zone ou la masquer

M Désactiver le mode de
marche forcée de 4 h

Le détecteur s'allume et s'éteint
continuellement
détection

M Le luminaire raccordé se
trouve dans la zone de

W Modifier la zone ou la masquer,
augmenter la distance
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische
vooruitgang voorbehouden

2. Algeifepe

é ve& idsvoorschriften
xr alle werkzaamheden aan het

paraat dient de spanningstoevoer
‘e worden onderbroken!

le montage moet de aan te sluiten elek-

de stroom uitschakelen en op spannings-
loosheid testen met een spanningstester.

¢ Bij de installatie van de sensor wordt met
netspanning gewerkt. Dit moet vakkundig en
volgens de gebruikelijke installatievoorschrif-
ten en aansluitingsvoorwaarden worden
uitgevoerd (bijv. DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000).

* Gebruik uitsluitend originele reserveonder-
delen.

* Reparaties mogen uitsluitend door een
gespecialiseerd bedrij worden uitgevoerd.

: / t€Che kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst

3. iHF 3D

Gebruik volgens de voorschriften

— De iHF 3D-sensor is een actieve bewegings-
melder voor buitenshuis en geschikt voor
wandmontage.

De iHF 3D-sensor zendt hoogfrequente
elektromagnetische golven (5,8 GHz) uit en
vangt de echo daarvan op. Bij beweging van

personen in het registratiebereik wordt de
echoverandering door de sensor geregistreerd,
waarna een schakelsignaal volgt.

Door het signaal te analyseren kan de iHF
3D-sensor onderscheid maken tussen bewe-
gende personen en bewegende objecten zoals
struiken of kleine dieren (met een maximale
grootte van een poes). De 3D-antennetechniek
maakt een nauwkeurige individuele instelling in
drie richtingen mogelijk. Verkeerde schakelin-
gen door kleine dieren zijn uitgesloten, evenals
storingen door extreme temperaturen. Alle
functie-instellingen kunnen optioneel ook met
afstandsbediening RC9 worden uitgevoerd.
(‘7. Toebehoren')

Opmerking:

Het hoogfrequente vermogen van de
iHF-sensor bedraagt ca. 1 mW — dat is slechts
een 1000ste van het zendvermogen van een
mobiele telefoon of een magnetron.

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1)
Productafmetingen (afb. 3.2)
Montagehoogte/reikwijdte (afb. 3.3)
Overzicht lamp (afb. 3.4)

A Wandhouder

Stekkerverbinding

Sensorunit

Tijdinstelling
3D-reikwijdte-instelling
Lichtsterkte-instelling
Designkap

OTMMOOm

4. Installatie

¢ Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
Aansluitingsdiagram (afb. 4.2)

Aansluiting van de stroomtoevoer (afb. 4.3)
De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige
kabel (max. diameter van de kabel 19 mm):
L =fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N = nuldraad (meestal blauw)

L' = stroomdraad

In geval van twijfel moeten de draden met een
spanningstester worden geidentificeerd; ver-
volgens weer spanningsvrij maken. De fase (L)
en nuldraad (N) worden op het kroonsteentje
aangesloten.

P
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Houd er rekening mee, dat de stroomkring
met een zekering voor een 16 A-leiding moet
worden beveiligd.

Belangrijk:

Het verwisselen van de aansluitingen kan in het
apparaat of in uw meterkast kortsluiting ver-
oorzaken. In dit geval moeten de afzonderlijke
kabels nogmaals geidentificeerd en opnieuw
verbonden worden. In de stroomtoevoerkabel
kan natuurlijk een netschakelaar voor in- en
uitschakelen geinstalleerd zijn.

5. Montage

* Alle onderdelen controleren op beschadi-
gingen.

* Neem het product bij beschadigingen niet
in gebruik.

Montagestappen

Kies een passende montageplaats; houd
hierbij rekening met de reikwijdte en de
bewegingsregistratie (afb. 3.3)
Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
Boorgaten aftekenen (afb. 5.1)

Gaten boren en pluggen plaatsen (afb. 5.2)
— kabels in de muur (afb. 5.2)

— kabels op de muur (afb. 5.3)
Aansluitkabel aansluiten (afb. 4.2)
Stekkerverbinding (B) aansluiten (afb. 5.4)
Sensorunit (C) vastschroeven (afb. 5.5)
Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.6)
Instellingen uitvoeren = ‘6. Bediening’

6. Bediening
Legenda bediening/werking (afb. 6.1)

Opmerking:

Na de aansluiting op het stroomnet knippert
het witte status-led-lampje 10 sec. Daarna is
de sensor gebruiksklaar.

Fabrieksinstellingen

Tidinstelling: Install (pos. 8)
Reikwijdte-instelling: 3x MAX
Lichtsterkte-instelling 1000 lux (pos. 7)
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Functies

Tijdinstelling (afb. 6.2 / H)

De gewenste brandduur van de aangesloten
lamp kan in zes standen worden ingesteld:

30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten,
15 minuten en max. 30 minuten.

Impulsmodus (afb. 6.2 / H)

Als u de draaiknop op JL (pos. 1) zet, staat
het apparaat in de impulsmodus, d.w.z. de
uitgang wordt voor ca. 2 sec. ingeschakeld
(bijv. voor de automatische verlichting van het
trappenhuis). Daarna reageert de sensor ca.
8 sec. niet op bewegingen.

Install-modus (afb. 6.2 / H)
De install-modus is bedoeld om de werking en
het registratiebereik te controleren. Onafhanke-
lijk van de lichtsterkte schakelt de aangesloten
lamp bij beweging 10 sec. in (status-led-lampje
knippert). De install-modus heeft voorrang op
alle andere instellingen. Verander de positie
van het instelknopje als u de install-modus wilt
verlaten. Bij instelling via de afstandsbedie-
ning RCY wordt de install-modus na 10 min.
automatisch verlaten.

Reikwijdte-instelling (afb. 6.2 /1 1-3) Q
De reikwijdte kan met drie draaiknop, em
in dl
en

N\

traploos van 1 tot 5 m (max. ca. 7
richtingen onafhankelijk van elkaar
ingesteld. Met de instelknoppen wo

maximale registratiereikwijdte i Id.
Registratiediagram (afb. 6.3)
Wanneer in een van de:

afstand van minder dag?
dergelijks staat, m ij
richting toch o ea% i
gezet, omda&e foutiev

zouden kunnen kol

lingen mogen alleen worden Jgbrtitkt om
gebieden uit te sluiten waat egingen
niet tot gevolg hebben da icht wordt

ingeschakeld.

Door een montage in hoeken of op metalen
gevelplaten kan de functie van de iHF 3D
worden verslechterd.

Opmerking:

@lijk: )
SOrmo: .4)

Lichtsterkte-instelling

(drempelwaarde) (afb. 6.2 / J)

De gewenste drempelwaarde van de sensor
kan traploos van ca. 2-1000 lux worden
ingesteld.

Teach-modus

De teach-modus (afb. 6.2 / J / pos. 8) slaat
de actuele omgevingslichtsterkte op, waarbij
de sensor in de toekomst op bewegingen

moet reageren als onder dez rde wordt
gekomen. &
Permal c ichtin@ .4/ 6.5)
ee schakel kabel gemon-
@ , ziin naa§t he eenvoudige in- en
kals€len ook de vaende functies

elen (indien lamp UIT):
x UIT en AAN. De lamp blijft
g de ingestelde tijd aan.
= LNtschakelen (indien lamp AAN):
= aar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit
chakelt over op sensormodus

cSpf's
gnente verlichting (afb. 6.5)

— Permanente verlichting inschakelen:

— Schakelaar 2 x UIT en AAN. De lamp
wordt 4 uur lang permanent ingeschakeld
(status-led-lampje AAN) Vervolgens schakelt
de lamp automatisch weer over op sensor-
modus (status-led-lampje UIT).

— Permanente verlichting uitschakelen:

— Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat
uit resp. schakelt over op sensormodus.

Belangrijk:

Het meerdere malen op de schakelaar
drukken moet snel achter elkaar gebeuren
(ca. 0,2-1 sec.).

7. Toebehoren

Afstandsbediening RC9

(EAN 4007841007638)

Met de afstandsbediening RC9 kan een
willekeurig aantal iHF 3D-sensoren worden
aangestuurd. ledere geldige toetsactivering
wordt aangegeven door het knipperen (1x)
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van het status-led-lampje op de sensor. ledere
ongeldige toetsactivering wordt aangegeven
door het knipperen (2x) van het status-led-
lampje (afb. 7.1).

Functies:

(@ {O:} Lichtsterkte-instelling
De gewenste drempelwaarde
kan van ca. 2 — 1000 lux worden
ingesteld.

-:C):- H Dagmodus
@ Nachtmodus

B Teach-modus
Bij de gewenste lichtomstandig-
heden, waarbij de sensor in de
toekomst op bewegingen moet
reageren, moet op deze toets
worden gedrukt. De actuele waarde
wordt opgeslagen.

@ Tijdinstelling

De gewenste brandduur na de
laatste bewegingsregistratie kan
door het indrukken van de toetsen
op 10 sec., 1 min., 5 min. of

15 min. worden ingesteld.

B Brandduur

Instellen van de brandduur voor een
individueel gewenste tijd. Elke druk
op de knop verhoogt de actuele
tijdinstelling steeds met 1 minuut
(max. 30 min.).

Permanente verlichting

Door het indrukken van deze toets
wordt de lamp 4 uur lang inge-
schakeld (status-led-lampje aan).
Vervolgens gaat de lamp auto-
matisch over op sensorwerking.
Wanneer opnieuw op deze toets
wordt gedrukt (voor afloop van de
4 uur), schakelt de lamp over op
sensormodus.

Install-modus

De install-modus is bedoeld om de
werking en het registratiebereik te
controleren. Onafhankelijk van de licht-
sterkte schakelt de lamp bij beweging
10 sec. in (status-led-lampje knippert).
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@ B De install-modus heeft voorrang op
alle andere instellingen. Na 10 min.

wordt de install-modus automatisch
verlaten. Na een reset wordt de
install-modus onmiddellijk verlaten.
Opgelet: de teach-modus en in-
stall-modus kunnen niet tegelijkertijd
worden gebruikt.

Reset

Het terugzetten van alle instellingen
naar de handmatig op de lamp in-
gestelde waarden resp. de fabrieks-
instellingen.

Smart Remote (optioneel)

(EAN 4007841009151)

— Bediening via smartphone of tablet

— Vervangt de afstandsbediening

— Passende app laden en via Bluetooth
verbinden

8. EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL Vertrieb GmbH,
dat het type radioapparatuur iHF 3D conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.steinel.de

9. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpak-
kingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

Doe elektrische apparaten
niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn

voor verbruikte elektrische en elektronische
apparatuur en hun implementatie in nationaal
recht, dienen niet langer bruikbare elektrische
apparaten gescheiden ingezameld en milieu-
vriendelijk gerecycled te worden.

10. Garantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de

wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover

dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt

die door onze garantieverklaring noch verkort,
noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie

op de onberispelijke staat en het correcte
functioneren van uw sensorproduct uit

het STEINEL Professional assortiment. Wij
garanderen dat dit product geen materiaal-,
productie- of constructiefouten heeft. Wij

garanderen de goede werking van alle elektro-
nische componenten en kabels, alsook dat alle
toegepaste materialen en hun opperviakken vrij

van gebreken zijn.

Garantie claimen
Als u aanspraak wilt maken op garantie,
dan kunt u het betreffende artikel, compleet

samen met het originele aankoopbewijs en de

klachtomschrijving, terugsturen naar uw leve-
rancier of direct naar Van Spijk Agenturen,

De Scheper 402, 5688 HP Oirschot. Wij advi-

seren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig
te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.
STEINEL kan niet aansprakelijk worden gest:

voor de transportkosten en het transportrisi€o
van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.
meer informatie over het claimen val
tierechten) ,

Als u een garantie-aanvraag h@tachni-

ran-

sche vragen betreffende u

ct, kunt
contact opnemen met on lesk
+31 499 551490. & \

&.
AR

BRIEKS
GARANTIE

KO
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11. Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d)

120 x 117 x 120 mm

Stroomtoevoer 120-240 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen max. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Vermogen

Gloei-/halogeenlampen
TL-lampen elekt. voorschakelapp.
TL-lampen, ongecompenseerd
TL-lampen, seriegecompenseerd
Halogeenlampen,

voltage

d<8W
Led >8W
Bve belasting

max. 2000 W bij 230 V

max. 1000 W bij 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bij 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bij 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA bij 230 V (cos ¢ = 0,5)
110 W

280 W

450 W

<176 yF

<2W

2,2m

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

stratichoek o o

160°

Reikvijdte

1-5 m (max. ca. 7. m)

“Gjehstelling

30 sec. - 30 min., 10 sec. - 30 min.
(door afstandsbediening RC9)

« ichting inschakelbaar (4 uur)
2-2000 lux
MaxMagwaakt gebied ca. 68 m?
& B ing 1P 54
T:%uurbereik -20 tot +50 °C

-

&4 124Storingen
Astoring

Oorzaak Oplossing

Sensor zonder netspanning

2

M Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

M Zekering inschakelen,
vervangen, netschakelaar
inschakelen, kabel met
spanningzoeker controleren

M Kortsluiting W Aansluitingen controleren

Sensor schakelt niet in

M Bij daglicht, lichtinstelling staat
op schemerstand

M Gloeilamp defect

M Netschakelaar UIT

B Zekering gesprongen

W Opnieuw instellen

M Gloeilamp verwisselen

M Inschakelen

B Zekering inschakelen,
vervangen, evt. aansluiting
controleren

M Registratiebereik niet gericht M Opnieuw instellen

ingesteld

Sensor schakelt niet uit

B Continue beweging binnen het M Bereik controleren en evt.
registratiebereik opnieuw instellen resp.
afdekken
M Bereik anders instellen resp.
afdekken
M Permanent brandend licht
(4 uur) deactiveren

Sensor schakelt altijd AAN/UIT

W Geschakelde lamp bevindt
zich binnen het registratie-
bereik

M Bereik anders instellen resp.
afdekken, afstand vergroten

NL



1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e

di conservarlo!

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche
solo di estratti, & consentita solo previa nostra
approvazione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso
della tecnica.

Spiegazione dei simboli
A Avvertimento contro pericoli!

Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative
alla sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull‘apparecchio, togliete sempre la
corrente!

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'appa-
recchio, togliete sempre la corrente!

Durante il montaggio non deve esserci presen-
za di tensione nel cavo di allacciamento alla rete.
Prima del lavoro, occorre pertanto togliere

la tensione e accertame |'assenza mediante
uno strumento di misurazione della tensione.
L'installazione del sensore € un lavoro che richie-
de un intervento sulla tensione di rete. Deve
pertanto essere eseguita a regola d'arte in con-
formita alle norme d'installazione e alle condi-
Zioni di allacciamento nazionali. (per es.

DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.

Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da officine specializzate.

3. iHF3D

Utilizzo adeguato allo scopo

— Il sensore iHF 3D Sensor € un rilevatore di
movimento attivo per ambienti esterni ed &
adatto per il montaggio a muro.
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Il sensore iHF 3D irradia onde elettromagne-
tiche ad alta frequenza (5,8 GHz) e riceve le
onde riflesse. In caso di movimento di persone
nel campo di rilevamento, il sensore reagisce ai
cambiamenti delle onde riflesse ed emette un
segnale di attivazione.

Tramite L'analisi del segnale il sensore iHF 3D
distingue tra persone in movimento e oggetti

in movimento come cespugli o piccoli animali
(animali di dimensioni massime pari a quelle

di un gatto domestico). La tecnologia con an-
tenna 3D consente una regolazione individuale
precisa su tre assi. In tal modo si escludono sia
interventi a sproposito per via di movimenti di
piccoli animali sia guasti dovuti a temperature
estreme. Tutte le regolazioni delle funzioni
possono essere eseguite anche tramite il
telecomando RC9. (= “7. Accessori”)

Avvertenza: La potenza del sensore iHF e di ca.

1 mW —cio equivale solo ad un millesimo della
potenza di trasmissione di un telefono cellulare o di
un microonde.

Volume di fornitura (Fig. 3.1)
Dimensioni dell'apparecchio (Fig. 3.2)

Panoramica degli apparecchi (Fig. 3.4)
Supporto per fissaggio a parete
Collegamento a innesto

Unita sensore

Ritardo dello spegnimento
Regolazione del raggio d'azione 3?

Regolazione della luminosita
Copertura decorativa

Q

corrente {Rig\d.1)

O@TMmMOOw>

4. Installazione

® Staccare |'aliment:

Diagramma degff allact enti (Fig.«:

Allacciamento del
(Fig. 4.3)
Il cavo di collegamento alla refgagomposto da
3 fili (diametro massimo d ttore: 19 mm):
L = filo di fase (di prevalenza nero,

marrone o grigio)
N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)
L' = filo di fase

di collegar

Raggio d'azione/Altezza di montaggio (Fig. 3.3)¢Q

In caso di dubbio occorre identificare il cavo con
un indicatore di tensione e poi disinserire
nuovamente la tensione. Il filo di fase (L) e il filo
neutro (N) vengono collegati al morsetto isolante.
Ricordate che il circuito elettrico deve essere

protetto con un interruttore di potenza automatico
da16A.

Importante: Uno scambio dei collegamenti
|provoca un successivo corto circuito

Montag
ponenti per verificare se

* Contra Iar@:
neggiamenti.

ni non mettere in funzione il

iere un luogo di montaggio adeguato
do conto del raggio d'azione e del
'amento del movimento (Fig. 3.3)

¢ Staccare |'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)
® Segnare i punti in cui si effettueranno i fori
(Fig. 5.1)

Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.2)

— Conduttore incassato (Fig. 5.2)

— Conduttore in superficie (Fig. 5.3)
Collegare il cavo di allacciamento (Fig. 4.2)
Allacciare il collegamento a innesto (B) (Fig. 5.4)
Awitare I'unita sensore (C) (Fig. 5.5)

Attivare |'alimentazione di corrente (Fig. 5.6)
Effettuare le dovute regolazioni

- "6. Comando"

6. Comando
Legenda Comando/Funzione (Fig. 6.1)
Avvertenza: Dopo |'allacciamento alla rete il LED

di stato bianco lampeggia per 10 secondi. Dopo di
che il sensore € pronto al funzionamento.
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Impostazioni da parte del costruttore
Ritardo dello spegnimento: Install (Pos. 8)
Regolazione del raggio d'azione: 3x MAX
Regolazione della luminosita000 Lux (Pos. 7)

Funzioni

Ritardo dello spegnimento (Fig. 6.2 / H)

Il periodo di accensione desiderato dell’utenza
allacciata puo essere impostato in sei passi,
30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti,

15 minuti - 30 minuti.

Modalita a impulsi(Flg. 6.2 / H)

Impostate il regolatore su I (Pos. 1)
|'apparecchio si trova ora nella modalita a impulsi,
ossia |'uscita viene accesa per ca. 2 sec. (per es.
per l'interruttore automatico del vano scale). Poi
per 8 secondi circa il sensore non reagisce al
movimento.

Modalita Install (Fig. 6.2 / H)

La modalita Install serve per verificare la funzionali-
ta nonché il campo di rilevamento. In caso di
movimento la lampada allacciata si accende per
ca. 10 sec (il LED di stato lampeggia) indipenden-
temente dalla luminosita dell'ambiente. La moda-
lita Install ha la precedenza rispetto a tutte le altre
impostazioni. Per abbandonare la modalita Install
modificate il regolatore. In caso di regolazione tra-
mite il telecomando RC9, la modalita Install viene
abbandonata automaticamente dopo 10 minuti.

Regolazione del raggio d'azione

(Fig. 6.2/11-3)

Il raggio d’azione puo essere regolato in conti-
nuo tramite tre regolatori (1-5 m) a un massimo
di ca. 7 m su tre assi indipendentemente L'uno
dall’altro. Con i regolatori si imposta il raggio
d’azione del rilevamento massimo.

Esempio di grafico di rilevamento (Fig. 6.3)

Avvertenza: Se in una di queste direzioni a una
distanza di meno di 7 metri si trova un muro o
simile, il raggio d'azione in questa direzione deve
comungue essere impostato sul valore massimo,
altrimenti si potrebbero verificare rilevamenti errati.
La funzione regolazione del raggio d'azione
dovrebbe essere utilizzata solo per escludere
determinate aree nelle quali si desidera che i
movimenti non provochino |'accensione della luce.
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Il funzionamento dell'iHF 3D puo essere inoltre
compromesso se I'apparecchio viene montato
in angoli o facciate metalliche.

Regolazione della luminosita

(Soglia di reazione) (Fig. 6.2 / J)

La soglia d'intervento del sensore desiderata pud
essere impostata con regolazione continua tra
ca. 2 e 1000 Lux.

Modalita Teach

La modalita Teach (Fig. 6.2/ J / Pos. 8)
memorizza il valore attuale della luminosita
dell’'ambiente al di sotto del quale si desidera
che in futuro il sensore reagisca ai movimenti.

Funzionamento con luce continua (Fig. 6.4 / 6.5)
Se viene montato un interruttore di rete nella linea
di allacciamento alla rete, oltre alle semplici opera-
zioni di accensione e spegnimento sono possibili
anche le seguenti funzioni:

Funzionamento con sensore: (Fig. 6.4)

— Accensione della luce
(se la lampada & in posizione OFF):

— Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada rimane
accesa per il periodo impostato.

— Spegnimento della luce
(se la lampada & in posizione ON):

— Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si
spegne, ossia passa in funzionamento con
sensore.

Funzionamento a luce continua (Fig. 6.5)

— Accensione della luce continua:

— Interruttore 2 x OFF e ON. La lampada viene
impostata su luce continua per 4 ore (LED
di stato ON). Dopo questo periodo di tempo
la lampada passa di nuovo automaticamente
in esercizio sensore (LED di stato OFF).

— Disattivazione della funzione luce continua:

— Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si
spegne, ossia passa in funzionamento con
sensore.

Importante: L'azionamento ripetuto
dellinterruttore deve avvenire rapidamente
(entro 0,2-1 sec).
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7. Accessori

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Tramite il telecomando RC9 si puo comandare un
numero qualsiasi di sensori iHF 3D. Ogni pressione
di tasto valida viene segnalata con il lampeggio
(1x) del LED di stato che si trova sul sensore. Ogni
pressione di tasto non valida viene segnalata con
illampeggio (2x) del LED di stato. (Fig. 7.1)

Funzioni:

@ ’:Q:’ Regolazione della luminosita
La soglia d'intervento desiderata
puo essere regolata in continuo tra
ca. 2-1000 Lux.

',Q' B Modalita a luce diurna

@ Funzionamento nel buio notturno
@ Modalita Teachin presenza della
luminosita a cui si desidera che il
sensore in futuro reagisca in caso
di movimento, si deve premere
questo tasto.

Il valore attuale viene memorizzato.
Ritardo dello spegnimento

La durata del periodo di accensio

della luce desiderata dopo I'utti

rilevamento di movimento

I
stare con la pressione dejffelativi ai a

A Durata del period
zione
Impostazione per:
tempo di accensi

O

()

1 minuto

Al ssiofe del tastQ

viene i stata in
(LED di

rimanere accesa
stato ON). Alla s a di questo
tempo la lampat issa automati-

camente al funzionamento sensore.
Ad una nuova pressione del tasto
(prima della scadenza di 4 ore) la
lampada passa al funzionamento
con sensore.

B Modalita Install
La modalita Install serve per verificare
la funzionalita nonché il campo di
rilevamento. In caso di movimento la
lampada si accende per 10 sec
indipendentemente dalla luminosita
del’'ambiente. (Il LED di stato
lampeggia).

La modalita Install ha la precedenza
rispetto a tutte le altre impostazioni.
Dopo 10 minuti la

ita Inst@
mediatar
enzion@odalita “Teach” e la
modalita “INSt” non possono essere

offtemporaneamente.

O

itutte le impostazioni ai valori
tati manualmente sulla lampada
ristino delle impostazioni effettuate

\4@ costruttore.

mote (optional)

7841009151)

ando tramite smartphone o tablet
ituisce il telecomando

— Caricare la app adeguata e collegare tramite
Bluetooth

8. Dichiarazione di conformita CE

Il fabbricante, STEINEL Vertrieb GmbH, dichiara
che il tipo di apparecchiatura radio iHF 3D &
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE

¢ disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.steinel.de

9. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali
d’imballaggio devono essere consegnati a un
centro di riciclaggio riconosciuto.

Non gettare gli apparecchi elettrici
assieme ai rifiuti domestici!
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Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente
in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed
elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazio-
nale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non
pitl idonei all’uso devono essere separati dagli
altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio
riconosciuto.

10. Garanzia

Quale acquirente Lei puo rivendicare nei confronti
del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella
misura in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la
nostra dichiarazione di garanzia né |i riduce né i
limita. Noi Le concediamo 5 anni di garanzia
dellimpeccabile costituzione e del regolare
funzionamento del Suo prodotto a sensori
STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo
prodotto & privo di difetti di produzione e costruzio-
ne. Garantiamo la funzionalita di tutti i componenti
elettronici e di tutti i cavi nonché I'assenza di vizi di
tutti i materiali impiegati e delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di
trasmettere tale reclamo completo e affrancato
assieme allo scontrino d’acquisto o alla fattura
indicante la data dell’acquisto e la
denominazione del prodotto al Suo rivenditore
o direttamente a noi: STEINEL ltalia S.r.l., Largo
Donegani 2, 1-20121 Milano. Le consigliamo
pertanto di conservare scrupolosamente lo
scontrino d’acquisto o la fattura fino alla
scadenza del periodo di garanzia. STEINEL
declina ogni responsabilita per costi e rischi
legati al trasporto nel’ambito della restituzione del
prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un
diritto di garanzia si prega di consultare il nostro
sito web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una
domanda sul Suo prodotto, ci puo contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerd

dalle 9:00 alle 18:00.
ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

IT



11. Dati tecnici

Dimensioni (a x | x p) 120 x 117 x 120 mm

Allacciamento alla rete
Potenza assorbita
Potenza
Carico lampadine incandescenti / lampade alogene
Lampade fluorescenti ballast elettronico
Lampade fluorescenti non compensato
Lampade fluorescenti collegamento in serie
Lampade alogene a basso voltaggio
LED <2 W
2W<LED<8W
LED >8 W
Carico capacitivo

120-240 V, 50/60 Hz
max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

max. 2000 W a 230 V

max. 1000 W a 230V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA a 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA a 230V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA a 230V (cos ¢ = 0,5)
110w

280 W

450 W

<176 uF

Altezza di montaggio 2,2m

Sensori Sensore iHF (5,8 GHz, 1 mW)

Angolo di rilevamento 160°

Raggio d'azione
Regolazione tempo

1-5m (max. ca. 7 m)
30 s - 30 min, 10 s - 30 min
(tramite telecomando RC9)

Luce continua attivabile per 4 ore

Regolazione crepuscolare 2-2000 lux
Superficie massima coperta circa 68 m?
Grado di protezione IP 54

Intervallo di temperatura da -20 a +50 °C

12. Disturbi di funzionamento

Guasto Causa Rimedio

Sensore privo di tensione M Il fusibile & intervenuto, interruttore M Attivate o sostituite il fusiojem, 9
non acceso, cavo di alimentazione  accendete I'interrutto) d
interrotto controllate la linea digliment&-

M Corto circuito

I sensore non accende M Impostazione su funzionamento con
luce diurna ma regolazione di luce
crepuscolare impostata su funziona-
mento di notte

M Lampadina guasta

M Interruttore di rete spento

M |l fusibile & intervenuto

W Campo di rilevamento non imposta-
to con direzione giusta

Il sensore non spegne B Movimento continuo nel

campo di rilevamento

\

M Controllate il ed
eventualm golatelo nuova-
mente ossia copritelo

W Modificate ossia coprite
il campo

M Disattivate il funzionamento che
prevede luce continua per 4 ore

Il sensore continua ininter- M La lampada allacciata si
rottamente ad accendere trova all'interno del campo
© spegnere di rilevamento

W Modificate ossia coprite
il campo, aumentate la distanza
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para

futuras consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda
terminantemente prohibida la reimpresion,
ya sea total o parcial, salvo con autorizacion
expresa.

— Sujeto a modificaciones enfurtaipn del
progrgaQ técnico.
e Tos sil @

ligros!

Y

Referengtéhg partes de texto en el
docume Q

nes generales de
idad

ihtes de comenzar cualquier trabajo
el aparato, interrimpase la alimen-
acion de tension!

el montaje, el cable eléctrico a conectar
deberé estar sin tension. Por eso, desco-
necte primero la corriente y compruebe la
ausencia de tension con un comprobador
de tension.
La instalacion del sensor es un trabajo
en la red eléctrica. Debe realizarse por
tanto profesionalmente, de acuerdo con las
normativas de instalacion y los requisitos de
acometida especfficos de cada pais. (p. €.,
DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,
CH- SEV 1000)
Utilice solo piezas de repuesto originales.
Las reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

3. iHF 3D

Uso previsto

— El sensor iHF 3D es un detector activo de
movimiento para el exterior y es apto para el
montaje en la pared.

El sensor iHF 3D emite ondas electromagné-
ticas de alta frecuencia (5,8 GHz) y recibe su
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eco. Al producirse un movimiento por alguna
persona en el campo de deteccion, el sensor
detecta la modificacion del eco y produce una
sefal de conmutacion. Gracias a un andlisis
de senal, el sensor iHF 3D distingue entre las
personas Yy los objetos en movimiento, tales
como los arbustos o animales pequefios (ani-
males hasta el tamafo de un gato doméstico).
La tecnologia de antena 3D permite un preciso
ajuste sobre tres ejes. Excluye las conexiones
erréneas por animales pequefios al igual que
los fallos por temperaturas extremas. Todos
los ajustes de funciones pueden realizarse
también a través del mando a distancia RC9.
(= “7. Accesorios”)

Observacién:

La potencia de alta frecuencia del sensor iHF
es de aprox. 1 mW, es decir, solo una milésima
de la potencia de emision de un teléfono mavil
0 de un microondas.

Volumen de suministro (fig. 3.1)
Dimensiones del producto (fig. 3.2)
Altura de montaje/alcance (fig. 3.3)
Visién general del equipo (fig. 3.4)
A Soporte mural

Enchufe

Unidad del sensor
Temporizacion

Regulacion del alcance 3D
Ajuste de luminosidad

Cubierta decorativa

OMMoOO®

4. Instalacion

* Desconectar la alimentacion eléctrica
(fig. 4.1)

Diagrama de conexiones (fig. 4.2)

Conexion del cable de alimentacion (fig. 4.3)

El cable de alimentacion de red consta de

un conductor trifilar (didmetro méx. del cable
19 mm):

L = fase (generalmente negro, marrén o gris)
N = neutro (generalmente azul)

L' = conductor energizado

En caso de dudas, hay que identificar los
conductores con un comprobador de tension;
a continuacion, volver a desconectar la tension.
Lafase (L) y el neutro (N) se conectan al borne.
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Tenga en cuenta que hay que proteger el circui-
to con un interruptor automatico de 16 A.

Importante:

La inversion de las conexiones podré provocar
mas tarde un cortocircuito en el aparato o en su
caja de fusibles. En tal caso, habra que identifi-
car una vez mas cada uno de los conductores y
conectarlos de nuevo. Naturalmente, el cable de
alimentacion de red puede integrar un interrup-
tor para conectar y desconectar la tension.

5. Montaje

* Asegurese de que todos los componentes
se encuentran en perfecto estado.

* No se pongan en servicio en caso de estar
deteriorados.

El montaje por pasos

* Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo
en cuenta el alcance y la deteccién de movi-
mientos (fig. 3.3)

Desconectar la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)
Marcar los taladros (fig. 5.1)

Hacer los aguijeros e introducir los tacos

(fig. 5.2)

— Cable empotrado (fig. 5.2)

— Cable de superficie (fig. 5.3)

Conectar los cables (fig. 4.2)

Conectar enchufe (B) (fig. 5.4)

Atornillar la unidad del sensor (C) (fig. 5.5)
Conectar la alimentacion eléctrica (fig. 5.6)
Lleve a cabo los ajustes = "6. Manejo"

6. Manejo
Leyenda manejo/funcion (fig. 6.1)

Observacion:

Una vez conectado a la red, el LED blanco
del estado centellea durante 10 s. Después,
el sensor esta a punto para funcionar.

Configuracién de fabrica
Temporizacién: Instalacion (pos. 8)
Regulacion de alcance: 3x MAX

Ajuste de luminosidad 1000 lux (pos. 7)
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Funciones

Temporizacion (fig. 6.2 / H)

El periodo de alumbrado deseado del aparato
conectado puede regularse en seis etapas de
30's, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min hasta 30 min.

Modalidad de impulsos (fig. 6.2 / H)

Si coloca el regulador en I (pos. 1) el apara-
to se encuentra en modo de impulsos, es decir
que la salida se conecta durante 2 s aprox.

(p. €j. para automaticos de escalera). Una vez
transcurrido este tiempo, el sensor no reaccio-
na a los movimientos durante aprox. 8 s.

Modalidad instalacion (fig. 6.2 / H)

La modalidad instalacién sirve para comprobar
la funcionalidad, asf como el campo de detec-
cién. Con independencia de la luminosidad, la
lémpara integrada se conecta en caso de movi-
miento por unos 10 s (LED de estado centellea).
La modalidad instalacion tiene prioridad sobre
cualquier otro ajuste. Modificar los tornillos de
regulacion para salir de la modalidad instalacion.
En caso de un ajuste via mando a distancia

maticamente después de 10 min.

RC9, la modalidad instalacion se finaliza auto- Q

Regulacién de alcance (fig. 6.2 / 1 1-3) Q
El alcance de deteccion se puede ajj tm

mediante tres reguladores sin eta de
1 a5 m (max. aprox. de 7 m) sobre ejes
independientes entre si. Con los reya res

se ajusta el maximo alcance d ccion.
Diagrama de registro (fig. 6.3
Nota: Si en una de las dire

un muro o algo parecido
menos de 7 m, el alcan

dicha direccion, no o
al alcance maximo
podran produgffse d i

regulacion déf' al8ggce solo del
para excluir zonas eh las qu
tenga que conectar la luz.
Otras posibles alteracion F 3D podran
derivar del montaje en esquinds o sobre
fachadas metalicas.

Ajuste de luminosidad

(punto de activacion) (fig. 6.2 / J)

El umbral de respuesta del sensor puede regu-
larse sin etapas entre 2-1000 lux aprox.

Modo de aprendizaje

El modo aprendizaje (fig. 6.2 / J / pos. 8)
memoriza el valor actual de la luminosidad
ambiental, por debajo del cual el sensor tenga
que reaccionar a los movimientos.

Funcién de alumbrado permanente
(fig. 6.4 / 6.5)

Si se monta un interruptor en el cable de
alimentacion de red, ademas de la simple

funcién de encendido y apag se dispone
de las siguientes funciones;
i ig. 6.4)

ara esta en OFF):
. La ldmpara perma-
te el tiempo definido.
®mpara esta en ON):
vez. La ldmpara se apa-
urélonamiento de sensor.

xrmanente (fig. 6.5)

alumbrado permanente:
FF y ON dos veces. La ldmpara se
n alumbrado permanente durante
s (LED de estado ON). A continuacion
bia de nuevo automaticamente al funcio-
iento de sensor (LED de estado OFF).
— Desconectar alumbrado permanente:
— Pulse OFF y ON una vez. La lampara se
apaga o pasa a funcionamiento de sensor.

Importante:

La secuencia de pulsaciones mltiples en
el conmutador se debera realizar con cierta
rapidez (del orden de 0,2 a 1 s).

7. Accesorios

MD RC9 (EAN 4007841007638)

Con el mando a distancia RC9 se puede
controlar una cantidad indefinida de sensores
iHF 3D. Cada pulsacion de tecla valida se
visualiza mediante el LED de estado del sensor
que centellea (1x). Cada pulsacién de tecla
invalida se visualiza mediante el LED de estado
del sensor que centellea (2x). (fig. 7.1)
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Funciones:

(C-O- |l Ajuste de luminosidad
El punto de activacién deseado
puede regularse entre los
2 - 1000 lux aprox.

L
'/O\' Funcionamiento a la luz del dia
T

@ Funcionamiento nocturno

B Modo aprendizaje
Se ha de pulsar esta tecla
cuando se den las condiciones de
alumbrado a las que se desee que
reaccione el sensor en el futuro en
caso de movimiento. El valor actual
queda memorizado.

@ Temporizacién
El intervalo de iluminacién deseado
desde la Ultima deteccion de mo-
vimiento puede ajustarse pulsando

los botones a 10 s, 1 min, 5 min,
15 min.

@ A Duracién de alumbrado

Ajuste del periodo de alumbrado

a un tiempo individualizado. Cada
vez que se pulsa la tecla o el boton,
el tiempo actual ajustado aumenta
1 minuto (méx. 30 min).

@ Funcién de alumbrado perma-
nente

Al pulsar la tecla, la lampara se
enciende durante 4 horas (LED
de estado ON). A continuacion la
lampara cambia automéaticamente al
modo de funcionamiento de sensor.
Pulsando de nuevo (antes de
transcurrir 4 h), la lampara cambia al
funcionamiento de sensor.

H Modalidad instalacién
LLa modalidad instalacién sirve para

comprobar la funcionalidad, asf
como el campo de deteccion. Con
independencia de la luminosidad,

la ldmpara se conecta en caso de
movimiento por unos 10 s. (LED de
estado centellea).

La modalidad instalacién tiene prio-
ridad sobre cualquier otro ajuste. La
modalidad instalacion se finaliza auto-
maticamente después de 10 min.
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B La modalidad instalacion se finaliza
inmediatamente pulsando Reset.
Atencioén: El modo aprendizaje y el
modo instalacién no pueden usarse
simultaneamente.

9] Reposicion (Reset)
Devolucion de todos los ajustes a
los valores ajustados manualmente
en la l[dmpara o a las regulaciones
de fabrica.

Smart Remote (opcional)

(EAN 4007841009151)

— Control por smartphone o tablet

— Sustituye el mando a distancia

— Cargar la aplicacion adecuada y conectar
via Bluetooth

8. Declaracién de conformidad CE

Por la presente, STEINEL Vertrieb GmbH
declara que el tipo de equipo radioeléctrico
iHF 3D es conforme con la Directiva 2014/53/
UE. El texto completo de la declaracion UE de
conformidad esta disponible en la direccién
Internet siguiente: www.steinel.de

9. Eliminacion

Aparatos eléctricos y embalajes han de
someterse a un reciclamiento respetuoso con
el medio ambiente.

iNo eche los aparatos eléctricos a la
basura doméstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre re-
siduos de aparatos eléctricos y electrénicos y
su transposicion al derecho nacional, aparatos
eléctricos fuera de uso han de ser recogidos
por separado y sometidos a un reciclamiento
respetuoso con el medio ambiente.

10. Garantia

A usted, el comprador, le asisten ciertos dere-
chos legales frente al vendedor. En la medida
en que estos derechos existan en su pais, ellos
no se veran acortados ni limitados por nuestro
Certificado de garantia. Le ofrecemos 5 afios
de garantia sobre el estado y el funcionamiento
impecables de su producto STEINEL Profes-
sional con técnica de sensores. Garantizamos
que este producto carece de defectos deriva-
dos del material, la fabricacion o construccion.
Garantizamos la plena funcionalidad de todos
los cables y piezas electronicas, asi como la
ausencia de defectos en cualquier material
empleado o en su superficie.

Reclamacion

Si usted desea reclamar su producto, envielo,
por favor, todo completo y a porte pagado jun-
to con el tiquet de compra original que debera
indicar la fecha de compra y la denominacién
del producto a su vendedor o directamente a
nuestra direccion, SAET-94 S.L. - C/
Trepadella, n° 10, Pol. Ind. Castellbisbal
Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona).
Recomendamos, por eso, guardar bien el
tiquet de compra hasta que haya expirado
periodo de garantia. STEINEL no respon

por gastos o riesgos de transporte ¢ n

del envio.

Informacion para hacer constar un ¢

garantia la obtendra a través d tra pag\na
web www.steinel- professmn arantle

duda
ede Ilam

&.
NOS

E GARANTIA
DE FABRICANTE

Para cualquier caso de
referente a su producto ©
numero del Servicio Té

+34 9377228 49

KD

11. Datos técnicos
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)

120 x 117 x 120 mm

Conexidn a la red

120-240V, 50/60 Hz

Consumo de potencia

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Potencia
carga de bombilla incandescente/halégena
lémparas fluorescentes balastro electrénico
ldmparas fluorescentes no compensadas
lamparas fluorescentes compensadas en serie
lamparas halégenas bajo voltaje
LED <2 W
<LED<8W
LED <8 W
carga capacitiva

max. 2000 W con 230 V

max. 1000 W con 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA con 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA con 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA con 230 V (cos ¢ = 0,5)
110w

280 W

450 W

<176 yF

2,2m

sensor iHF (5,8 GHz, 1 mW)

160°

1-5 m (max. aprox. 7 m)

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (via MD RC9)

conmutable (4 h)

s
&

uscular 2-2000 lux
Cobertufdsuperficie max. aprox. 68 m?
Tip ccion IP 54
Cal e temperatura -20 a +50 °C
allos de funcionamiento
/Fal Causa Remedio

Sensor sin tensién M Fusible a saltado, desconectado,

linea interrumpida

M Cortocircuito

M Conectar, cambiar el fusible
conectar el interruptor de alimen-
tacion, comprobar el cable con un
comprobador de tension

B Comprobar conexiones

El sensor no M En funcionamiento a la luz del dia, M Reajustar
se enciende regulacién crepuscular puesta en
funcionamiento nocturno
W Bombilla defectuosa W Cambiar bombilla
M [nterruptor en OFF W Conectar
M Fusible a saltado M Conectar, cambiar el fusible, en
caso dado, comprobar la conexion
W Campo de deteccion desajustado M Reajustar
El sensor no W Constante movimiento en el M Controlar el campo de deteccion
se apaga campo de deteccién y, dado el caso, reajustar o volver
a cubrirlo
W Cambiar el campo de deteccion
o cubrirlo
M Desactivar el modo alumbrado
permanente 4 h
El sensor se W Lampara conectada se halla en el W Modificar el campo de deteccion o

enciende y apaga campo de deteccion

continuamente

cubrirlo, aumentar distancia
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atengao e guarde-o

num local seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor.
Qualquer reimpresséo, mesmo que apenas
parcial, s6 é permitida com o nosso
consentimento.

— Reservado o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacdo de simbolos

A Aviso de perigos!

Remete para referéncias do texto no
documento

2. Instrugdes de seguranca gerais

Antes de executar qualquer trabalho
no aparelho, desligue-o da corrente
de alimentagao!

* Durante a montagem, o cabo elétrico a
conectar deve estar isento de tensao. Para
tal, desligue primeiro a corrente e verifique
se nao ha tenséo, usando um busca-polos.
A instalagdo do sensor consiste
essencialmente em lidar com tensao de
rede. Por esse motivo, tera de ser realizada
de forma profissional segundo as respetivas
prescrigoes de instalagéo e condigbes de
conexao habituais nos diversos paises

(p. ex., DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

Use exclusivamente pecas de origem.
Reparagdes s6 podem ser efetuadas por
oficinas especializadas.

3. iHF 3D

Utilizacao prevista

— O sensor iHF 3D é um detetor de movimen-
tos ativo concebido para o exterior e para
montagem na parede.

O sensor de alta frequéncia iHF 3D emite
ondas eletromagnéticas de alta frequéncia
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(5,8 GHz) e capta o seu eco. Ao ocorrer o
minimo movimento de pessoas dentro da
area de monitorizagao, a alteragao do eco &
captada pelo sensor que cria uma ordem de
comutagao.

Através de uma andlise do sinal, o sensor iHF
3D diferencia entre pessoas em movimento e
objetos em movimento, como por ex., arbus-
tos e animais pequenos (até ao tamanho de
um gato domeéstico). A tecnologia de antena
3D permite um ajuste preciso e individual em
trés eixos. Comutagdes inadvertidas provoca-
das por animais pequenos ou temperaturas
extremas estao desta forma excluidas. Todas
as regulagdes das fungdes podem também ser
realizadas através do controlo remoto RC9.
(= "7. Acessorios")

Nota:

A poténcia do sensor de alta frequéncia iHF
de aprox. 1 mW - isto &, apenas uma milésima
parte da poténcia emissora de um telemovel
ou de um forno micro-ondas.

Itens fornecidos (fig. 3.1)

Dimensodes do produto (fig. 3.2)
Alcance/Altura de montagem (fig. 3.3)
Vista geral do aparelho (fig. 3.4)

A Suporte de fixagao a parede
Conector

Unidade sensor

Ajuste do tempo

Ajuste do alcance em 3D ,
Ajuste da luminosidade

Tampa de acabamento

Q

L 4
* Desligue a fonte ﬁgée -
(fig. 4.1)

A

O@TmMOO®

4. Instalagao

Diagrama d

Ligacéo ao cabo provenient:

O cabo proveniente da r

3 condutores (diametro max®

L = Fase (geraimente preto,
castanho ou cinzento)

N = Neutro (geraimente azul)

L' = Saida para a iluminagao

Em caso de duvida, procure identificar os con-
dutores com um busca-polos; a seguir, volte a
desligar a tenséo. A fase (L) e o neutro (N) séo
conectados na barra de jungéo.

Tenha em atengdo que o circuito de corrente
tem de ser protegido com um disjuntor de pro-
tegao de condutores de 16 A.

Importante:
Se as ligagdes forem trocadas, podera ocorrer
mais tarde um curto-circuito
caixa de fusiveis. Nesse ca:

e ligados de

novo. te qu o de rede po-
de g 0 a interri e rede do tipo "li-
g

.
Montag%

o Verifiqe
eventugl 0s.
L) cﬁﬁ& qualquer dano, nao coloque o
p&e funcionamento.
para a ligagao

olha um local de montagem adequado,
o em conta o alcance e a detegédo de

0s0s componentes para detetar

/ vimentos (fig. 3.3)

* Desligue a fonte de alimentacao elétrica
(fig. 4.1)

Marque os furos (fig. 5.1)

Faca os furos e coloque as buchas (fig. 5.2)
— Cabo por montagem embutida (fig. 5.2)
— Cabo por montagem saliente (fig. 5.3)
Ligue o cabo (fig. 4.2)

Ligue o conector (B) (fig. 5.4)

Aparafuse a unidade sensor (C) (fig. 5.5)
Ligue a fonte de alimentag&o elétrica

(fig. 5.6)

Proceda aos ajustes = "6. Utilizagao"

6. Utilizacao
Legenda Utilizagao/Fungao (fig. 6.1)

Nota:

Apds a ligagéo a rede o LED de estado branco
fica intermitente por 10 s. Depois de decorrido
este tempo, o detetor fica operacional.
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Valores de fabrica

Ajuste do tempo: Install (pos. 8)

Ajuste do alcance: 3x MAX

Ajuste da luminosidade 1000 lux (pos. 7)
Funcoes

Ajuste do tempo (fig. 6.2 / H)

O tempo de luz ligada desejado para o ponto
de consumo conectado pode ser ajustado em
seis intervalos: 30 segundos, 1 minuto, 2 mi-
nutos, 5 minutos, 15 minutos, até 30 minutos.

Modo de impulsos: (fig. 6.2 / H)

Se colocar o potenciémetro em IL (pos. 1)

0 aparelho passa para o0 modo de impulsos,
isto é, a saida é ativada por aprox. 2 s (por ex.
para comutador de escada). A seguir, o detetor
nao reagira a qualquer movimento durante
aprox. 8 s.

Modo Install (fig. 6.2 / H)

O modo Install destina-se a verificagao do
funcionamento e da area de monitorizagao.
Independentemente da luminosidade, a
luminéria conectada liga-se por 10 s ao detetar
movimento (o LED de estado fica intermitente).
O modo Install tem prioridade face a todas as
outras definicdes. Altere o potenciometro para
sair do modo Install. Ao regular com o controlo
remoto RC9, passados 10 min. o modo Install €
cancelado automaticamente.

Ajuste do alcance (fig. 6.2 /1 1-3)

O alcance pode ser ajustado progressiva e
separadamente pelos trés potenciémetros

(trés eixos) de 1 a 5m (aprox. 7m em max.).

O alcance maximo da monitorizagéo € ajustado
com o potencidometro. Grafico de monitorizagéo
(fig. 6.3)

Nota:

Se numa destas diregoes a uma distancia
inferior a 7 m se encontrar um muro ou algo
idéntico, o alcance nesta diregao tera de ser
ajustado na mesma para o alcance méximo, ca-
so contrario podem ocorrer detegdes erradas.
Os ajustes dos alcances s6 devem ser usados
para excluir dreas onde nao se pretenda que o
movimento ative a iluminacao.

A performance do iHF 3D pode ser afetada se
aplicado em cantos ou em

fachadas metalicas.
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Ajuste da luminosidade (limiar crepuscular)
(fig. 6.2/ J)

O limiar crepuscular desejado pode ser ajusta-
do progressivamente de aprox. 2 a 1000 lux.

Modo Teach

O modo Teach (fig. 6.2 / J / pos. 8) memoriza
o valor atual da luz ambiente sob o qual, no
futuro, o detetor devera reagir ao movimento.

Funcao de iluminagédo permanente

(fig. 6.4/ 6.5)

Se for montado um interruptor no cabo pro-
veniente da rede, além das meras funcdes de
ligar e desligar, ainda séo possiveis as fungoes
seguidamente enunciadas:

Funcionamento do detetor: (fig. 6.4)

- Ligar a luz
(estando a iluminagao DESLIGADA):

— Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez.
A iluminagao fica acesa durante o tempo
predefinido.

— Desligar a luz
(estando a iluminagao LIGADA):

— Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez.
A luminéria desliga-se ou passa para o
funcionamento de detetor.

Funcionamento de luz permanente (fig. 6.5)
- Ligar a luz permanente:
— Interruptor DESLIGA e LIGA 2 vezes.

A iluminagao ¢ ligada por 4 horas em modo

de luz permanente (LED de estado LIGADO).

A seguir, passa automaticamente para o
funcionamento de detetor (LED de estado
DESLIGADO).

— Desligar a luz permanente:

— Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez.
A iluminagao desliga-se ou passa para o
funcionamento de detetor.

Importante:

Ao acionar o interruptor varias vezes segui-
das, os intervalos devem ser minimos (na or-
dem de 0,2-1 s).
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7. Acessorios

Controlo remoto RC9 (EAN 4007841007638)
O controlo remoto RC9 permite controlar um
ndmero ilimitado de sensores iHF 3D. Cada
premir valido do botao é confirmado pelo
piscar (1x) do LED de estado no sensor. Cada
premir invalido do botao é confirmado pelo
piscar (2x) do LED de estado. (fig. 7.1)
Funcdes:
(€0 H Ajuste da luminosidade
O limiar crepuscular desejado pode
ser ajustado de 2 a 1000 lux.

',Q' A Regime diurno
@ Regime noturno

Modo Teach
Esta tecla deve ser premida no
momento em que se verificam
as condigdes de luminosidade
desejadas para a ativagao futura do
detetor de movimento.
O valor atual fica memorizado.

Ajuste do tempo

©

6| Tempo de luz ligada
Para ajustar o tempo de

movimento pode ser definidoega
10's, 1 min., 5 min., 15 rgh (b
&ada

eclaracao de conformidade CE
Premindo os botdes, o tempo de, Q %ﬂ ¢
luz ligada apds a dltima dete@é@ 40 aixo assinado(a) STEINEL Vertrieb

N\

&

Q

desejado. Cada vez e premir OQ
botao, o ajuste do %aumenta @

um minuto. (ma 2.
@ Funcéo de ilu@mo

permanent

Ao premir agie Bpta i

acende-, uatro h
de a@do). A s
n% automatj

ente para
o funciOhemento r. Ao
premir novamente' 0 (antes
de terem decorl h) a luminaria
passa para o amento de
detetor.

HE Modo Install

O modo Install destina-se a verifica-

cao do funcionamento e da area de
monitorizagao. Independentemente
da luminosidade, a iluminacéo liga-

se por 10 s ao detetar movimento
(o LED de estado fica intermitente).
O modo Install tem prioridade face
a todas as outras definicoes.
Passados 10 min. o modo Install

€ cancelado automaticamente.
Depois de ser premido uma vez o
botéo reset 0 modo Install € cance-
lado automaticamente.

Atencéo: o modo Teach e o modo
Install nao podem sados ao
mesmo tempo.

— Substi trolo remoto
— Descarl a app correspondente e proce-
&l 0 via bluetooth

GmbH declara que o presente tipo de equipa-
mento de radio iHF 3D estéd em conformidade
com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da
declaragao de conformidade esta disponivel no
seguinte endereco de Internet: www.steinel.de

9. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessorios e emba-
lagens devem ser entregues num posto de
reciclagem ecoldgica.

Nunca deite equipamentos elétricos
para o lixo domésticol!

S6 para paises da UE:

Segundo a diretiva europeia relativa aos re-
siduos de equipamentos elétricos e eletroni-
cos, e a respetiva transposigao para o direito
nacional, todos os equipamentos elétricos e
eletrénicos em fim de vida Util devem ser re-
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colhidos separadamente e entregues nos pon-
tos de recolha previstos para fins de reutiliza-
Gao ecoldgica.

10. Garantia

Enquanto comprador, tem direito a uma
garantia quer seja legal ou por defeitos de
fabrico junto do vendedor. A nossa declaragao
de garantia ndo tem qualquer efeito substitu-
tivo nem limitador sobre estes direitos. Nos
concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o
perfeito estado e o correto funcionamento do
seu produto da série STEINEL Professional.
Garantimos-lhe que o produto ndo apresenta
quaisquer defeitos de material, fabrico e
construcao. Garantimos as perfeitas condicoes
de funcionamento de todos os componentes
eletronicos e cabos, bem como a auséncia

de defeitos em todos os materiais utilizados e
respetivos acabamentos.

Reclamagéao

Se pretender fazer uma reclamacéo, ao abrigo
da garantia, envie, por favor, o seu produto
completo com os respetivos portes pagos

e acompanhado pelo original da fatura de
compra, que devera conter obrigatoriamente a
data da compra e a designacao inequivoca do
produto, ao seu revendedor ou diretamente a
nos: F.Fonseca, S.A. - Rua Jodo Francisco
do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro. Por isso,
recomendamos que guarde a sua fatura

de compra num local seguro até o prazo

de garantia expirar. A F.Fonseca, S.A. néo
assumira qualquer responsabilidade pelos
custos e riscos de transporte na devolugao

de um produto. Para obter informagdes sobre
como reclamar o seu direito a uma intervengao
ao abrigo da garantia, visite 0 nosso site em
www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervencéo ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer divida em relacéo
ao seu produto, contacte-nos através da nossa
linha de assisténcia: +351 234 303 900.

ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE
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11. Dados técnicos

Dimensoes (a x | x p)

120 x 117 x 120 mm

Ligacéo a rede elétrica

120-240V, 50/60 Hz

Poténcia absorvida

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Poténcia
Carga de lampada incandescente/halogéneo
Lampadas fluorescentes, balastro eletrénico
Lampadas fluorescentes, descompensado
Lampadas fluorescentes, compensado em série
Lampadas de halogéneo de baixa voltagem
LED<2W
2W<LED<8W
LED >8W
Carga capacitiva

méx. 2000 W com 230 V/

méx. 1000 W com 230 V (cos ¢ = 0,5)
méx. 1000 VA com 230 V (cos ¢ = 0,5)
méx. 1000 VA com 230 V (cos ¢ = 0,5)
méx. 1000 VA com 230 V (cos ¢ = 0,5)
110 W

280 W

450 W

<176 UF

Altura de montagem

2,2m

Sistema de sensores

sensor iHF (5,8 GHz, 1 mW)

Angulo de detecao

160°

Alcance

1-5 m (aprox. 7m em max.)

Ajuste do tempo

30 s - 30 min., 10 s - 30 min. (através do cont-
rolo remoto RC9)

Luz permanente

comutavel (4 h)

Regulagéo crepuscular 2-2000 Lux
Cobertura max. da érea aprox. 68 m?
Grau de protegao IP 54

Gama de temperaturas -20 a +50 °C

12. Falhas de funcionamento

Falha Causa Solucao
O detetor ndo tem tensao M Protecao disparou, ndo ligado, M Rearme ou substj a of Lb(e\
ligagao interrompida ligue o interruptor de,

M Curto-circuito

W Verifique as ¢

Detetor néo liga

W Em regime diumno, regulagéo cre- M Reajuste
puscular esta em regime noturno
M A l&mpada incandescente fundiu M Substit

M Interruptor de rede DESLIGADO M Ligu

W Protecao disparou

| | Re subsmu v e\,

sano ve
M Areade monitorizagao ajustada uste

incorretamente

Detetor ndo desliga
monitorizagao

M Movimento constante na drea de

B Examine @ eventualmente
reajuste Ol ra com obturador

W Modifique a érea ou cubra-a
com obturador

M Desative 0 modo de funciona-

mento de luz permanente de 4 h

O detetor esta sempre a
LIGAR/DESLIGAR

B A iluminag&o ligada esta
dentro da drea de monitorizagdo

W Modifique a drea ou cubra-a,
aumente a distancia
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verifique o conduto um
medidor de tm

1. Om detta dokument

L&s noga igenom dokumentet och férvara

det val!

— Upphovsréttsligt skyddat. Eftertryck, aven
delar av texten &r bara tilldtet med vart
samtycke.

— Vi férbehaller oss for andringar som kan
gbras pga av den tekniska, lingen.

«Q
—
O
=
d

anvisning till textstéllen i

2. Alﬂ'@sakerhetsanwsmngar
pannlngen fore alla
eten pa produkten!

ling maste utforas i spanningsfritt
nd. Bryt strdmmen och kontrollera
spanningsprovare att alla parter ar
nningslosa.

s » Eftersom sensorn installeras till natspanning-

en maste arbetet utforas pa ett fackmanna-
massigt satt enligt géllande installationsfore-
skrifter och anslutningskrav i respektive land.
(t.ex. DE - VDE 0100, AT- OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

* Anvéand endast originalreservdelar.

* Reparationer far bara genomféras i en aukto-
riserad verkstad.

3. iHF 3D

Andamalsenlig anvandning
— iHF 3D-sensorn ar en aktiv rorelsevakt for
utomhusbruk och véaggmontage.

iHF 3D-sensorn sander hdgfrekventa elektro-
magnetiska vagor (5,8 GHz) och mottar deras
eko. Vid rérelser fran personer i bevakningsom-
rédet registreras ekoférandringen av sensorn
och en kopplingssignal utléses.

iHF 3D-sensorn utfor en signalanalys och kan
pa s vis skilia mellan rorelser fran personer
och rorelser fran buskar eller sméadjur (djur upp
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till en katts storlek). 3D antenntekniken majlig-
gor en exakt, individuell instéllning i tre axlar.
Darmed utesluts feltandningar genom smadjur
samt stérningar pga extrema temperaturer.
Alla funktionsinstéllningar kan aven goéras via
fiarrkontrollen RC9.

(= 7. Tillbehor”)

Anmarkning: iHF-sensorns hogfrekvenseffekt
ar ca 1 m\W — det ar bara en tusendel av sén-
dareffekten fran en mobiltelefon eller en mik-
rovagsugn.

Innehall (bild 3.1)

Produktmétt (bild 3.2)
Réckvidd/montagehdjd (bild 3.3)
Oversikt dver enheter (bild 3.4)
A Vaggfaste
Anslutningsplintar
Sensorenhet

Efterlystid

3D instélining av rackvidd
Instalining av skymningsniva
Frontlock

OTMMOOm

4. Installation

¢ Bryt spanningen (bild 4.1)
Anslutningsdiagram (bild 4.2)

Anslutning natkabel (bild 4.3)
Natkabeln ar en 3-ledarkabel (max. diameter
pa ledningen 19 mm):
L = Fas (oftast svart,
brun eller gra)
N = Neutralledare (oftast bla)
L' = Strémférande ledare

Vid osékerhet, maste kabeln identifieras
med en spanningskontroll; gér den darefter
spanningsfri igen. Fas (L) och nolledare (N)
monteras i anvisad plint.

Observera, att stromkretsen méste avsékras
med en 16A sakring.

Viktigt: En forvaxling av anslutningarna kan le-
da till kortslutning i armaturen eller i sékrings-
skapet. | ett sddant fall maste de enskilda ka-
blarna identifieras igen och anslutas pa nytt. Pa
natkabeln kan en stromstallare for manuell till-
och frankoppling installeras.
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5. Montage

o Kontrollera samtliga delar med avseende
pa skador.

* Produkten far inte tas i drift om den &r
skadad.

Montage-ordning

* Valj en lamplig montageplats med hansyn till
rackvidd och rorelsedetektering (bild 3.3)
Bryt spanningen (bild 4.1)

Markera borrhalen (bild 5.1)

Borra hél och sétt i pluggar (bild 5.2)

— Kabel inféllt montage (bild 5.2)

— Utanpaliggande kabel (bild 5.3)

* Anslut natkabeln (bild 4.2)

* Anslut anslutningsplintarna (B) (bild 5.4)
® Skruva fast sensorenheten (C) (bild 5.5)
* Sla till spanningen (bild 5.6)

e Gor instéllningarna = "6. Funktioner”

6. Funktioner
Teckenforklaring Funktioner (bild 6.1)

Anmérkning: Efter natanslutningen blinkar den
vita status-LED i 10 sek. Darefter ar sensorn
funktionsklar.

Fabriksinstéllningar

Efterlystid: Install (pos. 8)

Instélining av rackvidd: MAX (3 riktningar)
Instalining av skymningsvéarde 1000 lux (pos. 7)

Funktioner

Efterlystid (bild 6.2 / H)

Efterlystiden for den anslutna enheten kan
stallas in i sex steg, 30 sekunder, 1 minut,

2 minuter, 5 minuter, 15 minuter till 30 minuter.

Impulslage (bild 6.2 / H)

Staller du reglaget pa L (pos. 1) befinner sig
enheten i impulslage, dvs utgangen kopplas
paica 2 sek. (t.ex. for en trappautomat).
Darefter reagerar inte sensorn pa rorelser i ca
8 sekunder.

Install-lage (bild 6.2 / H)

Install-laget anvands for att kontrollera funk-
tionen och bevakningsomradet. Oberoende
av omgivningens ljusniva tands lampan i

46

ca 10 sek. vid rorelse (status-LED blinkar).
Install-laget prioriteras framfor alla andra
installiningar. Andra reglaget fér att lamna in-
stall-laget. Vid instalining via fijarrkontroll [amnas
install-laget automatiskt efter 10 minuter.

Instéllning av rackvidden (bild 6.2 /1 1-3)
Réckvidden kan steglost stéllas in 1-5 m via tre
reglage (max. ca 7 m) pa tre axlar oberoende
av varandra. Med reglagen stélls den maximala
rackvidden for bevakningen in.
Bevakningsdiagram (bild 6.3)

Anmarkning: Finns det en vagg e.d. i en av
dessa riktningar pé ett avstand under 7 m,
maste rackvidden i denna riktning &nda stéllas
in pa& max. varde, for att undvika feldetekte-
ringar. Instéliningen av réckvidden bér endast
anvandas fér att utesluta omraden, dér inte
rorelse ska detekteras.

Montering i hérn eller pé metalifasader kan
ocksé inverka negativt pa iHF 3D.

Instélining av skymningsniva (bild 6.2 / J)
Onskad skymningsniva kan steglost stéllas in
frén ca 2-1000 lux.

Teach-lage
omgivande ljus som skymningsniva.

L

Funktion permanent ljus (bild 6.4§{ 6.5)
Om en strémbrytare monteras pa ma d-

ningen, finns mojligheten till foljay Mmktioner Q
férutom att automatiskt tanda ficka: @

Sensordrift: (bild 6.4)

— Tanda ljuset (om lam| ):

— Brytare 1 x FRAN ocl Lampan fori
tand under installd i

— Slacka ljuset (onff | an TILL):
— Brytare 1 x
slocknar rd€p:

Permanent ljus (bild 6.5)
— Aktivera permanent ljuss
— Brytare 2 x FRAN och mpan stalls

in pa fast sken under 4 timmar (Status-LED
TILL). Dérefter atergér den automatiskt till
sensordrift igen (Status-LED FRAN).

— Avbryt permanent ljus:

— Brytare 1 x FRAN och TILL. Lampan
slocknar resp. gér éver till sensordrift.

Teach-laget (bild 6.2 / J / pos. 8) l&ser in Q

Q

Viktigt: Brytare (enklast med terfjadrande) ak-
tiveras flera génger i snabb folid (ca 0,2-1 sek.)

7. Tillbehor

Fjarrkontroll RC9 (art nr E1300395)

Via fjarrkontrollen RC9 kan ett valfritt antal
iHF 3D-sensorer styras. Status-LED pa
sensorn blinkar (1x) vid varje giltigt knapp-
tryck. Status-LED blinkar (2x)gfevarie
ogiltigt knapptryck. (bild 7.

aningsnivé

sniva kan stéllas
0 lux.

o

2]
@ch-lége
enna knapp ska tryckas for de
ljusférhallanden dar sensorn sedan

Efterlystid
Genom att trycka pa knapparna kan
onskad efterlystid efter den sista
rorelsedetekteringen stéllas in pa
10 sek., 1 min., 5 min., 15 min.

A Efterlystid
Installning av efterlystiden till &ns-
kad, individuell tid. Varje knapptryck
forlanger den aktuella tidsinstallning-
en med 1 minut (max. 30 min.).

@ ska reagera pa rorelser.
@ Det aktuella vardet sparas.

@)

Permanent ljus
Med ett knapptryck stélls lampan
in pa fast sken under 4 timmar
(Status-LED TILL). Darefter évergar
den automatiskt till sensordrift.
Trycker du pé knappen innan de
4 timmarna har gétt ut, atergar
lampan till sensordrift.

H Install-lage
Install-laget anvands fér att kont-
rollera funktionen och bevaknings-
omradet. Oberoende av ljusnivan
ténds lampan i 10 sek. vid rérelse
(Status-LED blinkar).
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@ 8] Install-laget prioriteras framfor alla
andra instéllningar. Efter 10 min.
lamnas install-laget automatiskt.
Efter ett tryck pa knappen Reset
lamnas install-laget direkt.
Observera: teach-laget och install-
laget kan inte anvandas samtidigt.

Bl Reset
Aterstéller samtliga installningar

till de manuellt instéllda vardena
pa lampan resp. till fabriksinstall-
ningarna.

Smart Remote (tillbehor)

(art nr: E13 602 56)

— Styrning via smartphone eller surfplatta

— Ersétter fjarrkontroll RC9

— Ladda ner den passande appen och anslut
via Bluetooth

8. CE-deklaration

Harmed férsékrar STEINEL Vertrieb GmbH
att denna typ av radioutrustning iHF 3D &ver-
ensstdmmer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullsténdiga texten till EU-férsékran om dver-
ensstammelse finns pé foljande webbadress:
www.steinel.de

9. Avfallshantering

Elapparater, tilloehtr och férpackning méste
lamnas in till miliévanlig atervinning.

Kasta inte elapparater i
hushallssoporna!

Galler endast EU-lander:

Enligt det gallande europeiska direktivet om ut-
tjanta elektriska och elektroniska apparater och
dess omsattning i nationell lagstiftning, mas-
te uttjanta elapparater lamnas in till miljiévan-
lig atervinning.
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10. Garanti

Som képare har du ratt till gallande garantirat-
tigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09.
Dessa réttigheter varken forkortas eller begran-
sas genom var garantiférklaring. Utdver den
réttsliga garanti-fristen, ger vi 5 ars garanti pa
att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt
ar i oklanderligt skick och fungerar korrekt.

Vi garanterar, att denna produkt &r helt utan
material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi
garanterar, att alla elektroniska element och ka-
blar ar fullt funktionsdugliga samt att allt anvant
ramaterial jamte dess ytor, ar helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, s& kontakter
du inkopsstéllet dvs din aterforsaliare. Om
aterforsaljaren av olika anledningar ej kan
kontaktas kan du vanda dig direkt till Steinels
generalagent i Sverige; Karl H Strom AB,
Verktygsvagen 4, 553 02 Jonkoping,

036 - 550 33 00.

11. Tekniska data
Matt (Hx B x D) 120

Vi rekommenderar att du sparar kvittot val tills
garantitiden har gétt ut. For transportkostnader
och -risker vid retursandningar lamnar STEI-
NEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kon-
takt hittar du pa var hemsida. www.khs.se

Om du har fragor betraffande produkten eller
frdgor om garantins omfattning, kan du alltid n&
oss pa 036 - 550 33 00.
AR
TILLVERKAR
GARANTI

x 117 x 120 mm

Spanning 120-240 V, 50/60 Hz ‘\
Systemeffekt max. 1,8 W (stand-by 800 mW) y ( r
Effekt N
Gl6d-/ halogenlampa max. 2000 W vid 230 V
Lysrér elektroniskt driftdon  max. 1000 W vid 230 V (cos ¢ = 0,5) l
Lagvolt halogenlampo max. 1000 VA vid 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lysrér okompenserade max. 1000 VA vid 230 V (cos ¢ = 0,5),
Lysror seriekompenserade  max. 1000 VA vid 230 V (cos ¢ = O,5)® @
LED<2W 110W \
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450W L4
Kapacitiv belastning < 176 pF N m é
Montagehsjd 22m (¥4 \
" . 7.
Sensorteknik iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 m\ ~
Bevakningsvinkel 160° a >
Réckvidd 1-5 m (max. ca 7 m) )\
Efterlystid 30's - 30 min, 10's - 30 min (via fiarrkontroll RCY)

Permanent ljus

kopplingsbar (4 h)

Skymningsinstéllining 2-2000 lux
Max. bevakningsomrade ca 68 m?
Skyddsklass IP 54
Omgivningstemperatur -20 till +50 °C
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12. Driftstérningar

Storning Orsak

Atgard

Sensor utan spanning W Sakring har utlost,
inte pakopplad,
strémférsorjning avbruten

W Kortslutning

W S|4 till sékringen,
byt ut, sla till spanningen,
testa med spanningsprovare
M Kontrollera anslutningarna

Sensorn tander inte ljuset W vid dagsljusdrift,
skymningsinstaliningen

stér pé nattdrift

M Justera instéliningen

M Byt ut glodlampan

W Sl

M Sa till sékringen, byt ut, kont-
rollera evil. anslutningen

M Justera instéliningen

W Standig rorelse i bevak-
ningsomradet

A ~ M Bevakningsomrédet felinstallt
Sw\écker intew

B Glodlampa defekt
W Natbrytare FRAN
MW Sakring har utldst
A:
.

M Kontrollera omrédet och
stall in pa nytt vid behov el-
ler anvand avskarmningar

W Andra omrédet eller anvand
avskarmningar

W Avaktivera driften for
permanent ljus 4 h

M Den anslutna lampan
befinner sig inom be-
vakningsomradet

SenNénder/slécker liuset
st{” b

B Andra omradet eller anvand
avskarmningar, forstora
avstandet
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1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i
uddrag, kun med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn
til den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

Henvisning til tekststeder i
dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Afbryd spaendingstilferslen,
for der arbejdes pa enheden!

* \ed montering skal spaendingen til den
el-ledning, der skal tilsluttes, vaere afbrudt.
Sluk derfor ferst stremmen, og kontrollér
med en spaendingstester, at spaendingen
er afbrudt.

Ved installation af sensoren er der tale om
arbejde med netspaending.

Derfor skal arbejdet udferes fagligt korrekt

i overenstemmelse med det pageeldende
lands normale installationsforskrifter og
tilslutningsforhold. (f.eks. DE - VDE 0100,
AT - OVE / ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
Brug kun originale reservedele.
Reparationer mé kun udferes pa autorisere-
de veerksteder.

3. iHF 3D

Korrekt anvendelse
— iHF 3D-sensoren er en aktiv udenders bevae-
gelsessensor til veegmontering.

iHF 3D-sensoren udsender hejfrekvente elektro-
magnetiske belger (5,8 GHz) og modtager deres
ekko. Nar personer bevaeger sig i overvag-
ningsomradet, registreres eendringen i ekkoet af
sensoren og udleser et omskiftningssignal.

Vha. en signalanalyse skelner iHF 3D-sensoren
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mellem personer og objekter, der bevaeger

sig, som f.eks. buske og smé dyr (dyr op til en
storrelse som en huskat). 3D-antenneteknikken
muligger en preecis individuel indstilling i tre
akser. Fejludiesninger pga. sméa dyr og forstyr-
relser pga. ekstreme temperaturer elimineres p&
denne made. Alle funktionsindstilinger kan ogsé
foretages via fiernbetjeningen RC9.

(= 7. Tilbehor”)

Henvisning: iHF-sensorens hojfrekvenseffekt
er ca. 1 mW — det er kun en tusindedel af sen-
deeffekten fra en mobiltelefon eller en mikro-
belgeovn.

Leveringsomfang (fig. 3.1)
Produktmal (fig. 3.2)
Reekkevidde/monteringshejde (fig. 3.3)
Oversigt over enheden (fig. 3.4)
A Veegbeslag

Stikforbindelse
Sensorenhed

Tidsindstilling
3D-raekkeviddeindstilling
Lysstyrkeindstilling
Designkappe

O@TmMOO®

4. |Installation

* Sla stremforsyningen fra (fig. 4.1@

Tilslutningsdiagram (fig. 4.2)

Tilslutning af nettilferslen (fig. 4.
Nettilferselsledningen bestar af €adel
med 3 ledere (ledningens m3
er 19 mm):

L =fase (oftest sort,
N = nulleder (oftest
L' = stremforend

Hvis du er i tvivlgsk: ifi ingerne
med en speel steS¥€r og derefl§¢ aidryde
spaendingen gen:Rgse (L) og n (N)

sluttes til kronemuffen.

dsen skal
relee.

Veer opmaerksom pé, at sir
sikres med et 16 A-beskyttel

Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne ferer senere
til kortslutning i enheden eller i sikringsboksen.
Huvis dette sker, skal de enkelte ledninger iden-
tificeres og tilsluttes korrekt. Der kan naturligvis
installeres en taend/sluk-kontakt i netledningen.

5. Montering

¢ Kontrollér alle komponenter for beskadi-
gelser.

® Tag ikke produktet i brug, hvis det er
beskadiget.

Monteringstrin
® Veelg et egnet monteringssted, hvor der
er taget hensyn til reekkevidde og beveegel-
sesregistrering (fig. 3.3)
 Sla strgmforsyningen fra

Ut stikforbjdiglsan (B) (fig. 5.4)
u sensor (C) pa (fig. 5.5)
A ﬁq gh til (fig. 5.6)

ing af betjening/funktion (fig. 6.1)
4

Henvisning:

A Efter tilslutning til nettet blinker den hvide

status-LED i 10 s. Derefter er sensoren klar
til brug.

Standardindstillinger
Tidsindstilling: Install (pos. 8)
Raekkeviddeindstilling: 3x MAX
Lysstyrkeindstilling 1000 lux (pos. 7)

Funktioner

Tidsindstilling (fig. 6.2 / H)

Den enskede braendetid for den tilsluttede
forbruger kan indstilles i 6 trin: 30 s, 1 min,

2 min, 5 min, 15 min til 30 min.

Impulstilstand (fig. 6.2 / H)

Den onskede lysperiode for den tilsluttede
forbruger kan indstilles i seks trin: 30 sekunder,
1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter til
30 minutter.

Install-tilstand (fig. 6.2 / H)
Install-tilstand anvendes til kontrol af funktio-
nerne samt overvagningsomrédet. Uafhaengigt
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af lysstyrken teendes den tilsluttede lampe i

10 s ved beveegelse (status-LED'en blinker).
Install-tilstand har fersteprioritet i forhold til alle
andre indstillinger. Juster indstillingsknappen
for at forlade install-tilstand. Ved indstilling med
fiernbetjeningen RC9 forlades install-tilstand
automatisk efter 10 min.

Raekkeviddeindstilling (fig. 6.2 / 1 1-3)
Reekkevidden kan vha. tre indstillingsknap-
per indstilles trinlest 1-5 m (maks. ca. 7 m)

i tre akser uafheengigt af hinanden. Med
indstillingsknapperne indstilles den maksimale
overvagningsreekkevidde.
Overvagningsdiagram (fig. 6.3)

Bemaerk: Hvis der i en af disse retninger star
en mur eller lignende i en afstand af mindre
end 7 m, skal raekkevidden i denne retning
alligevel indstilles pa den maksimale reekkevid-
de, fordi der ellers kan opsta fejiregistreringer.
Reekkeviddeindstillingerne skal kun bruges til
at udelukke omréder, hvor beveegelse ikke skal
medfere, at lyset teendes.

Andre forringelser af ydelsen fra iHF 3D
opstér, hvis den monteres i hjorner eller p&
metalfacader.

Lysstyrkeindstilling (reaktionsvaerdi)

(fig. 6.2/ J)

Sensorens enskede reaktionsvaerdi kan indstil-
les trinlest pé ca. 2-1000 lux.

Teach-tilstand

Teach-tilstand (fig. 6.2 / J / pos. 8) gemmer
den aktuelle veerdi for den omgivende lysstyr-
ke, hvorunder sensoren fremover skal reagere
pé beveegelse.

Funktionen Permanent belysning

(fig. 6.4/ 6.5)

Hvis der monteres en teend/sluk-kontakt i
netledningen, er felgende funktioner mulige
foruden teend og sluk:

Sensorstyring (fig. 6.4)

— Teend lyset (nér lampen er slukket):

— Sluk og teend 1 x for kontakten. Lampen
er teendt i den indstillede tid.

— Sluk lyset (hvis lampen er teendt):

— Sluk og teend 1 x for kontakten. Lampen
slukker eller skifter til sensorstyring.

DK



Permanent lys (fig. 6.5)

— Teend permanent belysning:

— Sluk og teend 2 x for kontakten. Lampen
indstilles pa 4 timers permanent belysning
(status-LED teendt). Derefter skifter den
automatisk tilbage til sensorstyring
(status-LED slukket).

- Sluk permanent belysning:

— Sluk og teend 1 x for kontakten. Lampen
slukker eller skifter til sensorstyring.

Vigtigt:

Nar kontakten skal teendes og slukkes flere
gange, skal dette ske hurtigt efter hinanden
(inden for 0,2-1 s).

7. Tilbeher

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Med fiernbetjeningen RC9 kan du styre et
vilkérligt antal iHF 3D-sensorer. Ethvert gyldigt
tryk pa knappen vises ved, at status-LED’en
pa sensoren blinker (1x). Ethvert ugyldigt tryk
pa knappen vises ved, at status-LED’en blinker
(2x) (fig. 7.1).

Funktioner:

@{OI} El Lysstyrkeindstilling
Den enskede reaktionsveerdi kan
indstilles pa ca. 2-1000 lux.

A
',O: Drift i dagslys
@ Nattilstand

@ B Teach-tilstand
Tryk pa denne knap under de

onskede lysforhold, hvor sensoren
fremover skal reagere pa bevee-
gelse.

Den aktuelle veerdi gemmes.

@ H Tidsindstilling
Ved at trykke pa knapperne kan
du indstille den enskede lysperiode
efter den seneste registrering af
beveegelser til 10°s, 1 min, 5 min
og 15 min.
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@ A Lysperiode
Indstilling af individuel breendetid.

Hver gang du trykker p& knappen,
oges den aktuelle tidsindstilling med
1 min (maks. 30 min).

Funktionen permanent belysning
Nar du trykker pa knappen, teendes
lampen i 4 timer (status-LED teendt).
Herefter skifter lampen automatisk
til sensorstyring. Hvis du trykker pa
knappen igen (fer de 4 h er udle-
bet), skifter lampen til sensorstyring.

B Install-tilstand
Install-tilstand anvendes til kontrol

af funktionerne samt overvagnings-
omrédet. Lampen teendes i 10 sek.
ved beveegelse uanset lysstyrke
(status-LED’en blinker).
Install-tilstand har fersteprioritet i
forhold til alle andre indstillinger.
Install-tilstand forlades automatisk
efter 10 min. Efter et tryk pa tasten
Reset forlades install-tilstand straks.
OBS: Teach-tilstand og install-til-

Reset af alle indstillinger til fabrik&,

indstillinger eller indstillinger, I

foretaget manuelt pa la
Smart Remote (ekstraudstyr) {
(EAN 4007841009151) l

— Styring via smartphone eller
— Erstatter fiernbetjeningen

— Installer den passende a@ulslut via
Bluetooth
.
8. EF-overen? elses ring
Hermed erk|&l EL Vertg
at radioudstyrstype®iHF 3D e

melse med direktiv 2014/5:

&

stand kan ikke anvendes samtidig. &
. Bl Reset

9. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bort-
skaffes til milipvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud sammen
med husholdningsaffaldet!

Geelder kun for EU-lande: | henhold til det geel-
dende europaeiske direktiv om kasserede el-
og elektronikapparater og de irektivs imple-
mentering i national lovgivni al'kasserede

0g bortskaffes
(e O

.
@ keber har%vbestemte rettigheder
N2

over for seel t disse rettigheder

eksisterdt § nd, hverken afkortes eller
begraen: af vores garantierklaering. Vi
give a ranti for fejifri og korrekt funktion

pa INEL-Professional-sensorteknolo-
girs . Vi garanterer, at dette produkt ikke
g eriale-, produktions- eller konstruk-

@. gil. Vi giver garanti for alle elektroniske
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11. Tekniske data
Mal (H x B x D)

komponenters og kablers funktionsevne og for,
at alle anvendte materialer og disses overflader
ikke har mangler.

Fremsazettelse af krav

Hvis du vil fremsaette en reklamation over dit
produkt, bedes du sende produktet komplet
og fragtfrit med den originale kebsdokumen-
tation, som skal indeholde kebsdato og pro-
duktbetegnelse, til din forhandler Roliba A/S,
Reklamationsafdelingen, Hvidkaervej 52,
DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler, at du
opbevarer din kebsdokumentation sikkert, indtil
garantiperioden er udlebet. Roliba A/S hzefter
ikke for transportomkostninger og risici under
returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse
af et garantikrav pa vores hiemmeside
www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfeelde eller et spergsmal
til dit produkt, kan du altid ringe pa
tif. (+45) 6593 0357.

A RS

PRODUCENT
GARANTI

120 x 117 x 120 mm

Nettilslutning

120-240V, 50/60 Hz

2
2

Effektforbrug maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Effekt
Glode-/halogenpeerelast maks. 2000 W ved 230 V
Lysstofrer elektron. forkobl.-enhed maks. 1000 W ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lysstofrer ukompenseret maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lysstofrer seriekompenseret maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lavspeaendingshalogenpzerer maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W
Kapacitiv belastning < 176 uF
Monteringshejde 22m
Sensorteknologi iHF-sensor (5,8 GHz, 1 mW)
Overvagningsvinkel 160°
Reekkevidde 1-5m (maks. ca. 7. m)
Tidsindstilling 30 s - 30 min, 10 s - 30 min (med FB RC9)
Permanent belysning Kan teendes (4 h)
Skumringsindstilling 2-2000 lux
Maks. overvagningsareal Ca. 68 m?
Kapslingsklasse IP 54
Temperaturomrade -20 til +50 °C
53
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12. Driftsforstyrrelser
Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Sensoren har ingen spaending

M Sikring udlest, ikke slaet til,

ledning afbrudt

W Kortslutning

M S|4 sikring til, udskift, teend
teend/sluk-kontakt, kontrol-
Iér ledning med en spaen-
dingstester

B Kontrollér tilslutninger

Sensoren teender ikke

M Ved dagsdrift, skumrings-
indstilling star pa natdrift

W Defekt paere

W Netafbryder fra

M Sikring udlest

W Overvagningsomrade ikke
indstillet méalrettet

M Indstil pa ny

W Udskift paeren

M Teend

B Sla sikring til, udskift, kontrol-
[ér evt. tilslutning

M Justér igen

Sensoren slukker ikke

M Permanent beveegelse i
overvagningsomradet

W Kontrollér og juster evt.
omradet, eller tildask

W Juster omradet, eller tildask

W Deaktiver permanent belys-
ning 4 h

Sensoren teender og slukker
hele tiden

B Teendt lampe i overvag-
ningsomradet

W Juster omradet eller tildeek,
og afstanden
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta

varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(my6s osittainen) sallittu vain, mikéli annam-
me siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin
muutoksiin pidatetaan.

Symb:
ista ilm, aroitus!
iite asi&uekstin kohtiin.
2. Yleis®g tufvaohjeet

se virta, ennen kuin suoritat

b . .
&%Ile mitaan toimenpiteita!
Sj

s on tehtava jannitteettdmana.
|se ensin virta ja tarkista jannitteetto-
s jannitteenkoettimella.
istin litetdan verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti.
Voimassa olevia asennus- ja litantéohjeita
on noudatettava (SFS0100).
o Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia
¢ Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata
laitteen.

3. iHF 3D

Kayttoétarkoituksen mukainen kaytté
— iHF 3D on aktiivinen ulkokayttoon tarkoitettu
liketunnistin, joka voidaan asentaa seindan.

iHF 3D -tunnistin lahettda suurtaajuisia sahko-
magnesettisia aaltoja (5,8 GHz) ja vastaanottaa
niiden kaiun. Kun reagointialueella likkuu
ihmisi&, tunnistin havaitsee kaiun muuttumisen
ja laukaisee kytkentésignaalin.

iHF 3D -tunnistin analysoi signaalin ja erottaa,
onko kyse likkuvista ihmisista vai likkuvista
kohteista (esimerkiksi pensaat tai elaimet
kissan kokoon saakka). 3D-antennitekniikka
mahdollistaa tasmallisen, yksildllisen sa&ddon
kolmella akselilla. Eldimet ja adrimmaisista
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lampétiloista aiheutuvat hairiot eivat nain ai-
heuta vikakytkent6ja. Kaikki toimintoasetukset
voidaan tehda myds RC9-kaukosaatimella.
(= 7. Lisavarusteet”)

Huom: Suurtaajuustunnistimen lahetysteho on
noin 1 mW — tdma on vain tuhannesosa kan-
nettavan puhelimen tai mikroaaltouunin lahe-
tystehosta.

Toimituslaajuus (kuva 3.1)
Tuotteen mitat (kuva 3.2)
Toimintaetaisyys/asennuskorkeus (kuva 3.3)
Laitteen yleiskuva (kuva 3.4)
A Seinakiinnitysosa
Pistokeliitanta
Tunnistinyksikkd
Kytkentaajan asetus
3D-toiminta-alueen rajaus
Kirkkauden saato
Tunnistimen suojus

OTMMOOm

4. Kytkenta

e Virran kytkeminen pois paéalta (kuva 4.1)
Liitdntakaavio (kuva 4.2)

Verkkojohdon liitéanté (kuva 4.3)
Verkkojohtona kaytetaan 3-napaista kaapelia
(johdon maksimihalkaisija 19 mm):

L = vaihe (useimmiten musta,
ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)

L' = vaihejohdin

Epéselvissa tapauksissa johtimet on tunnistet-
tava jannitteenkoettimella; katkaise sen jalkeen
jélleen virta. Vaihe (L) ja nollajohdin (N) litetaan
kytkentaliittimeen.

Huomaa, etta virtapiiri on suojattava maks.
16A-sulakkeella.

Tarkeaa: Liitantojen vaihtuminen keskenaan
johtaa oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelos-
sa. Tassa tapauksessa yksittaiset johtimet on
tunnistettava ja yhdistettava uudelleen. Verkko-
johtoon voidaan asentaa virtakytkin virran kyt-
kemiseksi ja katkaisemiseksi.
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5. Asennus

* Tarkista, ettd missdan komponentissa ei ole
vaurioita.
* Ala ota tuotetta kayttdon, jos siinéd on vikoja.

Asennuksen vaiheet

* Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa
huomioon toimintaetaisyys ja toiminta-alue
(kuva 3.3)

Katkaise virta (kuva 4.1)

Merkitse reiat (kuva 5.1)

Poraa reidt ja aseta tulpat (kuva 5.2)

— Johdon uppoasennus (kuva 5.2)

— Johdon pinta-asennus (kuva 5.3)

Liita litantakaapeli (kuva 4.2)

Liita pistokeliitéanta (B) (kuva 5.4)

Kiinnita tunnistinyksikké (C) (kuva 5.5)
Kytke virta padlle (kuva 5.6)

Tee asetukset = ”6. Kaytto”

6. Kayttd

Kayttd/toiminta, numeroiden selitykset
(kuva 6.1)

Huom:

Valkoinen status-LED vilkkuu 10 sekunnin ajan
verkkoliitannan jélkeen. Sen jalkeen tunnistin
on valmis kaytettavaksi.

Tehdasasetukset

Kytkentéajan asetus: Install (nro 8)
Toiminta-alueen rajaus: 3x MAX
Kirkkauden saaté 1000 luksia (nro 7)

Toiminta

Kytkentaajan asetus (kuva 6.2 / H)

Liitetyn séhkolaitteen haluttu kytkentaaika
voidaan asettaa kuudella portaalla 30 sekun-
niksi, 1 minuutiksi, 2 minuutiksi, 5 minuutiksi,
15 minuutiksi, 30 minuutiksi.

Impulssitoiminto (kuva 6.2 / H)

Liitetyn sahkolaitteen haluttu kytkentaaika
voidaan asettaa kuudessa portaassa: 30
sekuntia, 1 minuutti, 2 minuutta, 5 minuuttia,
15 minuuttia - 30 minuuttia.

Asennustoiminto (kuva 6.2 / H)
Asennustoimintoa tarvitaan toiminnallisuuden ja
toiminta-alueen tarkastamiseen. Kytketty valai-

sin kytkeytyy likkeesta paélle noin 10 sekunnin
ajaksi kirkkaudesta riippumatta (status-LED
vilkkuu). Asennustoiminto ohittaa kaikki muut
asetukset. Muuta saatimen asentoa poistuak-
sesi asennustoiminnosta. RC9-kaukoséaédinta
kaytettaessa asennustoiminnosta poistutaan
automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Toiminta-alueen rajaus (kuva 6.2 /1 1-3)
Toimintaetaisyytta voidaan saataa kolmella
saatimella portaattomasti 1 - 5 m (enint. noin

7 m) itsendisesti kolmella akselilla. Saatimilla
asetetaan suurin mahdollinen tunnistusetaisyys.
Tunnistuskaavio (kuva 6.3)

Huom: Jos yhdessa naisté suunnista on alle
seitseman metrin etadisyydelld muuri tai muu
vastaava este, toimintaetaisyys on asetettava
tassa suunnassa siitd huolimatta maksimaa-
liseksi, koska muuten tunnistuksessa voi
esiintya virheita. Toimintaetdisyyden asetuksia
tulee kayttaa ainoastaan sulkemaan pois
alueita, joilla likkeen ei haluta johtavan valon
kytkeytymiseen.

Asennus nurkkiin tai metallijulkisivuihin voi
heikent&a iHF 3D -tunnistimen toimintaa.

Kirkkauden saato
(kytkeytymiskynnys) (kuva 6.2 / J)

voidaan asettaa portaattomasti noi
1000 luksin vélille.

Tunnistimen haluttu kytkeytymiskynnyi@Q
|

Teach-toiminto ,

Teach-toiminto (kuva 6.2/ J / tallentaa Q
arvon, j
Iiikkeese@

ympériston kirkkauden sen

ta tunnistimen halutaan reaggjfal
Jatkuva valaistus (kuv: 6.5)
Jos verkkojohtoon agél £l

n kytkin, *
seuraavat toimi no%—nahdol\isia
amisen Iis

— Valon sytyttaminen
(kun valaisin POIS PAA

— Kytkin 1 x POIS ja PAALLE
asetetun ajan verran

- Valon sammuttaminen
(kun valaisin PAALLA):

— Kytkin 1 x POIS ja PAALLE. Valaisin kytkey-
tyy pois / siirtyy tunnistink&yttoon

Tunnistinkaytto: (kGva 6.4)

Jatkuvan valaistuksen kytkenta (kuva 6.5)

— Jatkuvan valaistuksen kytkeminen paalle:

~ Kytkin 2x POIS ja PAALLE. Valaisin kytketdan
jatkuvan valaistuksen toimintoon 4 tunnin
ajaksi (status-LED palaa). Sen jéalkeen se
siirtyy automaattisesti takaisin tunnistinkayt-
160N (status-LED sammuu)

— Jatkuvan valaistuksen sammuttaminen:

— Kytkin 1 x POIS ja PAALLE. Valaisin kytkey-
tyy pois / siirtyy tunnistinkayttoon.

Tarkeaa; Kun kytkinta pain uSeamman
kerran ainallusten selgata’toisiaan no-
peasti nnin g

avarustee

montaa -tunnistinta tahansa. Jokainen
painikke: a painaminen nakyy tunnistimen
alon vilkkumisena (1x). Jokainen

$ .
RC9 (EAN 007638)
.kat@e &//oidaan ohjata kuinka

Kirkkauden saété

Haluttu kytkeytymiskynnys
voidaan asettaa portaattomasti
noin 2 luksin — 1000 luksin vélille.

-O- B Paivakaytto

H Kayttd pimeaéan aikaan

@ A Teach-toiminto
Tunnistin asetetaan reagoimaan

likkeeseen tietyssa valossa tata
painiketta painamalla.
Nykyinen arvo tallennetaan muistiin.

Kytkentaajan asetus
Viimeisimman likkeen tunnistuksen
jalkeinen kytkentaaika voidaan
asettaa painikkeita painamalla
10 sekunniksi, 1 minuutiksi,

5 minuutiksi, 15 minuutiksi.

@ A Kytkentaaika
Kytkentaajan asettaminen halutuksi
ajaksi. Jokainen painikkeen paina-
minen pidentad nykyista kytkentaai-
kaa 1 minuutilla (maks. 30 min).
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Jatkuva valaistus
Valaisin kytketaén 4 tunniksi

painiketta painamalla (status-LED
palaa). Sen jalkeen valaisin siirtyy
automaattisesti tunnistinkayttoon.
Kun painiketta painetaan uudelleen
(ennen kuin 4 h on kulunut), valaisin
siirtyy tunnistinkayttoon.

@ B Asennustoiminto

Asennustoimintoa tarvitaan
toiminnallisuuden ja toiminta-alueen
tarkastamiseen. Valaisin kytkeytyy
likkeesta paalle 10 sekunnin ajaksi
kirkkaudesta riippumatta. (Status-
LED vilkkuu).
Asennustoiminto ohittaa kaikki muut
asetukset. Asennustoiminnosta
poistutaan automaattisesti 10 mi-
nuutin kuluttua. Asennustoimin-
nosta poistutaan valittomasti, kun
painetaan Reset-painiketta.
Huomio: Teach-toimintoa ja
asennustoimintoa ei voi kayttaa
samanaikaisesti.

Bl Reset
Kaikkien asetusten palauttaminen

valaisimen manuaalisesti asetettui-
hin arvoihin / tehdasasetuksiin.

Smart Remote (valinnainen)

(EAN 4007841009151)

— Ohjaus dlypuhelimella tai tablettitietokoneella

— Korvaa kaukosaatimen

— Lataa sopiva sovellus ja yhdista
Bluetooth-yhteyden kautta

8. EY-vaatimustenmukaisuusva-
kuutus

STEINEL Vertrieb GmbH vakuuttaa, etta radio-
laitetyyppi iHF 3D on direktiivin 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen taysimittainen teksti on saatavilla seu-
raavassa internetosoitteessa: www.steinel.de
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9. Havittdminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Al heita sahkolaitteita talousjattei-
den sekaan!

Vain EU-maat: Voimassa olevan eurooppa-
laisen sahko- ja elektroniikkaromua koskevan
direktiivin ja sen kansalliseen lainsaadantéon
saattamisen mukaisesti kayttokelvottomat sah-
kolaitteet on koottava erikseen ja toimitettava

takuun. Takaamme, ettei tassé tuotteessa
ole materiaali-, valmistus- ja rakennevikoja.
Takaamme kaikkien elektronisten rakenneo-
sien ja johtojen toimintakyvyn seka kaikkien
kaytettyjen raaka-aineiden ja niiden pintojen
virheettdmyyden.

Vaatimuksen esittaminen

Jos haluat tehda tuotteestasi reklamaation,
toimita tuote téydellisené ja rahti maksettuna
yhdessa ostotositteen (siséllettava tiedot
ostopaivayksesta ja tuotenimikkeestd) kanssa
ostopaikkaan. Suosittelemme siksi ostotosit-

12. Kayttohairiét
Hairio Syy

Hairién poisto

Tunnistimelle ei tule sahkoa M sulake on lauennut,
ei kytketty paalle,

katkos johdossa

W oikosulku

M kytke sulake paélle, vaihda
sulake, kytke verkkokytkin
paalle, tarkista johto jannit-
teenkoettimella

M tarkasta litannat

Tunnistin ei kytke W paivakaytossa hamarakyt-
kin asetettu pimean ajan
kayttoon

ymparistoystavélliseen kierratykseen.

10. Takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa
maassasi voimassa oleviin lakisaateisiin

teen huolellista sailyttamista aina takuuajan
paattymiseen asti. STEINEL ei vastaa palautuk-
seen liittyvisté kuljetuskuluista ja -riskeista.

Tietoja vaatimuksen esittémisesté takuutapauk-

M sulake on lauennut

W viallinen hehkulamppu
W valo sammutettu verkkokyt-
O kimella

W toiminta-aluetta ei suunnattu
oikein

MW sdada uudelleen

W vaihda hehkulamppu
M kytke paalle

M kytke sulake paalle, vainda
sulake, tarkista litanté tar-
vittaessa

M s&4dé alue uudelleen

sessa l0ytyy kotisivuiltamme
www.steinel-professional.de/garantie

M jatkuvaa liiketta toiminta-
alueella

M tarkista alue ja séada tarvi-
ttaessa uudelleen tai peité
osa linssista

W muuta aluetta tai peité osa
linssistéa

M deaktivoi jatkuvan valon
(4 h) kytkenta

W kytketty valaisin sijaitsee
toiminta-alueella

W muuta aluetta / peita osa
linssista, lisaa etisyytta

takuuoikeuksiin. Tama takuuilmoitus ei « \

lyhenné tai rajoita niita. Myénnamme sinulle VUODEN :

STEINEL-Professional-tunnistintekniikan VALMISTAJAN

tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja TAKUU \

asianmukaista toimintaa koskevan 5 vuoden m

Q WH kytkee jatkuvasti
. . E/POIS
11. Tekniset tiedot Q Y

Mitat (K x L x S) 120 x 117 x 120 mm m A

Verkkoliitanta 120-240 V, 50/60 Hz MY

Ottoteho enint. 1,8 W (stand-by 800 mW) \

Teho

Hehku-/halogeenilampun kuorma
Loistelamput, elektr. litantalaite
Loistelamput, kompensoimaton
Loistelamput, sarjakompensoitu

Pienjannitehalogeenilamput
LED <2 W
2W<LED<8W

LED >8 W

Kapasitiivinen kuorma

enint. 2000 W, 230 V/

enint. 1000 W, 230 V (cos ¢ = 0,5)
enint. 1000 VA, 230V (cos ¢ = 0,5)
enint. 1000 VA, 230V (cos ¢ = 0,5)
enint. 1000 VA, 230V (cos ¢ = 0/
110W

280 W

450 W

<176 yF

Asennuskorkeus

22m

Tunnistintekniikka

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

Toimintakulma

160°

Toimintaetaisyys

1-5 m (enint. noin 7 m)

Kytkentéajan asetus

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (RC9-kaukosaatimelld)

Jatkuvasti palava valo

kytkettavissé (4 h)

Hamaryystason asetus 2-2000 luksia
Maksimialue n. 68 m?
Kotelointiluokka IP 54
Kéyttolampdotila-alue -20...+50°C
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet noye og ta vare pa det.

— Opphavsrettslig beskyttet. Ettertrykk, ogsa
i utdrag, kun med var tillatelse.

— Det tas forbehold om endringer som tjener
tekniske fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

Henvisning til tekststeder
i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

Koble fra stremtilferselen for du
foretar arbeider pa apparatet!

* Ved montering ma stremledningen som skal
tilkobles, veere uten spenning. Sla derfor
forst av stremmen og bruk en spennings-
tester til & kontrollere at stremtilferselen er
stanset.

Installasjon av sensoren betyr arbeid pa
stremnettet.

Arbeidet skal derfor utferes av fagfolk i hen-
hold til lokale elektroinstallasjonsforskrifter
og tilkoblingskrav. (f.eks. DE - VDE 0100,
AT- OVE / ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
Bruk kun originale reservedeler.
Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

3. iHF 3D

Forskriftsmessig bruk

— iHF 3D-sensoren er en aktiv bevegelses-
sensor til utenders bruk. Den egner seg il
montering pa vegg.

iHF 3D-sensoren sender ut heyfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og mottar
deres ekko. Nar personer beveger seg i
dekningsomradet, registrerer sensoren ekko-
forandringene og utleser et koblingssignal.
Med en signalanalyse skiller iHF 3D-sensoren
mellom personer som beveger seg og objekter
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som busker eller sméadyr som beveger seg (dyr
pé sterrelse med en huskatt eller mindre). Tak-
ket veere 3D-antenneteknikken kan det foretas
en presis, individuell innstilling pa tre akser.
Dermed utelukkes feilkoblinger pa grunn av
smadyr og driftsforstyrrelser grunnet ekstreme
temperaturer. Alle funksjoner kan ogsa stilles
inn med fjernkontrollen RC9.

(= «7. Tilbehor»)

NB:

iHF-sensorens hoyfrekvenseffekt er ca. 1 mW
— det er kun en tusendel av sendeeffekten til en
mobiltelefon eller en mikrobelgeovn.

Leveringsomfang (ill. 3.1)
Produktmal (ill. 3.2)
Rekkevidde/monteringsheyde (ill. 3.3)
Apparatoversikt (ill. 3.4)

A Veggbrakett
Pluggforbindelse
Sensorenhet
Tidsinnstilling

3D rekkeviddeinnstilling
Lysstyrkeinnstilling
Designdeksel

OTMMOO

4. Installasjon

* Sla av stremtilferselen (ill. 4.1)

Koblingsskjema (ill. 4.2)

Tilkobling av nettledningen (ill. 4.3) ,
bel

Nettledningen bestar av en 3-|

(maks. ledningsdiameter 19 @
L =fase (som regel sval eller gré)

N = fase (som regel bla

bl
L = stromforende I@
| tvilstilfeller mé kal trolleres
spenningstestef! d slas strofillyse-
len av igjen. L) og fase ( i
kroneklemmen.

Veer oppmerksom pa at st ctsen ma sik-
res med en 16A-ledning ryter.

% L

OBS:

Forveksles koblingene, ferer dette senere til
kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. |
dette tilfelle ma de enkelte kablene identifiseres
og kobles til pa nytt. Det kan selvsagt monteres
en bryter pa nettledningen til & sl& AV og PA.

5. Montering

¢ Kontroller alle komponenter for skader.
o |kke ta produktet i bruk dersom det er
skadet.

Fremgang ved montering:

® Ta hensyn til rekkevidde og bevegelsesreg-
istrering nar du velger egnet monteringssted
(ill. 3.3)

¢ Sla av stromtilferselen (ill. 4

e Tegn horehull (ill. 5.1)

FOW bruk/funksjon (ill. 6.1)

’%Ikobling til stremnettet blinker den hvite
status-LED-en i 10 sek. Deretter er sensoren

funksjonsklar.

Fabrikksinnstillinger
Tidsinnstilling: Install (pos. 8)
Rekkeviddeinnstilling: 3x MAX
Lysstyrkeinnstilling 1000 lux (pos. 7)

Funksjoner

Tidsinnstilling (ill. 6.2 / H)

@nsket belysningstid for det tilkoblede appara-
tet kan stilles inn i 6 trinn, 30 sek., 1 min.,

2 min., 5 min., 15 min. til 30 min.
Impulsmodus (ill. 6.2 / H)

@nsket belysningstid for det tilkoblede appa-
ratet kan stilles inn i seks trinn: 30 sekunder,

1 minutt, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter
opptil 30 minutter.

Install-modus (ill. 6.2 / H)

Hensikten med install-modus er & kontrollere
funksjonene og dekningsomradet. Uavhengig
av lysstyrke tennes den tilkoblede lampen i ca.
10 sek. ved bevegelse (status-LED blinker).
Install-modus har prioritet framfor alle andre

innstillinger. Forandre innstillingsknappen for
& forlate Install-modus. Ved innstillinger via
fiernkontrollen RC9 forlates Install-modus
automatisk etter 10 min.

Rekkeviddeinnstilling (ill. 6.2 / 1 1-3)

Med tre innstillingsknapper kan rekkevidden
stilles trinnlest 1 - 5 m (maks. ca. 7 m) inn pa
tre separate akser. Maks. dekningsrekkevidde
stilles inn med innstillingsknappene.
Registreringsdiagram (ill. 6.3)

Merk:

Hvis det i en av disse retningene star en mur-
vegg eller lignende i mindre enn 7 m avstand,
ma rekkevidden i denne retningen allikevel
stilles inn p& maks. rekkevidde, ellers kan det
oppsté feil i registreringen. Rekkeviddeinnstillin-
gene ber kun brukes til & utelukke omréader der
bevegelser ikke skal fore til at lyset tennes.
Ytterligere begrensninger for iHF 3D oppstar
ved montering i hjerner eller pa fasader av
metall.

Lysstyrkeinnstilling (reaksjonsniva)

(il. 6.2/J)

Onsket reaksjonsniva for sensoren kan stilles
trinnlest inn fra ca. 2 — 1000 lux.

Teach-modus

Teach-modus (ill. 6.2 / J / pos. 8) lagrer den
verdien for lysstyrken i omgivelsene sensoren
heretter skal reagere pa bevegelser ved.

Permanent lys (ill. 6.4 / 6.5)

Dersom det monteres en nettbryter pa forsy-
ningsledningen, har du felgende funksjoner i
tillegg til enkel inn- og utkobling:

Sensordrift: (ill. 6.4)

— Tenne lys (nér lampen er AV):

— Bryter 1 x AV og PA. Lampen er tent over
det tidsrommet som er innstilt.

— Slukke lys (nar lampen er PA):

— Bryter 1 x AV og PA. Lampen slukkes eller
gér over til sensordrift
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Permanent lys (ill. 6.5)

— Tenne permanent lys:

— Sla bryteren 2 x AV og PA. Lampen tennes
med permanent lys i 4 timer (status-LED
TENNES). Deretter gar den automatisk over i
sensordrift igjen (status-LED SLUKKES).

— Slukke permanent lys:

— Bryter 1 x AV og PA. Lampen slukkes eller
gar over til sensordrift.

OBS:
Trykk pé bryteren flere ganger i rask rekkefelge
(rundt 0,2-1 sek.).

7. Tilbeher

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Med fiernkontrollen RC9 kan du styre s& man-
ge iHF 3D-sensorer du ensker. Hvert gyldige
trykk pa en tast vises ved at status-LED-en pa
sensoren blinker (1x). Hvert ugyldige trykk pa
en tast vises ved at status-LED-en pa sensoren
blinker (2x). (ill. 7.1)

Funksjoner:

@{O:} Hl Lysstyrkeinnstilling
@nsket reaksjonsniva kan innstilles
fra ca. 2 — 1000 lux.

-C- H Dagslysmodus
@ H Nattmodus

A Teach-modus
Nér det hersker slike lysforhold det
er onskelig at sensoren i fremtiden
skal reagere pa bevegelse ved,
trykk pa denne knappen.
Aktuell verdi lagres.

©
()

Tidsinnstilling
@nsket belysningstid etter siste
bevegelsesregistrering kan stilles
inn pa 10 sek., 1 min., 5 min. eller
15 min. ved a trykke pa knappen.

[ Belysningstid
Innstille individuelt ensket belys-
ningstid. Hvert trykk pa knappen
oker aktuell tidsinnstilling med
1 min. (maks. 30 min).
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Permanent lys
Ved trykk pa knappen tennes lyset
i 4 timer (status-LED tennes). Der-
etter gér lampen automatisk over
til sensordrift. Ved et nytt trykk pa
knappen (fer 4 timer er omme) gar
lampen over i sensordrift.

Install-modus

Hensikten med Install-modus er &
kontrollere funksjonene og dek-
ningsomrédet. Uavhengig av lys-
styrken tennes lampen i ca. 10 sek.
ved bevegelse (status-LED blinker).
Install-modus har prioritet framfor
alle andre innstillinger. Install-modus
forlates automatisk etter 10 min.
Nar du trykker pa Reset-tasten,
forlater du Install-modus straks.
OBS: Teach-modus og Install-
modus kan ikke brukes samtidig.

Reset

Tilbakestiller alle innstillinger pa
lampen til de verdier som er tastet
inn manuelt eller til forinnstilling.

Smart Remote (ekstrautstyr)
(EAN 4007841009151)

— Styring via smarttelefon eller nettbrett Q
— Erstatter fiernkontrollen

— Last ned passende app og kobl&il me
Bluetooth

8. EF-samsvarserkl

Herved erkleerer STEINEL
det tradlese anlegget a
kravene i direktiv 201
teksten i EU-sams\ir;

felgende interg€ttadr B
http://www.sfeiNegde &
9. Avfallsbehandlins

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje mé
resirkuleres pé en miljievennlig méate.

Ikke kast elektriske apparater i
husholdningsavfallet.

Kun for EU-land: | henhold til gjeldende
europeiske retningslinjer for elektriske appara-
ter og brukte elektriske apparater, og i samsvar
med nasjonal lovgivning, skal elektriske appa-
rater som ikke lenger kan benyttes, samles opp
atskilt fra annet seppel og gienvinnes pa en
miligvennlig méte.

10. Garanti

stede man-
or selger. | den
i ditt land, verken

Som kigo8mgar du eventu

‘g fem ars garanti pa

ffa STEINEL Professional
erer som det skal.
e}ﬁ roduktet ikke har

material® R ksjons- eller konstruksjonsfeil.

Vi garant§gemgt alle elektroniske deler og kabler
funggrs at alle materialer og overflater er

utel ler.

ekniske spesifikasjoner
x b xd)

Garantikrav

Dersom du ensker & reklamere pa produktet,
mé du pakke det godt inn, frankere det og
sende hele produktet i retur sammen med
original kjepskvittering som viser kjigpsdato og
produktnavn. Produktet sendes til forhandler
eller direkte til oss: Vilan as - Olaf Helsets
vei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg
derfor & ta godt vare pa kjgpskvitteringen til
garantiperioden er utlopt. STEINEL tar ikke
ansvar for transportkostnader eller risiko i
sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjer garantikrav
gjeldende finner du p& hiemmesiden var,
www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garanti-
krav eller spersmal angéende produktet ditt.
Du nér oss pa +47 22 72 50 00.
ARS
PRODUSENT
GARANTI

120 x 117 x 120 mm

\ Nettilkobling 120-240 V, 50/60 Hz
_— Stremforbruk maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)
@ Effekt
Lyspeere-/halogenlampelast maks. 2000 W ved 230 V
Lysrer elektronisk ballast maks. 1000 W ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lysrer ukompensert maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lysrer seriekompensert maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
Lavvolt halogenpeerer maks. 1000 VA ved 230 V (cos ¢ = 0,5)
LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W
Kapasitiv belastning <176 uF
Monteringshoyde 22m
Sensorsystem iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
Dekningsvinkel 160°
Rekkevidde 1-5 m (maks. ca. 7 m)
Tidsinnstilling 30 sek. - 30 min., 10 sek. - 30 min. (med FB RC9)
Permanent lys kan slas pa (4 t)
Skumringsinnstilling 2-2000 lux

Maks. flatedekning ca. 68 m?

Kapslingstype IP 54

Temperaturomrade -20 til +50 °C
63
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12, Driftsfeil
Feil

Arsak

Tiltak

Sensoren har ikke spenning

M sikringen er gatt,
ikke slatt pa,
ledningsbrudd

M Kkortslutning

B aktiver sikingen, 1. ZXETIKA pe auTo To £yypado

sett i ny, sla pa strembry-
teren, kontroller ledningen
med spenningstester

W kontroller koblingene

Mapakalovpe S1aBATETE TIPOOEKTIKA Kal

Slapurayete!

— Katoxupwpévn texvoyvwaia. Avatunwaon,
QAKOMA KA AMOOTIAOHATIKA, POVO KATOTIV SIKAG

Sensoren slér seg ikke pa

M i dagslysmodus, skum-
ringsinnstilingen star pa
nattmodus

W lyspeere defekt

M strombryter AV

M sikringen har reagert

B dekningsomradet er ikke
noyaktig innstilt

W still inn pa nytt Hag EYKPIoNG.

— Me empUAagn TPOMOMOICEWY, Ol OTIOEG

gEuMNPEETOLY oTNV TEXVOAOYRN RQO050.
W skift lyspaere
W slapa
W aktiver sikringen, sett i ny,
kontroller ev. koblingene oV KIVOUVWV!

M juster pa nytt
HEiQ KEWWEVOL OTO

Sensoren slar seg ikke av

M permanente bevegelser
i dekningsomradet

W kontroller omradet og juster
det pa nytt eller dekk til

M forandre omradet eller
dekk til

W deaktiver permanent
lys-funksjonen 4 t

PATIONTIN) OE
éwmd:Q’

IO TNV EKTEAEON KABE epyaciag

Sensoren slér seg stadig PA/AV

M det er en tent lampe i
registreringsomréadet

OUOKEUN TIPETIEL VA SIAKOTITETE TNV

W forandre omradet eller obosoaia nheTpic Taang!

dekk til, ek avstanden
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¢ TNV EYKATACTAON TIPETTEL O TIPOG OUV-
NAEKTPIKOG Qywyoq va eival EAeUBEPOG
, NAEKTPIKAG TAONG. ZLVETIWG TIPETTEL TIPWTA
A va SIOKOTITETE TO NAEKTPIKG PEUA KAl val
ENEYXETE HE BOKILAOTIKG TACNG Qv MPAYHATL
@ £Xel DIAKOTTEL N TTAPOXT) NAEKTPIKIAG TAONG.
Kartd v eykatdoTtaon Tou aednTripa TPOKeL-
TAL YIa £PYACia 0TO SIKTUO NAEKTPIKNG TAGNG.
[a 10 Adyo auTO TPETTEL VA EKTEAETAL
£EEIBIKEVPEVA KAl CUPPWVA E TIC OXETIKEG
TIPOSIAYPADES EYKATACTAONG TNG EKACTOTE
XWPAG KAl TOUG KAVOVIOHOUG GUVEEDNG. (TT.X.
DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,
CH- SEV 1000)
XPNOIUOTIOIEITE OVO YWIiOIQ AVTOANAKTIKA.
ETIOKEVEG ETUTPEMETAL VA EKTEAOLVTAL OVO
arnd eCelBIKELUEVA CUVEPYEIQL.

> .

Xprion oOpdwva pe Toug Kavoviopolg

— O tpwodidorarog awodntripag iHF 3D eivat évag
EVEPYOG QVIXVEUTNG KIVIIOEWV YIAl EEWTEPIKOUG
XWPOUG Kal EYKATACTACH OE TOIXO.

"y,

iHF 3D
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O Tpodidorarog awwdbntrpag iHF 3D exmépmel
NAEKTPOPAYVNTIKA KOUATA LPNAWY CUXVOTHTWY
(5,8 GH2) kat AapBdvel TNV nxw Toug. Me v
TIAPAPIKEN Kivnon evtog Twv opiwv KAAUYNG,

0 awdnTripag evroriCel TNV aAAayr TG NXoUG
Kall TPOKAAEL orua petaywync. Méow avéiuong
onuatog o Tpiedidotarog awdntpag iHF 3D
Slapoporolel PETAED KIVOURIEVWY ATOPWY Kal
KIVOUPEVWV QVTIKEIUEVWY OTWG BApVOL 1 LIKpA
(Wwa ((a Peyeboug €wg Kal JIag KaTokidlag ya-
Taq). H Tpiodidoratn texvoloyia 3D tng Kepaiag
SlaodahiCel puBpIon axkpiBeiag oe TPeIq AEoVEG.
‘ETol arokAg{ovTal EOPANUEVEG PETAYWYEG EEAITI-
QG MIKPWV (wv Orwg Kat SIoTapaxeg efarmiag
akpaiwv Beppokpactiv. ONeG ot PUBHICEIG Agt-
TOUPYIWV HUIMOPOLV va YivovTal EMiong Kal Eow
ToU TNAeKOVTPOA RCO. (= «7. E€aptrpata»)

YTédeEn: H 1ox0g uPnAng cuxvoTnTag Tou at-
oBnNtrPa LPNAWV cuxvoTriTwY IHF avepxeTal
Tep. oe 1 MW — autd eivat povo éva 10000td
NG 10XVOG EKTIOMTING EVOG KIVTTOU TNAEDWVOU )
IO GUOKEUING HIKPOKUHATWV.

Mepiexopevo ouokevaoiag (e1k.3.1)
Al0oTECEIG TIPOIdVTOG (E1K. 3.2)
EpRéreia/Oog eykatdotaong (eik. 3.3)
Ermokémnnon cuokeung (elk. 3.4)

A ZTrplypa Toixou

20Ceven

Movdda aiebntripa

PUBpion xpdvou

PUBpion eppéreiag 3D

PUBuIon pwrevotnTag
AlakoopunTIKr pAoka

OTMOOm

4. Eykataotaon

* AlOKOTTTETE TPOPOSOTIa PELHATOC (EIK. 4.1)
AlGypappa cuVEECEWV (EIK. 4.2)

2 0vdeon aywyol Tpododoaiag (eik. 4.3)

O aywyog Tpododociag anoTeAeTal arnd KaAw-
810 3 cupuATWVY (Uey. SIAPETPOC aywyoL 19 mm):
L = ®don (ouvriBwg Havpo, Kade i ykpl)

N = OudEtepog aywyog (CuviBwS PIAe)

L' =Kowdio dpdong

>e MepirTwon apPIBoNIWY TIPETEL Va TIPORE(Te
OE QVaVWPION TWV KAAWSIWV Pe SOKIIATTIKO
TAONG. Katoriv arnocuVoEETe AL artd TV
NAEKTPIKN TAaan. Paan (L) kat ouSETEPOG aywydq
(N) cuvdEovTal OTO HOVWTIKO OKPOSEKTN.
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MapaxkahoVpe ExeTe LMOWN 0aG OTL TO KUKAWHA
PELPATOG TIPETTEL VO A0PANOTE( E TIPOCTATEUTI-
KO SlakATTTN KUKAWHaTog 10 A.

Mpocoxn: To unépdepa Twv oLVSECEWY Ba TIPO-
KOAEOEL apyOTEPQ OTN GUOKEUN ) OTOV TTiVaKa
QOPAAEIWV BPAXUKUKAWHAL XTNV MEPITTWON au-
Tr) TIPETTEL VA YIVEL EK VEOL QVAYVWPION TWV He-
HOVWUEVWY KAAWSIWV Kal EMavVacVVOEaH. 2TV
aywyo TPododoaiag IMopel PUTIKA vVa LTTAPXKEL
SlakdTTng SIKTUOL TPODOSOCIAG YIa EvEPYOTIOIN-
On Kal anevepyortoinon.

5. Eykatdotaon

* EAéyxeTe OAA Ta EEQPTIHATA OXETIKA UE
BAGBeC.

® e mepirtwon PAauwv Sev eruTpENeTal N
AEITOUPYIA TNG CUCKEUIG.

Brjpata eykatdotaong

* EMAEYETE KATAANAO ONUED EYAKTAOTAONG
AapBdavovtag urdpn TNV ePREAEIT Kal TNV
avixveuon Kivrjoewv (eik. 3.3)

Awakorrete Tpododoaia pevpatog (ek. 4.1)
ZnuadeleTe onpeia yia Tpureg (ek. 5.1)
AvoiyeTe TPUTTEG KAl TOTIOBETE(TE ouMaT

(ex. 5.2)

— Aywydg Tpododoaiag, evéotoixia (k. 5.2)
— Aywydg Tpododoaiag, eEwToixia (€. 5.3)
JuvdeeTe KAAWdIO cLVSEDNG (EIK. 4.2)
Juvdéete ouleuen (B) (k. 5.4)

Bidwvete povada awdntripa (C) (€. 5.5)
Evepyoroieite Tpododoaia pevpatog (EK. 5.6)
Kavete pubBpiceig = ,,6. Xelplopog*

6. Xelplopog
NeCavta Xepiopog/Aeroupyia (€. 6.1)

YTiéde1En: Metd tn oUveon NAEKTPIKOL SIKTUOL
avaBoofrivel N Aeukr} dwTodiodog katdoTaong
LED yia 10 deutepdAertra. AUEoWS JETA O al-
0BNTPAG Eival g ASITOUPYIKN) ETOOTNTA.

PuBpioelg epyootaciou

PuBuion xpovou: Install (B€on 8)

PUBuon epéreiag: 3x MAX

PuBuion pwrevdtntag 1000 Lux (Béon 7)
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Aerroupyieg

PoBpion xpovou (eik. 6.2 / H)

H emBupntr) Sidpkela pwTiopoL Tou cuvdedE-
HEVOU KATAVOAWTH) PTTOPEL va puBpIoTE( O €8l
Baduideg, 30 deur, 1 Aertro, 2 Aettrd, 5 Aerttd,
15 Aertrd €wg 30 Aertrd.

MaApikn Aettoupyia (€. 6.2 / H)

Av puBpiceTe To PUBUICTY oTO onueio

(B8€an 1) n cuokeur) BpioKeTal OTNV TIAAUIKT
Aettoupyia, dSnAadr) n €6060G evepyoroleiTal yia
TEP. 2 SEUT. (IT.X. YIQ QUTOATIONO KAAKOOTAGH-
ou). Karéruv o aiodntripag dev avtidpd oe kivnon
yla rep. 8 deuT.

Aerroupyia eykataotaong (Install-Modus)
(e. 6.2/ H)

H Aerroupyia eykardotaong (Install-Modus)
£EUTINPETEL OTOV EAEYXO AEITOUPYIKOTNTAG
Kal Twv opiwv avixveuong. Avetdptnta arnd
N PWTENVOTNTA O CUVOESEPEVOG AQUITTAPAG
oe mepirtwon kivnong avdBet yia 10 deur.
(pwrodiodog katdotaong LED avaBoofrivel).
H Aerroupyia eykardotaong (Install-Modus)
£XEL TIPOTEPAOTNTA EVAVTI OAWV TWV AANWY
puBuicewv. Kavete alhayr| puBpioTh yia va

(Install-Modus). ‘Otav mpokertat yia puBUIcEL

HEow Tou TNAEKOVTPOA RCY, petd 10 Aetigg
YIVETOL QUTOHATN EYKATAAEIPN TNG AL u%

gykatdotaong (Install-Modus).

eyKaTaAeiPeTe TN AerToupyia eykatdoTaong c&

PoBpion epPéAeiag (k. 6.2 /11-3) ,

H epREAeIC pUBLICETAN PE TPEIC WSC asa- §

B&dunTa 1-5 m (Uey. mep. 7 m; G &€oveq
He aveEaptnTn puBpion. Me

LIOTEG
puBuiCeTal n péyloTn ePRE; igveuon @
AlGypappa avixveuong ( \
YTiédeEn: Eav oe i
QUTEG BPIOKET su%oon HiKpg TWV
7 PETPWV Toi&f:’n APOHOL 3

TIAPOAQ QUTA N eUPBela otV
va PUBHIOTEL OTN PEYIOTN eURERGA, BIOTL Slado-
PETIKA EVOEXETAL VA TIPOKAN ODANIEVEQ
avixveuoelg. Ot pubpioe €| 106 Ba TipEmeL
Va XPNOIHOTIOIOVVTAL HOVO VIOl TOV AMOKAEIOHO
TIEPIOXWV, EVTOG TWV OToiwv N Kivnon Sev MPETel
Va TIPOKAAETEL Avappa WTOG.

O tpodidotarog awdntripag iHF 3D ennpedde-
Tal emiong eaITiag eykaTaoTaonG o€ YwVieg r) oe
HETAANKEG TTPOOOYELG.

« Asrroup%
- Avauu2

4

P0Buion pwrevotnTag

(Opto evaigbnoiag) (k. 6.2 / J)

To emBupunTod OpPIo evalodnoiag Tou awdnTrpPa
propel va puBuioTel adlaBdBunta ard nep.
2-1000 Lux.

Aerroupyia ekpdadnong (Teach-Modus)

H Aerroupyia exuaBnong (Teach-Modus)

(e. 6.2/ J / B€on 8) aropvnpoveLel TNV
TPEXOLOA TIUN TNG PWTEVOTNTAG TOU TEPIBAN-
OVTOG XWPOU, EVTOG TNG OTOi TIPEMEL VA
QvTId&PA HEAOVTIKE O AloBN T OE TEPITTWOon

(€. 6.4/6.5)
KOTTTN GIKTUOL OTOV!
EPIKTEG EKTOG MO
igorPkal arevepyoroinon o

ntipa: (€. 6.4)
0G (edv Aaprmmpag EKTOZ):

1 x EKTOZ kat ENTOZ. Aaprttripag
TI EVEL QVAPEVOG YIa T PUBHICHIEVN
HO WTOG (EAv Aaprttrpag ENTOZ):

oG 1 x EKTOX kat ENTOX. Aaprttripag
€L 1) TIEPVAEL OE AerToupyia aodnTripa.

Aerroupyia ouvexolG PwTog (k. 6.5)

— Avappa ouvexolg pwTog:

— Aakdmng 2 x EKTOZ kat ENTOZ. O
Aaprtrpag puBHICETal ia 4 WPEG OE CLVEXEG
duc (pwro-

Siodog kardotaong LED ENTOS). Katdruv

0 AQUITTNPAG MEPVAEL QUTOPATA TIAAL OE Agl-
Toupyia aldbnTrpa (PwTtodiodog katdoTaong
LED EKTOZ).

— ZPriopo cuvexolG PpwTog:

— Alakorng 1 x EKTOX kat ENTOZ. O Aaprtrr-
pag oprivel f epvael oe Aettoupyia aloBnTrpa.

Mpoooxn: H emaveAnupévn 6pacTikomnoinon Tou
SlakoTTTN Ba TPEMEL va yiveTal AAMENAAANAQ Kat
ypriyopa (oe opia 0,2-1 Seut.).

7. Eaptruata
TnAekovtpol RCY (EAN 4007841007638)

Me 10 TnAekovTpoA RCI eival edIKTOG 0 kaTd
BouAnan éAeyxog oMWV awodnTripwy iHF 3D.
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Kd&Be €ykupo mATnua MANKTPOU EVOEIKVUETAL e
a6 avaBooBnua TnG pwToddd0L KATAoTAONG
LED otov aiofntripa. KaBe dkupo mdtnua mAr-
KTPOUL evdevUeTal pe SIMAS avaBoofnua g
Pwrodiddou kataotaong LED. (ek. 7.1)

Nettoupyieg:

@ {O:} P0Bpion pwrewvotnTag
To emBuunTo GPIo EVAICBNTIAG PMOPET
va puBuoTel anod mep. 2-1000 Lux.

':O:' 2] Aerroupyia pwToG NUEPAG
@ Aertoupyia voxtag

a Nerroupyia ekpaénong
(Teach-Modus)
‘Ortav emkpatoly ol EMBVUNTEG
oLvOrKkeg GwTAG, KATA TG OToies Ba
TIPEMEL PEMOVTIKA val avTIOPA OF Kivin-
on 0 aLBNTPAg, TTPEME! va TatnBel
QUTO TO TIANKTPO.
H Tpgxouoa Tiur) anoBnkeveTal.

P0GBpIon Xpdvou
H emBupnTr SidipKeia GwTIopoy PETA

TNV TeEAeuTaia avixveuon kivnong
UIMOpE( Va PUBUIOTET PE TIATNHA TWV.
TAKTPWY oe 10 SeUT., 1 AeTTTo,

5 Aerttd, 15 Aertra.

@ A Adpkea pwrtiopod

PUBuIoN SidpKkelas pwTiopol oe
TIPOOWTTKA TIBLPNTO XPOVo. KéBe
TIATNUA TIANKTPOL QUEAVEL TNV TPE-
XoUoa PUBUICN XPOVoL avdl 1 AeTTTO
(Uéy. 30 Aerttd).

Aerroupyia pwtodg dapkeiag

Me nétnpa Tou TAAKTEoU
EVEPYOTTOIETAL O AQUITTTIPAG YIa

4 wpeg (Ppwtodiodog katdoTaong

LED avéBe). Katory o Aaurmpag
TIEPVAEL TIANL QUTOPATA 0T AEToupyia
aednTtpa. Me VEo TIATNUA TIANKTPOU
(P MaPEABOLY 4 WPES) O AQUTTTHPAG
TIEPVAEL OE AETOLPYIa alodnTrpa.

@ H Nertoupyia eykatdotaong
(Install-Modus)
H Aerroupyia eykardoraong
(Install-Modus) e€urnpetel atov
EAEYXO AEITOUPYIKOTNTAG KAl TWV
opiwv avixveuong. Avetdptra and
TN PWTENVGTNTA O AUTTFPAG OE
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TepirTwon kivnong avéBet yia 10
Seut. (Pwrodiodog katdotaong LED
avaBooprivel).

H Aerroupyia eykardotaong (Install-
Modus) €xel ipoTepadTnTa Evavtt
OAwWV Twv MWV pubpicewv. Meté
10 AerTTd yiveTal QuTOUATN EYKATA-
Aepn NG AEIToUPYiag EyKATACTAONG
(Install-Modus). Metd aro natnua
TIANKTPOU enavadopdg (Reset) yivetat
QUEOWGE EYKATAAEIPN TNG AEITOUPYIOG
gykardoraong (Install-Modus).
Mpoaooxn: H Aettoupyia exkudbnong
(Teach-Modus) kat n Aetroupyia
gykardotaong (Install-Modus) dev
elval ePIKTO va xpnaionoinBoly
TAUTOXPOVA.

Emavagopad (Reset)

Enavadopd dAwv Twv pubuicewv
OTIG XEIPOKIVNTA PUBLICHIEVES TIIEG
TOU AQUTTITIA ) OTIG PUBHICEIG
€0YOOTATIOU.

Smart Remote (poaipeTikd)

(EAN 4007841009151)

— PuBuioTikog €eyxog peow Smartphone 1y Tablet

— AVTIKOBIOTA TO TNAEKOVTPOA

— Karefdote katdAAnAo App Kal CUVSEDTE PEOW
Bluetooth

8. ARAwon cvppopdwong EK

Me v napovioa o/n STEINEL Vertrieb GmbH,
SNAWVEL OTL 0 PadloeEoTAIoHIOG IHF 3D TAnpoi Ty
odnyia 2014/53/EE. To MAripeg Keiuevo TG driw-
ongG ouppdpdwong EE diatiBetal atnv akdAoudn
1oTocehida oto dladiktuo: www.steinel.de

9. Amooupon

HAEKTPIKEG CUOKEUEG, EEAPTIIIATA KAl CUOKEUAD-
£G B PETEL va anooUpovVTal PE TPOTIO GIANKO
TIPOG TO TEEPIBANOV KAl VAl AVOKUKAWVOVTAL.

Aev ETITPEMETAL VA TIETATE NAEKTPIKEG
OUOKEVEG OTA OKIAKA aroppippartal

Movo yia xwpeg EE: >0udwva pe Ty ioxvouoa
Eupwridikr) O8nyia oxeTKA e dxpnoTes NAEKTOL
KEG KAl NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG Kal TNV EPAPHIOYT
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NG o€ £BVIKO BiKaIo, TIPETEL Ol AXPNOTEG TIAEOV.
NAEKTPIKEG OUOKEUEG VA ArocupovTal EEXWPIOTA
Kal va 0dnyouvTal 08 QVOKUKAWON GKT TIPOG
TO TEEPBANOV.

10. EyyOnon

Qg ayopaoTrig UMOPELTE VA KAVETE XPron Twv
VOUILWY EYYUNTIKWV SIKAWUATWY EVAVTL TOU
TiwANTr. Eddoov Ta Sikauwpara autd loxouy otn
XWPa 0ag, Gev CLVTERVOVTAL OUTE TieplopiCovTal
arnoé T 6Kr pag SriAwaon eyyunong. 2ag TIOPEXOL-
He 5 €1 eyynon yia TV Apoyn KATAOKELT) Kl
TNV KQVOVIKT Agitoupyia Tou mpoidvtog STEINEL
Professional-Sensorik. Mapéxoupe v eyydnon
GTLAUTO TO TIPOIOV SEV TIAPOUCIACEL EAATTWHATA
UAKOU, KOTAOKEULIG 1 oxediaong. Mapéxoupe
£yyUNon AEITOUPYIKAG IKAVOTNTAG OAWV TWV
NAEKTPOVIKWY SOHOCTOIXE(WV Katl KaAwSiwv, 6rwg
£Miong EMePNG OHAAUATWY GAWV TWV XPNOIO-
TIOINBEVTWV LNKWVY KAl TWV ETIRAVEIDV QUTWV.

MpoBoAn afiwoewv: EQv BEAETE va SlaTunwoeTe
TIOPATIOVA OXETIKA HIE TO TIPOIOV TIOL QYOPACATE,
TIAPOKAAOUHE OTIWG TO AMOCTEETE OE TIARPN
KATAoTaoN Kat ATEAWG Had e TNV QuBevTIkr
anodeten ayopdc, n omoia TPETEL va avadePe]
nUEPORNVIQ ayopdg KAl TNV OVORAsia TOL TIPOLK
VTOG, OTOV QVTIMPOCWITO 0 ) TNV ETAID;
ANTINPOZQMOI-EIZATQrElZ A JAN

NAAA NM.Avykwvng & Yiol og / Apu

8 ABnva 10554. >ag UVICTOUE AOITG
SIOPUAGEETE TIPOTEKTIKA TNV o
£WG TNV TIAPEAEUON TNG OIAPKEI

Ta €60da Kal Toug KIVOUVOUG @, OPaC ota
TM\aioa EmoTPOdrG Tou TIRO’ fo] n STE| NE{D

Sev avahapBavel kapia eRdut

lNa MAnpodopieg oxeTl
agiwong oe mepirTT
OTN SIOOIKTUCKZITTON
de/garantie

Edv vopiCete 6T ipodKerTal yia eyyon-
ONG 1} EQV EXETE OTOIAON O 0l OXETIKA e
TO TIPOIOV 0AG, UTTOPEITE W NAEPWVIOETE
Qvd Taoa otiypr| otn ypapur) THAEGQNA
YMNOZTHPIZHZ & ZEPBIZ lA,
THN EANAAA /2103212021 /
2103218558 /

Dag: 2103218630.

ETH

KATAZKEYAXTH

EFTYHZH

Y 4
: BAGBn
10ONTAPAG XwPIG Taon

ﬁ@x on xpo’on

11. Texvika dedopéva
Awotdoelg (Y xMxY)

120 x 117 x 120 mm

loxug eloddou

pey. 1,8 W (stand-by 800 mW)

loxug
DopTio AUITTrPA MUPAKTWONG/AAOYOVOU
Aaprtripeg OopIopoL oTPAYYANOTIKO Tinvio
Aaprtripeg $BopIopoL XwPIG avTioTaBuion
Aaprtripeg OoPIoHOL CEIPIaKT QvTIoTABUIoN
AQUITHPES AAOYOVOUL XaPNAG TAoNG
LED <2 W
2W< LED <8 W
LED >8 W

2, NXwpnTiKS $opTio

pey. 2000 W og 230 V

pey. 1000 W oe 230 V (cos ¢ = 0,5)
pey. 1000 VA oe 230 V (cos ¢ = 0,5)
pey. 1000 VA oe 230 V (cos ¢ = 0,5)
pey. 1000 VA oe 230 V (cos ¢ = 0,5)
110w

280 W

450 W

<176 uF

2,2m

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

U
0 kajbyng

160°

S
Sy ntipa & &
Tulya K \ W]

K -

1-5 m (Yey. mep. 7. m)

30's - 30 min, 10 s - 30 min
(U€ow TNAekOVTPOA RCY)

PN
Suvexechul & &

UETAYOPEVO (4 WPEQ)

PUBuor oiag 2-2000 Lux
Mey. KGAORN Brudavelag nep. 68 m?
EicSNgpOaciag IP 54

(©] oKkpaoiag -20 éwg +50 °C
%lqmpaxéq Aettovpyiag

Artia

Borfela

>

TIOINREVN, SlaKOTT

H BpaxukUKAwUa

W AoddAela oe dpdon, Hn evepyo-

W Evepyornoinon aodaAeag,
QVTIKATACTAON, EVEPyoTIoinon
SlaKATTTN SIKTUOU, EAEYXOG KU-
KAWHATOG PE GOKIUAOTIKO TAONG

B ‘EAeyxog ouvoEceEwY

1] KUKAWHATOG

AlgbnTrpag dev evepyo- M >e Aerroupyia npeEPag, pUBHIoN W Néa pubuion
TIolefTal guaoBbnoiag eivat oe Aerroupyia
VOXTag
W Aaurttripag Tupdktwong eAat- M AVTIKATAoTAoN AQUITTHPA TTU-
TWHATIKOG PAKTWONG
B Aakorng Siktvouv EKTOZ W Evepyoroinon
B AopdAeia £5pace W Evepyoroinon aodaAelag, avtl-
KaTAoTaon, eV avAykn EAEYXOG
olvdeong
W AvaxpiBrig puBuIon opiwv avi- W Néa eubuypdppion
XVELONG
Awobntrpag dev W Alapkrig Kivnon evtog Twy opiwv M EAEYXOG TIEPLOXIG KAl EV avAykn

QTEVEPYOTIOLETAL KAALWNG

VEQ puBuLon 1 kK&Avyn
W ANayn 1) KAALYN MEPIOXNG
W Artevepyortoinan Aetroupyiag
OLVEXOUG PWTOG 4 WPWV

AoBntrpag mepvael
Slapkwg oe ENTOZ/EKTOZ BpiokeTal evrog

KaALPNG

W >uvdedepEVOG AaUTTTPAG

W AN\ayn 1) KAAuYN TEPIOXNG,

TIEPIOXNG avgnon andoTaong
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1. Bu dokiiman hakkinda

Litfen itinayla okuyun ve saklayin!

— Telif haklan korunmaktadir. Kismen de
olsa basiimasi, ancak onayimiz alinarak
mimkunddr.

— Teknik gelismelere hizmet eden degisiklikler
yapma hakki saklidir.

Sembol agiklamasi

A Tehlikelere karsi uyan!

D Dokiimandaki metin kisimlarina
gonderme.

2. Genel giivenlik uyarilari

Cihaz lizerindeki tiim calismalardan
once, elektrik beslemesini kesin!

* Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik
tesisatinda enerji kesik olmalidir. Bu nedenle
ilk olarak elektrigi kapatin ve bir kontrol kale-
miyle enerjinin kesildigini kontrol edin.
Sensorlin kurulumunda, elektrik sebekesinde
yapilan bir calisma s6z konusudur.

Bu ylizden, geleneksel kurulum yonergeleri
ile baglanti kosullarina uygun bir uygulama
yapimalidir. (6rn. DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

Sadece orijinal yedek parcalar kullanin.
Onarimlar sadece, uzman atdlyeler tarafindan
gerceklestirilebilir.

3. iHF 3D

Amacina uygun kullanim
— iHF 3D sensoru, dis mekan ve duvara montaj
icin uygun, etkin bir hareket dedektoridur.

iHF 3D sensor, ylksek frekansta elektro-
manyetik dalgalar (5,8 GHz) gonderir ve
bunlarin yansimasini algilar. Algilama alanindaki
insanlarin hareketlerinde, yansima degisimi
sensor tarafindan fark edilir ve bir ¢alistirma
sinyali verilir. Bir sinyal analizi sayesinde iHF
3D sensoért, hareket eden insanlar ile calilar
veya kuglk hayvanlar (bir ev kedisine kadar
buyUklukteki hayvanlar) gibi hareket eden obje-
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leri birbirinden ayird eder. 3D anten teknolojisi,
¢ eksen Uzerinde hassas bireysel bir ayar
yaplimasina olanak taniyor. Kiictik hayvanlar
nedeniyle hatall galistirmalara ve ¢ok yiiksek si-
cakliklardan kaynaklanan arizalara artik paydos.
Tum fonksiyon ayarlari opsiyonel olarak, RC9
uzaktan kumanda Uzerinden de yapilabilir.

(= “7. Aksesuar”)

Not:

iHF sensorinin yiksek frekans glict yak.

1 mW'tir — bu da, bir cep telefonunun veya
bir mikrodalga firnin verici gliciniin sadece
1000'de biridir.

Teslimat kapsami (Sek. 3.1)
Urtiniin boyutlar (Sek. 3.2)
Menzil/Montaj yliksekligi (Sek. 3.3)
Cihazin genel gorinimu (Sek. 3.4)
A Duvar tutucusu

Gegme baglanti

Sensor Unitesi

Zaman ayari

3D Erisim menzili ayar
Parlaklik ayar

Dizayn blendaj

O@TmMOO®

4. Kurulum

e Elektrik beslemesini kapatin (Sel

Baglanti diyagrami (Sek. 4.2)

Elektrik kablosunun baglantisi ( .4.3)
Elektrik besleme kablosu, 3 ile ir kablo-
dur (kablonun azami capi 1 8

L = Faz (genellikle siyal Wrengi e @
N = Notr hatti (genellifgle ™hgvi) K

L' = Elektrik ileten kgbl

L 4
Geliskiye disl efraue, kablo@
avometre cih a tafhlayin; art ar tekrar
elektriksiz hale geWip. Faz (L) v¢ kablosu
(N), avize terminaline baglan

Elektrik devresinin, 16A e bir tesisat
sigortasiyla emniyet altina alinmasi gerektigini
|Gtfen dikkate alin.

Onemli:

Baglantilarin karistirimasi, daha sonra cihazda
veya sigorta kutunuzda kisa devreye neden olur.
Bu durumda, kablolarin hepsini tekrar
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tanimlamak ve yeniden birlestirmek zorundasiniz.

Elektrik besleme kablosuna, agma ve kapama
icin uygun bir elektrik anahtari tesis edilebilir.

5. Montaj

* Bitun yapi parcalarinda hasar kontrolt yapin.

® Hasarlar oldugunda, Urlnu isletime almayin.

Montaj adimlan
o Erisim menzilini ve harek
g6z § alarak, uygun

i0 alyllanmasini
ntaj yerini secin

(Sek. 4.1)

i isarefleyirf)(Sek. 5.1)

delin ve dUuba#eri yerlestirin (Sek. 5.2)
Rablosu (Sek. 5.2)

Iva alt begidnge
Iva Ustl D e kablosu (Sek. 5.3)
aglanti @A baglayin (Sek. 4.2)
n

tiyl (B) baglayin (Sek. 5.4)
ini (C) vidalayin (Sek. 5.5)
slemesini acin (Sek. 5.6)

S

A Kullanim/fonksiyon aciklamasi (Sek. 6.1)

Not:

Elektrik baglantisi yapildiktan sonra beyaz
durum LED'i 10 sn yanip soner. Bundan sonra
sensor kullanima hazirdir.

Fabrika ayarlari

Zaman ayart: Kurulum (Poz. 8)
Erisim menzili ayan: 3x MAX
Parlaklik ayar 1000 Lux (Poz. 7)

Fonksiyonlar

Zaman ayari (Sek. 6.2/ H)

Baglanmis olan kullanici cihazin istenen ay-
dinlatma suresi 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika,
5 dakika, 15 dakika ila 30 dakika olmak lizere
altl kademede ayarlanabilir.

impuls modu (Sek. 6.2 / H)

Ayar digmesini I (Poz. 1) konumuna getirdi-
dinizde cihaz impuls modundadir, bu durumda
¢lkis yak. 2 sn slreyle galistirilir (6rn. merdiven
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otomatlarinda). Bunu takiben sensor, yak. 8 sn
boyunca hareketten etkilenmez.

Kurulum modu (Sek. 6.2 / H)

Kurulum modu, islevselligin ve ayrica kapsama
alaninin kontrol edilmesi icindir. Baglanan
lamba, parlakliga bagiml olmaksizin hareket
halinde 10 sn streyle galisir (Durum LED'i
yanip soner). Kurulum modunun, diger batin
ayarlara gore onceligi bulunmaktadir. Kurulum
modundan ¢ikmak icin ayar digmesini degis-
tirin. Uzaktan kumanda RC9 Uzerinden ayar
yapildiginda, kurulum modundan 10 dak sonra
otomatik olarak gikilir.

Erisim menzili ayan (Sek. 6.2 /11-3)

Menzil, (i¢ ayar digmesi yardimiyla kademesiz
olarak 1-5 m (maks. yak. 7 m), ¢ eksende
birbirinden bagimsiz ayarlanabilir. Ayar dig-
melerinin yardimiyla, azami kapsama menzili
ayarlanir.

Algllama grafigi (Sek. 6.3)

Not:

Bu yonlerden birinde 7 m'nin altinda bir mesa-
fede bir duvar veya benzeri oldugu takdirde,
menzil buna ragmen bu yénde azami erisim
menziline ayarlanmalidir, aksi halde hatali algila-
malar meydana gelebilir. Erisim menzili ayarlari
sadece, hareketin isik galistirmaya yol agmasi
gerekmeyen alanlari devre digl birakmak igin
kullaniimalidir.

iHF 3D sensoriindeki diger olumsuz etkilenme-
ler, kdselere veya metal cephelere montajdan
kaynaklanir.

Parlaklik ayar

(Devreye girme esigi) (Sek. 6.2/ J)
Sensorin istenen devreye girme esidi yak.
2-1000 Lux arasinda kademesiz olarak
ayarlanabilir.

Ogretme modu

Ogretme modu (Sek. 6.2 / J / Poz. 8), ortam
parlakliginin gtincel degerini kaydeder, bu
degderin altindayken hareket halinde sensoriin
tepki vermesi gerekir.

Siirekli isik fonksiyonu (Sek. 6.4 / 6.5)
Elektrik besleme kablosuna bir elektrik anahtari
monte edildiginde, kolayca agma ve kapamanin
yani sira su fonksiyonlar da mumkdindur:
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Sensorli isletim: (Sek. 6.4)

— Isigin agiimasi (lamba KAPALI oldugunda):

— Anahtari 1 defa KAPA ve AC. Lamba, ayarla-
nan slre boyunca agik kalr.

— Isigin kapatilmasi (lamba ACIK oldugunda):

— Anahtari 1 defa KAPA ve AC. Lamba kapanir
ya da sensorli isletime gecer

Siirekli 1sik isletimi (Sek. 6.5)

— Siirekli 1s1gi1n aciimasi:

— Anahtar 2 defa KAPA ve AC. Lamba 4 saat
sUreyle sUrekli Isiga ayarlanir (Durum LED’i
ACIK). Ardindan, otomatik olarak tekrar sen-
sorll isletime geger (Durum LED’i KAPALI).

— Sirekli 1sigin kapatiimasi:

— Anahtari 1 defa KAPA ve AC. Lamba kapanir
ya da sensorl isletime gecer.

Onemli:
Anahtarin goklu tetiklenmesi, arka arkaya hizli
yapiimalidir (0,2-1 sn araliginda)

7. Aksesuarlar

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Uzaktan kumanda RC9 yardimiyla, cok sayida
iHF 3D sensorti kumanda edilebilir. Her gegerli
tus kumandasi, sensor Uzerindeki durum LED’i
yanip sonerek (1 defa) gosterilir. Her gegersiz
tus kumandasi, sensor Uzerindeki durum LED’i
yanip sonerek (2 defa) gosterilir. (Sek. 7.1)

Fonksiyonlar:

(@ {(')} Hl Parlakiik ayari
Istenen tepkime esidi, yak.
2-1000 lux arasinda ayarlanabilir.

-:O:- Giin 1101 isletimi
(C Gece isletimi

Ogretme modu
Sensoriin daha ileride hareketlere
tepkimesinin istendigi isik kosullarin-
da, bu tusa basimalidir.
Guncel deger kaydedilir.

Zaman ayarn
Son hareket alglamasinin ardindan
istenen aydinlatma stiresi 10 sn,
1 dak, 5 dak, 15 dak tuslarina
basmak suretiyle ayarlanabilir.

72

@ A Aydinlatma siiresi
Aydinlatma slresinin, kisisel olarak
istenen slreye ayarlanmasi. Her
tusa basisla birlikte, gtincel stre
ayari her seferinde 1 dak artar
(maks. 30 dak).

@ Strekli 1sik fonksiyonu

Tusa basildiginda, lamba 4 saat
boyunca calistirilir (Durum LED’i
acik). Ardindan lamba, otomatik
olarak sensorll isletime geger.
Yeniden tusa basildiginda (4 saat
dolmadan 6nce), lamba sensorlt
isletime geger.

. H Kurulum modu
Kurulum modu, islevselligin ve
ayrca kapsama alaninin kontrol
edilmesi icindir. Lamba, parlakliga
bagimli olmaksizin hareket halinde
10 sn sureyle calisir. (Durum LED'i
yanip soner).
Kurulum modunun, diger bittn
ayarlara gdre onceligi bulunmak-
tadir. Kurulum modundan, 10
dak sonra otomatik olarak ¢ikilir.

Reset tusuna basildiginda, kurul%Q

modundan hemen gikilir.

Dikkat: Ogretme modu ile kurylu
modu ayni anda kullanila
. H Reset

BUtln ayarlarin, lambada Uel
ayarlanan degerlere ya d]fa rika

ayarlarina geri ahnn@
Smart Remote (opsiyonel@
(EAN 4007841009151)
— Smartphone veya Tal UZerinden kum
— Uzaktan kumandanfwerifle gecer IS
— Uygun App’l yuk Iuetoc@wy\a
baglayin &

8. AT Uygunluk be&
Bu vesileyle STEINEL Vertri mbH,
kablosuz sistem tir(i iHF 3D’nin 2014/53/EU
yonetmeligine uygunlugunu beyan eder.
AT Uygunluk Beyani’nin tam metnini su web

adresinden temin edebilirsiniz:
http://www.steinel.de

Q

2
2

9. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, gevre
dostu bir déntistime goénderilmelidir.

Elektrikli cihazlar evsel atiklarin icine
atmayin!

Sadece AB Ulkeleri igin: Atik Elektrikli ve Elektro-
nik Cihazlar Avrupa yonergesine ve bunun

donlstligu ulusal yasaya gor
mayacal

kullanila-
N ayr topla-
icin génderilme-

aldeki elektrikli ci
geri doni

rsi kanun ile 6ngoriilen
siniz. Bu haklar tlkenizde
{irece, garanti beyanimiz-

ta ve sinimranmamaktadir.

[til
STl Emfesyone\ Sensorli Grindndzin
kus, ullanilabilirligi ve diizenli fonksiyonu
ko@da 5 yillik bir garanti stresi taniyoruz.
Ui

n malzeme, Uretim ve tasarim hatala-

arinmis oldugunu garanti ediyoruz. Tim
nik pargalarin ve kablolarin islevselligini

ve ayrica kullanilan tim hammaddelerde ve
bunlarin ylzeylerinde kusursuzlugu garanti
ediyoruz.

Garanti haklarindan faydalanma

Urintintizle ilgili sikayetiniz oldugunda, Iiitfen
tam ve gonderi Ucreti 6denmis olarak, tzerinde
satis tarihinin ve Grtn taniminin bulunmasi
gereken orijinal satin alma belgesiyle birlikte
saticiniza veya dogrudan Saos Teknoloji
Elektrik LTD. STi. Halil Rifat Pasa Mah.
Yiizer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A
Blok Kat: 5 No: 313 Sisli / istanbul adresine
gonderiniz. Bu nedenle, satin aima belgenizi
garanti siiresi sona erene kadar saklamanizi
tavsiye ediyoruz. Geri géndermeyle ilgili nakliye
maliyetleri ve riskleri hakkinda, STEINEL higbir
sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapilmasi gerekenler
hakkindaki bilgileri yandaki web sitemizde
bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya triinuintizle ilgili her-
hangi bir sorunuz oldugunda, bize her zaman
memnuniyetle Acil Servis Hatti +90 212 220 09
20 ulasabilirsiniz.

YIL

URETICI
GARANTISI

TR



11. Teknik 6zellikler

Boyutlar (Y xGxD) 120 x 117 x 120 mm

Sebeke baglantisi 120-240V, 50/60 Hz

Cekilen glic maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Gug

Akkor/ halojen ampul yika
Floresan ampuller EVG
Floresan ampuller, dengesiz
Floresan ampuller, seri dengeli
Algak voltaj halojen ampuller
LED <2 W

2W<LED<8W

LED >8W

Kapasitif yikleme

230 V igin maks. 2000 W

230 V igin maks. 1000 W (cos ¢ = 0,5)
230 V igin maks. 1000 VA (cos ¢ = 0,5)
230 V igin maks. 1000 VA (cos ¢ = 0,5)
230 V igin maks. 1000 VA (cos ¢ = 0,5)
110w

280 W

450 W

<176 uF

Montaj yuksekligi

2,2m

Algilama sistemi

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

Kapsama acisl

160°

Menzil 1-5 m (maks. yak. 7. m)

Zaman ayari 30 sn - 30 dak, 10 sn - 30 dak (FB RC9 Uizerinden)
Surekli 1sik calistinlabilir (4 saat)

Alaca karanlik ayari 2-2000 Lux

Maks. kapsama alani yak. 68 m?

Koruma tdr( IP 54

Sicaklik aralig -20 ila +50 °C

12. isletim arizalan

Arza Nedeni

Giderilmesi

Sensorde elektrik yok

M Kisa devre

M Sigorta atmis, calistinima-
mis, kablo kopuk

M Sigortay! galistir|
elektrik salterini
kabloyu avometi

re,

4

Sensor galismiyor

M Elekirik anahtan KAPALI

M Sigorta atmis |
¥ baglant
W Kapsama alani dogru ayar- & en ayarla

lanmamig

M Giindliz modunda, alaca ka-
ranlik ayar gece modundadir

W Caligtiri
calistinn

Sensor kapanmiyor

W Kapsama alaninda stirekli
hareket var

M Alani kontra| edin ve gerekt.
yenid yin ya da
Uzerini O

M Alani degistirin ya da Gzerini
ortlin

M Sirekli 1sik isletimini 4 saat
devreden gikarin

Sensor daima ACIK/KAPALI
calisiyor

M Calistirlan lamba kapsama
alaninin icinde

W Alani degistirin ya da Uzerini
ortlin, mesafeyi artirin
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0z-
den gegirin
M Baglantilan M@
M Yeniden @\ (b
B Ampul anzall [ Am@igﬁrin \

1. Tudnival6é a dokumentummal
kapcsolatban

Kérjiik, olvassa el figyelmesen és Grizze

meg!

— Szerzdi jogvédelem alatt all. Sokszorositani,
kivonatosan is, csak az engedélylinkkel
szabad.

— A mUszaki fejlédést célzo yaltoMatasok jogat

fennt K.
* O
ye meztel@szélyekre!

.
A dokug\ szbveghelyeire utal.

biztonsagi utmutatasok

Jell

dolgozni kezdene a
ziiléken, szakitsa meg a raadott
zliltséget!

reléskor a csatlakoztatandé elektromos
ték nem lehet feszliltség alatt. Ezért

az aramot, és feszlltségjelzével ellendrizze
a feszlltségmentességet.

o Az érzékel6 felszerelésekor halézati
feszliltséggel végzett munkardl van szo.
Ezért azt szakszertien, az illet6 orszagban
szokasos szerelési eléirasoknak és
csatlakoztatasi feltételeknek megfeleléen kell
végezni. (pl. DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

o Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

¢ Javitasokat csak szakszerviz végezhet.

: V4 a szerelés megkezdése el6tt kapcsolja le

3. iHF 3D

Rendeltetésszerii hasznalat

— Az iHF 3D érzékeld kiltéri hasznalatra
alkalmas aktiv mozgasérzékeld, amelyet falra
lehet er6siteni.

A beépitett iHF 3D érzékeld (5,8 GHz-es)
nagyfrekvencias elektromagneses hullamokat
bocsét ki, és felfogja azok visszaverédését. Az
érzékel§ az érzékelési tartomanyaban torténé
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legkisebb emberi mozgéas esetén is érzékeli

a visszhang megvaltozasat, és kapcsoldjelet
bocsat ki. A kibocsatott jel kielemzése alapjan
az iHF 3D érzékelé meg tudja kilénboztet-

ni egymastol a mozgd személyeket és az
olyan mozgd targyakat, mint a bokrok vagy
kisallatok. (allatokat hazi macska méretig). Az
antenna 3D-s vételi eljarasa pontos egyéni
beallitast tesz lehetévé harom tengely mentén.
igy kizérhat6, hogy a kiséllatok, valamint a
széls6séges hémérsekletek altal okozott zavard
jelek téves kapcsolasokat eredményezzenek.
Valamennyi miiveletet az RC9 taviranyitorol is
be lehet allitani. (= ,,7. Tartozékok*)

Tudnivalé:

Az iHF érzékeld nagyfrekvencias sugarzasi
teljesitménye kb. 1 mW — ez egy mobiltelefon
vagy mikrohulldmu siité sugarzasanak
mindtssze 1000-ed része.

A csomag tartalma (3.1. abra)
Termékmeéretek (3.2. abra)
Hatdtavolsag/Szerelési magassag (3.3. abra)
A készlilek attekintése (3.4. abra)
A Falitartd

Dugaszol6 csatlakozd
Erzékel6 egység

Idébedllitas

3D-s hatétavolsag beadllitas
Fényerd bedllitas

Egyedi kivitelli elélap

OTMMOOm

4. Bekotés

o Az dramellatés lekapcsolasa (4.1. abra)
Bekotési rajz (4.2. abra)

A hélézati betdpvezeték csatlakoztatasa
(4.3. abra)
A hélézati vezeték egy 3 er(i kabelbd| all
(a vezeték max. atméréje 19 mm):
L =fazis (tobbnyire fekete,
barna vagy szlrke)
N = nulla vezet6 (tobbnyire kék)
L' =aramvezets ér

Kétség esetén a kabeleket feszliltségjelzé
segitségével azonositania kell; majd le kell réla
kétnie a feszlltséget. A fazist (L) és a nulla
vezet6t (N) a sorkapocsra csatlakoztatjuk.
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Ne feledje, hogy az aramkért még biztositania
kell 16 A-es kismegszakitoval.

Fontos:

A csatlakozasok felcserélése késébb zarlathoz
vezet a késziilékben vagy a biztositékdoboz-
ban. Ebben az esetben ismét azonositani kell
az egyes kabeleket, és Ujbdl Ossze kell kotni
Bket. A halozati betapvezetékbe a ki- és
bekapcsolas céljabdl természetesen halézati
kapcsold is szerelhetd.

5. Szerelés

* Vizsgdlia meg, hogy az alkatrészek nem
rongalddtak-e meg.

* Sériilések esetén ne vegye hasznélatba a
terméket.

A szerelés |épései

* A hatétavolsag és a mozgasérzékelés
tekintetbe vételével valasszon alkalmas
helyet, ahova felszerelheti a késztiléket
(3.3. abra)

* Kapcsolja le az aramellatast (4.1. abra)

* Rajzolja be a furatok helyét (5.1. abra)

o A furatokat furja ki, és rakjon beléjik tiplit
(5.2. abra).
— Falba stillyesztett betdpvezeték (5.2. abra)
— Vakolat folotti betapvezeték (5.3. abra)

o Csatlakoztassa a csatlakozokabelt (4.2. abra)

* A (B) dugaszold csatlakozét kdsse be
(5.4. abra)

* A (C) érzékel6 egységet csavarozza ra
(5.5. abra)

* Kapcsolja be az aramellatast (5.6. abra)

* \égezze el a bedlitasokat > ,,6. Kezelés”

6. Kezelés
Kezelési/MUikodési jelmagyarazat (6.1. abra)
Tudnivalé:
A hélézat csatlakoztatasa utan 10 mp-ig villog

a fehér allapotjelz6 LED. Utana az érzékel6
mUkddésre kész.

76

Gyari bedllitasok

Idébedllitas: bekotés (8)
Hatdtavolsag bedllitas: 3x MAX
Fényer6 beallitds 1000 lux (7)

Funkciok

Idébeallitas (6.2. dbra / H)

A csatlakoztatott fogyaszté kivant vilagitasi
idejét hat fokozatban (30 mp, 1 perc, 2 perc,
5 perc, 15 perc, 30 perc) lehet bedllitani.

Impulzus Gizemmad (6.2. abra / H)

Ha az (1) szabalyozé gombot *IL"-ra 4litja, a
késziilék impulzus Uzemmadban van, azaz, a
kimenet kb. 2 mp.-re bekapcsol (pl. a
lépcséhazi automatahoz). Ezutan az érzékeld
kb. 8 mp-ig nem reagal a mozgasokra.

Beallité Gizemmaod (6.2. abra / H)

A bedllité lzemmadd a mikddtethetéség,
valamint az érzékelési tartomany ellenérzésére
szolgal. Mozgas esetén a csatlakoztatott [ampa
a fényerdtdl fliggetlentl 10 mp-re bekapcsol
(az dllapotjelzé LED villog). A beallité tzemmad
az Osszes tobbi beallitashoz képest elényt

élvez. Q
A bedllitd tzemmaddbdl a szabalyozé gomb,
allasanak megvaltoztatasaval lehet kilépnj
Amennyiben a bedllitast az RC9 te’wir'n%
végzi, a készilék 10 perc utan onnglikddot
kilép.

3\
%

Hatétavolsag bedllitas (6.2. &
A hatétavolsagot harom tengel
szabalyozé gombbal, egym
fokozatmentesen lehet beg
(de max. kb. 7 m-re). A
hatétavolsagot is szabglyo.

beallitani.

Erzékelési diﬂ bra)

Tudnivalé: §

Ha a harom irany valamelyilgg 7 m-nél
kisebb tavolsagban fal v: nlé objektum

taldlhatd, a hatétavolsagot akKor is maximalis
értékre kell allitani, mivel kilonben téves
érzékelésekre kertilhet sor. A hatétavol-

sag beallitasat célszerli csak arra hasznalni,
hogy vele kizarjuk az érzékelésbdl azokat a
terlleteket, ahol nem szeretnénk, hogy a
mozgas bekapcsolja a vilagitast.

Befolyasolja tovabba az iHF 3D vételét a

sarokba vagy fémhomlokzatra torténd szerelés.

Fényer6 beallitas

(Megszolalasi kiiszobérték) (6.2. abra / J)
Az érzékeld kivant megszolalasi kiiszobértékét
fokozatmentesen lehet allitani kb. 2 lux-tél
1000 lux-ig.

Betanitasi izemmaod
A betanitasi izemmaod (6.2. &

5 eAtékben halozati

el az egyszer( ki- és
0 ! €g a kovetkezd
m[]veleta'\ égezhetok:

m (6.4. abra)

Erzékelé
- V&s bekapcsolasa (ha a lampa ki volt
é& va):

0l6 1 x Kl és BE. A lampa a beallitott
bekapcsolva marad.
itas kikapcsolasa (ha a lampa BE volt
kapcsolva):
— Kapcsold 1 x Kl és BE. A lampa kikapcsol,
ill. érzékelés tzemre kapcsol.

Folyamatos vilagitasi (izem (6.5. abra)

— Folyamatos vilagitas bekapcsolasa:

— Kapcsol6 2 x Kl és BE. A lampa 4 6ran at
folyamatosan vilégitani fog (az allapotjelzé
LED égni fog). Utédna automatikusan ismét
érzékelés Uizemre kapcsol (az allapotjelzé
LED elalszik).

— Folyamatos vilagitas kikapcsolasa:

— Kapcsold 1 x Kl és BE. A lampa elalszik,
ill. érzékelds tzemre kapcsol.

Fontos!
A kapcsoldt (a 0,2-1 mp-es tartomanyban)
gyors egymasutanban tébbszor kell kapcsolni.

7

7. Tartozék

FB RC 9 (EAN 4007841007638)

Az RC9 taviranyitoval tetszéleges szamu

iHF 3D érzékeldt lehet vezérelni Minden
érvényes gombnyomast az érzékelén talélhatd
allapotjelzé LED (1x) felvillanésa jelzi. Minden
érvénytelen gombnyomast az érzékelén
talalhato allapotjelz6 LED (2x) felvillanasa jelzi.
(7.1. abra)

Miiveletek:

(@ ’:Q:’ Fényer6 bedllitas
A kivant megszolalasi kiiszob kb.
2-1000 lux kézé dllithatd be.

-:O:- Nappali tizem
@ Ejszakai izem

Tanulé tizemméd
A kivant fényviszonyoknal,
amelyeknek fennalltakor a
mozgasérzékeldnek a jévében
mozgas esetén be kell kapcsolnia,
nyomja meg a memaria gombot.
Az éppen aktudlis érték a
memoridba kerdl.
Id6beallitas
Azt, hogy a lampa mennyi ideig
vilagitson az utolsé mozgasérzéke-
lést kovetden, a gombok nyomo-
gatasaval 10 m p-re, 1 percre,
5 percre, vagy 15 percre lehet
beallitani.
@ B vilagitasi ids

A vilagitasi id6 bedllitasa egyéni
igény szerint. Minden egyes
gombnyomas 1-1 perccel (max.
30 percre) noveli a pillanatnyilag
bedllitott idét.

Folyamatos vilagitasi funkcio

A lampa gombnyomasra 4 éranyi
folyamatos tizemre kapcsol (az
allapotjelzé LED ég) Azutan
automatikusan ismét érzékeld
Uzemmaodba kapcsol. Ha (a 4 déra
letelte el6tt) Ujbdl megnyomijuk a
gombot, a lampa érzékelds lizemre
kapcsol at.
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H Beallit6 iizemmod
A bedllité izemmadd a mikodtethe-
t6ség, valamint az érzékelési
tartomany ellenérzésére szolgal.
Mozgas esetén a lampa a fényer6té|
fliggetlentl 10 mp-re bekapcsol.
(az dllapotjelzé LED villog).
A bedllité izemmadd az 6sszes tobbi
bedllitdshoz képest elényt élvez.
10 perc utan a készulék
onmikodden kilép a beallitd
izemmaodbal. A Reset gomb
megnyomasa utan a késziilék
azonnal kilép a beallitd
Uizemmaodbal.
Figyelem! A tanulé Gizemmaod és a
beallité-lizemmadd nem hasznélhatd
egyidejlileg.

Reset

Valamennyi bedllitas visszadllitdsa a
kézzel bedllitott értékekre, ill. a gyari
beallitasokra.

Smart Remote (kiilon rendelhetd)

(EAN 4007841009151)

— Vezérlés okostelefonrdl vagy tabletrd|

— A taviranyitd helyett hasznalhatd

— Toltse le a hozzavald alkalmazast, és
kapcsolédjon ¢ssze vele Bluetooth-szal

8. EU megfelel6ségi nyilatkozat

STEINEL Vertrieb GmbH igazolja, hogy a

iHF 3D tipusu radioberendezés megfelel a
2014/53/EU iranyelvnek. Az EU megfelelségi
nyilatkozat teljes szévege a kévetkezd internet-
cimen taldlhaté: www.steinel.de

9. Artalmatlanitas

Gondoskodjon az elektromos készllékek, a
tartozékok és a csomagolas kornyezetbarat

Ujrahasznositasarol.

Ne dobjon elektromos készlilékeket
a haztartasi szemétbel!

Csak az EU tagallamaira vonatkozik:
A hasznalt elektromos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozo hatélyos eurdpai irdnyelvek
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értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe
torténd atliltetése szerint a mar nem
mUikodoképes elektromos berendezéseket
kiilon kell gydjteni és kérnyezetbarat
Ujrahasznositasukrol kell gondoskodni.

10. Garancia

Onnek, mint a termék vevéjének, adott esetben
jogaban éll az eladdéval szemben érvényesiteni
az Ont torvényesen megilletd hianypodtlasi-,

ill. termékszavatossagi jogokat. Ameny-

nyiben léteznek ilyen jogok az On lakéhelye
szerinti orszagban, jelen jotallasi nyilatkozatunk
semmiben sem szUkiti és korldtozza azokat. A
magunk részérél 5 év jétallast adunk arra, hogy
az On altal vasarolt STEINEL professzionalis
érzékeld termék kifogastalan minéségli és
rendesen mUkodik. Szavatoljuk, hogy ez a
termék mentes az anyaghibaktol, a gyartasi és
szerkezeti hibéktdl. Szavatoljuk tovabbé, hogy
az 6sszes elektronikus alkatrész és kabel mu-
kodéképes, tovabba, hogy minden alkalmazott
szerkezeti anyag és azok felllete hibatlan.

Jotallasi igények érvényesitése

lamécidval kivan élni, kérjiik, hogy a term
hianytalanul és bérmentesitve kildje yis
a kereskeddjének vagy kozvetlentlglekin
DINOCOOP Kft, Radvany u. 24,
H-1118 Budapest cimre, mellékelv

Amennyiben a termékével kapcsolatban reLQ
Sk

sének. Ezért a garancia id6
gondosan megdriznie a v

A visszakdildés soran ki
koltségekért és kockaagtol

véllal felelGsséget. (Q §
A jotéllas éw& 16l a
www.steinel-prof@ssional.d; tie

honlapunkon kap téjékoztat:

Amennyiben a garancia ki es6 esemény

kovetkezett be, vagy a termékével kapcso-

latban szeretne kérdezni valamit, barmikor

felhivhat benntinket a

+36/1/3193064 szerviz- E V

vonal szamon. A .
5 GYARTOI

GARANCIA

Q

11. Miszaki adatok
Méretek (M x Sz x M)

120 x 117 x 120 mm

Haldzati csatlakozas

120-240V, 50/60 Hz

Teljesitményfelvétel

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Teljesitmeény
Izz6-/ halogénlémpa terhelés
Elektronikus el6tét fénycsovek
Kompenzalatlan fénycsoévek
Sorosan kompenzalt fénycsovek
Kisfesziltségu génlampak

max. 2000 W 230 V-nal

max. 1000 W 230 V-nal (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA 230 V-ndl (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA 230 V-nal (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA 230 V-nal (cos ¢ = 0,5)

Szfrelé; assdg £ o

D<2W
ED<8W
LED >8 W
acitiv terhelés

110w
280 W
450 W
<176 uF

22m

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

Eg kelol \NJ
Si SZ00 e

160°

‘ Hatsévolség [N

1-5 m (max. kb. 7 m)

30 mp - 30 perc, 10 mp - 30 perc (RCY ti-val)

Nigobedlitss amF )

Folyamatosaila (4 drara) bekapcsolhatd
Szirkdlef 2-2000 lux
Max. lefedgtt Teltilet kb. 68 m?
Vé 0 1P 54
H¢, lettartoman -20 - +50 °C
4 12/0zemzavarok
A Zavar Oka Elharitasa
A mozgasérzékel6 nem kap M biztositék kioldott, W kapcsolja be a biztosftékot,
feszlltséget nincs bekapcsolva, cserélie, kapcsolia be a halézati
vezeték szakadt kapcsoldt, ellendrizze a vezetéket a
feszlitségellendrzével
W révidzarlat M csatlakozokat atvizsgalni

Az érzékeld nem kapcsol be

MW nappali lizemnél a szirklleti érték
éjszakai Uzemre van bedllitva

W izzélampa kiégett

M halézati kapcsold kikapcsolva

M kioldott a biztositek

M érzékelési tartomany nincs
célzottan beallitva

M Ujra bedlitani

W izzOlampat kicserélni

W bekapcsolni

W kapcsolja be a biztosftékot, cserél-
je, esetleg ellendrizze
a csatlakozasokat

M Ujra beszabalyozni

Az érzékel6 nem kapcsol ki

W folyamatos mozgés az érzékelési
terUleten

M terUletet ellendrizni és esetleg Ujra
beszabélyozniill. letakarni

M terUletet modositan, ill. letakarni

W folyamatos vildgitasi izemmaodot 4
drara kikapcsolni

Az érzékeld mindig KI/BE
kapcsol

M a kapcsolt ldmpa az érzékelési
terlileten taldlhatd

W terliletet atallitani, il letakami,
a tavolsagot megnovelni
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1. Ktomuto dokumentu

Pozorné si jej prectéte a uschovejte!

— Chranéno autorskym pravem. Dotisk,
i Castecny, jen s nasim souhlasem.

— Zmeény, které slouzi technickému pokroku,
vyhrazeny.

Vysvétleni symbolt

A Varovani pred nebezpecim!

N
Odkaz na text v dokumentu.

2. VsSeobecné bezpeénostni pokyny

Pred zahdjenim jakychkoli praci na
pristroji prerusit privod napéti!
Aojované elektrické vedeni nesmi byt
béhem montaze pod napétim. Proto je
nejprve treba vypnout proud a poté pomoci
zkousSecky napéti zkontrolovat, zda je vedeni
bez napéti.
Pri instalaci senzoru se jedna o praci na
sitovém napéti. Musi proto byt provedena
odborné podle obvyklych predpist pro
instalaci elektrickych zarizeni a podminek
jejich pripojeni die CSN.
(napt. DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)
* Pouzivejte jen originalni nahradni dily.
* Opravy muze provést jen odborny servis.

3. iHF 3D

Pouzivani v souladu s uréenim
— 3D senzor iHF je aktivni hlési¢ pohybu vhod-
ny pro venkovni oblast a k montazi na sténu.

3D senzor iHF vysila vysokofrekvencéni elektro-
magnetické viny (5,8 GHz) a prijima jejich echo.
Pri pohybu osob v oblasti zachytu rozezna
senzor zménu echa a inicializuje spinaci signal.
Analyzou signalt 3D senzor iHF rozlisuje mezi
pohybem osob a pohybujicimi se objekty, jako
je kfovi nebo mala zvirat (zvifata az k velikosti
kocky domaci). Anténni technika 3D umozriuje
presné individuélni nastaveni na tfech osach.
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Tak jsou vyloucena chybna spinani zplisobena
malymi zvifaty i poruchy zapficinéné extrémnimi
teplotami. VSechna funkéni nastaveni mohou
byt také provadéna dalkovym ovladanim RC9.
(= ,,7. Prislusenstvi*)

Upozornéni:

Vysokofrekvenéni vykon senzoru iHF inf asi
1 mW - coz je jen tisicina vysilaciho vykonu
mobilniho telefonu nebo mikrovinné trouby.

Rozsah dodéavky (obr. 3.1)
Rozméry vyrobku (obr. 3.2)
Dosah/montézni vyska (obr. 3.3)
Prehled zarizeni (obr. 3.4)
A Nasténny drzak
Zasuvné spojeni
Senzorova jednotka
Casové nastaveni
Nastaveni dosahu 3D
Nastaveni jasu
Ozdobny kryt

O@TmMOO®

4. Instalace

* Vlypnout napéjeni elektrickym proudem
(obr. 4.1)

Graf pfipojeni (obr. 4.2) @
Pripojeni k elektrické siti (obr. 4.3)&/
Privodni sitové vedeni je tvoreno 3vaglic8vym
kabelem (max. pramér vedeni ):
L = fazovy vodic (vétsinou Ci

hnédy nebo Sedy)
N = neutrdini vodic (vét§
L* = fazovy vodi¢

V pripadé pochybngsti ifil
jednotlivé vodige k: omoci Cky
napéti; zda j se Bez napéty ovy (L)

a neutraini (N) vo e pripoj

svorkovnici.

Msjte prosim na paméti, ?&jaw’ okruh
musi byt zajistén jisticem i 0 hodno-

€ 16 A.

Dulezité:

Pfipadna zaména privodl zplsobi po zapnuti
zkrat v pristroji nebo ve vasi pojistkové krabici.
V tomto pfipadé je nutno jednotlivé kabely opa-

kované identifikovat a poté znovu zapajit. V pri-
vodnim sitovém vedeni mézZe byt samozfejmé
instalovan bézny sitovy vypinac.

5. Montaz
e Zkontrolovat poskozeni u vSech konstruké-
nich dild.

¢ Pri poskozeni vyrobek nepouzivat.

Postup pfi montazi

* Vhog ntazni misto at'pri zohlednéni
ceni obr. 3.3)
. fpdjeni e 'm proudem

(obr. 5.1)

rtat otvo A& hmoZzdinky (obr. 5.2)
Fivodni ve d omitku (obr. 5.2)
= Privodn nia& omitku (obr. 5.3)

N
o PFipojﬂ@:ox;ac( kabel (obr. 4.2)

¢ PripojitgaSeyné spojeni (B) (obr. 5.4)

* Ngs at senzorovou jednotku (C)
(oprNg,5)

2 it napajeni elektrickym proudem
.6)
ést nastaveni = ,,6. Obsluha“

Legenda - obsluha/funkce (obr. 6.1)

Upozornéni:
Po pripojeni sité blika bila stavova LED po
dobu 10 s. Poté je senzor pripraven k pouZiti.

Nastaveni z vyroby

Casové nastavent: Install (pol. 8)
Nastaveni dosahu: 3x MAX
Nastaveni jasu 1 000 Ix (pol. 7)

Funkce

Casové nastaveni (obr. 6.2/H)

PoZadovanou dobu, po kterou mé pripojeny
spotrebic svitit, je mozno nastavit v Sesti stup-
nich, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut,
15 minut az 30 minut.

Impulzni rezim (obr. 6.2/H)
Nastavite-li regulator na I (pol. 1), nachazi
se pristroj v impulznim rezimu, tzn. vystup
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bude asi na 2 s zapnut (napf. pro schodistovy
automat). Poté nebude senzor po dobu asi
8 s reagovat na pohyb.

Instalacni rezim (Install) (obr. 6.2/H)
Instalacni rezim (Install) slouzi ke kontrole
funkce i oblasti zachytu. Nezavisle na jasu se
pripojené svitidlo pfi pohybu rozsviti na 10 s
(blika stavova LED). Instalacni rezim (Install) ma
prednost pred vSemi ostatnimi nastavenimi.
Zmeérite regulator a opustte instalacni rezim
(Install). Pfi nastavovani dalkovym ovladadem
RC9 dojde po 10 min. k automatickému
opusténi instalacniho rezimu (Install).

Nastaveni dosahu (obr. 6.2/1 1-3)

Tremi oto€nymi regulatory Ize na tfech osach
plynule a nezavisle na sobé nastavit dosah
1-56 m (max. asi 7 m). Regulatory se nastavi
maximalni dosah zachytu.

Graf zachytu (obr. 6.3)

Upozornéni:

Nachézi-li se v jednom z téchto smérl ve
vzdalenosti méné nez 7 m zed nebo néco
podobného, musi byt i pfesto v tomto sméru
nastaven dosah na maximalni hodnotu, pro-
toZe jinak mdze dojit k chybnému zachytu.
Nastaveni dosahu by méla byt pouzita jen

k vymezeni oblasti, ve kterych nema mit pohyb
Vliv na spinani svétla.

Dalsi omezeni iHF 3D vznikaji v disledku mon-
tadZe do rohd nebo na kovové fasady.

Nastaveni jasu (prah citlivosti) (obr. 6.2/J)
Pozadovanou prahovou reakéni hodnotu
senzoru je mozno plynule nastavit v rozmezi
asi 2-1 000 Ix.

Konfiguraéni rezim (Teach)

Konfiguracni rezim (Teach) (obr. 6.2/J/pol. 8)
ulozi aktualni hodnotu jasu prostredi, pfi které
ma senzor napfisté zareagovat na pohyb.

Funkce trvalého osvétleni (obr. 6.4/6.5)

Je-li v pfivodnim sitovém vedeni zafazen sitovy
vypinag, jsou vedle jednoduchého zapinani

a vypinani mozné i nasledujici funkce:

cz



Senzorovy provoz: (obr. 6.4)

— Zapnuti svétla (je-li svitidlo vypnuté):

- Vypina¢ 1x vypnout a zapnout. Svitidlo
zUstane po nastavenou dobu zapnuto.

— Vypnuti svétla (je-li svitidlo zapnuté):

- Vypina¢ 1x vypnout a zapnout. Svitidlo zhas-
ne, popr. prejde do senzorového provozu.

Provoz trvalého osvétleni (obr. 6.5)

— Zapnuti trvalého osvétleni:

— Vypina¢ 2x vypnout a zapnout. Svitidlo se na
4 hodiny nastavi na trvalé osvétleni (stavova
LED se rozsviti). Poté opét automaticky
prejde do senzorového provozu (stavova
LED zhasne).

— Vypnuti trvalého osvétleni:

- Vypina¢ 1x vypnout a zapnout. Svitidlo zhas-
ne, popr. prejde do senzorového provozu.

Dulezité:
Nekolikeré stisknuti vypinace by se mélo dit
rychle za sebou (v rozmezi 0,2-1 s).

7. Prislusenstvi

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Délkovym oviadanim RC9 Ize ridit libovolny
pocet 3D senzorl iHF. Kazdy platny stisk
tlacitka je na senzoru indikovan zablikanim (1x)
stavové LED. Kazdy neplatny stisk tlacitka je
na senzoru indikovan zablikénim (2x) stavové
LED. (obr. 7.1)

Funkce:

@’:Q’ 1] Nastaveni jasu
Pozadovana prahova reakéni doba
mUize byt nastavena priblizné na
2-1 000 Ix.

A
-O- Provoz za denniho svétla
i

@ Nocni provoz

a Konfiguraéni rezim
U pozadovanych svételnych
pomérd, pri kterych méa senzor zare-
agovat na pohyb, je tieba stisknout
toto tladitko.
Bude uloZena aktualni hodnota.
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Casové nastaveni
Pozadovanou dobu sviceni po
poslednim zaznamenani pohybu Ize
stisknutim tlacitek nastavit na 10 s,
1 min., 5 min., 15 min.

&
()@

Doba sviceni

Nastaveni doby sviceni na indivi-
dualné pozadovanou dobu. Kazdy
stisk tlacitka zvySuje aktualni Casové
nastaveni vzdy o 1 minutu (max.

30 min.).

Funkce trvalého osvétleni
Po stisku tlacitka se na 4 hodiny
rozsviti svitidlo (stavova LED se
rozsviti). Poté svitidlo automaticky
prejde do senzorového provozu.
Po opétovném stisku tlacitka (pred
uplynutim 4 hod.) prejde svitidlo do
senzorového provozu.

B Instalaéni rezim (Install)
Instalacni rezim (Install) slouzi ke
kontrole funkce i oblasti zachytu.
Nezavisle na jasu se svitidlo pfi
pohybu rozsviti na 10 s. (Stavova
LED blika).

Instalacni rezim (Install) ma pred
pred vSemi ostatnimi nastavenit

Po 10 minutéch dojde k aut
matickému opusténi ins

rezimu (Install). Po stis f
Reset dojde k okamzne

usténi, Z
instalacniho rezimu
Pozor: Soucasné r%unvat

konfiguraénf (Tea talacni
(Install) rezim.
EJ Reset \'

Zpétné dosgze
na hodny
S\K astavené
Smart Remote (vOlitelné)

(EAN 4007841009151)
— Rizeni prostrednictvim s onu nebo
tabletu

— Nahrazuje délkové ovladani
— Zaveést vhodnou aplikaci a vytvorit spojent
prostrednictvim Bluetooth

8. Prohlaseni o shodé ES

Timto STEINEL Vertrieb GmbH prohlasuje, ze
typ radiového zarizeni iHF 3D je v souladu se
smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohla-
Seni o shodé je k dispozici na této internetové
adrese: www.steinel.de

9. Likvidace
Elektricka zafizeni, prisluSengfga dbaly by mély
byt od k ekologickéffiy opEtovnému

tricka zafizeni do
adu!

vyhaz,
domovnih
0

Ina elektricka zarizeni separova-
déana k ekologickému opétovnému
zh

Jako kupujicimu vam vidi prodavajicimu
prinélezi zakonem predepsana prava. Pokud
tato prava ve vasi zemi existuji, nejsou nasim
prohlaSenim o zéruce zkracena ani omezena.
Poskytneme vam 5letou zéruku na bezvadné
provedeni a fadnou funkénost vaseho
profesionalniho senzorického vyrobku znacky
STEINEL. Ruc¢ime za to, Ze tento vyrobek
nema materidlové, vyrobni a konstrukéni vady.
Rucime za funkénost vSech elektronickych
soudastek a kabeld, | za nezavadnost viech
pouzitych materiald a jejich povrch(.

Uplatiiovani zaruky

Chcete-li vas vyrobek reklamovat, zaslete jej
nedemontovany a vyplacené s originalnim do-
kladem o koupi, ktery musi obsahovat datum
koupé a nézev vyrobku, vaSemu prodejci nebo
pfimo nam, na adresu ELNAS s.r.o0.,
Oblekovice 394, 671 81 Znojmo. Doporucu-
jeme vam, abyste doklad o koupi do uplynutf
zarucni doby peclivé uschovali.

V ropskou smérnici 0 od-
padnich ych a elektronickych zafize-
mch aje E vedeni do narodniho prava musf
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Spoleénost STEINEL neruci za prepravni nakla-
dy a rizika tykajici se zpétného zaslani.

Dalsi informace k uplathovani zaruky jsou uve-
deny na nasf webové strance www.elnas.cz.

Jestlize budete uplatriovat reklamaci nebo
mate néjaké dotazy tykajici se vyrobku, miizete
nam kdykoli zavolat na servisni horkou linku
+42 (0) 515 220 126.

LETA

ZARUKA
VYROBCE

cz



11. Technické parametry

Rozméry (v x § x h)

120 x 117 x 120 mm

Pripojeni k siti 120-240 V, 50/60 Hz
Prikon max. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Vykon

Zatizeni zarovky/halogenoveé zarovky
Zarivky elektronické predradné zarizeni
Zarivky nekompenzované

Zarivky sériové kompenzované
Nizkonapétové halogenové zarovky

max. 2 000 W pfi 230 V

max. 1 000 W pii 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1 000 VA pfi 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1 000 VA pfi 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1 000 VA pfi 230 V (cos ¢ = 0,5)

LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W
Kapacitni zatizeni <176 pF
Montézni vyska 2,2m
Senzorika senzor iHF (5,8 GHz, 1 mW)
Uhel zachytu 160°
Dosah 1-5 m (max. asi 7 m)

Casové nastaveni

30 s — 30 min, 10 s - 30 min (dalk. ovladanim RC9)

Trvalé osvétleni nastavitelné (4 hod.)

Soumrakové nastavent 2-2 000 Ix

Max. plo$né pokryti priblizng 68 m?

Kryti IP 54

Teplotni rozmezi -20 az +50 °C &
12. Provozni poruchy t

Porucha Pficina Néprava o~

Senzor je bez napéti

B Pojistka zareagovala, reflek-

W Zapnout, vymeéni

D
tor neni zapnuty, preruSené zapnout sitovy @pinac} @
vedeni Zkontrolovat vedeRgpomoct

Zkousecky napstp Q
W Zkrat W Zkontrolova jent

Senzor nezapina

M Pii dennim provozu je zvole-
no soumrakoveé nastaveni od-
povidajici noénimu provozu

M Znovu na;

W Vadnéa Zérovka W \ymanjt z
W Sitovy vypinac v poloze W ZapmQui
VYPNUTO
M Pojistka zareagovala &@ut, Vym
popr. zkontre
W Oblast zachytu neni presné OVU sefi
nastavena \
Senzor nevypina M Trvaly pohyb v oblasti | Zkom%b\ast
zachytu a pripa novu sefidit
popf. zakryt

B Zménit oblast, popr. zakryt
M Deaktivovat provoz trvalého
osvétleni na 4 hod.

Senzor sttidave zapina a vypina

M Spinané svitidlo se nachazi
v oblasti zachytu

M Prestavit oblast, popr. zakryt
jeji Gast, zvétsit vzdalenost
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1. O tomto dokumente

Pozorne si ho precitajte a uschovajte!

— Chréanené autorskymi pravami. Dotlac, aj ked
iba v skratenej verzii, je povolena iba s nasim
sthlasom.

— Vyhradzujeme si pravo na zmeny sliziace
technickému pokroku.

Vysvetlggie symbolov

pred pecenstvami!
kaz na te@paséie
dokumente. A

Vseolfel zpecnostné pokyny

S
P $etkymi pracami na pristroji
Ste privod napatia!

nStalécii senzora ide o pracu so sietovym
napatim. Instalécia sa preto musi vykonat
podla instalacnych predpisov a podmienok
pripojenia platnych v danej krajine. (napr.
DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,
CH- SEV 1000)

* Pouzivajte iba origindlne nahradné diely.

* Opravy smu vykondvat iba autorizované
servisné dielne.

3. iHF 3D

Spravne pouzivanie
— Senzor iHF 3D je aktivny pohybovy senzor
do exteriéru a na montaz na stenu.

Senzor iHF 3D vysiela vysokofrekvencné
elektromagnetickeé viny (5,8 GHz) a prijima

ich odozvu. V pripade pohybu oséb v oblasti
snimania zaznamena senzor zmenu odozvy

a spusti spinaci signal.

Analyzou signalu rozliSuje senzor iHF 3D medzi
pohybuijtcimi sa osobami a pohybujicimi sa
predmetmi, ako su napr. kriky alebo malé
zvierata (zvieraté az do velkosti macky doma-
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cej). 3D anténova technika umoznuje presné
individualne nastavenie na troch osiach. Vdaka
tomu je vylicené chybné spinanie spdsobené
malymi zvieratami, ako aj poruchy v désledku
extrémnej teploty. VSetky nastavenia funkcif je
mozné volitelne menit aj pomocou dialkového
ovladaca RC9. (= ,,7. Prislusenstvo®)

Upozornenie:

Vysokofrekvencény vykon iHF senzora predstavu-
je cca 1 mW —to je len 1/1000 vysielaného vyko-
nu mobilného telefénu alebo mikrovinnej rry.

Rozsah dodavky (obr. 3.1)
Rozmery vyrobku (obr. 3.2)
Montézna vyska/dosah (obr. 3.3)
Prehlad dielov vyrobku (obr. 3.4)
A Nastenny drziak

Konektor

Senzorova jednotka
Nastavenie ¢asu

3D nastavenie dosahu
Nastavenie jasu

Dizajnové tienidlo

OTMMOOm

4. Instalacia

¢ V/ypnite napdjanie elektrickym pridom
(obr. 4.1)

Schéma zapojenia (obr. 4.2)

Pripojenie sietového vedenia (obr. 4.3)
Sietové privodné vedenie pozostéava z jedného
3-Zilového kabla (max. priemer vodi¢a 19 mm):
L =faza (zvyCajne Cierna,

hneda alebo siva)
N = nulovy vodic¢ (vaésinou modry)
L = Zivy vodi¢

V pripade pochybnosti identifikujte kable
pomocou skusacky napétia; potom ich znova
odpojte od napétia. Faza (L) a neutrélny vodic
(N) sa pripoja na lustrovt svorku. Dbajte na
to, Ze elektricky obvod musi byt zabezpeceny
isticom vedenia 16 A.

Délezité:

Zamena vodicov neskor vedie k skratu

v pristroji alebo v skrinke s poistkami. V tomto
pripade treba jednotlivé kable este raz identifi-
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kovat a nanovo zapojit. Na sietové vedenie sa
moze nainstalovat sietovy spina¢ na zapinanie
a vypinanie.

5. Montaz

* V3etky diely skontrolujte vzhladom na
poskodenie.

* Pri poskodeniach vyrobok neuvadzajte do
prevadzky.

Montazny postup
¢ \lyberte vhodné miesto montéze, zohladnite
dosah a snimanie pohybu (obr. 3.3).
* Vlypnite napdjanie elektrickym pradom
(obr. 4.1).
* Naznacte otvory na vrtanie (obr. 5.1).
* Vyvitajte otvory a viozte hmozdinky
(obr. 5.2).
— pripojné vedenie, podomietkové (obr. 5.2)
— pripojné vedenie, nadomietkové (obr. 5.3)
* Pripojte pripojny kéabel (obr. 4.2).
* Pripojte konektor (B) (obr. 5.4).
* Priskrutkujte senzorovu jednotku (C)
(obr. 5.5).
® Zapnite napéjanie elektrickym pridom
(obr. 5.6).
* \/ykonajte nastavenia
- ,,6. Obsluha“.

6. Obsluha
Vysvetlujici text k obsluhe/funkciam (obr. 6.1)

Upozornenie:

Po zapojeni do siete blika biela stavova LED
10 sekund. Potom je senzor pripraveny

na prevadzku.

Nastavenie z vyroby

Nastavenie ¢asu: instalacia (poz. 8)
Nastavenie dosahu: 3x MAX
Nastavenie jasu 1000 Ix (poz. 7)

Funkcie

Nastavenie ¢asu (obr. 6.2 / H)

PoZadovana doba svietenia pripojeného spot-
rebi¢a sa moze nastavit v Siestich stuprioch
na 30 sekdnd, 1 mindtu, 2 mindty, 5 mindt,
15 minut az 30 minut.
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Impulzny rezim (obr. 6.2 / H)

Nastavovaci regulétor nastavte na I (poz. 1),
ak sa pristroj nachadza v impulznom rezime,

t. j. vystup sa zapne na cca 2 s (napr. pre
schodiskovy automat). Potom senzor cca po
dobu 8 s nereaguje na pohyb.

Instalaény rezim (obr. 6.2 / H)

Instalacny rezim sltzi na kontrolu funkénosti,
ako aj oblasti snimania. Nezavisle od jasu sa
pripojené svietidlo v pripade pohybu zapne na
cca 10 s (stavova LED blikd). InStalacny rezim
ma prednost pred vSetkymi ostatnymi nasta-
veniami. Na opustenie inStalacného rezimu
zmerite nastavovaci regulétor. Pri nastavovani
pomocou dialkového oviadania RC9 sa po 10
minUtach instalaény rezim automaticky opusti.

Nastavenie dosahu (obr. 6.2 /1 1-3)

Dosah sa dé plynulo a nezavisle od seba
nastavit tromi nastavovacimi regulatormi

1 -5 m (max. cca 7 m) na troch osiach.
Pomocou nastavovacich regulatorov sa nasta-
vuje maximalny dosah snimania.

Schéma snimania (obr. 6.3)

Upozornenie:

predmet, musi sa dosah v tomto smgre
upravit na maximalny dosah, inak ¢ mol
dojst k chybnému snimaniu.

Nastavenia dosahu snimania by sa Va\ ou-

Ak sa v jednom z tychto smerov vo vzdialegQst:
menej ako 7 m nachadza mur alebo po%
j
hi

zivat iba na vyltcenie oblastf, v h pohyb

nema spustat spinanie svetla. % %

C IHF 3D
O

DalSie negativne vplyvy na %
vznikaju montazou v roh n

fasadach.

&
Nastavenie jasu (/@ ivosti) (& /J)
PoZzadovany py I' | senzor; 0ze
plynulo nast: cca 2 do 10, .

Rezim Teach

Rezim Teach (obr. 6.2/ J 8) uklada
aktudlnu hodnotu okolitél , pod ktorou
ma senzor v budticnosti reagovat na pohyb.

Funkcia trvalého svetla (obr. 6.4 / 6.5)

Ak sa k sietovému privodu namontuje sietovy
spina¢, st okrem jednoduchého zapnutia a
vypnutia mozné nasledovné funkcie:

Senzorova prevadzka: (obr. 6.4)

- Zapnutie svetla (ak je svietidlo VYPNUTE):

- Spinag 1x VYPNUT a ZAPNUT. Svietidlo
ostane pocas nastavenej doby zapnuté.

- Vypnutie svetla (ked'je svietidio ZAPNUTE):

- Spinag 1x VYPNUT a ZAPNUT. Svietidio sa
vypne, resp. prejde do senzorovej prevadzky

Rezim trvalého svetla (obr. 6.5)

— Zapnutie rezimu trvalého svetla:

- Spinag 2x VYPNUT a ZAPNER, Svietidio sa
na 4 hodiny nastavi na ti vetlo (stavova

LED ZAR\UTA). Nasledriga dutomaticky

znov evdo sen ) prevadzky

gy a WED VYPI
= @ e tvaléhasvefla:
— Shigad’1x VYPNU PNUT. Svietidlo sa

ne, resp. @o senzorovej prevadzky.
ezité:

Viacnés&@enie spinaca sa musf vyko-
nat r}?ch& ou (v rozsahu 0,2-1 s).

7 luSenstvo

% ové ovladanie RC9

;0 A007841007638)
Pomocou dialkového oviddaca RC9 mozno
riadit lubovolné mnozstvo iHF 3D senzorov.
Kazdé platné stlacenie tlacidla sa zobrazi
blikanim (1x) stavovej LED na senzore. Kazdé
neplatné stlacenie tlacidla sa zobrazi blikanim
(2x) stavovej LED na senzore. (obr. 7.1)

Funkcie:
Nastavenie jasu
Pozadovany prah citlivosti sa méze
nastavit od cca 2 Ix do 1000 Ix.

-C):- Prevadzka pri dennom svetle

@ Noéné prevadzka

B Rezim Teach
Toto tlacidlo stlacte pri poZzadova-
nych svetelnych podmienkach, pri
ktorych mé senzor v budticnosti
reagovat na pohyb.
Aktuaina hodnota sa ulozi do
paméate.
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@ Nastavenie ¢asu
Pozadovana doba svietenia po
poslednom zaznamenani pohybu sa

moze nastavit stlacenim tlacidiel na
10 s, 1 min., 5 min. alebo 15 min.

A Doba svietenia
Nastavenie doby svietenia na indi-

viduélne pozadovanu dobu. Kazdé
stlacenie tlacidla zvysi aktudlne
nastavenie ¢asu vzdy o 1 min.
(max. 30 min.).

Funkcia nepretrzitého svietenia

Pri stlaceni tladidla sa svietidlo zap-
ne na 4 hodiny (stavova LED zap.).
Potom sa svietidlo automaticky
prepne do senzorovej prevadzky.
Pri opakovanom stlaceni tlacidla
(pred uplynutim 4 h) sa svietidio

prepne do senzorovej prevadzky.
a Instalacny rezim

InStalacny rezim slizi na kontrolu

funkénosti, ako aj oblasti snimania.

Nezavisle od jasu sa svietidlo

Vv pripade pohybu zapne na 10 s.

(Stavova LED blika.)

InStalacny reZim ma prednost pred

vSetkymi ostatnymi nastaveniami.

Po 10 mindtach sa instalacny rezim

automaticky opusti. Po stlaceni

tlacidla Reset sa okamzite opusti

inStalacny rezim.

Pozor: Nie je mozné sucasne pouzit

rezim Teach a inStalacny rezim.

H Reset
Resetovanie vSetkych nastaveni

na hodnoty, ktoré s manualne
nastavené na svietidle, resp. na
vyrobné hodnoty.

Dialkové ovladanie Smart (volitelné)

(EAN 4007841009151)

— Ovladanie cez smartfén alebo tablet.

— Nahradza dialkovy ovladac.

— Nacitajte vhodnu aplikaciu a spojte cez
Bluetooth.
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8. ES vyhlasenie o zhode

STEINEL Vertrieb GmbH tymto vyhlasuje, ze
radiové zariadenie typu iHF 3D je v sulade so
smernicou 2014/53/EU. Upiné EU vyhlasenie
0 zhode je k dispozicii na tejto internetovej
adrese: www.steinel.de

9. Zneskodnenie

Elektrické zariadenia, prisluSenstvo a obaly
odovzdajte na ekologicku recyklaciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte
do komunaineho odpadu!

Iba pre krajiny EU:

Podla platnej eurépskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a
jej implementécie do narodnej legislativy sa
musia nepouzivané elektrické a elektronické
zariadenia zbierat separovane a odovzdat na
ekologicku recyklaciu.

10. Zaruka

Ako kupujucemu vam voci predajcovi prindlezia
zadkonom stanovené prava. Pokial takéto prava
vo vasej krajine existuju, nase zaruéné vyhla-
senie ich nekrati ani inak neobmedzuje. Poskyt-
neme vam 5-ro¢nu zaruku na bezchybny stav
a nalezité fungovanie vasho vyrobku STEINEL
z0 série Professional Sensorik. Garantujeme, ze
tento vyrobok neobsahuje Ziadne materidlové,
vyrobné ani konstrukéné chyby. Garantujeme
funkénost vSetkych elektronickych suciastok

a kdblov, ako aj bezchybnost vSetkych pouzi-
tych materidlov a ich povrchov.

Uplatnenie zaruky

Ak chcete svoj vyrobok reklamovat, zaslite ho
v kompletnom stave a s uhradenymi preprav-
nymi nékladmi spolu s originalnym dokladom

0 kupe, ktory musf obsahovat datum kupy

a oznacenie vyrobku, svojmu predajcovi alebo
priamo nam na adresu NECO SK, a.s. Ruzova
111, 019 01 llava. Odporti¢ame vam, aby ste
si svoj doklad o kupe starostlivo uschovali az
do uplynutia zaruénej doby.
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Za prepravné naklady a rizika spojené so spat-
nym zaslanim neprebera spolocnost STEINEL
Ziadnu zodpovednost.

Informacie o moznostiach uplatnenia zaru¢né-
ho pripadu néjdete na nasej stranke
www.neco.sk

Ak u vas doslo k zaruénému pripadu alebo ak
mate otazky tykajlce sa vyrobku, mozete nas
kedykolvek telefonicky kontaktovat na nasej
servisnej linke: +421/42/4 45 67 10.

ROKOV

ZARUKA
VYROBCU

« Nastaveeiew

11. Technickeé udaje

Rozmery (v x § x h)

120 x 117 x 120 mm

Sietové pripojenie

120 - 240V, 50/60 Hz

Prikon

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Vykon

zatazenie Ziarovky/halogénovej Ziarovky
Ziarivky s EVG

Ziarivky nekompenzované

Ziarivky so sériovou kompenzaciou

nizkovoltové halogé

max. 2000 W pri 230 V

max. 1000 W pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)

<2W 110W
2 LED<8W 280W
ED>8W 450W
o né zatazenie <176 pF
Megtaznd wika  \J) 22m

iHF senzor (5,8 GHz, 1 mW)

a 3
Uholsnimania £ "IN

160°

“Naefah f\:"_}

1-5m (max.cca? m)

30 s - 30 min., 10 s - 30 min. (cez dial. ovl. RC9)

spinatelné (4 h)

vedenie prerusené

M skrat

2 —2000 Ix
cca 68 m?
IP 54
-20 az +50 °C
! Pricina Riesenie
Senzor je bez napétia M aktivovala sa poistka, MW zapnut poistku,
nezapnute, vymenit, zapnut sietovy spi-

nac, skontrolovat vedenie
pomocou skusacky napatia
M skontrolovat pripojenia

Senzor sa nezapina

W pri dennej prevadzke, nastave-
nie stmievania je nastavené na
nocnu prevadzku

W chybna Ziarovka

M sietovy spinac vypnuty

W aktivovala sa poistka

W oblast snimania nie je
cielene nastavena

M nastavit nanovo

W vymenit Ziarovku

W zapnut

B zapnut poistku, vymenit, prip.
skontrolovat pripojenie

M nastavit nanovo

Senzor nevypina

M trvaly pohyb v oblasti
snimania

M skontrolovat oblast snimania
a tuto prip. nanovo nastavit,
resp. zakryt

W zmenit oblast snimania,
resp. zakryt

W vypnut rezim trvalého svie-
tenia 4 h

Senzor sa neustdle zapina/vypina M spinané svietidlo sa nachadza M prestavit oblast snimania,

v oblasti snimania

resp. zakryt, zvacsit vzdi-
alenost
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PL (Ttumaczenie instrukcji oryginalnej)

1. Informacje o tym dokumencie

Zapoznac sie doktadnie i zostawi¢ do

przechowania!

— Dokument chroniony prawem autorskim.
Przedruk, takze w czesciach, wyfacznie po
uzyskaniu naszej zgody.

— Zmiany, wynikajace z postepu technicznego,
zastrzezone.

Objasnienie symboli
A Ostrzezenie przed zagrozeniami!

AN
Odsytacz do tekstu w dokumencie.

2. 0Ogdlne zasady bezpieczeristwa

Przed rozpoczeciem wszelkich
prac przy urzadzeniu nalezy odfaczy¢
napiecie zasilajace!

Przewdd zasilajacy, ktory nalezy podtaczyé
podczas montazu, nie moze by¢ pod
napigciem. Dlatego najpierw nalezy wytaczyé
prad i sprawdzié brak napigcia za pomoca
prébnika.

Podczas instalacji czujnika wykonywana jest
praca przy obecnosci napigcia sieciowego.
Dlatego nalezy ja wykonac¢ fachowo, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
instalacji i podfaczania do zasilania elektrycz-
nego. (np. DE - VDE 0100, AT- OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
Stosowac tylko oryginalne czgsci zamienne.
Naprawy moga wykonywac jedynie autory-
zowane punkty serwisowe.

3. iHF 3D

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
— iHF 3D jest aktywnym czujnikiem ruchu do
montazu na zewnatrz i na scianie.

Czujnik iHF 3D wysyta fale elektromagnetyczne
0 wysokiej czestotliwosci (5,8 GHz) i odbiera
ich odbicie. Przy najmniejszym ruchu oséb w
obszarze wykrywania czujnik rejestruje zmiane
w odbiciu fal i wydaje sygnat przefaczania.
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W wyniku analizy sygnatu czujnik iHF 3D od-
réznia poruszajace sie osoby od poruszajacych
sie obiektow, jak np. krzewow czy matych
zwierzat (zwierzgta nie wigksze niz domowe
koty). Technologia antenowa 3D umozliwia
precyzyjne i indywidualne wyregulowanie w
trzech kierunkach. Pozwala ona wykluczyé
zaréwno btedne zataczanie powodowane
przez mate zwierzeta, jak i zaktécenia w wyniku
oddziatywania ekstremalnych temperatur. Usta-
wienia wszystkich funkcji mozna opcjonalnie
konfigurowac takze za pomoca pilota zdalnego
sterowania RC 9. (= ,,7. Akcesoria”)

Wskazéwka:

Moc nadawcza czujnika wysokiej czestotliwo-
sci wynosi ok. 1T mW — stanowi to zaledwie
jedna tysieczna mocy nadawczej telefonu ko-
morkowego lub kuchenki mikrofalowej.

Zakres dostawy (rys. 3.1)
Wymiary produktu (rys. 3.2)
Zasigg czujnika/wysoko$¢ montazu (rys. 3.3)
Przeglad urzadzenia (rys. 3.4)

A Uchwyt nascienny

Potaczenie wtykowe

Modut czujnika

Ustawianie czasu

Ustawianie zasiggu czujnika 3D
Ustawianie stopnia jasnosci

Stylizowana przestona
Podtaczenie przewodyza cego (rys. 4..
Przewdd zasilajacy j em 3-2yj
(@ maks. przewged ):
L = przew&Z najczescidjczarmny,

brazowy | ary)
N = przewdd zerowy (naj
L' = przewdd pradowy

N\

O@TmMOO®

4. Instalacja

* Wylaczyc¢ zasilanie (rys.
Schemat podtaczenia (ry:

j niebieski)

W razie watpliwosci nalezy zidentyfikowac ka-
ble prébnikiem napigcia, a nastgpnie ponownie
wytaczy¢ napiecie. Faze (L) i przewdd neutralny
(N) poditacza sig do ztaczki elektrycznej typu
kostka.

Obwadd pradowy nalezy zabezpieczy¢ wytacz-
nikiem ochronnym o mocy 16 A.

Wazne:

Pomylenie przewoddw jest przyczyna poz-
niejszego zwarcia w urzadzeniu lub w skrzyn-
ce bezpiecznikéw. W takim przypadku nalezy
jeszcze raz zidentyfikowacé poszczegdine zyly
przewoddw i ponownie je podtaczyé. W prze-
wodzie zasilajgcym mozna oczywiscie zainsta-
lowac¢ wytacznik sieciowy do recznego wigcza-
nia i wytaczania oswietlenia.

O

eleémenty pod katem

b4 A
Czynno tazowe
* Wybra wiednie miejsce montazu
z ieniem zasiegu | wykrywania
I SHI3)
£l

. y¢ zasilanie (rys. 4.1)
czy¢ otwory do wywiercenia (rys. 5.1)
ierci¢ otwory i wiozy¢ kotki (rys. 5.2)
V4 rzewdd podtynkowy (rys. 5.2)

— Przewdd natynkowy (rys. 5.3)
¢ Podfaczyc kabel przytaczeniowy (rys. 4.2)
¢ \Wykonaé potaczenie wtykowe (B) (rys. 5.4)
® Przykrecic¢ jednostke czujnika (C) (rys. 5.5)
¢ Wigczy¢ zasilanie (rys. 5.6)
» Skonfigurowac ustawienia = ,,6. Obstuga”

6. Obstuga
Opis/funkcja (rys. 6.1)

Wskazéwka:

Po podtaczeniu do sieci miga przez 10 s biata
dioda LED informujaca o statusie. Nastepnie
czujnik jest gotowy do pracy.

Ustawienia fabryczne

Ustawianie czasu: Instalacja (poz. 8)
Ustawianie zasiggu: 3x MAX

Ustawianie stopnia jasnosci 1000 Lux (poz. 7)
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Funkcje

Ustawienie czasu (rys. 6.2 / H)

Wymagany czas swiecenia podtagczonego
odbiornika mozna ustawi¢ w szesciu krokach,
w zakresie 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty,

5 minut, 15 minut do 30 minut.

Tryb impulsowy (rys. 6.2 / H)

Po ustawieniu pokretta regulacyjnego w poto-
zeniu L (poz. 1) urzadzenie dziata w trybie
impulsowym, tzn. wyjscie jest wigczane na czas
ok. 2 sekund (np. w przypadku automatycznego
sterowania o$wietleniem klatki schodowej). Na-
stepnie przez ok. 8 s czujnik nie reaguje na ruch.

Tryb instalacyjny (rys. 6.2 / H)

Tryb instalacyjny stuzy do sprawdzania
dziatania oraz obszaru wykrywania. Niezaleznie
od jasnosci podtaczona lampa zatgcza sie na
czas 10 sekund, jesli wykryty zostanie ruch
(dioda LED miga). Tryb instalacyjny ma priorytet
wyzszy niz pozostate ustawienia. Uzy¢ pokretta
regulacyjnego, aby opuscic¢ tryb instalacyjny.
W przypadku dokonywania ustawier za po-
moca pilota RC9 tryb instalacyjny wytacza sie
automatycznie po uptywie 10 minut.

Ustawianie zasiegu czujnika (rys. 6.2 /1 1-3)
Zasieg czujnika mozna ustawia¢ ptynnie w za-
kresie 1-5 m (maks. ok. 7 m), niezaleznie od
siebie w 3 kierunkach za pomoca 3 pokretet.
Za pomoca pokretta regulacyjnego mozna
ustawi¢ maksymalny zasieg wykrywania.
Wykres wykrywania (rys. 6.3)

Wskazdéwka:

Jezeli w jednym z tych kierunkéw, w odlegtosci
mniejszej niz 7 m znajduje sie mur itp., to mimo
tego zasieg w tym kierunku nalezy ustawi¢ na
maks. wartosé, poniewaz inaczej moze doj$¢
do bteddéw w wykrywaniu. Ustawier zasiegu
nalezy uzywag tylko do wykluczania obszaréw,
w ktérych ruch nie ma powodowaé wigczania
Swiatta. Inne ograniczenia czujnika iHF 3D
powstaja w wyniku montazu w rogu lub na
fasadach metalowych.

Ustawianie stopnia jasnosci

(prég czutosci czujnika) (rys. 6.2 / J)
Wymagany prég czutosci zmierzchowej czujni-
ka mozna ustawi¢ bezstopniowo w zakresie od
ok. 2-1000 lukséw.
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Tryb samouczenia:

Tryb samouczenia (rys. 6.2/ J / poz. 8)
zapamietuje aktualng wartosé jasnosci oto-
czenia, ponizej ktorej czujnik w przysztosci ma
reagowaé na ruch.

Funkcja statego Swiecenia (rys. 6.4 / 6.5)
Jesli w przewodzie zasilajgcym zainstalowany
jest wytacznik sieciowy, to oprécz zwyktego
wigczania i wytgczania oswietlenia mozna
ustawi¢ nastepujace funkgcje:

Tryb pracy czujnika (rys. 6.4)
— Wigczanie swiatta
(gdy lampa jest wytaczona):
- 1 x wylgczy¢ i wigczy¢ wytacznik. Lampa
bedzie $wieci¢ w zaprogramowanym czasie.
— Wytagczanie swiatta
(gdy lampa jest wigczona):
- 1 x wylgczy¢ i wigczy¢ wytacznik. Lampa
gasnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika

Tryb statego $wiecenia (rys. 6.5)

- Wiaczanie statego swiecenia:

— 2 x wylgczy¢ i wigczy¢ wytacznik. Lampa
ustawiona jest na 4 godziny na tryb statego
Swiecenia (dioda LED $wieci sig). Nastepnie
przechodzi automatycznie na tryb pracy
czujnika (dioda LED gasnie).

— Wytaczanie statego swiecenia:

- 1 x wylgczy¢ i wiaczy¢ wytacznik. Lampa

gasnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Wazne:

Kilkakrotne naciskanie przetagcznika musi na-
stepowac szybko po sobie (w zakresie
0,2-1s).

7. Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania RC9

(EAN 4007841007638)

Za pomoca pilota zdalnego sterowania RC9
mozna sterowac dowolng iloscig czujnikow
iHF 3D. Kazde prawidfowe nacisniecie przy-
cisku jest sygnalizowane przez miganie (1x)
diody LED na czujniku. Kazde nieprawidtowe
nacisniecie przycisku jest sygnalizowane przez
miganie (2x) diody LED na czujniku. (rys. 7.1)

Funkcje:

(@ O H Ustawianie stopnia jasnosci
Zadany prog zatgczania mozna
regulowac w zakresie ok.
2-1000 luksow.

':Q' Tryb pracy dziennej
@ Tryb pracy nocnej

Tryb wyuczenia

Po pojawieniu sie warunkéw swietl-
nych, przy ktérych czujnik powinien
w przysziosci zareagowac na ruch,
nalezy nacisna¢ ten przycisk.
Aktualna wartos¢ zostanie zapisana
W pamigci.

@ B ustawianie czasu
quany czas $wiecenia lampy po
ostatnim wykryciu ruchu mozna
ustawi¢ za pomoca przyciskow na
wartos¢ 10's, 1 min, 5 min, 15 min.

@ B czas swiecenia

Ustawianie czasu Swiecenia Iampy
zgodnie z indywidualnymi zycze-
niami. Kazde nacisniecie przy0|sku

wydtuza aktualne ustawienie cza;
o 1 minute (maks. 30 min).

. Funkcja statego swiece a
Po wcisnigciu przycisk mpa
zostaje wigczona na 4 g |ny
(dioda LED swieci). Nastt
lampa przechodzi a tyczme
na tryb pracy czujnil ponow-
nym nacisnigciu prze

uptywem 4 h)

jesli wykryty zo:
LED miga).
Tryb instalacyjny priorytet wyz-
szy niz pozostate ustawienia. Tryb
instalacyjny wyfacza sie automa-
tycznie po uptywie 10 minut. Tryb
instalacyjny wyfacza sie od razu po
nacisnieciu przycisku Reset.

Uwaga: tryb samouczania oraz
tryb instalacyjny nie moga dziata¢
réwnoczesnie.

El Resetowanie
Resetowanie wszystkich do warto-
Sci ustawionych na lampie recznie

lub do ustawien fabrycznych.

Smart Remote (opcjonalnie)

(EAN 4007841009151)

— Sterowanie za pomoca sm lub tabletu
— Zasteguye pilota zdalneggdlst®gwania

- Wy: 86iagnac o igdnia aplikacje
i omoc ooth

klaracjg zgpdnosci WE

H niniejszym o$wiadcza,

EL Ve
zetyp u a owego iHF 3D jest
zgodny 3 2014/53/UE. Petny tekst

« deklaracp nosci UE jest dostepny pod
adresem internetowym:

w eI de

%‘tyllzacja
/

Urzadzenia elektryczne, akcesoria i opakowa-
ma nalezy oddac do recyklingu przyjaznego
Srodowisku.

Nie wyrzuca¢ urzadzen
elektrycznych wraz z odpadami
o z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami eu-
ropejskimi w sprawie zuzytych urzadzen elek-
trycznych i elektronicznych oraz ich wdroze-
niem do prawa krajowego nienadajace sie do
uzytkowania urzadzenia elektryczne nalezy od-
biera¢ osobno i poddawaé recyklingowi w spo-
s6b przyjazny srodowisku.

10. Gwarancja

Jako kupujgcemu w razie potrzeby przystuguja
Paristwu w stosunku do sprzedajacego prawa
Z tytutu rekojmi. O ile prawa te obowiazuja

w Panstwa kraju, to nie ulegaja one na podsta-

wie naszej deklaracji gwarangji ani skréceniu
ani ograniczeniu. Udzielamy Paristwu 5-letniej
gwarancji na nienaganng jakos¢ i prawidtowe
funkcjonowanie zakupionego przez Panstwa
profesjonalnego produktu techniki czujnikow
firmy STEINEL. Gwarantujemy, ze produkt
ten jest wolny od wad materiatowych, pro-
dukeyjnych i konstrukeyjnych. Gwarantujemy
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich podze-
spotéw elektronicznych, a takze, ze wszystkie
zastosowane materiaty i ich powierzchnie sa
wolne od wad.

Dochodzenie roszczen

Gwarancja jest wazna jedynie kompletnie
wypetniona z podpisem Sprzedawcy potwier-
dzajagcym warunki gwarancji. Gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnier ku-
pujacego wynikajacych z rekojmi/niezgodnosci
towaru z umowa na podstawie dowodu zaku-
pu. Z tego powodu zalecamy staranne prze-
chowywanie dowodu zakupu. Reklamowany
towar w stanie kompletnym prosimy przesta¢
do Gwaranta wraz z krétkim opisem usterki,
oryginalng karta gwarancyjna, paragonem lub
rachunkiem zakupu (opatrzonym data zakupu

i pieczecia sklepu).
LAT

GWARANCJI
PRODUCENTA
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11. Dane techniczne
Wymiary (wys. x szer. x gt.)

120 x 117 x 120 mm

Zasilanie napieciem

120-240 V. 50/60 Hz 1. Despre acest document

Pobdr moc

maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Moc
Obciazenie zaréwkami/lampami halogenowymi
Swietléwki EVG
Swietléwki bez kompensacii
Swietldwki kompensowane szeregowo
Nisko woltowe lampy halogenowe

Va rugam sa cititi cu atentie documentul

si sa-| pastrati!

— Protejat prin Legea drepturilor de autor.
Reproducerea, inclusiv in extras, este
permisa numai cu aprobarea noastra.

— Ne rezervam dreptul de a face modificari

maks. 2000 W przy 230 V

maks. 1000 W przy 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA przy 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA przy 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA przy 230 V (cos ¢ = 0,5)

LED<2W 110W care servesc progresuui&
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W Explicltia Sigbolurilor
Obcigzenie pojemnosciowe < 176 uF % . O

Wysoko$é montazu 22m Hgle, peri D
Sensoryka iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
Kat wykrywania 160° rimitere ia texge din document.
Zasigg czujnika. 1-5 m (maks. ok. 7 m)
Ustawianie czasu zataczenia 30 s —30min, 10 s - 30 min (za pomoca pilota RC9) = .
Swiatlo state przefaczalne (4 h) - IngtrctitwiGenerale de securitate

Ustawianie czutosci zmierzchowej

2-2000 lukséw.

Maks. powierzchnia objeta zasiegiem czujnika ok. 68 m? « In: Me efectuarea oricaror lucrari
Stopien ochrony IP 54 & rat, intrerupeti alimentarea cu
Zakres temperatury -20 do +50°C & rgie electrica!
° @ntare, cablul electric care urmeaza sa
Q conectat nu trebuie sa fie sub tensiune.
12. Usterki ti asadar curentul si verificati cu un
Usterka Przyczyna 4 &orde tensiune, sa nu mai existe curent

brak napiecia
zasilajgcego czujnik

M zadziatat bezpiecznik,
niewtaczony wytacznik sieciowy,

pe cablu.
e |nstalarea senzorului presupune si o
interventie la reteaua electrica. Prin urmare,

Usuwanie
W wigczy¢, wymienic begpidsZhig:
wigczy¢ wytacznik si€ciowy;

Q

PRERERY (PR igggggc peeell , [ aceasta trebuie efectuata corect, conform
Tl B Sprawdzic przylogPie P instructiunilor de instalare si conditiilor de

czujnik nie wigcza sie

M niedoktadnie ustawiony obszar
wykrywania czujnika

M przy dziennym trybie pracy
ustawiono prog czutosci zmierzcho-
wej dla nocnego trybu pracy

M uszkodzona zaréwka

W wytgczony wytgcznik sieciowy

W zadziatat bezpiecznik

conectare uzuale in tara respectiva.
(de ex. DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)

¢ Folositi numai piese de schimb originale.

* Reparatiile se vor executa numai in ateliere
specializate.

B ustawic na nowg NG/

=

ik,

3. iHF 3D

czujnik nie wyfacza sie

W w obszarze wykrywania czujnika
ciagle sie cos porusza

Utilizare conform destinatiei

— Senzorul iHF 3D este un senzor de miscare
activ, destinat pentru utilizarea in exterior si
pentru montarea pe perete.

\

W skontrolowac' r wykrywania
czujnika i e Inie ustawi¢
na nowo

M zmieni¢ obszar wykrywania

czujnika lub zastoni¢ przestonami

M wylgczyd tryb stalego $wiecenia 4h Senzorul iHF 3D emite unde electromagnetice

czujnik stale wigcza sie
i wytacza

M podfaczona lampa znajduje sie
w obszarze wykrywania czujnika

de inalta frecventa (5,8 GHz) si receptioneaza
ecoul acestora. La migcarea persoanelor
in domeniul de detectie a lampii, senzorul

MW zmieni¢ obszar wykrywania czu-
jnika lub zastoni¢ przestonami,
zwiekszy¢ odstep od czujnika
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detecteaza modificarea ecoului si declangeaza
un semnal de comutare.

Printr-o analiza a semnalului, senzorul iHF

3D decide daca este vorba despre persoane
n migcare sau obiecte in miscare, cum sunt
tufisuri sau animale mici (animale pana la
dimensiunea unei pisici). Tehnologia cu antena
3D permite o setare individuala precisa pe

trei axe. In acest fel sunt excluse comutzrile
eronate din cauza animalelor mici sau pertur-
bérile provocate de temperaturi extreme. Toate
setérile de functii se pot realiza optional cu
telecomanda RC9.

(= ,,7. Accesorii“)

Indicatie:

Puterea senzorului de inalta frecventa IHF este
de cca. 1 mW — aceasta reprezinta unu la mie
din puterea de emisie a unui telefon mobil sau
a unui cuptor cu microunde.

Volumul livrarii (fig. 3.1)

Dimensiunile produsului (fig. 3.2)

Raza de actiune/inaltime de montgj (fig. 3.3)
Prezentare generala a aparatului (fig. 3.4)
A Suport de perete

Imbinare cu fisa

Unitate senzor

Temporizare

Reglarea razei de actiune 3D
Reglarea luminozitatii

Masca estetica

OTMOOm

4. Instalarea

¢ Opriti alimentarea cu curent (fig. 4.1)
Schema de conectare (fig. 4.2)

Conectati cablul de alimentare (fig. 4.3)

Circuitul de alimentare este format dintr-un

cablu cu 3 fire (diametrul maxim al cablului

19 mm):

L = conductor de faza (de obicei negru,
maro sau gri)

N = conductor neutru (de obicei albastru)

L = conductor de faza

Daca aveti indoieli, trebuie sa identificati
conductorii cu ajutorul unui creion de tensiune.
Dupa aceea ei trebuie scosi din nou de sub
tensiune. Faza (L) si conductorul neutru (N) se
conecteaza la blocul terminal.

RO



Va rugam sa aveti in vedere ca circuitul electric
trebuie prevazut cu un disjunctor de protectie
de 16 A.

Important:

Inversarea conexiunilor poate duce la scurt-
circuit la aparat sau la tabloul de sigurante.

in acest caz trebuie identificat din nou fiecare
cablu si ulterior refacute conexiunile corecte.
Pe cablul de alimentare se poate monta, bine-
inteles, un intrerupator de retea, pentru activare
si dezactivare.

5. Montaj

* Verificati toate componentele pentru a
constata daca prezinta deteriorari.

* Nu puneti in functiune produsul daca prezin-
ta deteriorari.

Etapele montarii

* Alegeti un loc adecvat pentru montare,
tinand cont de raza de actiune si de detecta-
rea miscarii (fig. 3.3)

Opriti alimentarea cu curent (fig. 4.1)
Marcati locul unde vor fi gaurile (fig. 5.1)
Faceti gaurile si introduceti diblurile (fig. 5.2)
— Cablu sub tencuiala (fig. 5.2)

— Cablu pe tencuiala (fig. 5.3)

Racordati cablul de conexiune (fig. 4.2)
Conectati imbinarea cu fisa (B) (fig. 5.4)
Insurubati unitatea senzor (C) (fig. 5.5)
Porniti alimentarea cu curent (fig. 5.6)
Realizati reglajele

= ,,6. Utilizarea“

6. Utilizarea
Legenda Utilizare/functionare (fig. 6.1)

Indicatie: Dupa conectarea la retea, LED-ul alb
de stare clipeste pentru 10 s. Ulterior senzorul
este gata de functionare.

Reglaje din fabrica

Temporizare: Instalare (poz. 8)

Reglarea razei de actiune: 3x MAX
Reglarea luminozitatii 1000 lucsi (poz. 7)
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Functii

Temporizare (fig. 6.2 / H)

Durata de iluminare dorita a consumatorului
conectat poate fi reglata pe sase trepte, si anu-
me 30 secunde, 1 minut, 2 minute, 5 minute,
15 minute pana la 30 minute.

Mod de lucru in impulsuri (fig. 6.2 / H)

Dacé plasati butonul pe I (poz. 1) aparatul
trece in modul de lucru in impulsuri, adica
iesirea este alimentata timp de cca. 2 secunde
(de exemplu pentru un automat de scard).
Dupa aceasta, timp de cca. 8 secunde
senzorul nu mai reactioneaza la miscare.

Modul de instalare (fig. 6.2 / H)

Modul de instalare serveste la verificarea func-
tionarii, precum si a domeniului de detectie.
Indiferent de luminozitate, lampa conectata se
aprinde pentru 10 secunde de céte ori detec-
teaza miscare (LED-ul de stare clipeste). Modul
de instalare are prioritate fata de toate celelalte
reglari. Schimbati butonul pentru a parasi
modul de instalare. Daca reglarea se face cu
ajutorul telecomenzii RC9, modul de instalare
este parasit automat dupa 10 min.

Reglarea razei de actiune (fig. 6.2 /11-3
Raza de actiune poate fi reglata cu ajutop

trei butoane in mod continuu intre 1 ( Y

cca. 7 m) pe trei axe, in mod indepéndentWfia

de alta. Cu ajutorul butoanelor se s
de detectie maxima.
Diagrama detectie (fig. 6.3)

Indicatie: Daca in una dint@t
afla un perete sau obiect a

mai mica de 7 m, raza

a raza

in care miscarea nu trebuie
aprinderea luminii.

Alte probleme ale iHF 3D,
tarea in colturi sau pe fatadele’de metal.

Reglarea luminozitatii

(prag de declansare) (fig. 6.2 / J)

Pragul de declansare dorit pentru senzor poate
fi reglat continuu de la cca. 2 lucsi pana la
1000 lucsi.

Modul de invatare (teach)

Modul de invatare (fig. 6.2 / J / poz. 8)
memoreaza valoarea actuala a luminozitatii
ambientale sub care senzorul va trebui sa
reactioneze la miscare pe viitor.

Functia de iluminat continuu (fig. 6.4 / 6.5)
Daca se monteaza in circuit si un intrerupator
de la retea, pe langa functiile simple de
conectare si deconectare mai sunt disponibile
si urmatoarele functii:

zOr: (fig. 6.4)

O 1 x SNGHRE si APRINDERE.
& ramane apri pe perioada de timp

.
gerea Iu 5
a m c#PRINSA):

~ Intrerdbi x STINGERE si APRINDERE.
Lampﬁ inge, respectiv trece in regimul

are Cu senzor

iluminat continuu (fig. 6.5)

R d\
& derea luminii continue:

sati pe intrerupator de 2 x STINGERE
, RINDERE. Lampa ramane aprinsa
continuu timp de 4 ore (LED-ul de stare
A APRINS). Ulterior revine automat la regimul
de functionare cu senzor (LED-ul de stare
STINS).
— Stingerea luminii continue:
— Intrerupator 1 x STINGERE si APRINDERE.
Lampa se stinge, respectiv trece in regimul
de functionare cu senzor.

Important: Actionarea repetata a intrerupato-
rului trebuie facuta la intervale scurte (in dome-
niul 0,2-1 s)

7. Accesorii

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Cu telecomanda RC9 pot fi comandati oricati
senzori iHF 3D se doreste. Fiecare apasare
valida de tasta este confirmata prin aprinderea
(1x) LED-ului de stare de la senzor. Fiecare
apasare invalida de tasta este confirmata prin
aprinderea (2x) LED-ului de stare. (fig. 7.1)
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Functii:

(@ {(:)} Reglarea luminozitatii
Pragul dorit de comutare poate fi
reglat de la circa 2 la 1000 lucsi.

':O:' Regim de lucru diurn
@ Regim de noapte

B Modul Teach
Cand se ajunge la conditile de
lumina la care se doreste ca in viitor
senzorul sa reactioneze la miscare,
trebuie apasata aceasta tasta.
Se memoreaza valoarea actuala.

Temporizare
Durata de iluminare dorita, dupa
ultima detectare de miscare, poate
fi reglata prin apasare de tasta pe
10's, 1 min, 5 min, 15 min.

O

A Durata de iluminare
Reglarea duratei de iluminare pe
un interval de timp special stabilit.
Fiecare apasare a tastei mareste
intervalul de timp actual cu cate
1 minut (max. 30 min).

Functionare permanenta
La apasarea tastei, lampa se
aprinde pentru 4 ore (LED-ul de
stare APRINS). Dupa aceasta,
lampa Tsi va relua functionalitatea de
senzor. La o noua apasare a tastei
(inainte de expirarea unui interval
de 4 h), lampa trece in regimul de
functionare cu senzor.

Mod de instalare

Modul de instalare serveste la
verificarea functionarii, precum si a
domeniului de detectie. Indiferent
de luminozitate, lampa se aprinde
pentru 10 secunde de céte ori
detecteaza miscare. (LED-ul de
stare clipeste). Modul de instalare
are prioritatefata de toate celelalte
reglari. Dupa 10 min. modul de
instalare este parasit automat. Dupa
0 apasare a tastei Reset, modul de
instalare este parasit imediat.
Atentie: Modurile de invatare si de
instalare nu pot fi utilizate simultan.
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ﬂ Reset
Resetarea corpului de iluminat la
setarile reglate manual, respectiv la
cele din fabrica.

Telecomanda Smart (optional)

(EAN 4007841009151)

— Comanda prin smartphone sau tableta

— Inlocuieste telecomanda

— Incarcati aplicatia adecvata si conectati
prin bluetooth

8. Declaratie de conformitate CE

Prin prezenta, STEINEL Vertrieb GmbH declara
ca tipul de echipamente radio iHF 3D este in
conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
integral al declaratiei UE de conformitate este
disponibil la urmétoarea adresa internet:
www.steinel.de

9. Eliminarea ca deseu

Aparatele electrice, accesoriile si ambalajele
trebuie sa faca obiectul unei reciclari ecologice.

Nu aruncati aparatele electrice la
gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

Tn conformitate cu directiva europeana privind
eliminarea deseurilor electrice si electronice in
vigoare si transpunerii ei in legislatia nationala,
aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate
trebuie sa fie colectate separat si sa faca
obiectul unei reciclari ecologice.

10. Garantie

in calitate de cumparator va bucurati dupa caz
de toate drepturile prevazute prin lege privind
garantia si reclamarea defectelor impotriva
vanzatorului. In masura in care aceste drepturi
exista in tara dumneavoastra, declaratia noas-
tra de garantie nici nu le restrange si nici nu le
reduce durata de valabilitate. Va acordam 5 ani
de garantie pentru functionarea ireprosabila si
corespunzatoare a produsului dumneavoastra
cu senzor din gama STEINEL Professional.
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Garantam ca acest produs nu prezinta niciun
fel de erori de material, de productie si de pro-
iectare. Garantam functionalitatea tuturor com-
ponentelor electronice si a cablurilor, precum
si caracterul ireprosabil al tuturor materialelor
utilizate si al suprafetelor acestora.

Solicitarea garantiei

Daca aveti o reclamatie referitoare la produsul
dvs., va rugam sa fl trimiteti intreg si cu taxele
de expediere platite, impreuna cu chitanta ori-
ginald care trebuie sa contina data cumpararii
si denumirea produsului, distribuitorului dvs.
sau direct noug, la adresa STEINEL Distribu-
tion SRL, Str. Carpatilor 60, 500269 Brasov.
Din acest motiv va recomandam sa pastrati
cu grija chitanta pana la expirarea termenului
de garantie. STEINEL nu suporta costurile

de transport si nu Isi asuma riscurile asociate
transportului pentru returnarea produselor.

Informatii privind solicitarea unei prestatii in
garantie gasiti pe pagina noastra web http://
steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10

sau aveti o intrebare despre produsul dvs., n
puteti contacta la +40(0)268 - 530000.

{0y

Daca doriti sa solicitati o prestatie in garantie §

|
TIA

! Defectiune
Senzor fara tensiune

ODUCATORULUI Q

11. Date tehnice

Dimensiuni (I x &t x A)

120 x 117 x 120 mm

Tensiune de alimentare

120-240V, 50/60 Hz

Consum de putere

max. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Putere
Sarcina bec/lampa cu halogen
Lampi cu tub fluorescent, balast electronic
Lampi cu tub fluorescent, necompensate
Lampi cu tub fluorescent, compensate in sir

max. 2000 W la 230 V

max. 1000 W la 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA la 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA la 230 V (cos ¢ = 0,5)
max. 1000 VA la 230 V (cos ¢ = 0,5)

Lampi cu halogepmgu Vvoltaj mic

D<2W 110W

ED<8W 280W

LED>8W 450 W

cind capacitiva < 176 uF

Ingltime ntaj LY 22m

SRgori N4 iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
U i * 160°

1-5 m (max. cca. 7 m)

®

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (prin telecomanda RCY)

comutabila (4 h)

2-2000 lucsi

cca. 68 m?

IP 54

-20 pana la +50 °C

ﬂ%& temperatura

gefect,iuni in functionare

Cauza

Remediu

M Scurtcircuit

M Siguranta a declansat, aparat
neconectat, cablu intrerupt

W Cuplati siguranta, inlocuiti-o,
cuplati intrerupatorul de retea,
verificati cablul cu ajutorul unui
creion de tensiune

W Verificati legaturile

Senzorul nu se aprinde

W In regim de lumina naturala,

M Reglati din nou

reglajul luminozitétii de comutare
este pozitionat pe regim de noapte

M Becul defect

W intrerupator decuplat
M Siguranta a declansat

W Domeniul de detectie nu este

W Schimbati becul

W Porniti

M Cuplati siguranta, inlocuiti-o;
eventual verificati legatura

W Reglati din nou

reglat corespunzator

Senzorul nu se stinge
de detectie

W Miscare permanenta in domeniul

M Controlati domeniul si eventual
refaceti reglajele, resp. utilizati
diafragme de mascare

W Schimbati domeniul, resp. utili-
zati diafragme de mascare

M Dezactivati regimul de
iluminat continuu 4 h

Senzorul comuta perma-
nent PORNIT/STINS

W Lampa comutata se afla in
domeniul de detectie

W Schimbati domeniul,
resp. utilizati diafragme de
mascare, mariti distanta

99

RO



1. O tem dokumentu

Natancno preberite in shranite!

— Zasciteno z avtorskimi pravicami. Ponatis
v celoti ali po delih je dovoljen le z na§im
soglasjem.

— Spremembe zaradi tehni¢nega napredka
so pridrzane.

Razlaga simbolov
A Opozorilo pred nevarnostmi!

Napotek na mesta besedila
v dokumentu.

2. Splosna varnostna navodila

Pred izvajanjem dela na napravi
prekinite dovod elektri¢ne napetosti!

* Ob montazi mora biti elektriéni vodnik, ki ga
boste prikljucili na aparat, brez napetosti.
Zato najprej odklopite tok in preverite s
preizkusevalcem elektriéne napetosti, Ce res
ni ve¢ napetosti.

* Instalacija senzorja je delo na omrezni nape-
tosti. Zato mora biti strokovno izvedeno po
veljavnih krajevnih predpisih za namestitev in
pogojih za prikljucitev.

(npr. DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM
E8001-1, CH - SEV 1000)

* Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

* Popravila lahko izvajajo le v strokovnih
delavnicah.

3. iHF 3D

Namenska uporaba
— Senzor iHF 3D je aktivni javljalnik gibanja za
stensko montazo v zunanijih prostorih.

Senzor iHF 3D oddaja visokofrekvencne
elektromagnetne valove (5,8 GHz) in sprejema
njihov odmev. Ob najmanjsem premiku oseb
v obmodju zaznavanja svetilke senzor zazna
spremembo odmeva in sprozi vklopni signal.
Z analizo signalov senzor iHF 3D razlikuje med
premikanjem oseb in predmetov, kot so grmi
ali majhne Zivali (velikosti do hisne macke).
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Antenska tehnika 3D omogoca natanéno
individualno nastavitev na tri osi. Napacni
vklopi zaradi majhnih Zivali in motnje zaradi
iziemnih temperatur so s tem izkljuceni. Vse
nastavitve funkcij lahko izvajate tudi s pomocjo
daljinskega pilota RC9.

(= »7. Opremac)

Napotek:

Oddajna mo¢ iHF senzorja znasa pribl. 1 mW —
kar je tisoCkrat manj od oddajne moci mobilne-
ga telefona ali mikrovalovne pecice.

Obseg dobave (sl. 3.1)
Mere izdelka (sl. 3.2)
Montazna visina/doseg (sl. 3.3)
Pregled naprav (sl. 3.4)

A Zidno drzalo

Vtiéna povezava
Senzorska enota
Nastavitev Casa

3D Nastavitev dosega
Nastavitev svetlosti
Dizajnerska zaslonka

OTMMOO

4. Instalacija

 |zklopite oskrbo z energijo (sl. 4.1)
Priklju¢na shema (sl. 4.2)

Priklop napetostnega kabla (sl. 4.
Omrezna napeljava je sestavljena iz
kabla: (maks. premer napeljave 19 tfn):
L =faza (obi¢ajno ¢rna, rjav: iva)
N = nevtralni vodnik (pravil
L' = vodnik pod napetostj

V primeru dvoma morat&al
z indikatorjem napeto$tign:

preklopite na stanj
in nevtraini vogik ljucite n: cno

sponko.

Upostevaijte, da je treba tok«
16 A varovalnim stikalom.

Pomembno:
Pomesanje prikljuckov lahko privede do
kratkega stika v napravi ali v vasi elektricni
omarici. V tem primeru morajo vsi kabli biti
znova identificirani in na novo montirani. Na
omrezni kabel lahko instalirate omrezno stikalo
za vklop in izklop.

5. Montaza

* Preverite vse sklope, ali so poskodovani.
* Ob $kodi izdelku izdelka ne uporabite.

Navodila za montazo

 |zberite primeren kraj montaZe in upostevajte
doseg zaznavanja gibanja (sl. 3.3)

* |zklopite oskrbo z energijo (sl. 4.1)

e ZariSite luknje za vrtanje (sl.5.1)

® |zvrtajte luknje in vstavite mgPj
— podgmetna napeljava

— nggloMgina napeljava

o Prikijd i&' Rijucni kel 1."4.2)

* B Sit&ticno po; % B) (sl. 5.4)
. % e Senzorskp erfpto (C) (sl. 5.5)
) QRIfe oskrbo z el ijo (sl. 5.6)

@edite nast -$"6. Upravljanje"

« 6. um\' nje
Qx Le

g\ avljanje/funkcija (sl. 6.1)
N 5
ucitvi na omrezje utripa bela statusna
ioda 10 sek. Nato je senzor pripravijen

vanje.

A Tovarniske nastavitve

Nastavitev ¢asa: Install (poz. 8)
Nastavljanje dosega 3x MAX
Nastavitev svetlosti 1000 luksov (poz. 7)

Funkcije

Nastavitev ¢asa (sl. 6.2 / H)

Zeleni &as svetenja prikljuSenega porabnika
lahko nastavite v Sestih stopnjah: 30 sekund,
1 minuta, 2 minuti, 5 minut, 15 minut do

30 minut.

Impulzni nacin (sl. 6.2 / H)

Ce nastavitveni gumb nastavite na I (poz. 1),
je naprava v impulznem nacinu, t.j. izhod bo
vkloplien za pribl. 2 sekundi (npr. za avtomat za
osvetlitev stopnis§¢a). Po tem senzor pribl.

8 sekund ne reagira na premikanje.

Namestitveni naéin (sl. 6.2 / H)
Namestitveni na¢in je namenjen preverjanju
funkcije in obmocja zajemanja. Neodvisno od
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osvetlienosti se prikljucena svetilka pri gibanju
vklopi za pribl. 10 sek. (statusna LED-dioda
utripa). Namestitveni nacin ima prednost
pred vsemi drugimi nastavitvami. Spremenite
nastavitveni gumb, da zapustite namestitveni
nacin. Pri nastavitvi z daljinskim upravijavcem
PC9 sledi samodejni izhod iz namestitvenega
nacina po 10 min.

Nastavitev dosega (sl. 6.2 /1 1-3)

Doseg lahko s tremi nastavitvenimi gumbi
nastavite brezstopenjsko 1-5 m (najve¢ pribl.
7 m) na tri osi medsebojno neodvisno. Z
nastavitvenimi gumbi nastavite najvecji doseg
zajemanja.

Diagram zaznavanja (sl. 6.3)

Napotek:

Ce na razdalji manj kot 7 m v kateri od teh
smeri stoji zid ali kaj podobnega, morate doseg
v tej smeri kljub temu nastaviti na najveciji
doseg, sicer je lahko zaznavanje napa¢no.
Nastavitev dosega uporabljajte le za izkljucitev
obmodij, v katerih gibanje ne sme povzrociti
vklopa svetilke.

Druge ovire senzorja iHF 3D nastanejo pri
montazi v vogale ali na kovinske fasade.

Nastavitev svetlosti (Vklopni prag)
(sl.6.2/J)

Zelen prag vklopa senzorja lahko brezsto-
penjsko nastavite od priblizno 2 luksa do
1000 luksov.

Nacin »U¢enje«:

Nagcin u¢enja (sl. 6.2 / J / poz. 8) shrani aktual-
no vrednost svetlosti okolice, pod katero naj se
senzor v prihodnje odzove na premikanje.

Stalna osvetlitev (sl. 6.4 / 6.5)

Ob montazi stikala v omrezno napeljavo so
ob funkcijah vklopa in izklopa mozne sledece
funkcije:

Senzorsko delovanije: (sl. 6.4)

— Vklapljanje ludi (kadar je svetilka IZKL):

— Stikalo 1 x IZKL. in VKL. Lu¢ ostane za
nastavlien ¢as vklopliena.

— Izklaplianje Iuci (kadar je svetilka VKL):

— Stikalo 1 x IZKL. in VKL. Lu¢ ugasne oziro-
ma preklopi v senzorsko delovanie.
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Stalna osvetlitev (sl. 6.5)

- Vklop stalne osvetlitve:

— Stikalo 2 x IZKL. in VKL. Svetilka je za 4 ure
vklopliena na trajno osvetlitev (statusna LED-
dioda vklopliena). Po tem se avtomati¢no
spet preklopi v delovanje senzorja (statusna
LED-dioda ugasne).

- Izklapljanje stalne osvetlitve:

— Stikalo 1 x [ZKL. in VKL. Svetilka ugasne
oziroma preklopi v senzorsko delovanje.

Pomembno:
Veckratni stisk stikala naj si sledi v kratkem
Casu (0,2-1 sek.).

7. Oprema

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Z daljinskim upravijanjem RC9 lahko upravijate
poljubno stevilo iHF 3D senzorjev. Vsak velja-
ven pritisk na tipko je signaliziran z utripom (1x)
statusne LED-diode na senzorju. Vsak nevelja-
ven pritisk na tipko je signaliziran z utripom (2x)
statusne LED-diode. (SI. 7.1)

Funkcije:

(@ Nastavitev svetlosti
Zeleni zaznavni prag senzorja
svetilke je mozno nastavijati med ca.
2-1000 luksov.

.‘C')’. Delovanje ob dnevni svetlobi
@ Delovanje ponoci

A Ucni nadin (Teach-Modus)
Ce Zelite, da se senzor pri trenutnih
svetlobnih razmerah ob premikanju
v prihodnje vklopi, pritisnite to tipko.
Shranjena bo trenutna vrednost.

Nastavitev ¢asa
Zeleni &as svetenja svetilke po zad-
njem zaznanem premikanju lahko s
tipkami nastavite na 10 sek., 1 min.,
5 min., 15 min.

A Trajanje svetenja
Nastavitev trajanja svetenja posa-
micne svetilke na to¢no dolocen
Gas. Vsak pritisk tipke poveca trenu-
tno nastavitev ¢asa za 1 minuto
(najve¢ 30 min.).
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Funkcija trajne osvetlitve
Ob pritisku na tipko bo svetilka
neprekinjeno vklopliena 4 ure
(statusna LED-dioda sveti). Po
preteklem ¢asu avtomatsko preklopi
nazaj v senzorsko delovanje. Pri
ponovnem pritisku na tipko (pred
potekom 4 ur) svetilka preklopi v
senzorsko delovanje.

Nastavitveni nacin

Namestitveni nacin je namenjen
preverjanju funkcije in obmodja za-
jemanja. Neodvisno od osvetlienosti
se svetilka pri gibanju vklopi za pribl.
10 sek. (Statusna LED-dioda utripa).
Namestitveni nacin ima prednost
pred vsemi drugimi nastavitvami.

Po 10 min. sledi samodejni izhod iz
namestitvenega nacina. Po pritisku
na ponastavitveno tipko sledi izhod
iz namestitvenega nacina.

Pozor: Nagin u¢enja in nastavitveni
nacin ne morete uporabljati hkrati.

Ponastavitev
Ponastavitev vseh nastavitev na
vrednosti, ki so bile roéno nastav-

liene na svetilki oz. na tovarnisk
nastavitve.
Smart Remote (dod. moznost) @

(EAN 4007841009151)
— Upravljanje s pametnim telefonom’ blico

— Nadomesti daljinski upravijalnj
- Nalozite ustrezno aplikacijo if Zite

z bluetoothom

8. ES-izjavao s@sti \,'

STEINEL Vertri otrjuje,
radijske oprepf@jHF 3® skladen z
2014/53/EU"Cel besedilo i

skladnosti je na voljo na nasl
naslovu: www.steinel.de

&

&

N\

2
2

9. Odstranjevanje

Elektricne aparate, opremo in embalazo oddaj-
te v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Elektri¢nih aparatov ne odstranjujte
s hisnimi odpadki!

Samo za EU-drzave:
V skladu z veljavno evropsko direktivo o izrab-

lienih elektric¢nih in elektronskil ratih in nje-
nim pren@som v nacionaln nodajo je ele-
ktricne ki niso veg rabni, treba

odd olju prijazno po-

ske pravi du s 437. élenom in nasle-
dnjimi Cix zakonika (BGB, Burgerliches
(naknadna izpolnitev, odstop od
kui jne pogodbe, zmanjsanje kupnine,
o%ina in nadomestilo za stroske). Nasa
ska izjava teh pravic ne krajsa in ne

je. Poleg zakonskega garancijskega

ja vam dajemo 5-letno garancijo na
brezhibno sestavo in praviino delovanje tega
izdelka STEINEL-Professional-Sensorik.
Jamc¢imo, da izdelek nima materialnih in tovar-
niskih napak ali napak v sestavi. Jam¢imo za
delovanije vseh elektronskih sklopov in kablov
ter za brezhibnost vseh uporabljenih materialov
in njihovih povrsin.

@Garanci%
kupcu w oljo zakonske garancij-
a

Uveljavljanje

Ce zelite izdelek reklamirati, posljite cel izdelek
s pladano postnino in prilozite originalni radun,
ki vsebuje datum nakupa in poimenovanje
izdelka, svojemu trgovcu ali neposredno na nas
naslov: ELEKTRO- PROJEKT PLUS D.O.O. ,
Suha pri Predosljah 12, 4000 KRANJ.
Priporo€amo vam, da racun skrbno hranite do
poteka garancijskega obdobja. Za transportne
stroske in tveganja v okviru vradila druzba
STEINEL ne prevzema jamstva.

(Informacije o uveljavljanju garancijskega prime-
ra najdete na nasi spletni strani
WWww.priporocam.si
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Ce imate garancijski primer ali vpraganje glede
izdelka, nas lahko poklicete na telefonsko
Stevilko servisa +386 42 521 645.

LETNA

PROIZVAJALCA
GARANCIJA

Sl



11. Tehnic¢ni podatki

Mere (v x § x g)

120 x 117 x 120 mm

Omrezni prikljucek

120-240V, 50/60 Hz

Poraba energije

maks. 1,8 W (v pripraviienosti 800 mW)

Zmogljivost

Obremenitev zarnice/halogenke

Neonske svetilke EVG

Neonske svetilke nekompenzirane
Neonske svetilke zaporedno kompenzirane
Nizkovoltne halogenske svetilke

maks. 2000 W pri 230 V

maks. 1000 W pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)

LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED>8W 450 W
Kapacitivna obremenitev < 176 uF

Visina montaZe 22m
Senzorika iHF-senzor (5,8 GHz, 1 mW)
Kot zaznavanja 160°
Doseg 1-5 m (najvec pribl. 7 m)

Nastavitev Casa

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (z dalj. upr. RC9)

Trajna osvetlitev

vklopljivo (4 h)

Nastavitev pri mraditvi

2 do 2000 luksov

Maks. pokritost povrsine

priblizno 68 m?

Vrsta zas¢ite

IP 54

Temperaturno obmocje

-20 do +50 °C

12. Motnje delovanja

Motnja

Vzrok

Q
>

Pomo¢

Senzor brez napetosti

MW Varovalka se je sprozila,
ni vklju¢ena, povezava je pre-
kinjena

W Kratek stik

= = \d

W Vklopite, zamenjajte, arovau
vklopite omreZno stil preve-
rite vod z mdikatorjem}w etosti

M Preverite kontakn‘ ~

Q

Senzor se ne vklaplia

W Pri dnevnem delovanju, nastavitev
zatemnitve se nahaja na noénem
delovanju

M Sijalka je okvarjena

W Omrezno stikalo je [ZKLOPLJENO

W Varovalka se je sproZila

B Obmocje zaznavanja ni natanéno
nastaviieno

B Ponovno nast: V ‘o
I 0

Senzor ne izklaplja

M Trajno premikanje na obmodju
zaznavanja

W Podrocje pre in ga po
potrebi p astavite ali
zastrite

W Podrocje spremenite ali zastrite
M zklopite stalno razsvetljavo
za 4 ure

Senzor zmeraj preklaplja
VKLOP/IZKLOP

M VKlopliena svetilka se nahaja na
podrocju zaznavanja

W Podrocje prestavite ali
zastrite, povecajte razdaljo
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Tumac simbola
A %je na @
AN
@ uta na tekgl
® Y
Opce gsi ne napomene

SAZ
Ry

1. Uz ovaj dokument

Pazljivo proditajte i sacuvajte!

— Zasti¢eno autorskim pravima. Pretisak,
¢ak i djelomican, dopusten je samo uz nase
odobrenje.

— ZadrZzavamo pravo na izmjene koje sluze
tehnickom napretku.

osti!

okumentu.

radova na uredaju
inite naponsko napajanje!

o Kodwgontaze elektri¢ni vod koji treba priklju-
] ije biti pod naponom. Zbog toga

rvo morate iskljuciti struju i pomocu

itivaca napona provjeriti je li uspostavijeno

aponsko stanje.

rl instalaciji senzora radi se s mreznim na-

/4.
A ponom. Stoga se ona mora provoditi stru¢no

i u skladu s uobicajenim drzavnim propisima
o instalacijama i uvjetima prikljucivanja.
(npr. DE - VDE 0100, AT- OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

* Koristite samo originalne rezervne dijelove.

* Popravke smiju obavljati samo stru¢ne
radionice.

3. iHF 3D

Namjenska uporaba
— Senzor iHF 3D je aktivni dojavnik pokreta pri-
kladan za vanjsko podrugje i zidnu montazu.

Senzor iHF 3D odasilie visokofrekventne elek-
tromagnetske valove (5,8 GHz) i prima njihov
eho. Kod pokreta osoba u podrucju detekcije
senzor registrira promjenu eha i aktivira signal
za ukljucivanje.

Analizom signala senzor iHF 3D razlikuje osobe
koje se medusobno krecu i pokretliive objekte,
kao Sto je grmle, ili male Zivotinje (Zivotinje do
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veliSine domace macke). Antenska tehnika 3D
omogucava precizno individualno podesavanje
na tri osi. Na taj nacin su izbjegnuta pogresna
ukljucivanja koja uzrokuju male Zivotinje kao

i smetnje zbog ekstremnih temperatura. Sva
podesavanja funkcija mogu se takoder izvrSiti
pomocu daljinskog upravijaca RC9.

(= “7. Pribor”)

Napomena:

Visokofrekventna snaga iHF senzora iznosi oko
1 mW - to je samo tisuciti dio ucinka emitiranja
mobitela ili mikrovalne pecnice.

Sadrzaj isporuke (sl. 3.1)
Dimenzije proizvoda (sl. 3.2)
Domet/Visina montaze (sl. 3.3)
Pregled proizvoda (sl. 3.4)
A Zidni drza¢

Utiéni spoj

Senzorska jedinica
Podesavanije vremena
3D podesavanje dometa
Podesavanie svjetline
Dizajnirani zaslon

OTMOOm

4. Instalacija

o Iskljucite strujno napajanje (sl. 4.1)
Dijagram prikljucivanja (sl. 4.2)
Priklju¢ak mreznog voda (sl. 4.3)

Mrezni vod sastoji se od trozilnog kabela
(maks. promjer voda 19 mm):

L =faza (ve¢inom crna, smeda ili siva)
N = neutralni vodi¢ (vecinom plavi)
L' = vodi¢ koji provodi struju

U sluéaju dvoumlienja morate identificirati kabel
pomocdu ispitivaca napona; zatim ponovno
uspostaviti beznaponsko stanje. Faza (L) i
neutralni vodic (N) prikljucuju se na stezaljku
svjetilike.

Imajte na umu da strujni krug mora biti osigu-
ran zastitnom sklopkom od 16 A.

Vazno:

Sluéajna zamjena prikljucaka u uredaju ili
Vasem ormari¢u s osiguracima kasnije ¢e uzro-
kovati kratki spoj. U tom slucaju jo$ jednom se
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moraju identificirati pojedini kabeli i ponovno
spajiti. U vodu, naravno, moze biti montirana
mrezna sklopka za ukljucivanie i iskljuGivanie.

5. Montaza

* Provjeriti sve sastavne dijelove na ostecenja.
* U slucaju ostecenja ne Kkoristiti proizvod.

Postupak montaze

* Odaberite prikladno mjesto montaze uzi-
majudi u obzir domet i detektiranje pokreta.
(sl. 3.3)

Iskljucite strujno napajanje (sl. 4.1)
Oznacite rupe (sl. 5.1)

Izbusite rupe i stavite ucvrsnice (sl. 5.2).
— podzbukni kabel (sl. 5.2)

— nadzbukni kabel (sl. 5.3)

Prikljucivanje kabela (sl. 4.2)

Prikljucak utiénog spoja (B) (sl. 5.4)
Fiksiranje senzorske jedinice (C) (sl. 5.5)
UkKljucite naponsko napajanje (sl. 5.6).
Izvrsite podesavanje

- ,,6. Rukovanje”

6. Rukovanje
Legenda Rukovanje/Funkcija (sl. 6.1)

Napomena:

Nakon uspostavljanja mreznog prikljucka
treperi bijeli Status-LED na 10 s. Zatim je
senzor spreman za rad.

Tvornicke postavke

Podesavanje vremena: instaliranje (poz. 8)
Podesavanje dometa: 3x MAX
Podesavanije svjetline 1000 luksa (poz. 7)

Funkcije

Podesavanje vremena (sl. 6.2 / H)

Zelieno trajanje svietla prikljutenog potrosaca
moze se podesiti u Sest stupnjeva, na 30 se-
kundi, Tminutu, 2 minute, 5 minuta, 15 minuta
do 30 minuta.

Impulsni modus (sl. 6.2 / H)
Ako podesite regulator na I'L. (poz. 1), uredaj
se nalazi u impulsnom nacinu rada, tj. izlaz se

ukljuéuje na 2 sek (npr. za stubisni automat).
Nakon toga senzor oko 8 sek. ne reagira na
pokret.

Modus instaliranja (sl. 6.2 / H)

Modus instaliranja sluzi za kontrolu funkci-
oniranja kao i podrucja detekcije. Neovisno
o svjetlini prikljucena svjetilika se pri pokretu
ukljuéuje na 10 sek (treperi Status-LED).
Modus instaliranja ima prednost pred svim
ostalim pode$avanjima. Da biste napustili

modus instaliranja, korigirajte regulator. Prilikom

podesavanja pomocu daljinskog upravijaca
RC9 modus instaliranja automatski se napusta
nakon 10 minuta.

Podesavanje dometa (sl. 6.2 /1 1-3)
Pomocu tri regulatora domet se moze konti-
nuirano podeSavati od 1-5 m (maks. oko 7 m)

neovisno jedan od drugoga, na tri osi. Pomodu

regulatora se podeSava maksimalni domet
detekcije.
Dijagram detekcije (sl. 6.3)

Napomena :

Ako se u jednom ot tih smjerova nalazi zid ili Q

sliéno na razmaku manjem od 7 m, domet s
tom smjeru mora ipak podesiti na maksimaé
ja

vrijednost jer u suprotnom moze dodi do
gresnih ukljudivanja. Podesavanja d

bala bi se koristiti samo za eliminagf po
u kojima kretanje ne treba ukljuciti sHeglo.
Ostala ograni¢enja senzora iHF 3D vs u

fasadama.

Podesavanje svjetline @

(Prag aktiviranja) (sl. 6 \
Zeljeni prag aktiviranj nZYfa moze sg kogfi-
nuirano podeéavati% 2-1000I§
Mod uéenja&
Mod ucenja (sl. 6.2 J / poz., a

aktualnu vrijednost svjetline pt
senzor treba ubuduce reag pokret.

Funkcija stalnog svjetla (sl. 6.4 / 6.5)
Montira li se mrezna sklopka u vod, osim
jednostavne funkcije ukljuGivanja i iskljucivanja
moguce su i sliedece funkcije:

zbog montaze u kutevima ili na, Inim §

utjecajem

Rad senzora: (sl. 6.4)

— Ukljucivanje svjetla
(ako je svietlo ISKLJUCENO):

— Sklopku 1 x ISKLJUCIT! i UKLJUCITI.
Svjetlo ostaje ukljuceno tijekom podesenog
vremena.

— Iskljucivanje svjetla
(ako je svjetlo UKLJUCENO):

— Sklopku 1 x ISKLJUCITI i UKLJUCITI. Svjetio
se iskljuCuje odnosno prelazi u mod senzora.

Vaz@' ¢
Trel 8¢ puta uzastopce brzo pritiskati

sk%‘u podrugju 0,2-1 sek.).

/%ribor

Daljinsko upravljanje FB RC9

(EAN 4007841007638)

Pomocu daljinskog upravijaca RC9 mozete
upravijati Zeljenim brojem senzora iHF 3D.
Svaki vazeci pritisak na tipku prikazuje se
treperenjem (1x) statusa LED na senzoru.
Svaki nevazedi pritisak na tipku prikazuje se
treperenjem (2x) statusa LED. (sl. 7.1)

Funkcije:

-O- il Podesavanije svjetline
Zelieni prag aktiviranja moze se
podesiti od oko 2-1000 luksa.

oo
',Q: Rezim rada kod danjeg svjetla
@ H Noéni pogon

@ B Teach-Modus
Ovu tipku treba pritisnuti za dobiva-

nje Zeliene svjetlosti pri kojoj senzor
treba ubuduce reagirati na pokret.
Sprema se aktualna vrijednost.

H Podesavanje vremena
Zelieno trajanje svjetla nakon po-
sliednjeg detektiranja pokreta moze

se podesiti pritiskom na tipke na
10's, 1 min., 5 min., 15 min.

@ I Trajanje svjetla
Podesavanie trajanja svjetla na

individualno Zelieno vrijeme. Svaki
pritisak na tipku povecava aktualni
vremenski interval za 1 minutu
(maks. 30 min).

I Funkcija stalnog svjetla
Pritiskom na tipku svjetlo se ukljuci

na 4 sata (Status-LED ukljucen).
Zatim svjetlo ponovno automatski
prelazi u rad senzora. Kod ponov-
nog pritiska na tipku (prije isteka

4 sata) svjetlo prelazi u rad senzora.

@ 8] Instalacijski mod
Modus instaliranja sluzi za kontrolu

funkcioniranja kao i podrucja de-
tekcije. Neovisno o svjetlini svjetilika
se pri pokretu ukljucuje na 10 sek.
(treperi Status-LED).

Modus instaliranja ima prednost
pred svim ostalim podesavanjima.
Modus instaliranja automatski se
napusta nakon 10 minuta. Nakon
pritiska na tipku Reset, modus
instaliranja odmah se napusta.
Pozor: Modus ucenja (Teach) i insta-
liranja (Install) ne mogu se Kkoristiti
istovremeno.

@ a Resetiranje

Vracanje svih postavki na vrijednosti
koje su na svjetilici podesene ru¢no,
odnosno na tvorni¢ki podesene
vrijednosti.

~

Smart Remote (opcija)

(EAN 4007841009151)

— Upravljanje putem pametnog telefona ili
tableta

— Zamienjuje daljinski upravija¢

— Ucitajte odgovarajucu aplikaciju i spojite
putem Bluetootha
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11. Tehnicki podaci
Dimenzije (VxS x D)
Mrezni prikljucak
Potrosnja snage

Informacije o zahtijevanju prava u slucaju
jamstva dobit ¢ete na nasoj pocetnoj stranici
www.daljinsko-upravljanje.hr

8. EZ lzjava o sukladnosti
120 x 117 x 120 mm,

120-240V, 50/60 Hz
maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)

STEINEL Vertrieb GmbH ovime izjavijuje da
je radijska oprema tipa iHF 3D u skladu s
Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU
izjave o sukladnosti dostupan je na sliedecoj
internetskoj adresi: www.steinel.de

Ako imate slucaj jamstva ili pitanja u vezi Vaseg
proizvoda, nazovite nas na dezurni servisni
telefon +385 (1) 388 66 77 ili 388 02 47 u
vremenu od ponedielika do petka od 08:00 do
16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu:
daljinsko-upravljanje@inet.hr.

Snhaga
potrosnja svjetiliki sa zarnom niti /halogenih svjetiljki
fluorescentne svjetilike EPN

fluorescentne svjetilike nekompenzirano

fluorescentne svijetilike serijski kompenzirano

niskona

maks.
maks.
maks.
maks.
maks.

2000 W pri 230 V

1000 W pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)
1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)

9. Zbrinjavanje 1000 VA pri 230 V (cos ¢ = 0,5)

ske halogene svjetilike

Elektricne uredaje, pribor i ambalazu treba zbri-
nuti na ekoloski nacin odvozom na reciklazu.

Ne bacajte elektricne uredaje u
kucni otpad!

Samo za zemlje ¢lanice EU:

Prema vazecoj Europskoj direktivi za stare
elektri¢ne i elektronicke uredaje i njezinoj imple-
mentaciji u nacionalno pravo, elektri¢ni uredaji
koji se vise ne mogu koristiti moraju se poseb-
no sakupiti i zbrinuti na ekoloski nacin odvo-
zom na mjesto za reciklazu.

10. Jamstvo

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu
0 zastiti potroSaca. Ako ta prava postoje u Vasoj
zemlji, ona se naSom izjavom o jamstvu ne sma-
njuju niti ograni¢avaju. Dajemo Vam 5 godina
jamstva na besprijekornu kakvocu i propisno
funkcioniranje Vaseg proizvoda STEINEL-Pro-
fessional-Senzorika. Jaméimo da ovaj proizvod
nema greske na materijalu, tvornicke i konstruk-
cijske greske. Jam¢imo tehnicku ispravnost svih
elektronickih sklopova i kabela, kao i ispravnost
svih koristenih materijala i njihovih povrsina.

Zahtijevanje jamstvenog prava

Ako zelite reklamirati svoj proizvod, poSaljite
cjelovit proizvod s originalnim raéunom koji
mora sadrzavati podatke o datumu kupnje i na-
Ziv proizvoda, oslobodeno troskova prijevoza,
Vasem trgovcu ili izravno na naSu adresu,
Daljinsko upravljanje d.o.o., Bedricha
Smetane 10, HR-10000 Zagreb. Stoga Vam
preporucujemo da pazljivo sauvate racun do
isteka jamstvenog roka. Daljinsko upravijanje
d.o.0. ne preuzima jamstvo za transportne
troskove i rizike u okviru povratne posilike.
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GODINA

PROIZVODACA
JAMSTVA

Q
>

Q
<
,@

Kapacitivno opterecenje

LED<2W
2W<LED<8W
LED >8 W

110W
280 W
450 W

22m

<176 yF

Sazorig
cie o o

senzor iHF (5,8 GHz, 1 mW)

160°

Donflet

1-5 m (maks. oko 7 m)

eSavanj

30 s - 30 min, 10 s - 30 min
(putem dalj. upravijaca RC9)

« Stalno Vi8N uklopivo (4 sata)
Podeéav ie Bvjetlosnog praga 2-2000 Iuksa
enost povrsine oko 68 m?
'te IP 54
umo podrucje -20 °C do +50 °C
metnje u pogonu
A Smetnja Uzrok Pomo¢
¥ Senzor bez napona M reagirao je osigurac, M ukljuciti osigurad,
nije ukljuceno, zamijeniti, ukljuciti mreznu

prekinut vod

M kratki spoj

sklopku, provjeriti vod ispitiva-
¢em napona
M provjeriti prikljucke

Senzor ne ukljucuje.

M tjekom dana se podesavanje
svjetlosnog praga nalazi u
noénom rezimu rada

M neispravna Zarulja

M mrezna sklopka je ISKLJUCENA

M reagirao je osigurac

M podrucje detekcije nije ciljiano
podeseno

M iznova podesiti

W zamijeniti Zarulju

W ukljuciti

W ukljuciti osigurac, zamijeniti,
eventualno provjeriti prikljucak

M podesiti iznova

Senzor se ne iskljucuje.

M stalno kretanje u podrucju
detekcije

M provjeriti podrucije i eventu-
alno ga ponovno podesiti
odnosno prekriti

M promijeniti odnosno prekriti
podrucje

M deaktivirati stalno svjetlo od
4 sata

Senzor uvijek UKLJUCUJE/
ISKLJUCUJE.

B ukljucena svjetilika nalazi se u
podrucju detekcije

M premiestiti odnosno prekriti
podrucje, povecati razmak
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1. Kaéesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt labi ja hoidke alles!

— Autoridigusega kaitstud. Jareltrikk, ka valja-
votteliselt, ainult meie ndusolekul.

- Oigus muudatusteks tehnilise taiustamise
eesmargil reserveeritud.

Sumbolite selgitus

A Hoiatus ohtude eest!

AN
Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Uldised ohutusjuhised

A\

* Monteerimisel peab olema kulgetihendatav
elektrijuhe pingevaba. Selleks Itlitage esmalt
elektrivool vélja ja kontrollige pingetestri abil
pingevabadust.

Sensori installeerimisel on tegemist t66ga
vorgupingel.

Seda tuleb teostada seet6ttu asjatundlikult
vastavalt riigisisestele eeskirjadele.

(DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,
CH- SEV 1000)

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Remonti tohivad teha Uksnes oskustdtkojad.

Katkestage enne igasuguseid
t6id seadme kallal pingetoide!

3. iHF 3D

Nouetekohane kasutus
— iHF 3D-sensor on aktiivne seinale kinnitatav
likumisandur valistingimustesse.

Integreeritud iHF 3D-sensor saadab valja korg-
sageduslikke elektromagnetlaineid (5,8 GHz) ja
votab vastu nende kaja. Kui tuvastuspiirkonnas
ligub inimene, registreerib sensor kaja muutu-
mise ja aktiveerib lulitussignaali.

iHF 3D-sensor eristab signaalianallitisi abil
likuvaid inimesi ja likuvaid objekte, nt pdosaid
ja vaikeloomi (Kuni kodukassi suurused loo-
mad). 3D-antennitehnoloogia voimaldab tapset
individuaalset seadistamist kolmel teljel. Nii ei
teki valelUlitusi vaikeloomade t&ttu ega torkeid

aarmuslike temperatuuride korral. Kaiki funkt-
siooniseadistusi saab teha ka kaugjuhtimispuldi
RC9 abil. (= “7. Tarvikud”)

Juhis

iHF-sensori kdrgsageduslik voimsus on umbes
1 mW - see on koigest tuhandik mobiiltelefoni
voi mikrolaineahju kiirgusvoimsusest.

Tarnekomplekt (joon. 3.1)
Toote moddud (joon. 3.2)
Montaazikdrgus/todraadius (joon. 3.3)
Seadme Ulevaade (joon. 3.4)
A Seinahoidik
Pistikiihendus

Sensor

Aja seadmine
3D-té6raadiuse seadmine
Heleduse seadistamine
Disainsirm

O@TmMOO®

4. Installatsioon

o | Ulitage voolutoide vélja (joon. 4.1)
Uhendusskeem (joon. 4.2)

Vorgutoitejuhtme Uhendamine (joon. 4.3)
Vorgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablr

(juhtme 1abim66t max 19 mm): m
i hall

L =faas (enamasti must, pruun
N = neutraaljuht (enamasti sinin

triga
ridaklemmi klge.

L' = voolujuht
pingev:
Ulitata@
Palun pidage silmas, gt.e sUistee ‘tu\eg
kaitsta vahemalt 16@ itsmeg&
Tahtis!
omavakgline aravah

Uhenduste e
pohjustab seadmes voi kaits is hiliem
Ithise. Sel juhul tuleb Uksik blid veelkord
identifitseerida ning uuest™llye Uhendada.
Vorgutoitejuhtmesse voib olla iseenesestmaois-

tetavalt installeeritud sisse ja valja lulitamiseks
vorguldliti.

3\
%

Kahtluse korral tuleb kaablid pf
identifitseerida; seejarel Iulit:
baks. Faas (L) ja neutraal|
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5. Montaaz

¢ Kontrollige koiki koostedetaile kahjustuste
suhtes.
¢ Arge votke toodet kahjustuste korral kaiku.

Montaazisammud

* Valige tooraadiust ja likumise tuvastamist ar-
vesse Vvottes sobiv montaazikoht (joon. 3.3)

e | (litage voolutoide vélja (joon. 4.1)

e Markige puuravad (joon. 5.

* Puurigg avad ja pange tUig

:@ise/toimimise legend (joon. 6.1)

Vorgutoite Uhendamisel vilgub valge oleku-LED
10 sekundit. Seejérel on sensor kasutusvalmis.

Tehaseseadistused

Aja seadmine: Install (nr 8)
Tooraadiuse seadmine: 3x MAX
Heleduse seadistus 1000 Ix (nr 7)

Funktsioonid

Aja seadmine (joon. 6.2/H)

Uhendatud tarbija valgustamisaega saab sea-
da 6 astmel: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min,

15 min ja 30 min.

Impulssreziim (joon. 6.2/H)

Kui seate regulaatori asendisse IL (nr 1), on
seade impulssreziimis, st valjund lulitatakse u
2 sekundiks sisse (nt trepikojaautomaadi
jaoks). Seejdrel ei reageeri sensor u 8 sekundi
véltel likumisele.

Install-reziim (joon. 6.2/H)
Install-reZiim on mdeldud toimivuse ja tuvastus-
piirkonna kontrollimiseks. Uhendatud valgusti
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Ilitub likumise korral heledusest séltumatult
10 sekundiks sisse (oleku-LED vilgub).
Install-reziim on koigi teiste seadistuste ees
Ulimuslik. Install-reziimist lahkumiseks muutke
seadistusregulaatorit. Kaugjuhtimispuldi RC9
abil seadistamise korral lUlitub Install-reziim
10 sekundi méddudes automaatselt valja.

Tooraadiuse seadmine (joon. 6.2 /11-3)
Tuvastuspiirkonda saab 3 seadistusregulaatori
abil astmevabalt (1-5 m) seadistada kolme
Uksteisest soltumatu telje abil kuni umbes 7
meetrile. Seadistusregulaatorite abil seadista-
takse maksimaalne tuvastuspiirkond.
Tuvastusskeem (joon 6.3)

Markus:

Kui ménes neist suundadest on vahem kui

7 m kaugusel midr voi muu sarnane objekt,
tuleb tuvastuspiirkond ka selles suunas seada
maksimaalseks, sest muidu voivad tekkida
tuvastustorked. Tuvastuspiirkonna seadistusi
tuleks kasutada ainult selliste piirkondade
valistamiseks, kus likumisega ei tohi kaasneda
valgustuse sisselllitamine.

iHF 3D muud haired voivad tekkida paigaldami-
sel nurkadesse voi metallfassaadidele.

Heleduse seadistamine

(Reaktsiooni lavi) (joon. 6.2 / J)

Sensori soovitavat rakendumiskiinnist saab
seadistada astmevabalt vahemikus umbes
2 kuni 1000 Ix.

Opetamisreziim

Teach-reziimis (jn 6.2 / J / nr 8) salvestatakse
Umbritseva valguse praegune vaartus, millest
allpool sensor edaspidi likumisele reageerib.

Pusivalgustusfunktsioon (joon. 6.4 / 6.5)
Kui vorgutoitejuhtmesse monteeritakse vor-
guldliti, on lihtsa sisse- ja valjalllitamise korval
voimalikud jargnevad funktsioonid:

Sensorireziim (joon. 6.4)

— Valguse sisselilitamine
(kui valgusti on VALJAS):

— luliti 1 x VALJA ja SISSE. Valgusti jagb
seadistatud ajaks sisselUlitatuks.

— Valguse valjaliilitamine
(kui valgusti on SISSE lUlitatud):

— Itiliti 1 x VALJA ja SISSE. Valgusti ltlitub vélja
VoI Umber sensorireziimi.

EE



Pidevvalgustusreziim (joon. 6.5)

- Pidevvalgustuse sisseliilitamine:

— Uiliti 2 x VALJA ja SISSE. Valgusti seatakse
4 tunniks pusivalgustusele (oleku-LED
SEES). Seejarel IUlitub see automaatselt
sensorireZiimile tagasi (oleku-LED VALJAS).

- Pidevvalgustuse valjaliilitamine:

— Iiiliti 1 x VALJA ja SISSE. Valgusti ltlitub vélja
Vvoi laheb Ule sensorireziimile.

Tahtis:
LUliti mitmekordne vajutamine peaks toimuma
kiiresti Uksteise jarel (vahemikus 0,2-1 s).

7. Lisatarvikud

FB RC9 (EAN 4007841007638)
Kaugjuhtimispuldi RC9 abil saab juhtida
Ukskoik mitut iHF 3D-sensorit. Igast kehtivast
nupuvajutusest annab marku oleku-LED-i
vilkumine sensoril (1 x). Igast kehtetust nupu-
vajutusest annab mérku oleku-LED-i vilkumine
sensoril (2 x). (joon. 7.1)

Funktsioonid:
(€ - H Heleduse seadistamine
‘ Soovitud rakendumislave saab
sujuvalt u 2-1000 lux peale seada.

A

-O- Paevavalgusreziim
0

« Oéreziim

Teach-Modus
Soovitud valgustingimustel, mille
puhul sensor peab tulevikus liku-
misele reageerima, tuleb vajutada
antud klahvi.
Praegune vaartus salvestatakse.

Aja seadmine
Soovitavat valgustusaega parast
viimase likumise tuvastamist saab
klahvide vajutamisega reguleerida
10 sekundile, 1 minutile, 5 minutile
ja 15 minutile.

O

[ Valgustuskestus
Valgustuskestuse seadmine indivi-
duaalselt soovitud ajale. Iga klahvi-
vajutus suurendab praegust ajasea-
distust 1 minuti vorra (max 30 min).

()
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Pidevvalgustuse funktsioon
Klahvi vajutamisel ltlitub valgusti
4 tunniks sisse (oleku-LED sees).
Seejarel lUlitub valgusti automaatselt
sensorireziimile tagasi. Klahvi uuesti
vajutamisel (enne 4 tunni mé6du-
mist) lulitub valgusti sensorireziimile.

Install-reziim

Install-reziim on m&eldud toimivuse
ja tuvastuspiirkonna kontrollimiseks.
Valgusti lUlitub likumise korral he-
ledusest séltumatult 10 sekundiks
sisse. (Oleku-LED vilgub.)
Install-reziim on kdigi teiste seadis-
tuste ees Ulimuslik. 10 minuti parast
Ilitub Install-reziim automaatselt
valja. Parast lahtestusklahvi vajuta-
mist IUlitub Install-reziim kohe valja.
Tahelepanu! Teach-reziimi ja Ins-

(ree)) @

Ainult ELi riikidele:

Vastavalt kehtivale Euroopa direktiivile vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete kohta ning sel-
le imbersonastusele riiklikus seadusandiuses
tuleb kasutuskolbmatud elektriseadmed kogu-
da eraldi ning saata keskkonnasaastlikku taas-
kasutusse.

10. Garantii
Ostjana gmate mtitja suhte; i sea-
dusega#Ed Orvaldamise

Gigusi. Kui Teie

asyehgLiidié’ on nee “@j olemas, siis
m| @ tleklarat§ioofjneid ei karbi ega
iirAglefanname Teie INELi Professional

Kaebuste esitamine

Kui soovite tootega seonduvalt reklamatsiooni
esitada, siis palun saatke see komplektsena

ja tasutud tarnega koos originaal-ostutsekiga,
mis peab sisaldama ostukuupéeva andmeid
ning toote nimetust, meie edasimudijale voi
otse meile, Fortronic AS, Toostuse tee 10,
61715, Torvandi. Me soovitame Teil ostutSekki
seetottu kuni garantiiaja méddumiseni hoolikalt
alal hoida. STEINEL ei vastuta tagasisaatmise
raames esinevate transpordikulude ja -riskide
eest.

Informatsiooni garantiijuhtumi kehtestamiseks
saate meie kodulehelt www.fortronic.ee voi
www.steinel-professional.de/garantie

Garantiijuhtumi esinemise voi mone toote
kohta kiisimuste tekkimise korral voite meile

portootele Igj ufe omaduste ja nuete-

Ise talitlust -aastase garantii. Me

tall-reziimi ei saa korraga kasutada. an?eenmﬁo N Igne geed On. "at?"?
materjali®, stamis- ja konstruktsioonivi-

Lahtestamine

Koikide seadistuste seadistamine

valgusti kasitsi seatud vaartustele

ehk tehaseseadistustele .

Smart Remote (lisavarustus)
(EAN 4007841009151)

« gadest. anteerime koigi elektrooniliste
% ko ide ja kaablite talitluskolblikkuse
nin%uiatud valmistamismaterjalid ja
n%a\ispind on puudustevabad.

Y4 ehnilised andmed

— Asendab kaugjuhtimispulti Maodtmed (K x L x S)

esmaspéaevast reedeni 9.00-17.00 vahemikus
teeninduse numbril +372 7 475 208 helistada.

5 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

120 x 117 x 120 mm

- Juhtimine nutitelefoni voi tahvelarvuti abjf Q

120-240V, 50/60 Hz

max 1,8 W (stand-by 800 mW)

— Laadige sobiv rakendus alla ja logle U Vérguiihendus
dus Bluetoothi abil Voimsustarve
, Voimsus
Hb6g-/halogeenlampide koormus

8. EU vastavusdeklara Luminofoorilambid EVG
Kompenseerimata luminofoorlambid
Jadakompensatsiooniga luminofoorlambid

Madalpinge-halogeenlambid

vastab direktiivi 2014/,

max 2000 W, 230
max 1000 W, 230 V (cos ¢ = 0,5)

max 1000 VA, 230 V (cos ¢ = 0,5)
max 1000 VA, 230 V (cos ¢ = 0,5)
max 1000 VA, 230 V (cos ¢ = 0,5)

N 2014/ LED<2W 110W
tavusdeklaratsiooni 2W<LED<8W 280W
jargmisel interngtiax : LED>8W 450 W
Mahtuvuslik koormus < 176 pF
» T Paigalduskorgus 22m
9. Utiliseerimine Sensoorika iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
. : ) ) Tuvastusnurk 160°
Elektriseadmed, lisatarvi akendid tuleb Tooraadius 1-5m (max u 7 m)

suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse. Kellaaja seadmine

30 s - 30 min, 10 s - 30 min

M ) . ) (kaugjuhtimispuldi RC9 abil)
Arge visake elekiriseadmeid Pidewvalgustus lGltatav (4 h)
& elmeEeimsis ke Hamaruse seadistamine 2-2000 Ix
Max kaetav pindala u 68 m?
Kaitseliik 1P 54
Temperatuurivahemik -20 kuni +50 °C
113
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12. Kaitusrikked
Rike

P&hjus

Abi

Sensoril puudub pinge

M Kaitse on vallandunud, pole
sisse lUlitatud, juhe on katki

M | Ghis

M LUlitage kaitse sisse voi
vahetage vélja; ltlitage
vorgullliti sisse; kontrollige
juhet pingetestriga

M Kontrollige Ghendusi

Sensor ei lUlitu sisse

W Paevareziimi puhul,
hémaruseseadistus paikneb
o6rezimil

W Hooglamp defektne

W \Vorgultiliti VALJAS

M Kaitse on vallandunud

W Tuvastuspiirkond pole suuna-
tult seadistatud

M Seadistage uuesti

M Vahetage hooglamp

M LUlitage sisse

M LUlitage kaitse sisse voi va-
hetage vélja; vajaduse korral
kontrollige tihendust

W Hadlestage uuesti

Sensor ei lulitu vélja

M Pidev likumine tuvastus-
piirkonnas

B Kontrollige piirkonda ja
hadlestage vajadusel uuesti
VoI katke kinni

B Muutke voi katke piirkond
kinni

M PUsivalgustusreziimi 4 h
inaktiveerimine

Sensor lulitub alati SISSE/VALJA

M Lulitatav valgusti paikneb
tuvastuspiirkonnas

MW Seadke piirkond Umber v
katke kinni, suurendageq

vahemaad ~
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1. Apie $j dokumenta

Prasom jdémiai perskaityti ir iSsaugoti!

— Autoriy teises saugomos. Perspausdinti, taip
pat ir atskiras iStraukas, leidziama tik gavus
musy sutikima.

— Pasiliekama teisé daryti pakeitimus techninio
tobulinimo tikslais.

Simboligypaaiskinimas
as apie us'
oroda j atgg dokumento teksto
alis.
28 Bgn ej augos nurodymai

adedaml dirbti su prietaisu
|te elektros energijos tiekima!

ant prijungiamajame elektros laide
butl jtampos. Todél visy pirma atjunkite
tros srove ir jtampos rodytuvu patikrinki-
r néra jtampos.
[renglant sensoriy dirbama su tinklo jtampa.
Todel jj reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis
Salyje galiojan¢iomis instaliacijos normomis ir
jungimo taisyklemis. (DE - VDE 0100,
AT- OVE / ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
* Naudokite tik originalias atsargines dalis.
* Remonto darbus atlikti galima tik specializuo-
tose remonto dirbtuvese.

3. iHF 3D

Naudojimas pagal paskirtj

— iHF 3D sensorius yra aktyvus judesio daviklis,
skirtas naudoti lauke ir pritaikytas montuoti
ant sienos.

iHF 3D sensorius siuncia auksto daznio elektro-
magnetines bangas (5,8 GHz) ir prima jy aida.
UZzfiksavus zmoniy judéjima jautrumo zonoje,
nustatomas sensoriaus aido pasikeitimas ir
suaktyvinamas perjungimo signalas.

iHF 3D sensorius analizuodamas signala
atskiria judancius zmones nuo judanciy objek-
ty, tokiy kaip krumai arba mazi gyvunai

(mazdaug namines kates ir dydzio ir mazesni
gyvinai). 3D antenos technika uztikrina tiksly
individualy nustatyma trijy asiy atzvilgiu. Taip
iSvengiama klaidinguy jsijungimu, kuriuos sukelia
mazi gyvunai bei triktys del itin aukstos ar
zemos temperattros. Visas funkcijas galima
jvesti nuotolinio valdymo pultu RC9.

(= ,,7. Priedai)

Pastaba

iHF sensoriaus auksto daznio galia atitinka
mazdaug 1 mW, tai sudaro tik 1000-ajg dalj
mobiliojo telefono arba mikrobangy krosnelés
siuntimo galios.

Tiekiama jranga (3.1 pav.)

Gaminio matmenys (3.2 pav.)
Montavimo aukstis / jautrumo zonos ilgis
(3.3 pav.)

Prietaiso apzvalga (3.4 pav.)

A Sieninis laikiklis

Kistukine jungtis

Sensorius

Svietimo trukmes nustatymas

3D jautrumo zonos ilgio nustatymas
Apsvietimo lygio nustatymas
Dekoratyvusis dangtelis

OTMOOm

|rengimas
o ISjunkite elektros energijos tiekima (4.1 pav.)
Prijungimo diagrama (4.2 pav.)

Tinklo jvado prijungimas (4.3 pav.)

Prie elektros sroves tinklo prietaisas jungiamas
trigysliu kabeliu (didziausias laido skersmuo
19 mm):

L = fazé (dazniausiai juodas arba rudas

laidas)
N = nulinis laidas (dazniausiai mélynas)
L' = laidas, kuriuo teka srove

Jei kyla abejoniy, laidus patikrinkite jtampos
indikatoriumi; po to atjunkite srove. Faze (L)
ir nulinis laidas (N) jungiami prie Sviestuvo
gnybty.

Atkreipkite demes;j | tai, kad elektros grandine
turi buti apsaugota 16 A saugikliu.

LT



Svarbul!

Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpajj
jungima prietaise arba paskirstymo spintoje.
Tokiu atveju reikia dar karta identifikuoti atskirus
kabelius ir prijungti i$ naujo. Tinklo jvade galima
jrengti jjungimo ir iSjungimo jungiklius.

5. Montavimas

* Patikrinkite visas dalis, ar néra pazeidimu.
* Esant pazeidimams gaminio nenaudokite.

Montavimo eiga
Pasirinkite tinkama montavimo vieta atsi-
Zvelgdami j jautrumo zonos ilgj ir judéjimo
fiksavima (3.3 pav.)
ISjunkite elektros energijos tiekima (4.1 pav.)
Pazymekite grezimo skyles (5.1 pav.)
ISgrezkite skyles ir jkiskite kaiscius (5.2 pav.)
— Potinkinis jvadas (5.2 pav.)
— Virstinkinis jvadas (5.3 pav.)
Prijunkite jungiamuosius laidus (4.2 pav.)
Prijunkite kistukine jungtj (B) (5.4 pav.)
Priverzkite sensoriy (C) (5.5 pav.)
Jiunkite elektros energijos tiekima (5.6 pav.)
* Atlikite nustatymus

- ,,6. Naudojimas*“

6. Naudojimas
Valdymo / funkcijy aiskinimas (6.1 pav.)

Pastaba

Prijungus prie tinklo 10 sekundziy mirksi baltas
buklés Sviesos diodas. Po to sensoriy galima
naudoti.

Gamyklos nustatymas

Laiko nustatymas: jrengimas (8 pad.)
Jautrumo zonos ilgio nustatymas: 3x MAX
Apsvietimo lygio nustatymas 1000 liuksy
(7 pad.)

Funkcijos

Svietimo trukmeés nustatymas (6.2 pav. / H)
Pageidaujama prijungto Sviestuvo Svietimo
trukme galima nustatyti 6 pakopomis, kas 30 s,
1 min., 2 min., 5 min., 15 min. iki 30 min.
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Impulsinis rezimas (6.2 pav. / H)

Nustatykite reguliatoriy j L (1 pad.), prietaisas
veiks impulsiniu rezimu, t. y., iSvadas jjungia-
mas mazdaug 2 sek. (pvz., laipty aikstelés
automatui). Po to sensorius mazdaug 8 sek.
nereaguos | judéjima.

|rengimo rezimas (6.2 pav. / H)

Irengimo reZzimas skirtas funkcijoms bei
jautrumo zonai patikrinti. Nepriklausomai nuo
apsvietimo prijungtas Sviestuvas jsijungia 10 s,
kai tik uZfiksuojamas judesys (mirksi biklés
LED). Jrengimo rezimas yra prioritetinis lyginant
su kitais nustatymais. Norédami iSjungti jrengi-
mo rezima pakeiskite nustatymo reguliatoriaus
padétj. Atliekant nustatymus nuotolinio valdy-
mo pultu RCY, jrengimo rezimas iSjungiamas
automatiskai po 10 min.

Jautrumo zonos ilgio nustatymas
(6.2/11-3 pav.)

Veikimo nuotolj galima nustatyti tolygiai 3 suka-
maisiais reguliatoriais (1-5 m) maks. mazdaug
7 m trijy asiy atzvilgiu nepriklausomai viena
nuo kitos. Nustatymo reguliatoriais nustatomas
maksimalus jautrumo zonos ilgis.
Jautrumo kreive (6.3 pav.)

Pastaba:

jeigu viena iy krypciy mazesniu nei
atstumu yra siena ar pan., ta kryptj
zonos lgis vis tiek turi bati nustatyt
maksimalia reikSme, nes priesingu
bus fiksuojamos triktys. Jautrul
nustatymai turety bati naudojal am, kad
baty galima apriboti tam tik nas, kurio

Sviesa neturi jsijungti.
iHF 3D neigiamai veik@ﬂmas kam

|

arba ant metaliniy fas:

L 4
Apsvietimo ly @ymas
(suveikimo 6.2/J
UG |

Norima sensoriaus8uveikimo galima
nustatyti tolygiai nuo mazda 1000
liuksy.

|sisavinimo rezimas

Isisavinimo rezimo (6.2 pav. / J / 8 pad.)
atmintyje jvedama esama aplinkos Sviesumo
reikSmé, kurios nepasiekus jutiklis ateityje turi
reaguoti j judéjima.

)
nos ilgio %

Pastovaus Svietimo funkcija (6.4 / 6.5 pav.)
Jei jvade jmontuotas tinklo jungiklis, be papras-
ty jjungimo ir iSjungimo funkgijy galimos ir Sios:

Sensorinis rezimas (6.4 pav.)

— ljungti Sviesa (kai Zibintas ISJUNGTAS):

— jungiklj 1 x ISJUNGT! ir JJUNGTI. Sviestuvas
Sviecia nustatyta laika.

— ISjungti Sviesa (kai zibintas [JUNGTAS):

— jungiklj 1 x ISJUNGTI ir JJUNGTI. Zibintas
iSsijungia ir persijungia  sel i0j

o) LED JJUNGTAS).
kui jis aut i vel persijungia j jutiklio

iSRG
ima (bukle! SJUNGTAS).
astovauy, ietind© iSjungimas:
SJU

NGTI ir JJUNGTI. Sviestuvas
a persijungia j sensorinj darbo

Svar
%turi buti spaudinéjamas kiek galima

@, bigu (0,21 s diapazone).

V4
A 7. Priedai:

FB RC9 (EAN 4007841007638)

Nuotolinio valdymo pultu RC9 galima valdyti
bet kokj kiekj iHF 3D sensoriy. Apie bet kokj
mygtuko paspaudima sensoriuje signalizuoja
buklés LED mirksejimas (1x). Apie bet kokj
negaliojantj mygtuko paspaudima sensoriuje
signalizuoja buklés LED mirksgjimas (2x).
(7.1 pav.)

Funkcijos:

(@e3

[l Apsvietimo lygio nustatymas
Pageidaujama suveikimo slenkstj
galima nustatyti tolygiai nuo
mazdaug 2—1000 liuksy.

L
',Q: H Dienos $viesos rezimas
@ Nakties rezimas
@ a »Tech-Modus*
Esant pageidaujamam apsvietimo

lygiui, kai sensorius turi fiksuoti jude-

sius, paspauskite §j mygtuka.
Esama reikSmeé iSsaugoma.

B Svietimo trukmés nustatymas
Pageidaujama Svietimo trukme po
paskutinio judesio fiksavimo galima
nustatyti mygtuko paspaudimu

10 sekundziy, 1 min., 5 min.,
15 min.

A Svietimo trukme

Svietimo trukmés nustatymas
individualiai. Kiekvienas mygtuko
paspaudimas padidina esama
Svietimo trukmeés nustatymo dydj
1 minute (maks. 30 min.)

Pastovaus $vietimo funkcija
Mygtuko paspaudimu Sviestuvas
jlungiamas 4 valandoms (btkles
LED jjungtas). Paskui Sviestuvas
automatiskai vél persijungia j jutiklio
rezima. Paspaudus mygtuka dar
karta (nepragjus 4 valandoms)
Sviestuvas persijungia j jprasta
sensorinj rezima.

B Irengimo rezimas
Irengimo rezimas skirtas funkcijoms

bei jautrumo zonai patikrinti.
Nepriklausomai nuo apsvietimo
Sviestuvas jsijungia 10 s, kai tik
uzfiksuojamas judesys (btkles LED
mirksi). Jrengimo rezimas yra priori-
tetinis lyginant su kitais nustatymais.
Irengimo rezimas iSjungiamas
automatiskai po 10 min. Paspaudus
atstatos mygtuka jrengimo rezimas
iSjungiamas nedelsiant. Demesio!
|sisavinimo ir jrengimo reZimai negali
bati naudojami vienu metu.

@ HEl Atstata
Visy rankiniy btdu ant Sviestuvo

atlikty nustatymy reikSmiy ir
gamyklos nustatymy atstata.

ISmanusis nuotolinis pultas

(pasirenkamasis)

(EAN 4007841009151)

— Valdymas iSmaniuoju telefonu arba planseti-
niu kompiuteriu

— Pakeicia nuotolinio valdymo pulta

— Atsisiyskite tinkama programele ir susiekite
per ,Bluetooth”
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8. EB atitikties deklaracija

AS, STEINEL Vertrieb GmbH, patvirtinu, kad
radijo jrenginiy tipas iHF 3D atitinka Direktyva
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos
tekstas prieinamas Siuo interneto adresu:
www.steinel.de

9. Salinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotés turi buti
perdirbami aplinkai nekenksmingu budu.

NeiSmeskite elektros prietaisy kartu
su buitinemis atliekomis!

Tik ES Salims: remiantis galiojancia Europos
Sajungos direktyva dél seny elektros ir
elektronikos prietaisy ir jos jgyvendinimu
nacionalinéje teiséje, nebenaudojami elektros
prietaisai turi bati Salinami atskirai ir nukreipiami
perdirbti aplinkai nekenksmingu badu.

10. Garantija

Kaip pirkéjas, prireikus, turite jums jstatymy
suteiktas teises, reiSkiamas pardavejui. Jeigu
Sios teises egzistuoja jusy Salyje, musy garanti-
ja ju negali sumazinti arba apriboti. Suteikiame
jums 5 mety garantijg uztikrindami puikias
savybes ir sklandy ,STEINEL-Professional®
sensorinio gaminio veikima. Garantuojame, kad
Siame gaminyje nera medziagos, gamybos ir
konstrukeiniy defekty. Garantuojame sklandy
visy elektroniniy daliy ir kabeliy veikima ir
uztikriname, kad visos naudotos medziagos ir
jy pavirsSiai yra be trukumy.

Galiojimas

Jeigu norite pareiksti pretenzijg del gaminio, at-
siyskite jj visa, apmokeje gabenimo islaidas, su
originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi bati
nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardave-
jui i$ kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietu-
voje UAB KVARCAS (Neries krantiné 32,
Kaunas) arba tiesiai gamintojui Siuo adresu:
Neries krantiné 32, LT-48463 Kaunas.

Todel rekomenduojame pirkimo dokumentg
saugoti iki garantinio laiko pabaigos.
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STEINEL nedengia gabenimo islaidy ir neatsa-
ko uz rizikg grazinant. Informacijos kaip pasi-
naudoti garantine teise rasite musy svetaingje
www.steinellietuva.lt/garantijos arba
www.steinellietuva.lt.

Garantinio jvykio atveju arba jeigu turite klausi-
mu, susijusiy su Siuo gaminiu, bet kada galite
skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB
KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai
gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budincigja
linija 8-37-408030, 8-686-52729.

METU

GAMINTOJO
GARANTIJA

11. Techniniai duomenys
Matmenys (A x P x G)

120 x 117 x 120 mm

Prijungimas prie tinklo

120-240V, 50/60 Hz

Suvartojama galia

maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)

Galingumas
Kaitrines / halogenines lemputes apkrova
Liuminescencinés lempos elektroniniai paleidimo
jrenginiai (EVG)
Liuminescencines lempos, nekompensuotos
Liuminescencinés lempos, iSilginé kompensacija

maks. 2000 W esant 230 V
maks. 1000 W esant 230 V (cos ¢ = 0,5)

maks. 1000 VA esant 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA esant 230 V (cos ¢ = 0,5)
maks. 1000 VA esant 230 V (cos ¢ = 0,5)

.‘
Pastovus\gViimas
Pri nustatymas
& Maks Bgimamas plotas

Zemos jtampos, lenineés lempos
LED<2W 110W
W<LED<8W 280W
LED>8W 450W
N -~ Talping apkrova < 176 pF
Mentavinjo aUkstis € ) 22m

a4

iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)

ApMgties kampgeng. *

160°

Jayffumo zona\ J')

1-5 m (maks. mazdaug 7 m)

0 nust =4

30 s — 30 min., 10 s — 30 min.
(nuotolinio valdymo pultu RC9)

jlungimas (4 val.)

2-2000 liuksy

apie 68 m?

S: ase

1P 54

.3 = :
tUros diapazonas

nuo -20 iki +50 °C

4 15%Veikimo sutrikimai
Gedimas

Priezastis

Pagalba

Sensoriuje néra jtampos

B Suveike saugiklis, nejjungta,
nutrauktas laidas

M Trumpasis jungimas

M |junkite, pakeiskite saugiklj;
jjunkite tinklo jungiklj; jtampos
tikrinimo prietaisu patikrinkite
laidg

M Patikrinkite jvada

Sensorius nejsijungia

M Veikiant dienos Sviesos rezimu,
prieblandos nustatymai nustatyti
ties nakties rezimu

W Perdegusi lemputé

W Tinklo jungiklis iSjungtas

W Suveike saugiklis

B Aptikimo zona nustatyta netiksliai

W Nustatykite i$ naujo

W Pakeiskite lempute

M Jjunkite jungiklj

M Jjunkite, pakeiskite saugikl; jeigu
reikia, patikrinkite jungtj

B Sureguliuokite i$ naujo

Sensorius neisjungia
Sviestuvo

W Jautrumo zonoje fiksuojamas
nuolatinis judesys

M Patikrinkite jautrumo zona ir,
jei reikia, i$ naujo sureguliuoki-
te ar nustatykite

W Pakeiskite ar nustatykite kitg
diapazonag

M Nuolatinés 4 val. Svietimo
funkcijos iSaktyvinimas

Sensorius nuolat jjungia /
iSjungia Sviestuva

M |sijunges zibintas yra pagavimo
diapazone

M IS naujo nustatykite arba
uzdenkite zong, padidinkite
atstumag
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1. Par So dokumentu

Ladzu, izlasiet to uzmanigi un saglabajiet!

— Autortiesibas ir aizsargatas. Parpublicésana,
ar atsevisku izvilkumu veida, tikai ar mtisu
atlauju.

— Paturam tiesibas veikt izmainas, kas saistitas
ar tehnikas attistibu.

Simbolu skaidrojums
A Bridinajums par bistamibu!

Norade uz tekstu dokomenta.

2. Visparéji drosibas noradijumi

A Pirms jebkadiem darbiem ar ierici ir
japartrauc stravas padeve tai!

* Montazas laika pievienojamais elektribas

vads nedrikst atrasties zem sprieguma. Tadé|

vispirms jaatsledz elektriba un ar sprieguma

testeri japarbauda, vai sprieguma vairs nav.

Sensora instaléSana nozime darbu ar elektro-

tikla spriegumu.

Tadé] tas javeic lietprafigi un saskana ar

vietgjo instaléSanas un pieslégsanas tehnisko

priekSrakstu prasibam.

(z.B. DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM

E8001-1, CH- SEV 1000)

* |zmantojiet tikai originalas detalas.

* Remontdarbus drikst veikt tikai profesionalas
darbnicas.

3. iHF 3D

Pareiza lietoSana

— ilHF 3D sensors ir akfivs kustibu zinotajs,
kas paredzéts uzstadiSanai ara un montazai
pie sienas.

iHF 3D sensors raida augstas frekvences
elektromagneétiskos vilnus (5,8 GHz) un uztver
to atstarojumu. Cilveku kustibas gadijuma uz-
tveres zona sensors fikse izmainas atstarotajos
vilnos un izraisa ieslegsanos. Analizgjot signa-
lus, iHF 3D sensors atskir cilveku kustibas no
tadiem kustigiem objektiem ka krumi un nelieli
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dzivnieki (dzivnieki lldz majas kaka izméram).
3D antenu sistéma sniedz iespéju veikt indivi-
dualus iestatjumus uz tris asim. Tadgjadi tiek
izslegta kltdaina ieslegsanas, kuru izraisa nelieli
dzivnieki, ka art traucgjumi seviski augstu tem-
perattru gadijuma. Visus funkciju iestatjumus
iesp&jams veikt art ar talvadibas pulti RC9.

(= “7. Piederumi”)

Norade:

iHF sensora augstfrekvences jauda ir aptuveni
1 mW - tas ir tikai 1/1000 dala no mobila
telefona vai mikrovilnu krasns raidjaudas.

Piegades apjoms (3.1. att.)
Produkta izméri (3.2. att.)
Montazas augstums/Sniedzamiba (3.3. att.)
lerices komplektacija (3.4. att.)
A Sienas stipringjums
Kontaktsavienojums
Sensora vieniba

Laika iestatiSana

3D darbibas radiusa izvele
GaiSuma iestatiSana
Dizaina uzlika

O@TmMOO®

4. Uzstadisana

* Atsledziet elektribas apgadi (4.1.

Pieslegumu diagramma (4.2. att.)
Pievadvada pievienoSana elektrofiklar

Tikla pievadvadu veido 3 dzislu is
(maks. kabela diamttrs 19 mm@
L =faze (parasti melns,

N = nulles vads (parasti zt@

L' = vadosais elektribgs Vag

saka kabela dz€las’
ir jaatsledz ny gvas tikla. Faz
vads (N) tiek piesledti saviengigj

L0dzam ievérot, ka elektr
na ar 16 A drosinataju.

e ir janodrosi-

Svarigi!

Pieslegumu sajauksana velak var izraistt issa-
vienojumu ieficé vai JUsu sadales skapl. Sada
gadijuma ir atkartoti javeic atsevisku kabelu
noteik§ana un savieno$ana. Tikla pievadvada

var iemontét fikla sledzi, kas paredzéts iesleg-
Sanai un izslegsanai.

5. Montaza

* Parbaudiet visas detalas, vai tas nav bojatas.

¢ Bojajumu gadijuma nelietojiet produktu.

Montazas soli
o |zvélieties montazai piemer

Pieskrmxze sensora vienibu (C) (5.5. att.)

.
* |eglemzighelektribas apgadi (5.6. att.)
o \eiCteg jestatisanu = ,,6. LietoSana“

ietoéana

4

LietoSanas/Funkcionésanas legenda (6.1. att.)

Norade:

Péc pieslegsanas tiklam 10 s mirgo balta
statusa LED lampina. Péc tam sensors ir
gatavs darbibai.

Ripnicas iestatijumi

Laika iestatljums: InstaléSana (8. poz.)
Sniedzamibas iestatjums: 3x MAX
GaiSuma iestatijums 1000 luksi (7. pos.)

Funkcijas

Laika iestatijums (6.2. att. / H)

Pieslegta patérétaja velamo degsanas ilgumu
iespgjams iestatit 6 pakapés, 30 s, 1 min,

2 min, 5 min, 15 min lidz 30 min.

Impulsa rezims (6.2. att. / H)

lestatiet iestatijumu slédzi uz IL (1. poz.),
ierice ir impulsa rezZima, t.i., izeja tiek ieslégta
uz apm. 2 s (piem., kapnutelpas automatis-
kajai gaismai). PEc tam sensors aptuveni 8 s
nereagé uz kustibu.
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InstaléSanas rezims (6.2. att. / H)
InstaléSanas rezima kalpo funkcionalitates, ka
ar uztveres zonas parbaudei. Neatkarigi no
apgaismojuma, gaismeklis kustibas gadijuma
ieslegsies uz 10 sekundém (mirgo statusa LED).
InstaléSanas rezimam ir prieksrociba attieciba uz
visiem citiem iestafijumiem. Izmainiet iestatjuma
sledza poziciju, lai pamestu instaléSanas rezimu.
Veicot iestatjumus ar RC9 talvadibas pulti,
iestatiSanas reZims péc 10 min tiek automatiski
izslegts.

Darbibas radiusa izvéle (6.2. att. /1 1-3)
Sniedzamiba ir iestatama ar 3 iestatjumu
regulatoriem bez pakapém 1-5 m (maks. apm
7 m) uz tris asim neatkarigi vienai no otras. Ar
iestatiS$asnas regulatoriem tiek iestatita maksi-
malais uztveres attalums.

Uztveres diagramma (6.3. att.)

Norade:

Ja kada no Siem virzieniem tuvak ka 7 m
attaluma atrodas mris vai lldzigs objekts,
sniedzamiba $aja virziena vienalga ir jaiestata
uz maksimalo sniedzamibu, jo pretgja gadijuma
var tikt izraisita kludaina uztvere. Sniedzamibas
iestatijumi batu jaizmanot tikai tam, lai izslegtu
zonas, kuras nav jaiesleédzas gaismai.

Citi iHF 3D ierobezojumi rodas, veicot montazu
stiros vai uz metala fasadem.

GaiSuma iestatiSana

(Reakcijas slieksnis) (6.2. att. / J)
Velamais sensora reakcijas slieksnis var
tikt iestatits bez pakapem no apm. 2 lidz
1000 luksiem.

Teach rezims

Teach reZims (6.2. att. / J / 8. poz.) saglaba
aktualo apkartéjas telpas gaiSuma vertibu, zem
kuras nakotné sensors reagés uz kustibu.

ligstosas gaismas funkcija (6.4. / 6.5. att.)
Ja fikla pievada tiek instaléts tikla sledzis,
paraléli parastajam ieslegSanas un izslegSanas
funkcijam iespgjamas Sadas funkcijas:

Sensora rezims (6.4. att.)

— lesléegt gaismu (ja gaismeklis ir [ZSL.):

— sledzis 1 x IZSL. un IESL. Gaismeklis paliek
ieslegts uz iestatito laiku.

— Izslédziet gaismu (ja lampa ir [ESL.):
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— sledzis 1 x IZSL. un IESL. Gaismeklis
izsledzas, t.i., pariet sensora rezima.

ligstosa apgaismojuma rezims (6.5. att.)

— leslégt ilgstoso apgaismojumu:

— slédzi 2 x IZSL. un IESL. Gaismeklis tiek
iestatits 4 stundu ilgsto$a apgaismojuma
rezima (Statusa LED IESL.). Beigas gaismek-
lis automatiski atkal pariet uz sensora rezimu
(Statusa LED vairs nedeg).

— lzslégt ilgstoSo gaismu:

— sledzis 1 x IZSL. un IESL. Gaismeklis
izsledzas, t.i., pariet sensora rezima.

Svarigi! Vairakkartéjai sledza slegsSanai batu ja-
notiek atri (laika amplitdda 0,2-1 s).

7. Piederumi

Talvadibas pults RC9 (EAN 4007841007638)
Izmantojot talvadibas pulti RC9, var vadit jeb-
kadu iHF 3D sensoru daudzumu. Katra pareiza
pogas nospiesana tiek paradita uz sensora

ka (1x) mirgojosa LED statisa diode. Katra
nepareiza pogas nospiesana tiek paradita uz
sensora ka (2x) mirgojosa LED statisa diode.
(Abb. 7.1)

Funkcijas:

@ O’ Hl Gaisuma iestatisana
Velamo reakcijas slieksni iespgjams
iestafit robezas no apm. 2 fidz 1000
luksiem.

A
',Q: Dienasgaismas rezima
@ Nakts rezima

B Teach Modus
Nospiediet So taustinu tajos gaismas
apstaklos, kados sensoram turpmak
jareage uz kustibu.
Tiek saglabata aktuala vertiba.

@ Laika iestatiSana

lzveleto degSanas ilgumu péec pe-
dejas kustibas, nospiezot taustinu,
var iestafit uz 10 s, 1 min, 5 min,
15 min.

[ spidésanas ilgums

Individuala gaismekla degSanas
ilguma iestatiSana. Katra taustina

nospiesana izveleto laika iestatjumu
palielina par 1 mindti (maks. 30 min).

‘ 7] ligstosas gaismas funkcija

Nospiezot taustinu, gaismeklis tiek
ieslegts uz 4 stundam (ieslegta
statusa LED). Pec tam gaismeklis
automatiski pariet sensora rezima.
Atkartoti nospiezot taustinu (pirms
4 h beigam) gaismeklis pariet
sensora rezima.

‘ H InstaléSanas rezZims

Instaleésanas rezima kalpo funk-
cionalitates, ka ari uztveres zonas
parbaudei. Neatkarigi no apgaismo-
juma, gaismeklis kustibas gadijuma
ieslegsies uz 10 sekundem.
(Mirgo statusa LED).
Instalésanas rezimam ir prieksSrociba
attieciba uz visiem citiem iestatiju-
miem. Instalésanas rezims pec 10 min
tiek automatiski izslegts. Peéc Reset
taustina piespiesanas instalésanas
rezims tiek izsleégts nekavéjoties.
Uzmanibu! Teach un instaléSanas
reZimus nav iespéjams izmantot
vienlaicigi.

. B Reset (atiestate)
Visu gaismekla iestatijumu a%

~

lidz manuali iestatitajam ertil
t.i., rupnicas iestatjumi

Smart Remote (papildu iespéja) [
(EAN 4007841009151)
— Vadiba ar viedtalruni vai pl
- Aizvieto talvadibas pulti @‘
— Lejupladgjiet atbilstoso n savi (
ar Bluetooth & K

8. EK at& eklara
Ar So STEINEL Vertheb Gmb|
radioiekarta iHF 3D atbilst DirSktival 2014/53/
ES. Pilns ES atbilstibas d jas teksts ir

pieejams $ada interneta vieth® www.steinel.de

9. Utilizacija

Elektroierices, piederumi un iepakojumi ja-
nodod dabai draudzigai atkartotai parstradei.

Nemetiet elektroierices parastajos
atkritumos!

Tikai ES valstim:

Atbilstosi Eiropas vadiinijam par vecam elek-
troiericem un elektroniskam iericeém, un to lie-
tojumam nacionalas tiesibas, nefunkcéjosas
elektroierices jasavac atseviski un tas janodod
dabai draudzigai atkartotai parstradei.

i ums attj Qret pardevéju ir
3 [ zgs)aranﬂjas tiesibas.
M antijas saist nesamazina un

gobezo Sis tjesig
& valstr, Mé_

11. Tehniskie dati
Izméri (P x Dz x A)

Sadzibu iesniegSana

Ja vélaties reklamét Jusu iegadato produktu,
lidzu, nosttiet to pilna komplektacija, apmak-
sajot pasta izdevumus, pievienojot originalo
Geku, ka art noradot pirkuma datumu un pro-
dukta apZiméjumu, Jusu pardevéjam vai tiesi
mums: SIA Ambergs, Brivibas gatve 195-16,
LV-1039 Riga. Tadél més iesakam rupigi
saglabat pirkuma ¢eku lidz garantijas laika bei-
gam. STEINEL nenes atbildibu par transporta
bojajumiem un atpakal sttiSanas riskiem.

Informaciju par garantijas pieteikumu Jas
atradisiet misu majas lapa
www.steinel-professional.de/garantie

Ja Jums ir garantijas gadijums vai Jums ir
jautajumi par Jusu iegadato produktu, Jis
jebkura laika varat versties servisa dienesta:
00371 29460997.

GADU

RAZOTAJA
GARANTIJA

120 x 117 x 120 mm

Tikla pieslegums

120-240V, 50/60 Hz

Jaudas patering maks. 1,8 W (stand-by 800 mW)
Jauda
Kvelspuldzu/halogéno spuldzu slodze maks. 2000 W pie 230 V
Dienasgaismas spuldzes EVG maks. 1000 W pie 230 V (cos ¢ = 0,5)
Nekompensétas dienasgaismas spuldzes maks. 1000 VA pie 230 V (cos ¢ = 0,5)
Rindas kompensétas dienasgaismas spuldzes maks. 1000 VA pie 230 V (cos ¢ = 0,5)
Zema sprieguma halogenu lampas maks. 1000 VA pie 230 V (cos ¢ = 0,5)
LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W
LED >8W 450W
Kapacitativa slodze <176 yF
Montazas augstums 22m

Sensorika iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
Uztveres lenkis 160°
Sniedzamiba 1-5 m (maks. apm. 7 m)

Laika iestafiSana

30 s - 30 min, 10 s - 30 min (ar RCY talvadibas puilti)

ligstosais apgaismojums

sledzams (4 h)

Kréslas sensora iestatiSana 2-2000 luksi
Maks. virsmas nosegsana apm. 68 m?
Aizsardzibas veids IP 54
Temperaturas amplittda -20 ldz +50 °C
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12. Darbibas traucéjumi

Traucéjums

Célonis

Risinajums

Sensors bez sprieguma

M Drosinatajs ir izsledzies,
nav ieslegts,
bojats vads

M [ssavienojums

M lesledziet drosinataju,
nomainiet, iesledziet tikla
sledzi; parbaudiet vadu ar
sprieguma testeri

M Parbaudiet pieslegumus

Sensors neieslédzas

M Dienas gaismas rezima,
kreslas slieksnis iestatits
nakts rezZma

W |zdegusi kvélspuldze

M [ZSLEGTS fila slédzis

M Drosinatajs ir izsledzies

W Nav mérktiecigi iestafits
uztveres lauks

M [estatiet no jauna

W Nomainiet kvelspuldzi

M lesledziet

M lesledziet drosinataju, nomai-
niet, péc vajadzibas parbau-
diet pieslegumu

M JustEjiet atkartoti

Sensors neieslédzas

M nepartraukta kustiba uztver-
es lauka

M parbaudiet lauku un péc
nepiecieSamibas justgjiet
atkartoti, t. i., nosedziet

M izmainiet lauku, t.i.,
nosedziet

M izsledziet 4 h ilgstosa ap-
gaismojuma rezimu

Sensors pastavigi iesledzas un
izsledzas.

M pieslegts gaismeklis atrodas
uztveres lauka

M izmainiet diapazonu jeb no-
sedziet sensoru, palielinieA

atstatumu
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1. O6 3TOM fOKYMeHTE

Mpocum TwaTenbHO NPOYECTb U COXPaHUTb!

— 3alluLLEeHO aBTOPCKMMM MpaBamu.
Mepernevarka, Takke BblaepXKamu,
TOJbKO C HALLIEro COoracus.

— MbI coxpaHsiem 3a co60oi MpaBo Ha
M3MEHEHVISI, KOTOPbIE CITy>KaT TEXHNHECKOMY

MPOrpeccy.
e CMMBOHDB@

1S NO TeXHNKe
Ges, HOCTU

Qq Havasnom No6bix pa6oT, Npo-
MMbIX Ha npu6ope, cneayer oT-

YUTb HanpsHKeHue!
POBEAEHUN MOHTaXKa MOAKIIOHAEMbII
POMNPOBOA [OMKEH BbITb 0GECTOHEH.
OMy B MeEPBYIO OHepenb CrneayeT

OTCYTCTBME Harnps»XXeHns C NoMoLLbo
NHAMKaTOPa Hanps>XXeHns.

Pa6oTbl no YCTaHOBKe CeHCopa OTHOCATCH K
KaTeropuv paboT C CETEBLIM HaMPSPKEHNEM.
|_|03TOM\/ Npn MOHTaXKe CBETUSIbHNKOB
CnenyeT cobnoaaTb ykasaHus 1 yCnosus,
NpUBEAEHHbIE B MHCTPYKLMM NO
noaktoyeHuto. (Hanpumep, DE - VDE 0100,
AT - OVE / ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
llcnonb3oBaTtb TONbKO opuUrnHabHble
3aracHble YacTu.

PemoHT [pazpeLlaeTcA BbiMONHATL TONBKO B
cneunanMsanpoBaHHbIX MacTEPCKINX.

: , OTK/MKOYNTL Nofady Toka 1 NPOBEPUTL

3. iHF 3D

Mp Mo HasHa' 0

— Cetcop iHF 3D - aKkTUBHbIN gaT4vK OBVKE-
HUS ANs YULbI, NOAXOOUT AN HACTEHHOIO
MOHTaXa.

CeHcop iHF 3D nocblnaet BbICOKO4acToT-
Hble 3MEKTPOMarHUTHble BOMHbI (5,8 L) n
ronyyaeT ux axo. Mpu ABKEHWN Niofen B
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30HE OBGHaPYXXEHNS CBETUSbHIKA CEHCOP
BOCMPVHVMAET N3MEHEHISi 9XO 1 BbI3bIBAET
nepexioHatoLLniA curHan. MyTem aHanmaa cur-
Hana ceHcop iHF 3D pasnundaeT ABMKYLLMXCS
TIOAE 1 [ABVKYLLIVIECS OGBEKTDI, TakMe Kak
KYCTbI U MENKME XUBOTHbIE (Pa3MepoM He
6orblue JoMallHeln KOLWKM). AHTeHHast 3D-Tex-
HUKa MO3BOJIAET TOYHYIO MHAVBILYASbHYIO
PEryIMPOBKY MO TPEM OCSM. TakuM o6pa3om
VICKJTHOHAIOTCS OLLMGOYHbIE BKTIOYEHUS 13-3a
MEJKUX KVBOTHbIX 1 CGOEB MO MPUHMHE
aKCTpeMarbHbIX TemnepaTtyp. Bee dyHKLyo-
HaulbHble HACTPOWKY B KAYECTBE OMLWIM MOXXHO
BbINOMHUTb TaKXKe C MysiTa AVCTaHLIVIOHHOMO
ynpaeneHns RC9.

(= ,,7. MpuHapnexHocTn®)

YkasaHue:

MotwHocTb iHF-ceHcopa cocTaBnseT oK.

1 MBT — 3T0 BCero nviLb OfHa TbiCA4YHasA
MOLLIHOCTW, 3/ly4aeMOii COTOBbIM TENEOHOM
nwnn MI/IKDOBOJ'IHOBOI;I ne4ybto.

O6bem nocTasky (puc. 3.1)

Pa3mepbl npoaykTa (puc. 3.2)
MoHTaxxHas BbicoTa / Papguyc nenctasvs
(puc. 3.3)

0630p npubopos (puc. 3.4)

YronbH1K

LLITekepHoe coeguHeHve
CeHcopHbIn y3en

PerynunpoBka BpemeH
3D-ycTaHoBKa [anbHOCTH AEeNCTBUS
Perynvposka sipkocTut
[exopaTvBHas naHenb

O TMMOOm>

4. MoHTax

o OTKNIO4MTL aneKkTponuTanHue (puc. 4.1)
[varpavma nogknoyeHns (puc. 4.2)

NopkntoeHrie ceTeBoro Mposoga (puc. 4.3)
CeTeBoii MPOBOA, COCTOUT 13 TPEX XXM
(makc. aviametp nposoga 19 mm:

L = dasa (06bI4HO YEPHOIO, KOPUHHEBOTO
WM Ceporo LigeTa)
N = HyneBol NPoBOA (HaLLle BCEro CUHWIA)

LY = ToKoBemyLMIA NPOBOL

B cnyyae coMHeHVst uaeHTUdMnLMpoBaTh
Kabenb C MOMOLLbIO MHAMKATOPA, 3aTeEM CHOBa
OTKNIOYUTL HanpsbkeHve. MNprucoeanHnTs
hasHbIi (L) 1 Hyneson nposog, (N) k
COOTBETCTBYHOLLM KNeMMaM CBETUSIbHMKA.
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Cnegvite, YTOGbI KOHTYP 6blfl OCHALLIEH
JIVHEMHbIM 3aLUMTHLIM NpefoxpaHuTenem 16 A.

BaxHo:

BcnepacTsyie HenpaBunbHOrO MPUCOeAVHEHVS!
NPOBOAOB B Mpribope 1iv B pacrpepen1rens-
HOM SILLWIKE C MPEefOXPaHNTENSMN MOXET
NPOV30OMTN KOPOTKOE 3aMblkaHune. B Takom
clly4ae PeKOMEeHAyeTCs eLLle pa3 NpoBepUTL
MPOBOAA 1 3aHOBO MOAKIMIOYNTb VIX. [pn
HeoB6X0AUMOCTY B CETEBOW MPOBOA, MOXKET
6bITb BMOHTVPOBAH BbIKJtOHATENb AN1st
BKJTIO4EHMS 1 BBIKITIOYEHUS) CETEBOTO TOKA.

5. MoHTax

© I'Ipoaepvrrb BCe KOHCTPYKTVBHbIE AeTalln Ha
NpeaMeT NnoBpexaeHnA.
© HpM NOoBPEeXAEHNAX He BKItOYaTb MPOAYKT.

Mopspaok MoHTaxa

* BbibpaTb Noaxofsilee MecTo AN MOHTaxa

C y4eToM pajuyca JenCTBYS 1 pervicTpaummn

ABWKeHW (puc. 3.3)

OTKNIOUUTL dneKkTponuTaHe (puc. 4.1)

HameTuTb 0TBEpCTUS ANS CBEpPeHUs

(puc. 5.1)

MpocBepnnTb OTBEPCTUS 1 BCTaBUTb

narobenn (puc. 5.2)

- Mopgop kabens CKPbITOM NPOBOAKON
(puc. 5.2)

- Mopgop kabens OTKPbLITON NPOBOAKOW
(puc. 5.3)

[MoaKNoYTL CoeauHUTENbHBIN Kabenb

(puc. 4.2)

[Mopknto4nTb LWUTEKEPHOE coeanHeHve (B)

(puc. 5.4)

MpuKpyTUTL CeHcopHbIn yaen (C) (puc. 5.5)

BkntounTb anekTponutaHue (puc. 5.6)

BbinonHWTb perynmpoBkn

- «6. YnpasneHue»

6. YnpasneHue

YcnosHble 0603Ha4eHns
YnpaeneHvie/akcnnyarauys (puc. 6.1)

YkasaHue:

Nocne ceTeBoro NoAKMtoHeHNs 6enbin
CBETOAVOL, COCTOSHUA MUTaeT B TeHeHne
10 cek 3aTem ceHcop roToB K paboTe.

3aBoficKune HacTPOoKu

PerynvpoBka BpemeHu: yctaHoBka (1o3. 8)
YcTaHoBKa gansHocTu feiictams: 3x MAX
Perynuposka spkocTtr 1000 ik (nos. 7)

Skcnnyatauus

PerynupoBka BpemeHu (puc. 6.2 / H)
Heobxoaumoe Bpemsi OCBELLEHNSA NOAKIIOHEH-
HOTO MOTPEBUTENS MOXET GbiTb YCTaHOBMIEHO
3a wecTb waros: 30 cek., 1 MuH., 2 MUH., 5
MWH., 15 MUH. 1 0o 30 MUH.

WmnynbcHbin pexknm (puc. 6.2 / H)

Mpw perynsitope, yctaHosneHHoM Ha JL
(nos. 1), nprbop HaxoAUTCS B UMNYLCHOM
PeXviMe, T.e. BbIXOf, BKIIIOHAETCS Ha MPUM

2 cex. (HanpviMep, A9 aBTomarta Ha J1eCTHUY-
HOW KNETKE). 3aTeM CEHCOp OK. 8 Cek. He
pearvpyeT Ha ABVKEeHVe.

Pexum yctanoBku (puc. 6.2 / H)

PeXuM yCTaHOBKI CRY>XXUT 151 MPOBEPKU
paGoTbl, a TakKe Aviana3oHa oxsara.
HesaB1crMO OT OCBELLIEHHOCT NOAKIIOHEH-
Hblli CBETUMBHVIK BKJKOHAETCS NPV ABVXKEHUN
Ha 10 cekyHf, (M1raeT CBETOAMOL, COCTOSHUS).
Pexxvm yCTaHOBKM MMEET MPUOPUTET Hapg,

BCEMU OCTaTbHbIMU HACTPONKAMMU. I'IosepHy'rQ

YCTAHOBOYHbI PEryNsTOp, YTOObI BLIATY 13
pexuma ycTaHoBKW. [Mpy perynmpoBke ¢
MOMOLLbIO ANCTAHLMOHHOIO yrpaBneHns RC
Yepes 10 MUH. PeXVM YCTaHOBKM
aBTOMAaTUYECKM BbIKITHOHAETCA.

YcTraHoBKa [anbHOCTU OeNCTBUS
(puc. 6.2/11-3) V4

YCTaHOBOYHbIX PEryATOPO!
7 M) Mo TPeM ocsM Hesa
ra. C noMoLLbtO yCTaH:

4
yCTaHaB/IMBaeTCA Mal M Has [ OC;b
[EncTBuS.

[varpamma pe| c@ (puc. 6,

YkasaHue:
Ecnwn B opHom 13 aThx Hanp: N Ha
PaCCTOSHUN MEHEe 7 M CTt
YTO-TO NOAOGHOE, AaslbH
HanpaeneHnunm HeobxoaviMo, He MeHee,
YCTaHOBWTb Ha MaKCHMasTbHYO AafibHOCTb
[IeViCTBYISI, MOCKOSIbKY MHa4e BO3MOXHbI
OLUMBOYHbIE perucTpaumy. YcTaHoBka
[lanbHOCTV [eNCTBIUS AOKHA UCTIONL30BaTLCS
TOMNBLKO A5 TOFO, YTOBbI VX ABWKEHME He
np1BoOAVNa K BKIIIOHEHWIO CBeTa.

[anbHOCTb AECTBUS MOXHO BVBaTH Q
nnasHoO B AnanasoHe 1-5 m blO TPEX
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[pyrvie HeratviBHble BAMSHYSA Ha padoTy iHF
3D BO3HUKAOT MPU MOHTaXKE B YIy U Ha
MeTaIM4ecknx hacagax.

PerynupoBka spkocTn

(Mopor cpa6artbiBaHus) (puc. 6.2 / J)
HeobxoaymbIi mopor cpabaTtbiBaHWs ceHcopa
MOXET GbITb YCTAHOBMEH NABHO B AnanasoHe
npum. 2-1000 nK.

Pexxum o6y4eHuns
Pexxv oby4eHust (puc. 6.2, 3. 8)
e SPKOCTU
OPOro CeHcop
aTb Ha

ETEBOrO BbIKJIOHaTENS B
MOMUMO 6a30BbIX (PYHKLNI
IKIIOYEeHNs cBeTa npu

Jilz] OCTYMHbI CreaytoLLvie yHKLN:
Ci I/ pexxum: (puc. 6.4)
YUTb CBET (ecin cBeTUNLbHUK BbIKIT):

lo4aTesNb BbIKMOYUTL 1 BKKOYUTL 1
, CBeTUNBHUK ropuT B TeYeHne

3a1aHHOrO BPEMEHM.
— Boiknouuntb cBeT (ecnv ceeTUnbHIK BKI):
— BbikntouaTtens BbIKOUUTL ¥ BKIOYNTS 1

pa3. CBETUIBbHUK BbIKIOHaeTCS 1

MePEeKIto4aETCs B CEHCOPHbI PEXIM.

PeXuM nocTosiHHOro oceeLleHus (puc. 6.5)

— BknioyeHne NOCTOSHHOrO OCBELeHNs:

— BbikntoyaTenb BbIKIOHUTb 1 BKIOHUTL 2
pasa. CBETUNbHUK Ha 4 Yaca ycTaHaBnvBa-
€TCs Ha MOCTOsHHOE OCBELLEHVIe (CBETOAVOA,
cocTosHus BKJ1.). Mo uctedeHv BpemeHmn
MPOV3BOAWTCA aBTOMATUHECKOE
NepeKIto4eHe B CEHCOPHBIN PEXIM
(cBETOAVOR, COCTOAHMUSA FracHeT).

— BbIKNIO4MTb MOCTOAHHOE OCBELLeHne:

— BblkntoyaTens BbIKOHUTE 1 BKIOHUTE 1
pa3. CBETUIIbHUK BbIKNKOHYAETCS U
MEepPeKIio4asTCa B CEHCOPHbIN PEXUM.

BaxHo:

MHorokpaTHoe HaXkaTue BblKto4aTens
crnegyeT NPov3BoAWTbL BbICTPO OAHO 3a
apyrum (8 Tedenve 0,2-1 c).

7. TpuHapnexHocTn

AY RC9 (EAN 4007841007638)

C MOMOLLIbIO AVICTAHLVIOHHOIO YrpaBieHns
RC9 MOXHO ynpaBnsiTb fto6bIM KONMHECTBOM
ceHcopos iHF 3D. Kaxkgoe aenicteutensHoe
HaKaTVe KHOMKW NOATBEPKAAETCS MUraHeM
(1 x) cBeTOAMOAa COCTOSHNSA Ha CEHCOope.
Kaxkaoe HenencTBUTENbHOE HavKaTVe KHOMKW
MOATBEPXXAAETCA MVIraHVeM (2 x) cBeToavoaa
COCTOSIHMA Ha ceHcope. (puc. 7.1)

Okcnnyarauus:
(C-O- Kl Perynupogka sipkocTy
' >Kenaemblli Nopor cpabarbiBaHust
MOXHO YCTaHOBWTb OT MPUM. 2 10
1000 nK.

A
',Q- Pexum AHEeBHOro oceeLleHus
]

@ HouHow pexxum

@ a Pexum o6y4yeHuns
IMpy >xenaembix YCIIOBYSIX OCBE-
LLIEHUS, MPU KOTOPbIX CEHCOP B
6yayLLEeM AOMKEH pearnpoBaTh Ha
[IBVDKEHWS, CIEAYET HaXKaTb 3Ty
KHOMKyY. COXpaHseTCs TekyLLee
3HajeHve.

H Bpewms Bkito4eHUs namnbl
HeobxoaymMoe Bpemsi BKIKOHEHVIS
cBeTa rnocne nocneaHe
perucTpaumnm ABMKEHNS MOXHO

YCTaHOBUTb HaXKaTeM KHOTMOK Ha
10 cek., 1 MUH., 5 MUH. 1 15 MUH.

@ A Bpewms ceeyeHuns
YcTaHoBKa BPEMEHY BKIIOHEHUSA
€BeTa Mo MHAVBUAYaNbHBIM NOTPEG-
HOCTAM. Kabkjoe HaxkaTvie KHOMKY
YBENNHYMBAET TEKYLLYIO
LJMTENBHOCTb BKIIOYEHNS Ha
1 MUHYTY (Makc. 30 MUH.).

@ MocTosiHHOE ocBelleHne

IMpy HaXKaTUM KHOMKN CBETUIBHIK
BK/OYaeTCH Ha 4 Yaca (cBetoamnos,
COCTOSHVIS rOpUT). 3atem
CBETUbHVK aBTOMATNHECKU
MEPEXOANT B CEHCOPHbIN PEXVM.
IMpy MOBTOPHOM HaXKaTWn KHOMKY
(0o 1CTeYeHNs 4 4) CBETUIIBHIK
MEPEXOANT B CEHCOPHbIN PEXM.

PexuM ycTaHOBKN

PeX1M YCTaHOBKM CAYKNT A71S MPO-
BEPKM PaboTkl, & TakKe AvanasoHa
oxBara. HesaB1C1MO OT OCBELLIeH-
HOCTW CBETUMBHYIK BKIIOYAETCS Ha
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10 cekyHa,. (CBETOAMOA, COCTOAHNS
MVIraer).

Pexunm YCTaHOBKW UMEET Mpropu-
TET Haf BCeEMW OCTallbHbIMU Ha-
cTporikamu. HYepes 10 MUH. pexxum
YCTaHOBKW aBTOMaTU4ECKWN BbIKJTHO-
Yaetcs. [Nocne HaxkaTvs KHOMKN
C6poc NPOUCXOAUT HEMEAEHHBIN
BbIXO[, U3 pexmMa yCTaHOBKU.
BHuMaHue: pexkvim oby4eHns 1
PEeXNM YCTaHOBKM OOHOBPEMEHHO
NCNOSIb30BaTLCA HE MOTYT.

C6poc

C6poc BCex YCTaHOBOK Ha yYCTaHOB-
JIEHHbIE BPYYHYIO Ha CBETUSIbHVIKE
3HaYeHNs NN Ha 3aBOACKVIE
HaCTPOVIKM.

Smart Remote (onuus)

(EAN 4007841009151)

— YnpagneHne co cMapTdoHa nnv nnaHweTa

— 3aMeHsIeT ANCTaHUMOHHOE YrpaBneHve

— 3arpyanTb NOAXOAsLLEE NMPUNOXKEHNE 1
YCTaHOBWTbL coeavHeHune no Bluetooth

8. Ceptudukar coorBetcTBusa EC

HacTosiuwim komnanua STEINEL Vertrieb
GmbH 3asBnsieT, 4To TUN PaaVoyCTaHOBKMN
iHF 3D BbInonHseT TpeboBaHVS AVPEKTVIBbI
2014/53/EU. MNonHbI TEKCT cepTrcurkaTa co-
otBeTcTBUS EC MOXHO HaiTi Ha crepytoLLem
cante: http://www.steinel.de

9. Ytunusauus

OneKTponpueopbI, KOMMNEKTYIOLLME 1 yra-
KOBKY ClieflyeT HanpasiATb Ha 3KOJIOrn4HytO
BTOPUYHYIO NepepaboTKy.

He BbI6pacbkiBaTh aneKTponpuoops!
B ObITOBbIE OTXOAbI!

Tonbko gnsi ctpaH EC:

CornacHo pevicTaytoLLein EBponeiickon au-
PeKTMBE Mo OTPabOoTaHHOMY 3EKTPUHECKOMY
1 3NEKTPOHHOMY OGOPYA0BAHUIO U €€ peani-
3aumn B HauUpoHasbHbIX 3aKOHOAATEeIbCTBax
0TpaboTaHHbIe ANEKTPONPUBOPBI AOMKHBI CO-
6upaTtbCs OTAENBHO M HANPaBASTECS Ha 9KO-
JIOMMYHYIO BTOPUYHYIO NepepaboTky.
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10. MapaHTuiiHble o6a3aTenbCcTBa

Bbl, kak mokynatesb, MeeTe MpeayCcMOoTPeH-
Hble 3aKOHOM MpaBa B OTHOLLIEHWM MpofaBLa.
Ecnu Takvie npaBa CyLLecTBYIOT B BaLLei
CTpaHe, TO Hallla rapaHTWs He COKpalLLiaeT 1
He orpaHun4mBaeT vx. Mbl NpegocTasnsiem Bam
5-NETHION rapaHTUio Ha Ge3ynpeyHble Xapak-
TEPUCTUKW 1 HaanexaLLyto paboTy Ballero
ceHcopHoro napenust STEINEL Professional.
MbI rapaHTVpyem, YTO 3T U3fenue He

1MeeT AetheKToB MaTepuana, KOHCTPYKLWN 1
MPOV3BOACTBEHHOIO Gpaka. Mbl rapaHT1pyem
PaboTOCNOCOBHOCTE BCEX BMEKTPOHHbIX KOH-
CTPYKTUBHbIX SM1EMEHTOB 1 Kabenen, a Takke
OTCYTCTBUE AEhEKTOB BO BCEX UCTONB30BaH-
HbIX MaTepyanax v Ha Ux NMoOBEPXHOCTH.

MpeabsiBneHve Tpe6oBaHuin

Ecnmn Bbl xoTuTe 3a8BUTb peknamMaumio no
BallleMy U3Aenuio, oTnpaskLTe U3Jenve B
COoBpaHHOM 1 ynakoBaHHOM BIAE BMECTe

C MPUNOXKEHHBIM KaCCOBbIM YEKOM U
KBUTaHLMEN C AATON NPOAAXKMN U yKazaHNeM
HaMeHOBaHWs U3Lenus Ballemy Aunepy
V1 HEMOCPeACTBEHHO HaMm Mo afpecy:

Mocksa, Poccusi. [1o3ToMy Mbl PEKOMEH,
BaM COXPaHWTb KACCOBBbI YeK W KBIT:

0 NMpoAaXe A0 UCTEYEHVISt rapaHTUi r%
cpoka. Komnanus STEINEL He Heg€T pucl

1 pacxodbl Ha TPAHCMOPTUPOBKY B Kax
BO3Bpara nsgenus. ,

Best - Snab, yn.1812 ropa, pom 12, 1211 2;@
M

HdopmaLmio o Tom, Kak 3as

rapaHTUIMHOM Cry-ae, Bbl H@e
[IOMALLHEN CTPaHULE WWAY. el.

Bbl MOXETE B JYO!
Cry»6y Tex
Hy +7 (495) 280-

NET

TAPAHTUU

NPOU3BOAVTENSA

11. TexHnyeckune gaHHble
Paaveps! ([ x LLI x B)

120 x 117 x 120 mm

CeTeBoe MofKoYeHVe

120-240 B / 50/60 Iy

[NoTpebnsiemas MOLLHOCTb

makc. 1,8 B (B pexxvive oxunaaHisa 800 mBT)

MoLuHocTb
Harpyska namn Hakan1eaHWs/ranoreHHbIX Jamn
JlloMUHMCLeHTHbIE namnbl ONPA
JIOMUHWCLIEHTHbIE Nambl,
HEKOMMEHCVPOBaHHbIE

JIOMVHVCLIEHTHbIE NIaMrbl, MPOA,. KOMMeHcaLus
H13KOBONLTHBIE I

makc. 2000 Bt npun 230 B
make. 1000 Bt npu 230 B (cos ¢ = 0,5)
mare. 1000 BA npu 230 B (cos ¢ = 0,5)

makc. 1000 BA npu 230 B (cos ¢ = 0,5)
makc. 1000 BA npu 230 B (cos ¢ = 0,5)

cno<2Br 110Bt
T < C <8Bt 280BT
Ccna >8Bt 450 Bt
“ m OCTHas }EérpySKa <176 Mk®
WbICOTa P J 22M
CeHcopHast XHMKa( [Y iHF-ceHcop (5,8 Iy, 1 MBT)
pyXeHVs = 160°

1-5 M (Makc. NpvM. 7 M)

30 cex. - 30 MyH., 10 cek. - 30 MUH.
(c nomoLupto Y RC9)

BO3MOXXHOCTb MEPEKIOYEHMS (4 4)

2-2000 K

OK. 68 M2

IP 54

-20° - +50° C

, enosiafkn npu skcnnyarauuv

MpuumnHa

YctpaHeHune

5 Henonagka
Ha ceHcope HeT

HanpsxeHnsa

M [NpepoxpanuTens cpaboTan,
He BKJItOYEH, HeMCnpaBHOCTb
nposoaa

M KopoTkoe 3amblkaHune

W BrntounTb, 3aMeHNTb Npeao-
XpaHuTesb, BKIIOYUTb CeTeBoM
BbIK/KO4aTe b, MPOBEPUTL MPO-
BOA NHOMKATOPOM Harps>XeHns

M [poBepuTb COeaVHEHS

CeHcop He Brilo4aeTcs

M pyi AHEBHOM PEXMME,yCTaHOBKa
CyMepeH{HOro Mopora ycTaHoBMeHa
B HOYHOW PEXIM

W [echexT namrbl HakaimsaHist

M BbIK/io4eH CeTeBow BbIKtoYaTeb

B Cpaboran npegoxpaHnTen

M HenpaswibHO ycTaHOBMEHa 30Ha
oBHapy)KeHUs!

W Hactpoutb 3aHOBO

W 3ameHuTb Namny HakaMBaHys

W BxntoumnTs

W BK/t04M1Tb, 3aMEHWTb MPeao-
XPaHUTESb; MPU HEOBXOAVIMOCT
MPOBEPUTL COeAVHEHVE

W [1pON3BECTN HOBYIO PEryNMPOBKY

CeHcop He BbIKMO4aeTCsA

M //IMeeTcst IOCTOSIHHOE ABVDKEHNE B
30HE OGHaPYXKEHVIS

W [poBepuTb 30HY 1, MPY HEO6-
XOAUMOCTU, MPOU3BECTV HOBYIO
PEryNMPOBKY Wi YCTAHOBKY
3aCIOHOK

W V/I3mMeH1Tb 30HY OBGHaPY>KeHUst
WM MOMNOXEHIE 3aCIOHOK

B [leaKTvBUpOBaTh PEXUM 4 Y
MOCTOSHHOIO OCBELLEHS

CeHCcop NOCTOSHHO
repeknoyaeTcst

W CBETWbHIK HAXOAWTCS B 30HE
0OBHapy»eHVst

W //I3veHnTb 30HY 0BHapPY»KEHNS
N NOJIOXKEHWE 3aCSIOHOK, yBe-
JHUTB PACCTOSIHUE [0 CeHcopa

129

RU



1. 3a 1031 JOKYMEHT

Mons npo4yeteTe ro BHUMaTeNHo u ro nasete!
— Bewuku npaga 3anaseqw. [NpenevarsaHe, Ao-
PU OTKBLCIEYHO, CamMO C HalLe paspeLLeHme.

— 3anassame C1 MPaBoTO 3a MPOMEHM, KOUTO
CNny>XaT Ha TeXHMYEeCKOTO pa3BuTHe.

O6sicHeHne Ha cuMBoNIUTE
A Mpepynpexpaexune 3a onacHocTu!

Mpenpartka KbM 4acTn OT TekcTa
B AOKYMeHTa.

2. 06wy ykasaHus 3a 6e30MacHOCT

Mpeav pa npepnpueMeTe KakBUTo 1
fia e paboTu no ypeaa, NpekbCcHeTe
€NeKTPUYECKOTO 3axpaHBaHe!

* [pean aa npegnpuemMere KakBUTo 1 fa e pa-
60TV MO Ypefa, MPEKbLCHETE eNEKTPUYECKOTO
3axpaHsaHe!

[Npn MOHTaXK enekTpuyeckara cuctema Tpsio-
Ba Ja e 6e3 HanpexeHue. [MbpBo cnpeTe
ENEKTPUYECKUS TOK, Cef, KOETO MpoBepeTe
cucTemara ¢ ypep, 3a nposepka Ha Hanpe-
JKEHNETO.

MOHTaXXbT Ha CeHsopa 13nckea paboTa

C eneKTpryecTBo. 3aToBa TPsiGea fa ce
13BBPLLUM MPO(ECHOHAIHO, CrIopes, ChOTBET-
HUTE ObpXKaBHW NPEAnMCaHUs U USUCKBaHKIA.
(z.B. DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)

V3nonagarite camo OpUrMHANHI PE3EPBHI
Yactu!

PemoHTUTE TPsitBa fa ce 13BbpLUBaT Camo
OT CreynanmavpaH Cepanau.

3. iHF 3D

Ynotpe6a no npegHa3HaveHne

— CeHzopwbT iHF 3D e akTviBeH JaTyvk 3a OBu-
KEHVe, MOAXOZSILL 3a BbHLUEH NMEPUMETBLP U
MOHT&XK Ha CTeHa.

CeH3opbT iHF 3D 13nbyBa BUCOKOHECTOTHU
eNeKTpoMarHUTHY BbaHK (5,8 GHz) n npuxsa-
La TaxHOTO exo. [Npuv ABVXeHWe Ha xopa B
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06xBaTa, CEH30PbT OTHMTA MPOMSIHATA B €X0TO
1 MofaBa CyrHas 3a BKIloYBaHe.
MocpencTBoM aHanus Ha cUrHana CeHsopLT
iHF 3D npasv pasnunka Mexay ABVKELLW ce
X0pa 1 ABVKELLM Ce OBEKTI, KaTo XpacTui Ui
MaUTKu >KVBOTHU (KUBOTHY C MakCUMaUHa ro-
NeMVIHa KOKOTO omalliHa KoTka). 3D-TexHo-
NorusiTa Ha aHTeHaTa ocurypsisa Bb3MOXXHOCT
3a npeLm3Ha MHAVBIyaHa HacTpoka B Tpu
HanpasneHyis. Mo To3u HauMH ce enMUHVPaT
TPELUHI CUTHaN OT MasTKU XKUBOTHM, KaKTO 1
CMYLLIEHWS MOPaAV EKCTPEMHM TEMMEPATYPU.
Beuniky hyHKLMOHaNHN HaCTPOKX MoraT fa
6bAAT MPOMEHSHV 1 C MOMOLLTA Ha AVCTaH-
LIMOHHOTO ynpaeneHve RCO.

(= ,,7. MpuHapnexHocTn)

CeepeHue:

MOLLlHOC'I'Fa Ha I/IHd)paHepBeHMﬂ BUCOKO-
4eCTOTEH CeH30p e okoso 1 mW - ToBa e camo
1/1000 YacT OT MOLLHOCTTa Ha MOBWNEH Tene-
(i)OH NN MUKPOBBJIHOBA MNeYKa.

CbabpkaHue Ha komnnekTa (puc. 3.1)
Pasmvepu (puc. 3.2)

BucoumnHa Ha MoHTaxk/obxBaT (puc. 3.3)
Mpernen Ha ypena (puc. 3.4)

A Croika 3a cTeHa

Cepb3Ka

CeH3zop

HacTpolika Ha BpemeTo

3D HacTtpolika Ha ob6xBaTa
HacTpolika Ha oceTeHoCTTa YV 4

[vsaiiHepcka 6neHpa Q

4. MoHTax

O@TMmMOO®

* [la ce nsko4m en
(puc. 4.1)

[narpama 3a gBbpai

XPaHBaHETO 4

(puc. 4

CBbp3BaHe KbM »KaTta (puc

KabenbT cbabpka 3 NpoBo;

(Makc. anametbp Ha Kabe! M:

L = dasa (06vikHoBEHO KahsB 1w cus)
N = Hyna (06UKHOBEHO CWH)

L' = chaza

[Mpy CbMHeHVe, NPOBOAHVILWTE TpsibBa Aa
6bAaT MAeHTUULMPAH C Ypes 3a NpoBepka
Ha Hanpe»eHeTo, Cef, KOeTo OTHOBO fa
6baaT cBbp3aHu, 6e3 HanpexxeHne. Gazata (L)

v Hynata (N) ce cBbpP3BaT KbM JlycTep Knemara.

Mons [a vmarte npensua, Ye Tokosarta Bepu-
ra Tpsi6ea fja GbAe noacvrypeHa ¢ npeanasu-
Ten 16A.

BaxHo:

Pa3msiHa Ha MPOBOAHMLIMTE BOAU IO KbCO
CbeAvHeHVie B ypeaa uiv TabnoTo ¢ npeana-
3uTenu. MNpu TakbB Cryyali BCEKV NMPOBOAHMK
TpsibBa OLLEe BeOHBX Aa 6bae naeHTuhmLmpaH
1 HaHOBO CBBbP3aH. KbM cricTemara, pasbupa
ce, Moxe fa 6bae nobaseH BaY, 3a

1 N3KJTIOYBaHE,

C)O

7 4aCTV ga Ce,NIPOBEPAT 3 LLETH.

KTHT [a He Ce nycka B

OCT 3a MOHTaX

Mocnepy
e lace € MOAXOASALLO MSCTO 38 MOHTAX,

anku ce ¢ obxBara 1 3aCu4aHeTo
eHve (puc. 3.3)

3KITIOYN ENEKTPO3axpPaHBaHETO

. 4.1)

€ MapK1paT MecTaTta 3a npo6usaqe

4 (pc. 5.1)

o [la ce NpobuaT AynkuTe 1 Aa ce NocTaBsaT
nobenute (puc. 5.2)
— CKpUTY Kabenw (puc. 5.2)
— OTKpUTU Kabenn (puc. 5.3)
o KabenuTe fa ce ceBbpxar (puc. 4.2)
¢ Cepbskarta (B) ga ce noctasu (puc. 5.4)
® CeHsopwbT (C) aa ce 3aBuHTU (puc. 5.5)
¢ EneKkTposaxpaHBaHeTo fAa ce BKIoHM
(puc. 5.6)
o [la ce HanpaBsT HACTPONKN
- ,6. YnbTBaHe"

6. YnbTBaHe
JlereHpa ynbTBaHe/yHKLUMM (pUc. 6.1)
CeepieHue:
Cnep, cBbp3BaHe ¢ Mpexara 6envst LED

mura 3a 10 cek. Cnep, ToBa CEH30PBT € roToB
3a pabora.
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3aBO/ICKN HACTPOWKMN

Hactpoiika Ha BpemeTo: Install (nos. 8)
Hactpolika Ha obxBata: 3x MAX
Hactpolika Ha ocseTeHocTTa 1000 nykca
(nos. 7)

DyHKLMN

Hactpoiika Ha BpemeTo (puc. 6.2 / H)
>KenaHata NpogLMKUTENHOCT Ha CBETEHE Ha
CBBLP3aHWS NMOTPEGUTEN MOXE Aa Ce perynpa
Ha wecT ctenenu, 30 cekyHay, 1 MuHyTa,

2 MUHYTU, 5 MUHYTU, 15 MUHYTU [0 30 MUHYTV.

WmnynceH pexum (puc. 6.2 / H)

Korato nocTaeute perynatopa Ha 4L (nos. 1)
YPELLT Ce HaMvpa B UMMYSICEH PEXUM, T.e.
U3XOMBT LLE € BKIIOYEH 3a OKOMO 2 CeK. (Harp.
3a CTbAbuLeH asTomar). Crneq ToBa 3a OKOSO
8 CeK. CeH30PbT He pearvpa Ha ABVDKEHNE.

Pexum nyckaHe B ekcnioatauus

(puc. 6.2 / H)

PexuMbT nyckaHe B ekcrinoaraums Ciyxm 3a
npoBepka Ha (hyHKLIMOHANIHOCTTA, KaKTo U Ha
obxsara. HesaBrCMMO OT OCBETEHOCTTa, NPy
[IBVKEHVE CBbp3aHaTa laMnara ce BK/ioYsa 3a
okono 10 cek. (LED mura). PexxumbT nyckaHe
B eKcrnoarauvs e ¢ NpeaMMCTBO Npes, BCUHYKN
oCTaHanM HaCTPOWKN. 3a HanycKaHe Ha PeXxum
nyckaHe B eKcrfoaraLyisi perynaropbT Aa ce
npomeHu. [Npn HacTpolika MPe3 AUCTaHLIMOH-
HOTO ynpaeneHve RCO pexxMMbT 3a nyckaHe B
eKcnoaraums asToMaT4HO NPYKIioYBa cref,
10 MUH.

HacTtpolika Ha o6xBaTta (puc. 6.2 /| 1-3)
O6xBaTbT MOXe fia 6ble HACTPOEH C
MOMOLLITa Ha TPW perynaropa 6e3cTeneHHo
B AnanasoH 1-5 M. (Maxc. okono 7 m.) B Tpu
He3aBunCKMK efHO OT OPYro HarmpasfeHUs. C
perynatopure ce HacTpoiiBa MaKCVIMaHUST
obxsar.

[varpamva Ha obxsaTa (puc. 6.3)

CeepieHue:

Korato B eaHO OT Te3u HanpaBneHns Ha pas-
CTOSIHME MO-MaJIKO OT 7 M. Ce Hamupa cTeHa
WM HeLwLo Nofo6bHo, 06XBaThT B TOBA Hamnpas-
neHvie TpsibBa BbMPeky ToBa Aa 6b/e n3bpaH
Ha MakcnmMmyMm, B NPOTUBEH Cﬂy‘—lalﬁ MOXe fa ce
CTUrHe OO MorpeLlHu 3acn4aHms. Hac‘rpoMKaTa
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Ha obxBara TpsibBa Aa ce V13nonasa camo 3a
V3KIIOYBaHE Ha 06GNacTy, B KOUTO [BVKEHNETO
He TpsiGBa fja BOAM [10 BKIIOYBAHE Ha CBET-
nvHaTa.

HonmbnHntenHn npobnemu Ha iHF 3D cbapasa
MOHT&XXbLT B B UM BbPXY METaHI hacaay.

HacTpoiika Ha ocBeTeHoCTTa

(npar Ha 3apencTBaHe) (puc. 6.2 / J)
>KenaHvsT npar Ha 3aaeicTeaHe Ha ceHaopa
MOXe fa Gbe perynupaH 6e3cTeneHHo ot
okono 2-1000 nykca.

O6yuUTENEeH pexum

OBy4nTenHUaT pexxm (puc. 6.2 / J / nos. 8)
3anameTsiBa akTyanHata CTOMHOCT Ha OKonHaTa
OCBETEHOCT, MOf, KOATO CEH30PBT TPsGBa Aa
pearvpa Ha AB/KEHNS.

DYHKLMA NOCTOSHHA CBETNMHA

(puc. 6.4/ 6.5)

AKo KbM cucTemara 6b/ie BKIIOHEH NpeKkbesad,
OCBEH BK/IIOYBaHE U U3K/I0YBaHE, Ca Bb3MOX-
HU 1 cnepHuTe (DyHKLWN:

CeH3opeH pexum: (puc. 6.4)

— BktouBaHe (korato namnara e 1akioHeHa):

— Knioyst JAa ce NU3KIK4N N BKNOYX BEOHBXK.
JNamnata octasa BK/oHeHa 3a 13GpaHoTo
Bpeme.

— UsknioyBaHe (Korato flamnara e BK/IoHeHa):

— Knioyst JAa ce NU3KIK4N N BKNOYX BEOHBXK.
Jlamnarta ce N3KJO4Ba, CbOTBETHO MpeMuHa-
Ba B CEH30PEH PEXUM.

MocTosHHa cBeTnnHa (puc. 6.5)

— BkniouBaHe:

— KntoybT fa ce UsKAoHM 1 BKIIoYM ABa MbTU.
Jlamnata ocTaBa ¢ NOCTOsHHA CBET/MHA 3a
4 yaca (LED ceetu). Cnep ToBa aBTOMaTU4HO
NpeM1HaBsa OTHOBO B CEH30PEH PEXUM
(LED yracsa).

— UskniousaHe:

— KntoybT fa ce USKI0HM 1 BKITIOYN BEAHBX.
Jlamnara ce UsKo4Ba, CbOTBETHO
npeM1HaBa B CEH30PEH PEXUM.

BaxHo:
MHOroKpaTHOTO HaT1CKaHe Ha Kitoya Tpsicsa
fa nocnenga 6bp30 (B pamkute Ha 0,2-1 cek.).

132

7. TpuHagnexHocTn

[AvcTaHumonHo ynpaenexue RC 9

(EAN 4007841007638)

C avicTaHLpoHHoTo ynpasneHue RCO morat
[la 6bAaT KOHTPOMVPaHN NPOV3BONEH GPoi
ceHsopv iHF 3D. Besiko BanmaHo HaTuckaHe
Ha 6yToH ce oTumTa ¢ MuraHe (1x) Ha LED Ha
ceHaopa. BCsko HeBanMaHO HaTCcKaHe Ha
OyTOH Ce oT4MTa ¢ MuUraHe (2x) Ha LED Ha
ceHsopa. (puc. 7.1)

DyHKUMN:

<

HacTtpoiika Ha ocBeTeHOCTTa
2KenaHvsT mpar Ha 3afeincTeaHe
MOXe Aa 6bAe peryvpaH ot OKOMo
2 po 1000 nykca.

- [lHeBeH pexum
;
(C HolweH pexum

B 06yuuTenex pexum
KoraTo okofHaTa ceeTvHa
[OCTUTHE HUBO, Ha KOBTO XenaeTe

CEH30PBT Ja BKIoYBa Mpy 3aceye-
HO [IBV>KEHVE, TO3W GyTOH TpsicBa Q

AKTyanHata CTOMHOCT ce 3ana- Q
MeTaBa.

[a Ce HaTuCHe.

NocpencTBom HaTuckal a 6yTo-

)? HOCT
JIeQHOTO

Hactpoiika Ha BpemeT< @

HUTE >XelaHaTa Npoab/I:

@
P Y
&

emote (onuus)
007841009151)
/— aBJiEHNEe CbC CMapTOH 1nn Tabnet

B Pexum nyckane B excnnoarauus
PexxvmbT nyckaHe B ekcrnnoaraums
CNy>XN 3a NpoBepKa Ha OYHKLMO-
HaJIHOCTTa, KaKTO 1 Ha obxBaTa.
HesaBucyMo OT OCBETEHOCTTa, NP
[BVKEHVIe laMnara ce BK/oHBa 3a
10 cek. (LED mvra).

PexxvmbT nyckaHe B ekcrnnoaraums
€ C MPeaVMCTBO Npef BCUHKM OcTa-
Hanu HacTponku. Cneg 10 MUH. pe-
XKMMBT 3a MyCKaHi KcrnoaraLys
aBTOMATV4HO M| a.

e[l HaTuCKal eset pexxumMbT

He B el ataLyis BegHara
MKJTIOM!

BHumaHune®™exvmmiTe 3a o6yyeHme
# excrnoarauus He morar
na ron3saHn egHoBpe-

LA BCUYKK HaCTpOMKV\ Ha PbYHO
(6]

\ paHVTe Ha laMnarta CTOMHOCTN
U Ha 3aBOACKMN HACTPOKN.

— 3ameHst VICTaHLWOHHOTO ynpasieHe
— CBavieTe CbOTBETHOTO MPUSIOXKEHNE 1 Ce
cBbpPXeTe Npes Bluetooth

Ha ocBeTsABaHe, Cnej Q
3aceqeHo ﬂBM)KeHV%&e nace % 8. .EI,eK.napame 3a CbOTBETCTBUE

HacTpou Ha 10 VH., 5

15 MUH. %
a Mpoabmxu Ha ocseT&e
HacTpoik (o)

Ha OCBE;

N3GaH
Hi H yBeNn-aB;
MEBV 1
30 MUH.).

DyHKUMSA N0 a cBeTNNHA
[MNpwn HaTCKkaHe Ha ByToHa namnara
ce BKtoYBa 3a 4 yaca (LED ceTu).
Cnep ToBa namnara npemvHasa aB-
TOMATUYHO B CEH30PEH PexXuMm. [Npn
MOBTOPHO HaTnckaHe Ha ByToH (npe-
01 U3T4aHe Ha 4 Yaca) namnara
NPEMUHABA B CEH30PEH PEXUM.

<

C HacTosiwoTo STEINEL Vertrieb GmbH
[leKknapypa, Ye To3i TVIN PaauoCOPBXEHNE
iHF 3D e B cvoTBeTCTBUE C [npexkTnsa
2014/53/EC. LianocTHusT TekcT Ha EC
[eKnapauysara 3a CbOTBETCTBME MOXeE Aa
ce HaMepy Ha CNeaHst IHTEPHET afpec:
www.steinel.de

9. OrtcTpaHsiBaHe

EnexTpoypenv, NpuHaanexxHoCTV 1 ONaKoBK1
TpsbBa Aa 6bAaT peuvKvpaH, ¢ Len
orassaHe Ha OkonHata cpefa.

He nsxsbpnsiite enektpoypean ¢
o6LLMTe AOMALLHM OTnagbLi!
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Camo 3a ctpaHnu ot EC:

Cnopep, fevicTBallata OupekTvea Ha EC 3a
CTapy eNEKTPOHHN 1 eneKTpoypeav 1
TPaHCMOHUPAHETO i B HALMOHANHO MpPaso,
€NEeKTPOYPE/V, KOUTO MoBeYe He Morar Aa
6baat ynotpebasanu, Tpsibea aa 6baar
pasfenHo ChEMPaHN U PELMKIVIPaH, C Lien
onaseaHe Ha OKofHaTa cpefa.

10. MapaHuums

B ponsTa B1 Ha kynyBa4 pasnonarare CbC 3aKo-
HOBM MpaBa CNpsiMO Mpofasaqa. AKo Teaw npasa
CbLLECTBYBAT BbB BallaTa CTpaHa, Tasv rapaH-
UMOHHa AeKrapauya He r orpaHn4asa, HATO
CbKpalLiasa. Hvie B faBame 5 rogyhu rapaHums
3a nepceKTHa 13paboTka 1 MPaBUIHO OYHKLIO-
HUpaHe Ha BaLms npoaykT STEINEL-Professional
- oT cepyisita CeH30pHa TexHUKa. Hue rapaH-
TUpame, 4e To3u NPOAYKT HAMa MaTepyiasiHi,
MPON3BOACTBEHN N KOHCTPYKTUBHM HEAOCTATbLN.
Hwe rapaHTpame yHKLMOHANHOCTTa Ha BCUYKN
ENEKTPOHHW ENeMeHT 1 Ka6env1, KaKTo 1 mn-
cara Ha AeheKT B 13non3saH1Te Matepuamm n
TEXHUTE NMOBBPXHOCTU.

lapaHLUMOHeH ncK: AKO 1ckaTe [a HanpasuTe
pexknamMauus Ha Ballns NPOAYKT, MONs Aa ro
n3npartnTe Harmb/IHO OKOMIMJIEKTOBaH 1 3a Halla
CMETKa, 3a6[HO C OpUrvHasHaTa Kacosa Genex-
Ka nnm hakTypa, KouTo Tpsbea Aa CbabpKaT
[fiaTara Ha Mokyrnkara 1 0603Ha4eHNETO Ha
MPOMyKTa, Ha BaLLVSA ThProBeL, Ui AVPEKTHO Ha
Hac, TALLIEB-FAJIBUHI OO[, Byn. KnumeHt
Oxpupcku Ne 68, 1756 Cocbusi, Bbnrapus.
3aroBa B MperopbYBame rpypKInBo Aa nasure
Kacosara 6enexka um axtypara Ao ustmyaHe
Ha rapaHUMOHHMA CPOK. 3a LLIETW HACTbNUM Mo
Bpeme Ha TpaHcropTa Ha npoaykTa STEINEL He
rioema OTrOBOPHOCT.

VIHthopmaLma 3a NpeacTaBaHe Ha rapaHLMOHeH
WCK LLie Nony4u1Te Ha Hallata MHTEPHET CTpaHW-
ua www.tashev-galving.com

AKO 1mMare rapaHLIMIOHEH Cnyyai 1nv Benpoc No
BaLLVIS MPOAYKT, MOXETE [Aa H1 ce obaauTe no
BCSAKO BpemMe Ha Halums
cepBu3eH TenetoH
+359 (2)700 45 454, rOANHN

TAPAHLIUA

OT POU3BOAMTEN

BG



11. TexHu4ecKn gaHHu
Paawvepu (B x LLI x [1)

CN

120 x 117 x 120 mm

EneKTposaxparBane 120-240 V, 50/60 Hz 1. XFEXHE
KoHcymmpaHa MoLLHOCT makc. 1,8 W (stand-by 800 mW)
MotHocT BFAREAZERE !
ToBap KOHBEHLMOHAHY / XaoreHHn namnn — Make. 2000 W npu 230 V - AT . REZFKTHAELEIEBIENS RS
En. 6anact nyMUHUCLEHTHW namnn — maxc. 1000 W npum 230 V (cos ¢ = 0,5) .
JlyMVHVCLIEHTHI NNaMn HekomneHeupary  Makce. 1000 VA npu 230 V (cos ¢ = 0,5) — RERAER AT
JlyMUHUCLEHTHM namnu nocneposatenHo  Maxc. 1000 VA npu 230 V (cos ¢ = 0,5) °
KOMMEHCUPaHW
Hu1cKoBONTOBY XanoreHH\ nammu  maxc. 1000 VA npu 230 V (cos ¢ = 0,5) e
LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W A B
LED>8W 450 W
KanauutvieeH ToBap < 176 pF
BucoYMHa Ha MOHTaXX 22M #*E@I@o
CeHsop MBY-ceHsop (5,8 GHz, 1 mW) O
brin Ha oT4nTaHe 160°
Obxsat 1-5 M. (MaKc. okono 7 M.) —f& b

Hactpolika Ha BpemeTo

30 cek. - 30 MuH., 10 cek. - 30 MuH. (Npe3 Y RCY)

[MocToaHHa ceeTMHa

MOXKE [1a ce BKJIo4M 3a 4 yaca

HacTtpolika Ha CBETNI04YBCTBUTENHOCTTA

2-2000 nykca

Makc. nokputne

€ T IR R S R .

Bug sawmrta

© R

IP 54

TemnepaTypeH avanasoH

-20 o +50 °C iR, HERRRERERER

12. MNpo6nemu npu ekcnnoartauus

Rr R it R LR AR IR R FE R T4,
TR E ) 3 PR Y T2 S 0 E AR

Mpo6Gnem MpuynHa Peluexve HITEMRETIE. (2.B. DE - VDE
CeHaopbT e 663 Harnpe- M 3apeiictean ce e npeanasuten, M MNpeanasutenst aa ce BKJ'IPON M V4 0, AT - OVE / ONORM E8001-1,
JKEeHne He e BKJIO4EH, NpeKbcHaT A CH- SEV 1000)

Kaben

B Kbco cbeguHeHne

° QEEERREE M-
MPOBEPSIT C Ypes, 3 o HEEfEd Qg T T T

>KeHne

N 3aMeHu; LanTepbT
BKJIKO4M; NPOBOAHN e

CeH30pbT He ce BKtoYBa

W [MpexbeBaYybLT € USKITYEH
W [pennasuTensT ce e safeiicTean

W O6xBatsT He e HacTpoeH Lieneso M [la c€ perynm

W [py JHEBEH PEXM, HACTPOKa-
Ta Ha CBET/IOHYBCTBUTENHOCTTA €
Ha HOLLIEH PEX1M

W OcBETUTENHOTO TANO € AehEKTHO

iHF 3D (EgERH)

M [1a ce MpoBepAT, 1£Kwe Q
W HacTpoiikaTta AW 3.

HaHOBO @
(b AR
 OceemrgNGTovo 12 S — HFSDE R RiE AT P R
* FERIEENRNEE -

IHF3D 7571 % /% &5 &2 5 5 57 2 A L Rl
(5.8CGHz) FiEZHREK . EXTRECEEN L
EANRBHR, BERESREERSHR, I

Bpb3Kara

W [ac
M [Ip enaT fga ce Hu,
éame BEHTYaU npo-

BO

CeH30pbT He Ce M3KNo4Ba.
obxsara

B [POLBMKUTENHO ABVKEHIE B

BREERES. @d{ESHH, HFDEME
REBXSBRBIMASENY, LaMER
FaY (SRR ARERKD) o

OXBaTa 1N eBeH-
TyasHo A mypa OTHOBO,
CBLOTBETHO A te MoKpue

W O6xBaTbT Aa Ce MPOMEHM ChOT-
BETHO [a ce Mokpuie

W [1a ce 13KJo4m NocTosiHHaTa
cBeTMHa 3a 4 Yaca

W [Ja ce npos;

3D RERARERFI = HBIT R AR
B AR BE/I5IERIHIREE I RSN
EBRImIR SRR FIHEPR FE5h . AR IRET

CeH30pbT MOCTOSIHHO Ce
BKNIOYBa/M3KTIOHBa

W BkntoyeHa niamna ce
Hamvpa B obxsata

EERRCIOHITIREHINREIRE.
(=>,7. B4

W O6xBaTbT Aa Ce NPOMEHM CbOT-
BETHO /@ Ce MoKpyie, PascTost-
HWETO [ia Cce yBenn4n
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R’

=R (E 3.2)
REBE/AYES (B 3.3)
REHR (B 3.4)
A iEEESTZE

B %

C feREHT
D HfEigE
E 3D #HRREE
F =EEE
G itR

4. BER

o Il (B 4.1)
R&E (H 4.2)

R R £ (B 4.3)

R 3 R ATAR (RIEZHSAERZEN
19mm):

L =% (BEAHEE. BEHKE)

N =ZZ(@EEHEE)

L' =5@%

THER, LAERRREEERL, REE
HIBTRR. N (L) T (N) ERERE
imF Lo FHER, wAfERiXRLEER
4, AREHMTEIR. K& (L) MTL N)iE
BRI T L.

FiEEE, RELAESR 16A HKRRPF
KUBREE.

BEESL:

—BiRiEESL, URMIEENEPSERRE
PEEER. WHEL TS —RM 43T
EifEE. RIRMHEL ERATRE—/ 8
IRFFR, WUE XA AT .

5. BE

* WEMAMEEEER.
© IR SR AR A e

RERER
* EEEEMIES A RBHNE M ER TIEE
HIiBEH A (E 3.3)
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o YIETHLA (B 4.1)

* #RIC$ATL (B 5.1)

o SRFLANAIN B ARk i242 (B 5.2)
-BE3E514 (E 5.2)

- B354 (& 5.3)

o EEfEEAmY (E 4.2)
YR S (B) (B 5.4)
e LIRS T (C) (B 5.5)
Rzt (& 5.6)

o HITIAE > 6. IBE"

6. BME
1B{E/ThaEE ) (B 6.1)

#Bx:
R 8 Ja B @R ZSLEDIR HR 1075
ZR, BRI NINRER L.

HIigE

B AR E: R (fLE 8)
BARIEHIRE: 3x MAX
=ERE 1000 Lux (fiE 7)

ke

EEiZE (B 6.2/ H)

FREHEAT B AP FRBART K AT 23080, 14
, 24340, 5434, 155 8hE] 30 4 $higt
TORIRE -

Bk iRt (B 6.2/ H)

HATRET TLULE 1), BELTHME

X B4 iR B 2 & (5140 BT 14818 B 5
1. RiE, BREBIEEY S WHRTENRE

IEH R .

REEX (B 6.2/H)
LZEBABTFRENEURBISEE. TR
EMA, BREATSERNEBHI0BEFR
(IRZSLEDIAR) . ZREMRAFMRETFRE
HiigE. AHETH, UAFREERX. &
TR ETIRER, REEXSEI0S
MEBENRH.

AMEHRE (H6.2/11-3)
BREE R A 3N i 3 MY Bt T
1-5m (RKLA7K) HERLINZE. FE
TiATRRESKRNEE-.

RNl 22 ([ 6.3)

WEA: MRE—AHENMFImBERERAE
—IEENEX UG EE, BaLAHLS
B LHBMERRAVARAERES, TS
FEERREIR . AUERERNATHRBE
TREBEATH R R X

HERE S & B A L #1TR X AT SEIHF3D
H—H IR,

XEIZE (MEHAE) (86.2/J)
T K7 2-2000Lux Z B T RiRE AL
e iz ) 1L

THER

AR (B 6.2/J/ LB 8) RERHAIIF
iﬁiﬁﬁy HEMRE T ERBEN B
R ELo

KEIhEE (B 6.4/6.5)
WRERL ERETRIFEFE, MR EEMTF
KINEES, IERESEEL T HIINRE:

R (E6.4)

- FTFFHT CINRATRA) -

- FRXAFHTH 1R REREE AR
T

- KEKT (ANSRATITH):

- FEEMITF 1 Ko msmawmz@

RrggiRst.

RKEATHE (E6.5) b
- HAKRLT:
- FRKHTH2R. 1§ATIRE A NETHY

KIK Ao

Rrggist. .

BE: mz %2 KTR0.2

MIEEM).
7. EB#¥ &
B2 88RC 9 (EAN 4007841007638)
fE A—MEHERERCY W A HIER £ NHF
3D 4TR. B—RAVMIRERIEET IER
8 EBRASLEDIRIRAT RIUF — R 3R — KA
IR IR E 1381 B R 7S LEDIE TR AT IR KR 7
RIET. (B 7.1)
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KEAT ORLEDITATTE I PR ATH
Eﬁﬁﬁmﬁi%@%ﬁi QED%:‘Z)
- EHKEIT: (Zr
- FREMFHTI | 5 NCRAH i 2D

ap
Re

IhRE:
(@eF 177

P 2 AT 2224 2 2] 1000 Lux
. ZEIEE.
-O- B HEETH
C Bzazma

B mHER EREHAKRGT (B

BRI 88 B A 7E gt S SR AR 3
BEHEHRE) %, HE=
{EF R

B
EEES 5 B R A e ] R
DSt iuEs 108, 1938, 55

@ LRSS HIRE -
AT ST

BTHIERT, KTIHTH 4 /DET (K
SLEDIERATRE). RIE, KTEH
BEn NN . EHE TR
B (BITERATAE), KTREENRE
RrgEiest.

RERER.
ZREX BT RERE R ELSE
H. BRTEMA, BEISER
MEIFBEN OB EFF R K LED A
I ZREEXEGREFHER
B, REEASEI0SHER
HBH TEMR, REEXES
SZEMRH .

E8: RERRERARHETR
=R

@gbliﬁm
TR BN AT EF IR R
tayariag

HAILE (i)

(EAN 4007841009151)

- BUERFHURAETSR
(AR ) 251

- EEMELS

- THESNLARFNETETEE

8. Erik—EiEEH

STEINEL Vertrieb GmbH 4%t 78 ,

Fig RS HF 3D 4154 2014/53/EU,
LT PIIE PR R ik — B4 AR B Y SE RS
Z&: http://www.steinel.de

9. EFiRE

BFiRE. HERERBRMRERI K
BRFA.

PR FIRERNEFLIR!

{RPREX BRI X : RYEIE DK T REIHA Fi% s
TR F T HEGNE S R EEERER PRSI
W, AT EBIE AR TR &S TS
E—RIRBEFRERIKBRFIA.

10. R

1EAMZ AR HE B R AEE M REEH
AR, R EFMEREREHEKXEEMN
E, AR AR R B T 4R AR ST TR
. A A BEAREA Tl R B 7 R ) STRF AR
FEBINRERM 5 FRIR. HAVREL~RT
SR AP E AR, FARIERT
T ER AN ST R T RE T 52 14 LU P {38 R A
TR LR T T AR AT SR A,

RIRERE

MBREF= SR, WiEHETENRERY
EEIE (WREEWE R~ R BRI
H) BRENFLEHEHESERITAR
{i1: Representative Office, Shanghai Rm.

25 A, Huadu Mansion No. 838, Zhangyang
Road Shanghai 200122. itt, #iWEZER
HFUXEIE, BERRPADE. EEFHEE
T2 AR IS 5 2% AR T RAB (R 3R 4.

BRREREAHEEERES RIS E T
www.steinel.cn

R BT B ARE = R A AR,

HIEEA: RERE
+86 21 5820 4486. ﬂ;

I ERBR
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1. HAREIE

R (@XEXH)

120 X 117 X 120 mm

HREE 120-240 V, 50/60 Hz
NEEFE &% 1.8 W (stand-by 800 mW)
=
BURKT/ERAT S A 2000 W, 230V
ST FERE &K 1000W, 230V (4 cos ¢=0.5 A)
SEHATRAME £k 1000 VA, 230V (4 cos ¢=0.5 )
SRATE BEEAME Bk 1000 VA, 230V (%4 cos ¢ = 0.5 i)
KEEZRKT &% 1000 VA, 230V (% cos ¢ =0.5 i)
LED<2W 110W
2W<LED<8W 280W &
LED>8W 450 W
mERG < 176F Q ?'* O
REBE 22m 0
fERkER iHF-Sensor (5,8 GHz, 1 mW)
R 160° .
BERER 1-5m (&A% 7m)
e (A1 B 30 7 - 30 53, 10 7 - 30 43§ (@i 5% RCY) Q
KEIT A « RN
=EEE 2-2000 Lux %
SABZEER %4 68 m? A
REFER IP 54 & \
REEE 20Z+50° C (zr
Q /b
12. EfTAIR 00} N
i BE BARBE ( Q)
R E BRRATIRE, KEE,  WEBE. E#ﬁaﬁﬂﬁ%\ \Q
Wi TR IR T o € IR 2
L
L Esk u tﬁﬁiﬁ%@ (\
ERBEEITH B EHEEXT, EEREL WEFE
FREER 5\9.
W S RATIREE m Eife .
W ARFF R KA ]
W (R £ B AR 2 ERRAITN
o B Sk
B ERGEEABTHERE W EHAE O
BB EL N EEEEAHREERS W g%WNE%W
Bl = m
|
WL
W AR E R4
BRI B LATT/ 5 B EENETRAEER W ARtESES, MAES
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